
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ 
ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႠႧႼႪႨႠႬႨ ႢႤႢႫႠ 

2024-2034 
 

 
ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႱႨႱႲႤႫႨႱ ႭႮႤႰႠႲႭႰႨ ႱႱ ’’ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႱႠႾႤႪႫႼႨႴႭ 

ႤႪႤႵႲႰႭႱႨႱႲႤႫႠ” 



 

 

გეგმის შედგენის სამართლებრივი საფუძვლები 

 საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა შემუშავებულია 

„ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე. 

გეგმის ავტორი 

საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა შედგენილია 

გადამცემი სისტემის ოპერატორის - ს/ს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ 

მიერ. 

 საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიან გეგმაში მოცემული 

ინფორმაციის, მონაცემების და ანალიზის გამოყენებასთან, აგრეთვე გეგმის მოთხოვნების 

იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით კონსულტაციები შესაძლებელია მიღებულ იქნეს 

გადამცემი სისტემის ოპერატორისგან: ტელ.: +995 32 2 510 202; 

    ელექტრონული ფოსტა: giorgi.vakhtangadze@gse.com.ge 

             giorgi.aghdgomelashvili@gse.com.ge 

    პასუხისმგებელი პირები:  

გიორგი ვახტანგაძე, სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი 

გიორგი აღდგომელაშვილი, გადამცემი სისტემის დაგეგმვის სამსახურის უფროსი  

 

გეგმის დამტკიცება 

 გეგმა დამტკიცებულია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების  

მინისტრის 2024  წლის 8 ნოემბრის    №   1-1/400 ბრძანებით. 

 გეგმის განხილვებში მონაწილეობას იღებდნენ საქართველოს ენერგეტიკისა და 

წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია, გადამცემი სისტემის ოპერატორი, 

სხვა უწყებები და დაინტერესებული პირები. 

 

 

გეგმის მოქმედება 

 გეგმა გათვლილია პერიოდზე 2024 წლიდან 2034 წლის ჩათვლით. 

 გეგმის შესრულებაზე პასუხისმგებელი სუბიექტები მითითებულია გეგმის დანართში 3. 

 გეგმის შესრულებას აკონტროლებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

i 

ႱႠႰႹႤႥႨ 

 

1. ႸႤႫႠႿႠႫႤႡႤႪႨ ႰႤႦႨႳႫႤ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

 

1.1 მონაცემთა მენეჯმენტი-------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 

1.2 დასაგეგმი პერიოდები-------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 

1.3 ოპერირების სტრატეგია, მიწოდების უსაფრთხოების და ენერგოსისტემის საიმედოობის დონე-----6 

1.4 საქართველოს გადამცემი ქსელის სუსტი ადგილები და განვითარების  ფაქტორები-------------------8 

1.5  სიმძლავრის და ენერგიის საპროგნოზო ბალანსები ------ ----------------------------------------------------11 

1.6 განვითარების სცენარები და მეთოდოლოგია---------------------------------------------------------------------12 

1.7 გენერაციის ადეკვატურობა----------------------------------------------------------------------------------------------15 

1.8 გამოვლენილი პროექტები და ინფრასტრუქტურის გასაძლიერებლად საჭირო ინვესტიციები------15 

1.9 ძირითადი გაანგარიშებების შედეგები--------------------------------------------------------------------------------16 

1.10 საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების მაჩვენებლები-------------------------------------------18 

1.11 მეზობელ ქვეყნებთან ელექტროენერგიის მიმოცვლის შესაძლებლობები 2025-2034 წლების 

მდგომარეობით------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 

1.12 განახლებადი ენერგიის წყაროების ინტეგრირების შესაძლებლობა საქართველოს გადამცემ 

ქსელში------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 22 

1.13 დისპეტჩერული ტექნოლოგიების განვითარება----------------------------------------------------------------23 

1.14 ახალი გამოწვევები და მათზე რეაგირება ----------------------------------------------------------------------- 23 

1.15 სტრატეგიული გარემოზე ზემოქმედების შეფასება ----------------------------------------------------------- 24 

1.16 დასკვნა ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

 

2. ႸႤႱႠႥႠႪႨ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26 

 

2.1 კანონმდებლობასთან შესაბამისობა ------------------------------------------------------------------------------- 28 

2.2 გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის შემუშავების პროცესი ----------------------------- 31 

2.3 მონაცემების მენეჯმენტი/გაანგარიშებებისას გამოყენებული პროგრამები ------------------------------- 33 

2.4 განსხვავება წინა 2023-2033 წლების ვერსიის ათწლიან გეგმასთან შედარებით ----------------------- 34 

2.5 ათი წელი პირველი ათწლიანი გეგმის შემუშავებიდან -------------------------------------------------------- 38 

2.6 დოკუმენტის სტრუქტურა ---------------------------------------------------------------------------------------------- 40 

 

3. ႠႰႱႤႡႳႪႨ ႥႨႧႠႰႤႡႠ  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 

 

3.1 გადამცემი სისტემის ოპერატორი ----------------------------------------------------------------------------------- 42 

3.1.1 დისპეტჩერიზაცია ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 

3.1.2 გადაცემა ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 

3.1.3 მისია ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 

3.2 2022 წლის სტატისტიკა ------------------------------------------------------------------------------------------------ 43 

3.3 მონაცემები გენერაციის შესახებ ------------------------------------------------------------------------------------- 45 

3.4 მეზობელ ქვეყნებთან ელექტროენერგიის მიმოცვლის შესაძლებლობები დღევანდელი 

მდგომარეობით --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 

3.5 ოპერირების სტრატეგია, მიწოდების უსაფრთხოებისა და ენერგოსისტემის საიმედოობის დონე - 52 

3.6 პროექტები სუსტი ადგილების აღმოსაფხვრელად ------------------------------------------------------------- 60 

3.7 საქართველოს გადამცემი ქსელის 500/400/330/220 კვ ელექტროგადამცემი ხაზების მონაცემები 63 

3.9 საქართველოს გადამცემი ქსელის 500/400/330/220 კვ ქვესადგურების ავტოტრანსფორმატორების, 

ტრანსფორმატორების და მუდმივი დენის ჩანართის დადგმული სიმძლავრეები --------------------------- 66 

 

4. ႱႠႼႷႨႱႨ ႨႬႴႭႰႫႠႺႨႠ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱႠႧႥႨႱ  ---------------------------------------------------------------- 68 

 



 

ii 

4.1 საპროგნოზო ბალანსი  სცენარები/მოხმარების ზრდა (დროის პერიოდი:  2024-2034 წლები) ---- 69 

4.2 გადამცემი ქსელის ელემენტების საპროგნოზო/მიახლოებითი ფასები ----------------------------------- 79 

4.3 შეთანხმებები მეზობელ გსო-ებთან და საქართველოსთან მოსაზღვრე მათი ქსელების განვითარების 

სქემები -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 79 

4.3.1 თურქეთის მიმართულება ------------------------------------------------------------------------------------------- 80 

4.3.2 სომხეთის მიმართულება -------------------------------------------------------------------------------------------- 82 

4.3.3 რუსეთის მიმართულება --------------------------------------------------------------------------------------------- 83 

4.3.4 აზერბაიჯანის მიმართულება --------------------------------------------------------------------------------------- 85 

4.3.5 „ჩრდილოეთი-სამხრეთის“ ენერგოდერეფანის პროექტი AGIR (სომხეთი-საქართველო-ირანი-

რუსეთი) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 87 

4.4 მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები ელექტროსადგურებისა და აგრეგატებისადმი----------------- 89 

4.5 სპეციალური მოთხოვნები მუდმივი დენის ჩანართების მიმართ -------------------------------------------- 90 

4.6 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დავალებების საფუძველზე 

პროექტებში განსახორციელებელი ცვლილებები ------------------------------------------------------------------- 90 

 

5. ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႫႠႫႭႻႰႠႥႤႡႤႪႨ ႻႠႪႤႡႨ  ------------------------------ 91 

 

5.1 საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების მამოძრავებელი ძალები ---------------------------- 92 

 

6. ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႠႧႼႪႨႠႬႨ ႱႲႰႠႲႤႢႨႠ, ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႱႺႤႬႠႰႤႡႨ ႣႠ 

ႫႤႧႭႣႭႪႭႢႨႠ  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 95 

 

6.1 განვითარების სტრატეგია --------------------------------------------------------------------------------------------- 95 

6.2 დაგეგმვის მეთოდოლოგია------------------------------------------------------------------------------------------- 98 

6.2.1 ტექნიკური დაგეგმვა ------------------------------------------------------------------------------------------------- 98 

6.2.2 დაგეგმვის ტექნიკური კრიტერიუმები -------------------------------------------------------------------------- 101 

6.2.3 ქსელის ანალიზი ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 102 

6.2.4 შედეგების შეფასების კრიტერიუმები --------------------------------------------------------------------------- 104 

6.3 ხარჯი-სარგებლის ანალიზი (Cost Benefit Analysis) --------------------------------------------------------- 106 

6.4 საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების სცენარები --------------------------------------------- 107 

 

7. ႱႨႫႻႪႠႥႰႨႱ ႣႠ ႤႬႤႰႢႨႨႱ ႱႠႮႰႭႢႬႭႦႭ ႡႠႪႠႬႱႤႡႨ ------------------------------------------------------------ 108 

 

7.1 ელექტროსადგურების შემადგენლობა 2034 წლისთვის --------------------------------------------------- 108 

7.2 წლიური ენერგეტიკული ბალანსები ------------------------------------------------------------------------------ 109 

7.3 საქართველოს ენერგოსისტემის პიკური დატვირთვის ზრდის პროგნოზი ----------------------------- 113 

7.4 გენერაციის ადეკვატურობა ----------------------------------------------------------------------------------------- 122 

 

8. ႢႠႫႭႥႪႤႬႨႪႨ ႮႰႭႤႵႲႤႡႨ ႣႠ ႨႬႴႰႠႱႲႰႳႵႲႳႰႨႱ ႢႠႱႠႻႪႨႤႰႤႡႪႠႣ ႱႠႽႨႰႭ ႨႬႥႤႱႲႨႺႨႤႡႨ ---- 131 

 

8.1 გამოვლენილი პროექტები ----------------------------------------------------------------------------------------- 131 

8.2 პროექტების ხარჯი-სარგებელის ანალიზი ---------------------------------------------------------------------- 176 

8.3 ინვესტიციები გადამცემი ქსელის ახალი ელემენტებისთვის ----------------------------------------------- 189 

8.4 სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება -------------------------------------------------------------------- 190 

 

9. ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႠ ႣႠ ჀႤႱႤႡႨႱ ႨႬႲႤႢႰႨႰႤႡႠ ------------------------------ 209 

 

10. ႬႠႩႠႣႢႠႬႠႼႨႪႤႡႨႱ ႠႬႠႪႨႦႨ  ----------------------------------------------------------------------------------------- 239 

 

10.1 დამყარებული რეჟიმების ანალიზი ----------------------------------------------------------------------------- 239 

10.2 დანაკარგები რეჟიმების მიხედვით ------------------------------------------------------------------------------ 240 

10.3 ძაბვის ანალიზი ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 242 



 

iii 

10.4 ქვესადგურების გაძლიერების საჭიროების ანალიზი ------------------------------------------------------- 250 

 

11. ႫႭႩႪႤ ႸႤႰႧႥႨႱ ႣႤႬႤႡႨႱ ႠႬႠႪႨႦႨ --------------------------------------------------------------------------------- 254 

12. ႣႨႬႠႫႨႩႳႰႨ ႫႣႢႰႠႣႭႡႨႱ ႠႬႠႪႨႦႨ -------------------------------------------------------------------------------- 259 

13. ჀႠႰႫႭႬႨႩႳႪႨ ႠႬႠႪႨႦႨ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 263 

14. ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႫႠႹႥႤႬႤႡႪႤႡႨ 2024-2034 ႼႪႤႡႸႨ --------------- 272 

15.  ႤႪႤႵႲႰႭႤႬႤႰႢႨႨႱ ႫႨႫႭႺႥႪႨႱ, ႢႤႬႤႰႠႺႨႨႱ ႣႠ ႫႭႾႫႠႰႤႡႨႱ ႫႨႤႰႧႤႡႨႱ ႸႤႱႠႻႪႤႡႪႭႡႤႡႨ --- 277 

 

15.1 სიმძლავრის მიმოცვლის შესაძლებლობა და NTC-ის მნიშვნელობები 2024-2034 წლებში ----- 277 

15.1.1 სიმძლავრის მიმოცვლის შესაძლებლობა ------------------------------------------------------------------ 277 

15.1.2 NTC-ის საპროგნოზო მნიშვნელობები მეზობელ ქვეყნებთან 2024-2034 წლებში --------------- 279 

15.2 გადამცემ ქსელთან ახალი სიმძლავრეების მიერთების შესაძლებლობა ----------------------------- 284 

 

16. ႣႨႱႮႤႲႹႤႰႳႪႨ ႲႤႵႬႭႪႭႢႨႤႡႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႠႧႼႪႨႠႬႨ ႢႤႢႫႠ --------------------------------------- 289 

 

16.2 გაფართოებული მონიტორინგის სისტემა (Wide Area Monitoring System) --------------------------- 292 

16.3 ავარიის საწინააღმდეგო ავტომატიკა (ასა) ------------------------------------------------------------------- 295 

16.4. აღრიცხვის კვანძების ძაბვის არჩევის მოწყობილობა. ---------------------------------------------------- 295 

16.5. ელექტროენერგიის აღრიცხვის მონაცემთა ცენტრალური ჰაბი (მონაცემთა ჰაბი). --------------- 296 

16.6. ელექტროენერგიის და სიმძლავრის კონტროლის აღრიცხვის ავტომატიზირებული (ესკაა) 

სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა ---------------------------------------------------------------------------- 298 

 

17. ႡႭႪႭ ႧႠႭႡႨႱ ႲႤႵႬႭႪႭႢႨႤႡႨ -------------------------------------------------------------------------------------- 300 

 

17.1 ავარიის საწინააღმდეგო ავტომატიკა (ასა) ------------------------------------------------------------------- 300 

17.2 ახალციხის მუდმივი დენის ჩანართი ---------------------------------------------------------------------------- 300 

17.3 SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) -------------------------------------------------------- 302 

 

18. ႢႠႬႠႾႪႤႡႠႣႨ ႤႬႤႰႢႨႨႱ ႼႷႠႰႭႤႡႨႱ ႨႬႲႤႢႰႨႰႤႡႨႱ ႸႤႱႠႻႪႤႡႪႭႡႠ ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ 

ႤႬႤႰႢႭႱႨႱႲႤႫႠႸႨ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 305 

19. ႠႾႠႪႨ ႢႠႫႭႼႥႤႥႤႡႨ ႣႠ ႾႤႣႥႠ ႫႭႫႠႥႠႪႨ 2034-2050 ႼႪႤႡႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႸႤႱႠႾႤႡ ---------------- 310 

20. ႣႠႱႩႥႬႤႡႨ ႣႠ ႰႤႩႭႫႤႬႣႠႺႨႤႡႨ --------------------------------------------------------------------------------------- 321 

ႸႤႫႭႩႪႤႡႤႡႨ ႣႠ ႠႡႰႤႥႨႠႲႳႰႠ ------------------------------------------------------------------------------------------- 325 

ႢႠႫႭႷႤႬႤႡႳႪႨ ႪႨႲႤႰႠႲႳႰႠ --------------------------------------------------------------------------------------------- 327 

 

 

 

დანართები: 

დანართი 1  ნაკადგანაწილების სქემები 

დანართი 2  პროექტების საპროგნოზო ინვესტიციები და დასრულების ვადები 

დანართი 3  ინვესტიციების სამწლიანი გეგმა 

დანართი 4                    საქართველოს გადამცემი ქსელის სქემა  

  



 

  4 

ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႠႧႼႪႨႠႬႨ ႢႤႢႫႠ 2024-2034

 

1. ႸႤႫႠႿႠႫႤႡႤႪႨ ႰႤႦႨႳႫႤ 
 

ელექტროენერგეტიკა არის ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელსაც უდიდესი 

გავლენა აქვს სოციალურ სფეროსა  და საქართველოს მოსახლეობაზე. ამიტომ 

ელექტროენერგეტიკის ინფრასტრუქტურის განვითარება არის ქვეყნის სტრატეგიული 

მნიშვნელობის ამოცანა. 

ის ახალი შესაძლებლობები, რომელიც გაჩნდა მეზობელ ქვეყნებთან 

ელექტროენერგიის ვაჭრობის მხრივ, ქვეყნის მოხმარების ზრდის მაღალი დონე და 

ასაშენებელი ელ. სადგურებიდან სიმძლავრის გამოტანის უზრუნველყოფა, აუცილებელს 

ხდის გადაცემის ინფრასტრუქტურაში ინვესტირებას. ეს ინვესტიციები უნდა განხორციელდეს, 

რათა დაკმაყოფილებული იქნას ქსელის განვითარების ადეკვატურობის პირობა. აღნიშნული 

პირობა გულისხმობს ისეთი გადამცემი ქსელის არსებობას, რომელიც უზრუნველყოფს 

გენერაციის და მოხმარების ზრდის თანმიმდევრულად, ელექტროენერგიის საიმედო და 

უსაფრთხო მანერით ტრანსპორტირებას, ისე, რომ გადამცემი ქსელის რომელიმე ელემენტის 

გამორთვა არ იწვევდეს ამ ტრანსპორტირების შეფერხებას. 

საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა ეს არის ქვეყნის 

გადამცემი ქსელის ინფრასტრუქტურის გაძლიერების დროში გაწერილი პროგრამა, 

რომელიც წარმოადგენს პასუხს არსებული პრობლემების აღმოსაფხვრელად, მომავალი 

გამოწვევების საპასუხოდ და შესაძლებლობების განსახორციელებლად. ის ასახავს 

საქართველოს ენერგეტიკული სისტემის ადეკვატურ განვითარებას, მომავლის 

დამაჯერებელი სცენარების შესაბამისად. მოიცავს პროექტებს 2024-დან 2034 წლის 

ჩათვლით. 

გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის მიზანია მომავალი გარემოს 

წარმოდგენა, გაანალიზება და გაურკვევლობის შემცირება, რათა მოხდეს გაურკვევლობათა 

კომბინაციით მომავლის დამაჯერებელი ვერსიის მიღება და ერთიანი, სტრუქტურირებული, 

ხედვის შექმნა გადამცემი ქსელის განვითარების შესახებ.  

გადამცემი ქსელის განვითარება ითვალისწინებს ენერგოსისტემის გრძელვადიან 

პერსპექტივაში მომზადებას, რათა გენერაციისა და დატვირთვების გაზრდის შესაბამისად 

მოხდეს გადამცემი ქსელის გაძლიერება-გაფართოება-მოდერნიზაცია.  

ეს დოკუმენტი მოიცავს საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ყველა 

კომპონენტს. თუმცა მომავალ წლებში შესაძლოა სხვა პროექტების განხილვაც, რომლებიც ამ 

ათწლიან გეგმაში არ არის გათვალისწინებული. ამასთან, შესაძლოა ზოგიერთი პროექტის 

მოდიფიცირება, ვადების შემჭიდროება ან გადავადება. ეს ყველაფერი გათვალისწინებული 

იქნება საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის 2025-2035 წლების 

ვერსიაში. 

„სსე“-ის მიზანია განავითაროს მდგრადი, საიმედო, ეკონომიკური და ეფექტური 

ელექტროგადამცემი ქსელი, რომელიც განვითარების ნებისმიერ საფეხურზე 

უზრუნველყოფს:  

• მიწოდების უსაფრთხოებას, ქსელის საიმედოობას, ელექტროენერგიის ხარისხს;  
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• საკმარის გამტარუნარიანობას, განახლებადი ენერგიის წყაროების ქსელში 

ინტეგრაციისათვის და ქვეყნებს შორის ელექტროენერგიის მიმოცვლისათვის;  

• მზაობას ევროპული გაერთიანებული ენერგოსისტემის ENTSO-E განვითარების 

ათწლიან გეგმასთან ინტეგრირებისთვის. 

გრძელვადიანი განვითარება განპირობებულია მომავალი ისეთი გადამცემი ქსელის 

არსებობის საჭიროებით, რომელიც დააკმაყოფილებს გადამცემი ქსელის დაგეგმარების 

ტექნიკურ კრიტერიუმებს, რომელთაგან ყველაზე მთავარია N-1. 

თუ გამოვლენილი იქნება ამ გეგმაში გათვალისწინებული პროექტებისგან 

განსხვავებული ალტერნატიული გონივრული პროექტები, ისინი გათვალისწინებული იქნება 

საქართველოს გადამცემი ქსელის ათწლიან მომავალ გეგმაში. 

ათწლიანი გეგმის შედგენა მოიცავდა ეტაპებს: 

• მონაცემთა შეგროვება; 

• მონაცემთა დამუშავება; 

• მოდელირება; 

• ნაკლოვანებების აღმოფხვრა; 

• განვითარების გეგმის მომზადება. 

 

 

ნახ 1.1 საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი  

გეგმის შემუშავების ეტაპები 

 

ႤႲႠႮႨ 1

მონაცემთა 
შეგროვება

გენერაცია

მოხმარება

კავშირის ეგხ

ႤႲႠႮႨ 2

მონაცემების 
დამუშავება

კონსულტაციები;

ბალანსების 
შედგენა;

წინასწარი გეგმის 
შედგენა;

გეწ შედეგების 
მიღება

ႤႲႠႮႨ 3
მოდელირება

ნაკადგანაწილებ
ა;

N-1 რეჟიმები;

დინამიკური 
მდრგადობა;

მშ დენები;

ჰარმონიკები;

NTC, გენ  და 
მოხ მიერთება;

ႤႲႠႮႨ 4

ნაკლოვანე 
ბების 
აღმოფხვრა

კონფიგურაციის 
ცვლილება

სქემის 
ოპტიმზება;

CBA ანალიზი

ႤႲႠႮႨ 5

ათწლიანი 
გეგმის 
მომზადება

ანგარიშების

მომზადება

დიზაინი

თავები-
ქვეთავები
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1.1 მონაცემთა მენეჯმენტი 

საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების საწყისი ინფორმაცია წარმოადგენს 

ცნობებს  პერსპექტიული ელსადგურების დადგმული სიმძლავრეების, გამომუშავებების, 

გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის, კატეგორიებისა და მათი ექსპლუატაციაში შესვლის 

წლების შესახებ; ასევე არსებული მოძველებული სადგურების ექსპლუატაციიდან გამოყვანის 

თარიღები; ენერგოსისტემაში მოხმარების ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელები; შეთანხმებები 

მეზობელ ქვეყნებთან/მათი გადამცემი სისტემის ოპერატორებთან სისტემათაშორისი 

სატრანზიტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის შესახებ; მთავრობის, ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტროს, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 

მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დავალებები, რომელთა საფუძველზეც 

ხორციელდება ცვლილებები პროექტებში; მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები ელ. 

სადგურებისა და აგრეგატებისადმი და  მუდმივი დენის ჩანართებისადმი წაყენებული 

განსაკუთრებული მოთხოვნები. 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დახმარებით 

იქნა მიღებული პერსპექტიული ელსადგურების საპროექტო მონაცემები დინამიკური და 

ჰარმონიკული ანალიზისათვის. ასეთი მონაცემების არარსებობისას, აღებული იქნა ტიპიური 

მონაცემები, „სსე“-ის (საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა) სპეციალისტების მიერ 

შედგენილი გენერატორების ტიპიური მონაცემთა ბაზებიდან. 

ტექნიკური გაანგარიშებებისთვის გამოყენებულ იქნა საინჟინრო მოდელირების 

პროგრამები Digsilent PowerFactory და PSS/E 

1.2 დასაგეგმი პერიოდები 

განსახილველი დასაგეგმი პერიოდი იყოფა სამ ნაწილად: 

1. ახლო პერსპექტივის დასაგეგმ (მოკლევადიანი დაგეგმვის) პერიოდად, რაც მოიცავს 

ნულოვანი წლის (2023 წელი) მომდევნო 3 წელიწადს, ანუ შეადგენს 2024-2026 

წლების პერიოდს. 

2. საშუალო პერსპექტივის დასაგეგმ (საშუალოვადიანი დაგეგმვის) პერიოდად, რაც 

მოიცავს ნულოვანი წლის (2023 წელი) მომდევნო 4-5 წელს, ანუ შეადგენს 2027-2028 

წლების პერიოდს. 

 

3. შორი პერსპექტივის დასაგეგმ (გრძელვადიანი დაგეგმვის) პერიოდად, რაც მოიცავს 

ნულოვანი წლის (2023 წელი) მომდევნო 6-10 წელს, ანუ შეადგენს 2029-2034 წლების 

პერიოდს. 

1.3 ოპერირების სტრატეგია, მიწოდების უსაფრთხოების და ენერგოსისტემის 

საიმედოობის დონე 

ოპერირების სტრატეგია. მდგრადობისა და მომხმარებლების კვების საიმედოობის 

მიხედვით, ენერგოსისტემაში შეიძლება არსებობდეს ხუთი სახის ელექტრული რეჟიმი: 

ნორმალური, სიფრთხილის, ავარიული, ექსტრემალური, აღდგენითი. 
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ნორმალური

სიფრთხილის

ავარიული

აღდგენის

ექსტრემალური

 

ნახ 1.2 ენერგოსისტემის მუშაობის რეჟიმები 

ნორმალურ რეჟიმში სისტემის ყველა პარამეტრი ნორმალურ ზღვრებშია და 

ელემენტების გადატვირთვას არ აქვს ადგილი. სისტემა მუშაობს უსაფრთხო და საიმედო 

მანერით და შეუძლია გაუძლოს ნებისმიერ შეშფოთებას ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე. რაც 

ნიშნავს, რომ ენერგოსისტემაში არსებობს საკმარისი როგორც გენერაციის სიმძლავრის 

რეზერვები, ასევე გადამცემი ინფრასტრუქტურის გამტარუნარიანობის რეზერვები. სრულდება 

N-1,G-1 და N-G-1 პირობები. 

სიფრთხილის რეჟიმში ენერგოსისტემა გადადის თუ საიმედოობის დონე ეცემა 

ადეკვატურობის გარკვეულ დონეზე მეტად ან თუ შეშფოთების ალბათობა იზრდება კლიმატის 

მდგომარეობისა და საზღვაო შტორმის მოახლოების შედეგად. ამ შემთხვევაში სისტემის 

პარამეტრები ჯერ ისევ დასაშვებ ზღვრებშია და ყველა შეზღუდვა დაკმაყოფილებულია. 

თუმცა სისტემის მდგრადობა შესუსტებულია ისეთ დონემდე, როდესაც რომელიმე 

შეშფოთებისას ადგილი აქვს სისტემის ელემენტების ისეთ გადატვირთვას, რომ სისტემა 

გადადის ავარიულ მდგომარეობაში. თუ შეშფოთება ძალიან დიდია, სისტემა სიფრთხილის 

რეჟიმიდან შეიძლება გადავიდეს ექსტრემალურ რეჟიმში. 

პრევენციული მოქმედების შედეგად, როგორიც შეიძლება იყოს გენერაციის 

დისპეტჩირება  ან რეზერვის გაზრდა, სისტემა შეიძლება სიფრთხილის მგდომარეობიდან 

დაბრუნდეს ნორმალურ რეჟიმში. 

ავარიულ რეჟიმში გადადის სისტემა, როდესაც დიდ შეშფოთებას აქვს ადგილი 

სიფრთხილის რეჟიმში. ამ რეჟიმში ბევრ კვანძში ძაბვები დაბალია ან/და ელემენტების 

დატვირთულობა აჭარბებს მათ ხანმოკლე-ავარიულ (თერმული მდგრადობის) ლიმიტებს. 

სისტემა ჯერ კიდევ სინქრონულად მუშაობს და შეიძლება აღდგეს სიფრთხილის რეჟიმამდე, 

თუ დროულად იქნა მიღებული შემდეგი მოქმედებები: მოკლე შერთვის გამორთვა, აგზნების 

ფორსირება, გენერაციის გამორთვა, გენერაციის გაშვება, მუდმივი დენის ჩანართის 

სიმძლავრის ცვლილება და მოხმარების შემცირება. თუ ზემოთაღნიშნული ღონისძიებები არ 

იქნა გატარებული ან არ გამოდგა შედეგიანი, სისტემა გადადის ექსტრემალურ რეჟიმში. ამის 
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შედეგი შეიძლება იყოს კასკადური გამორთვები ან სისტემის ნაწილის ან მთლიანი სისტემის 

ჩაქრობა. რეგულირების ღონისძიებები, როგორებიცაა მომხმარებლების გამორთვა ან 

ავტომატიკით სისტემის გაყოფა, გამიზნულია, როგორც „ბოლო იმედის დაცვა“ სისტემის  

ფართომასშტაბიანი ავარიისა ან ჩაქრობისგან. 

აღდგენის რეჟიმი წარმოადგენს მდგომარეობას, რომელშიც ხდება რეგულირების 

ღონისძიებების მიღება ყველა მოწყობილობის თავიდან ჩასართავად, მომხმარებლების 

კვებისა და სისტემის მთლიანობის აღსადგენად. 

მაშინაც კი,  როცა ყველა ელემენტი არის მწყობრში და ყველა პარამეტრი  ნორმის 

ზღვრებშია, საქართველოს გადამცემის სისტემის მუშაობა შეესაბამება „სიფრთხილის რეჟიმს“.  

მაშასადამე, საქართველოს გადამცემი ქსელის ყველაზე კრიტიკულ პრობლემას 

წარმოადგენს მიწოდების უსაფრთხოება და სწორედ მიწოდების უსაფრთხოების/სისტემის 

საიმედოობის დონის ამაღლება იქნება საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების 

ლაიტმოტივი უახლოესი ათი წლის მანძილზე. 

 

 

1.4 საქართველოს გადამცემი ქსელის სუსტი ადგილები 

და განვითარების  ფაქტორები 

ქსელის  ძირითადი  სუსტი  ადგილები. გადამცემი ქსელი განლაგებულია 

ძირითადად ჰორიზონტალურად ქვეყნის დასავლეთ ნაწილიდან აღმოსავლეთ 

ნაწილისაკენ. ამასთან, გენერაციის დიდი ნაწილი განთავსებულია ქვეყნის დასავლეთ 

ნაწილში (დასავლეთით ჰესების დადგმული სიმძლავრე შეადგენს 2510  მგვტ-ს), ხოლო 

მოხმარების დიდი წილი მოდის აღმოსავლეთ ნაწილზე (თბილისი-რუსთავის კვანძი). ეს 

დისბალანსი განსაკუთრებით შეიმჩნევა გაზაფხული-ზაფხულის სეზონზე. ამ პერიოდისათვის 

საქართველოს მდინარეები წყალუხვობით ხასიათდება და, როდესაც აღმოსავლეთით 

(გარდაბანში) განლაგებული თბობლოკები არ მუშაობს, სიმძლავრის გადადინება ხდება 

დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ. 

 სისტემის დასავლეთ ნაწილში (ენგური-ზესტაფონის 500/220 კვ ძაბვის მაგისტრალი) 

ყველაზე დიდი პრობლემა იქმნება 500 კვ ძაბვის ეგხ ,,იმერეთის” გამორთვის შემთხვევაში, 

რადგან 220 კვ ძაბვის მაგისტრალი ვერ უზრუნველყოფს მთლიანი სიმძლავრის გადაცემას.  

საქართველოს გადამცემი ქსელის სისტემათაშორისი კავშირის ხაზები ძირითადად 

დაურეზერვებელია და მათი გამორთვა ქმნის ავარიის რისკს. გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, 

არსებობს რამდენიმე 220 კვ ჩიხური ხაზი, რომელთა გამორთვა აგრეთვე წარმოადგენს 

გარკვეულ საფრთხეს სისტემის მდგრადობისთვის.  

ბოლო წლებში ენერგოსისტემის მოხმარების კვალდაკვალ მკვეთრად გაიზარდა 

ქვესადგურების პიკური დატვირთვა*, განსაკუთრებით თბილისის და ბათუმის კვანძებში. 

ზოგიერთ ქვესადგურში ვერ სრულდება N-1 პირობა, ანუ ერთი ავტოტრანსფორმატორის 

გამორთვის შედეგად საჭირო იქნება მომხმარებლების შეზღუდვა.  

 ამრიგად, საქართველოს გადამცემი ქსელის სუსტი/პრობლემური ადგილებია: 
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*-გამონაკლისია COVID-19, პანდემიის პერიოდი. 

● სისტემათაშორისი კავშირის დაურეზერვებელი ელექტროგადამცემი ხაზები: 

○ 500 კვ ეგხ კავკასიონი; 

○ 220 კვ ეგხ ალავერდი; 

○ 400 კვ ეგხ მესხეთი; 

○ 220 კვ ეგხ აჭარა. 

● დასავლეთ საქართველოს რადიალური/არაეფექტურად დარეზერვებული ქსელი: 

○ 500 კვ ეგხ იმერეთი; 

○ 500 კვ ეგხ ზეკარი; 

● ბათუმის მკვებავი ქსელი: 

○ 220 კვ ეგხ პალიასტომი  1,2. 

● შიდა ქართლის არაეფექტურად დარეზერვებული 220 კვ ქსელი: 

○ სურამი; 

○ ურბნისი; 

○ ლიახვი; 

○ არაგვი. 

● 220 კვ “ჩიხური” ელექტროგადამცემი ხაზები: 

○ 220 კვ ეგხ კოლხიდა 3; 

○ 220 კვ ეგხ დერჩი; 

○ 220 კვ ეგხ ლომისი; 

○ 220 კვ ეგხ მანავი; 

○ 220 კვ ეგხ ფარავანი; 

○ 500 კვ ეგხ სნო (ქსანი-დარიალჰესი). 

განვითარების ფაქტორები. საქართველოს ენერგოსისტემა გათვლილი იყო ჩრდილო 

კავკასიასთან და სომხეთ-აზერბაიჯანთან პარალელური მუშაობისთვის. კერძოდ, 

საქართველოს დასავლეთ ნაწილში არსებული ჰიდროსადგურებიდან ხდებოდა ენერგიის 

ექსპორტი რუსეთში, ხოლო აღმოსავლეთში არსებული თბოსადგურებისთვის საწვავი 

შემოდიოდა აზერბაიჯანიდან. 

დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, აზერბაიჯანიდან თბოსადგურების საწვავით 

მომარაგება საკმაოდ ძვირია, ამიტომ დასავლეთის ჰესებიდან ხდება საქართველოს 

აღმოსავლეთის დატვირთვის დაფარვა. ამასთან, სულ უფრო მიმზიდველი ხდება თურქულ 

ენერგეტიკულ ბაზარზე გასვლა, რისთვისაც აშენდა მუდმივი დენის ჩანართი საქართველო-

თურქეთს შორის და ამ ბაზრის ასათვისებლად ხდება ახალი ჰესების მშენებლობა.  ის 

გეოგრაფიული მდგომარეობა, რომელიც საქართველოს ბუნებრივად უკავია, საშუალებას 

იძლევა მისი გავლით განხორციელდეს ენერგიის ტრანზიტი 1) რუსეთსა და სომხეთ-ირანს 

შორის 2) აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის; 3) რუსეთსა და თურქეთს შორის; 4) სომხეთ-

ირანსა და თურქეთს შორის. 



 

    10 

 

ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႠႧႼႪႨႠႬႨ ႢႤႢႫႠ 2024-2034

 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ არსებული ჰიდროსადგურების სიჩქარის რეგულატორები 

მოძველებულია ან მწყობრიდან არის გამოყვანილი, თბოსადგურების დიდი ნაწილი კი 

ამორტიზებულია. ამიტომ განიხილება რეგულატორების რეაბილიტაცია და მოძველებული 

თბოსადგურების ჩანაცვლება ახალი ეკონომიური ანალოგებით. 

საქართველოს ენერგოსისტემა განიცდის სარეზერვო სიმძლავრეების 

უზრუნველმყოფი მოწყობილობების მწვავე დეფიციტს, შედეგად სხვა სისტემებისგან 

დამოუკიდებლად მუშაობისას გართულებულია სიხშირის რეგულირება. ამასთან, მძლავრი 

აგრეგატის გამორთვისას სასისტემო ავტომატიკა თიშავს მომხმარებელს. ამ ვითარების 

გამოსასწორებლად საჭიროა სიმძლავრის რეზერვების უზრუნველყოფა, მარეგულირებელი 

ჰიდროსადგურების, მძლავრი კომბინირებული თბოსადგურების მშენებლობით და/ან 

არსებული თბოსადგურების რეაბილიტაციის გზით. 

 
⚫ პერსპექტიული მარეგულირებელი ჰესები 

⚫ პერსპექტიული სეზონური ჰესები 

⚫ პერსპექტიული ქარის და მზის სადგურები 

⚫ პერსპექტიული დატვირთვის მატება 

⚫ ახალი კომბინირებული თბოსადგურები 

 სისტემათა შორისი კავშირის გაძლიერების აუცილებლობა 

 შიდა სასისტემო კავშირის გაძლიერების აუცილებლობა 

O არსებული მძლავრი გენერაციის რეგიონი 

O არსებული მძლავრი მოხმარების რეგიონი 

ნახ 1.3 საქართველოს  ელექტრული ქსელის განვითარების მამოძრავებელი ძალების რუკა 

 

უახლოეს წლებში ქსელის განვითარების ძირითადი განმაპირობებელი ფაქტორები იქნება: 
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• ქსელის უსაფრთხოების საჭირო დონის უზრუნველყოფა (N-1 დაგეგმარების 

კრიტერიუმის დაკმაყოფილება); 

• არსებული გენერაციის გატარება; 

• ახალი ენერგეტიკული რესურსების ათვისება/ქსელში ჰესების, ქარის და მზის 

სადგურების ინტეგრაცია; 

• ქსელის სატრანზიტო პოტენციალის გაზრდა; 

• საიმედო კვების ცენტრების შექმნა, პოტენციური წარმოებების/ტურისტული ცენტრების 

გასავითარებლად; 

• ენერგოსისტემის (ბუნებრივად) მზარდი მოხმარების დაკმაყოფილება; 

• მოძველებული თბური ბლოკების ჩანაცვლება მანევრირებადი და ეკონომიური 

კომბინირებული (ორთქლ-აირტურბინული) თბოსადგურებით; 

• სიმძლავრის რეზერვების უზრუნველყოფა; 

• ელექტროენერგიის ხარისხის ამაღლება. 

1.5  სიმძლავრის და ენერგიის საპროგნოზო ბალანსები 

 
 

ამჟამად საქართველოს ენერგოსისტემის დადგმული სიმძლავრე 4621 მგვტ-ია, 

აქედან მარეგულირებელი ჰესების სიმძლავრეა 2387 მგვტ, მოდინებაზე მომუშავე ჰესების 

სიმძლავრე 1023 მგვტ, 110 მგვტ აირტურბინების, 21 მგვტ ქარის სადგურების, ხოლო 

კომბინირებული და თბოელექტრო სადგურებისა - 1080 მგვტ-მდეა (ნახ 1.4) ჯამური 

დადგმული სიმძლავრის დაახლოებით 73% მოდის ჰესებზე. მარეგულირებელი ჰესების 

წილი შეადგენს დადგმული სიმძლავრის დაახლოებით 51%-ს.  

2034 წლისთვის საქართველოს ჯამური სიმძლავრე გაიზრდება 10336 მგვტ-მდე (ნახ 

1.5). აქედან 4314 მგვტ იქნება მარეგულირებელი ჰესების სიმძლავრე, 2908 მგვტ მოდინებაზე 

მომუშავე ჰესების, 1291 მგვტ ქარის სადგურების, 232 მგვტ მზის სადგურების, 110 მგვტ 

აირტურბინების, ხოლო 1480 მგვტ ახალი კომბინირებული ციკლის 

თბოელექტროსადგურების და არსებული მოძველებული გარდაბნის N 3, 4 და 9 ბლოკების 

სიმძლავრე. ჰესების წილი ჯამურ დადგმულ სიმძლავრეში 2034 წლისთვის იქნება 70%-მდე. 

აქედან მარეგულირებელი ჰესების წილი ქვეყნის ჯამური სიმძლავრის 42%-ს შეადგენს. ეს 

2387

1023

1080

110
21

ნახ. 1.4 ელ. სადგურების

არსებული სიმძლავრეები

მარეგულირებელი 

ჰესები

სეზონური ჰესები

კომბ. და ქვან. 

თბოსადგურები

აირტურბინები

ქარის 

ელექტროსადგურები

4621 მგვტ 4314

2908

1480

110

1291232

ნახ. 1.5 ელ. სადგურების

მოსალოდნელი სიმძლავრეები

2034 წლისთვის

მარეგულირებელი ჰესები

სეზონური ჰესები

კომბ. და ქვან. 

თბოსადგურები

აირტურბინები

ქარის 

ელექტროსადგურები

მზის ელექტროსადგურები

10336 მგვტ
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უზრუნველყოფს წყალუხვობისას დაგროვებული წყლის გამოყენებას წყალმცირობის 

პერიოდებში, ელექტროენერგიისა და თბოსადგურებისთვის საჭირო საწვავის იმპორტზე 

დამოკიდებულების შემცირებას. აღსანიშნავია, რომ ქარის და მზის ელექტროსადგურების 

წილი, 2034 წლისთვის იქნება დაახლოებით 15%. 

გენერაციის და დატვირთვის  ზრდის მონაცემების საფუძველზე, შედგენილი იქნა 

საქართველოს წლიური ენერგიის ბალანსი ყველა განსახილველი სცენარისთვის. ქვემოთ 

მოცემულია ენერგიის ბალანსი იმ სცენარისთვის (ნახ 1.6), რომელიც ითვალისწინებს 

გენერაციის ყველა ობიექტის დაგეგმილ დროზე ქსელში ინტეგრირებას და მოხმარების 

წლიურ 3%-იან ზრდას. 

 
 

ნახ 1.6  საქართველოს გენერაცია, მოხმარება და ელენერგიის ექსპორტი L2G3 სცენარისთვის 

 

რეზიუმე. საპროგნოზო ბალანსებიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 

აუცილებელია მეზობელ ქვეყნებთან კავშირის ხაზების აშენება. ამასთან,  ყველაზე 

კრიტიკული პერიოდი როდესაც, საჭირო იქნება სიმძლავრის გატანა, არის წყალუხვობის 

პერიოდი. ე.წ. ზაფხულის მაქსიმუმის და მინიმუმის რეჟიმები. 

1.6 განვითარების სცენარები და მეთოდოლოგია 

დაგეგმარების სცენარი არის მომავალი გარემოს წარმოდგენა. სცენარების ანალიზის 

აუცილებლობა განპირობებულია მომავლის დამაჯერებელი სურათის წარმოდგენისთვის. 
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სცენარები წარმოადგენენ საშუალებას, ცხადი გახდეს გაურკვევლობა და მოხდეს 

გაურკვევლობათა კომბინაციით მომავლის ვერსიის მიღება. 

თითოეული სცენარი ითვალისწინებს დაგეგმვის რამდენიმე ვარიანტს. დაგეგმვის 

ვარიანტი წარმოადგენს კონკრეტულ სიტუაციას, რომელიც შეიძლება მოხდეს დაგეგმვის 

სცენარის ფარგლებში. 

განიხილება სულ მცირე სამი დროის პერიოდი: 

• მოკლევადიანი პერსპექტივის (1-3 წელი); 

• საშუალოვადიანი პერსპექტივის (4-5 წელი); 

• გრძელვადიანი პერსპექტივის (6-10 წელი); 

გადამცემი ქსელის გასაძლიერებლად გათვალისწინებული ინვესტიციები, რომელიც 

შეესაბამება ქსელის განვითარების არსებულ გეგმას, უნდა მოიცავდეს ყველა წარმოდგენილ 

ვარიანტს და ითვალისწინებდეს ახალი ელემენტის ექსპლუატაციაში შესვლის ვადებს. 

სცენარი X სცენარი Y

ვარიანტი1 ვარიანტი 2 ვარიანტი 3 ვარიანტი n
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ვრ

ები
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რ
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დ
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ე

რ
ო
ტ
ო
რ
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ის გად
ად

ინებები

ჰარ
მო

ნიკები

ჩანარ
თ
ების 

გავლ
ენა ქსელ

ზე

განვითარების სცენარები

განვითარების ვარიანტი
სეზონი/დღე-ღამე

დატვირთვის/გენერაციის
მაქსიმუმი/მინიმუმი

ანალიზის სახეები

სიტუაციები/ქსელზე 
ზემოქმედების 
ტესტები

გასაანალიზებელი
სიდიდეები,
პარამეტრები

მ.შ დენების 

ანგარიში

მაქსიმალ
ურ

ი 
რ
ეჟიმი

მინინალ
ურ

ი 
რ
ეჟიმი

მაქსიმალ
ურ

ი სამფ
აზა 

მშ დ
ენები

მინიმალ
ურ

ი სამფ
აზა 

მშ დ
ენები

 

ნახ 1.7 სცენარების ტექნიკური ანალიზის პროცესი 

დაგეგმვის მეთოდები და კრიტერიუმები დგინდება და გამოიყენება დაგეგმვის 

სცენარის შესაფასებლად, იმისთვის, რომ იდენტიფიცირებული იქნას მომავლის პრობლემები 

და მათ აღმოსაფხვრელად საჭირო ქსელის გაძლიერების ღონისძიებები. გადამცემი 

სისტემისთვის კრიტიკული ელემენტის გამოვლენა ხდება დაგეგმარების N-1 კრიტერიუმისა 

და მომხმარებლისთვის ელექტროენერგიის შეუზღუდავად მიწოდების გათვალისწინებით. 

დაგეგმილი ქსელის საიმედოობის შესამოწმებლად ჩატარებული იქნა: 
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• ნაკადგანაწილების ანალიზი; 

• მოკლე შერთვის დენების ანალიზი;  

• კვანძებში ძაბვების კვლევები; 

• მდგრადობის ანალიზი; 

• ჰარმონიკული ანალიზი.  

 

განხილული იქნა საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების რამდენიმე 

სცენარი. ქსელის დაგეგმვის საწყის ინფორმაციად აღებული იქნა მონაცემები ქსელში 

ჩასართავი პერსპექტიული გენერაციის შესახებ, რომელიც დაყოფილი იქნა კატეგორიებად:  

1. კატეგორია-1 (K1): სადგურები, რომელთა მშენებლობაც დაწყებულია; 

2. კატეგორია-2 (K2): სადგურები, რომელთა ინტერესებიც გამოხატული აქვთ 

ავტორიტეტულ კომპანიებს და ლიცენზირების ეტაპზეა; 

3. კატეგორია-3 (K3): სადგურები, რომლებიც იმყოფებიან ტექნიკურ-ეკონომიკური 

კვლევის ეტაპზე. 

ცხრ 1.1 

ႣႠႲႥႨႰႧႥႨႱ 

ႦႰႣႠ 

ႢႤႬႤႰႠႺႨႨႱ ႦႰႣႠ 

“G1” 
10%[Y]+90%[Y+10] 

“G2” 
25%[Y]+75%[Y+5] 

“G3” 
100%[Y] 

1 % ႦႰႣႠ “L1” L1G1 L1G2 L1G3 

3 % ႦႰႣႠ “L2” L2G1 L2G2 L2G3 

5 % ႦႰႣႠ “L3” L3G1 L3G2 L3G3 

მოხმარების საპროგნოზო წლიური ზრდის მაჩვენებელი ბაზისურ სცენარში, არის 3%, 

რომელიც დადგენილი იქნა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსგან 

მიღებული ეკონომიკური პარამეტრების პროგნოზის ანალიზის საფუძველზე. 

ცხრილში მოცემულია მოხმარების წლიური პროცენტული ზრდისა და გენერატორების 

ექსპლუატაციაში შესვლის სხვადასხვა ვარიანტები. G1 სცენარი ითვალისწინებს 

პერსპექტიული სადგურების ჯამური დადგმული სიმძლავრის 10%-ის ექსპლუატაციაში 

დაგეგმილ ვადებში შესვლას, ხოლო დანარჩენი სიმძლავრის 10 წლით გადავადებას, G2 – 

ჯამური დადგმული სიმძლავრის 25%-ის დაგეგმილ ვადებში შესვლას, ხოლო დანარჩენი 

75%-ის ქსელის ჩართვის 5 წლით გადავადებას, ხოლო G3 - პერსპექტიული გენერაციის 

სრული შემადგენლობის - 100%-ის ქსელის დროულ ჩართვას. 

ზოგადად, გადამცემი ქსელის განვითარება დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორი 

სცენარით მოხდება ენერგეტიკული სისტემის წყაროების ექსპლუატაციაში შესვლა და 

მოხმარების წლიური ზრდა.  მაგრამ 2035-2045 წლამდე ნებისმიერი სცენარით განვითარების 

შემთხვევაში შევა სამივე კატეგორიის ჰესების სრული სიმძლავრე; რაც შეეხება მოხმარებას - 

ის წარმოადგენს შიდა მოხმარების და ექსპორტის ერთობლიობას, ანუ თუ შიდა მოხმარება 

ნაკლებად გაიზრდება, ექსპორტი გაიზრდება მეტად და პირიქით. ამრიგად, გენერაციისა და 

მოხმარების ნებისმიერი განვითარების შემთხვევაში, გადამცემი ქსელი უნდა განვითარდეს 
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ერთი და იგივე სქემით, რომელიც შეესაბამება გენერაციის ექსპლუატაციაში დროულ 

შესვლას. 

1.7 გენერაციის ადეკვატურობა 
 

თავისუფალი ოპტიმიზაციით ანგარიშის დროს (G1), როდესაც პროგრამა PLEXOS ეძლევა 

საშუალება, რომ გამოავლინოს ასაშენებელი სადგურები, ხდება ძირითადად ქარის 

სადგურების, მზის სადგურებისა და მოდინების ჰესების  მშენებლობა და შედარებით მცირეა 

ახალი წყალსაცავიანი ჰესების წილი. აღნიშნულის ძირითადი მიზეზია, რომ ჯამში მზისა და 

ქარის სადგურების გამომუშავება თვეების ჭრილში უფრო სტაბილურია, ვიდრე 

წყალსაცავიანი ჰესების. 

ყველა განხილულ სცენარში სისტემის ადეკვატურობის მაჩვენებლები 

დამაკმაყოფილებელია. განახლებადების ინტეგრირების სცენარებში G1 და G2 გენერაციის 

ხვედრითი ფასი ერთნაირია, და ვინაიდან G2 უზრუნველყოფს წყალსაცავიანი ჰესების 

ინტეგრირებას, რომლებიც სისტემის მოქნილობას მკვეთრად ამაღლებენ, ამიტომ G2 

სცენარი უპირატესია. რაც შეეხება G0 სცენარებს, ამ დროს მოხმარების დაფარვა ხდება 

თბოსადგურებით. 

აქედან გამომდინარე, ენერგეტიკული უსაფრთხოების, ენერგოდამოუკიდებლობის და 

ელექტროენერგიის ხელმისაწვდომობის ამოცანის გადაწყვეტა ყველაზე ოპტიმალურად 

ხორციელდება G2 სცენარებში, როდესაც წყალსაცავიანი ჰესების კვალდაკვალ შენდება მზისა 

და ქარის ელექტროსადგურები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სისტემის საკუთარი წყაროებით 

თანაბარ გენერაციას წლის განმავლობაში. მათი საათური და წუთობრივი არასტაბილურობის 

დაფარვა კი ხორციელდება წყალსაცავიანი ჰესებით. 

1.8 გამოვლენილი პროექტები და ინფრასტრუქტურის გასაძლიერებლად საჭირო 

ინვესტიციები 

გადამცემ ქსელში ასაშენებელი პროექტები დაყოფილი იქნა სამ ნაწილად: 

1. სასისტემო მნიშვნელობის პროექტები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ენერგეტიკულ 

რეგიონებს შორის სიმძლავრის ტრანზიტსა და საიმედოობაზე. 

2. სისტემათაშორისი მნიშვნელობის პროექტები. მათ მიეკუთვნება ისეთი პროექტები, 

რომლებიც აკავშირებენ საქართველოს გადამცემ ქსელს მეზობელი ენერგოსისტემების 

ქსელებთან. 

3. ლოკალური, ჩიხური 220, 110 კვ და უფრო დაბალი ნომინალური ძაბვის ეგხ-ების 

შემცველი პროექტები. 

გადამცემი სისტემის ოპერატორი და გადამცემი სისტემის მესაკუთრე ლოკალურ 

პროექტებს არ ახორციელებს. გადამცემი ქსელის განვითარება უშუალოდ დაფუძნებულია 
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ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႠႧႼႪႨႠႬႨ ႢႤႢႫႠ 2024-2034

 

მხოლოდ სასისტემო და სისტემათაშორისი მნიშვნელობის პროექტებზე. სწორედ ასეთი 

მნიშვნელობის 16 პროექტი იქნა გამოვლენილი. 

ნახ 1.8 სასისტემო და სისტემათაშორისი  მნიშვნელობის პროექტების ჯამური მაჩვენებლები 

გადამცემი ქსელის 2024-2034 წლების 16 პროექტის შეფასება მოხდა CBA 

მეთოდოლოგიით, რომლითაც გაანალიზებული იქნა თითოეული პროექტის მიერ მოსატანი 

სარგებელი, მისთვის გასაწევი ხარჯები (ინვესტიციები) და გარემოზე ზემოქმედება. 

2024-2034  წლებში ახალი, რეაბილიტირებული და გაორჯაჭვიანებული  გადამცემი 

ხაზების ჯამური სიგრძე (ტრასის სიგრძე) დაახლოებით 1400 კმ-ია, ხოლო ქვესადგურების 

ჯამური სიმძლავრე - 5000 მგვა-ს აღწევს, რისთვისაც საჭირო საპროგნოზო ინვესტიცია იქნება 

დაახლოებით 1 მლრდ ევრო. ეს ინფრასტრუქტურა უზრუნველყოფს შემდეგი სტრატეგიული 

მნიშვნელობის ამოცანების შესრულებას: 

1. არსებული ქსელის საიმედოობის ამაღლებას და N-1 პირობის შესრულებას 

განვითარების ყველა ეტაპზე;  

2. საქართველოს სატრანზიტო ჰაბის ფუნქციის შესრულებას და 1000 მგვტ-ზე მეტი 

სიმძლავრის მიმოცვლას როგორც აღმოსავლეთსა და დასავლეთს, ასევე 

ჩრდილოეთსა და სამხრეთს შორის; 

3.  დამატებით 3500-4000 მგვტ სიმძლავრის ჰესების ქსელში ინტეგრაციას. 

 

 

1.9 ძირითადი გაანგარიშებების შედეგები 

ნაკადგანაწილების ანალიზი. ათწლიანი გეგმისთვის გათვალისწინებულ 

საქართველოს გადამცემი ქსელის ნებისმიერ ნორმალურ (N) რეჟიმში  კვანძების ძაბვები და 

ელექტროგადამცემ ხაზებზე გადადინებები ნორმის ფარგლებშია. რაც შეეხება N-1 რეჟიმებს, 

დასავლეთ საქართველოს 220 კვ ქსელის გადატვირთვას აქვს ადგილი 500 კვ ეგხ „იმერეთის“ 

მუშაობაში არყოფნისას, 2024-2025 წლებში (500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო-ახალციხის 

აშენებამდე). ამ პერიოდში საჭიროა ავარიის საწინააღმდეგო ავტომატიკის (ასა) მოქმედება, 

200-300 მგვტ დატვირთვის შეზღუდვა საქართველოს აღმოსავლეთ ნაწილში და ამავე 

პროექტების  68%
პროექტების 

15%

ექსპლუატაციაში შესვლის მოსალოდნელი თარიღები

500კვ 35% 220კვ 65%

პროექტების ელემენტები ძაბვის საფეხურის მიხედვით

1400 კმ ეგხ ,   5000 მგვა ატ , 1 მლრდ ევრო           

პროექტების  

17%

2024-2026 2027-2028 2029-2034
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ႸႤႫႠႿႠႫႤႡႤႪႨ ႰႤႦႨႳႫႤ 

სიდიდის გენერაციის შეზღუდვა ენგური-ვარდნილის კვანძში, რათა არ იქნას დაშვებული 

აღნიშნული გადატვირთვა.  

სიმძლავრის დანაკარგები საქართველოს გადამცემი ქსელის  500/400/330/220 კვ 

ძაბვის საფეხურებზე სიმძლავრის დანაკარგების მნიშვნელობა იცვლება 1%-2.7% 

ფარგლებში:

 

ნახ 1.9 გადამცემ ქსელში სიმძლავრის დანაკარგების დინამიკა სეზონების მიხედვით 2024-2034 

მოკლე შერთვის დენების ანალიზი. საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების 

ათწლიანი გეგმისათვის გაანგარიშებული იქნა სამფაზა მოკლე შერთვის დენების 

მაქსიმალური და მინიმალური მნიშვნელობები. ანგარიშები ჩატარებული იქნა ათწლიანი 

გეგმის სამი ყველაზე კრიტიკული და სახასიათო (2024, 2028, 2034) წლისათვის. ამასთან, 

მაქსიმალური მოკლე შერთვის დენების გაანგარიშებისას ჩართული იქნა საქართველოს 

ენერგოსისტემის ყველა გენერატორი და ყველა სისტემათაშორისი ხაზი. მინიმალური მოკლე 

შერთვის დენების გაანგარიშებისას, ჩართული იქნა მინიმალური რაოდენობის 

გენერატორები, რომლებიც შეესაბამებოდა ზაფხულის მინიმუმის რეჟიმს, გამორთული იქნა 

ყველა სისტემათაშორისი ხაზი. ანგარიშებმა აჩვენა, რომ ზოგიერთ ქვესადგურში 2034 წელს 

მოკლე შერთვის დენების სიდიდეები 70-80%-ით აღემატება 2024 წლის ნიშნულებს და 

შესაძლოა 100%-ით აღემატება დღევანდელ დონეს. ამიტომ, გადასახედი იქნება 

ქვესადგურების ძალოვანი აპარატურის მედეგობის უნარი მოკლე შერთვის დენების თერმული 

და მექანიკური ზემოქმედებებისადმი, რათა საჭიროებისას მოხდეს ამ აპარატურის დროული 

შეცვლა. 
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ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႠႧႼႪႨႠႬႨ ႢႤႢႫႠ 2024-2034

 

დინამიკური მდგრადობა შეისწავლის ენერგოსისტემის ქცევას და გენერატორების 

სინქრონული მუშაობის შენარჩუნების შესაძლებლობას დიდი შეშფოთებებისას, კერძოდ, 

ელექტროგადამცემი ხაზების, ტრანსფორმატორების ან გენერატორების ავარიული 

გამორთვებისას. დინამიკური მდგრადობის ანალიზი ჩატარდა საქართველოს 

ენერგოსისტემის  2024, 2028 და 2034 წლების ზაფხულის მაქსიმალურ რეჟიმებში, შემდეგი 

შეშფოთებებისას: 500 კვ ეგხ-ების ავარიული გამორთვა; 500/220 კვ 

ავტოტრანსფორმატორების გამორთვა; ჩანართის ბლოკის ან თურქეთთან 400 კვ კავშირის 

ეგხ-ის გამორთვა; ენგურჰესის, გარდაბნის მე-9 ბლოკის და ხუდონჰესის აგრეგატის 

გამორთვა. 

საქართველოს ელექტრული სისტემა ყველა შეშფოთებისას ინარჩუნებს მდგრადობას, 

მაგრამ 2024-2025 წლებში საჭიროა 500 კვ ეგხ „იმერეთის“, 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“, 

ენგურჰესის აგრეგატის ან მე-9 ბლოკის გამორთვის შემთხვევაში ასა-ს ჩარევა და შესაბამისი 

მომხმარებლების და/ან გენერაციის შეზღუდვა; 2026-2034 წლებში კი მდგრადობა 

შენარჩუნებულია ბუნებრივად ნებისმიერ შემთხვევაში. 

ჰარმონიკული ანალიზი. საქართველოს ელექტრულ სისტემაში ჰარმონიკების 

ყველაზე მძლავრი წყარო არის ახალციხის 700 მგვტ სიმძლავრის მუდმივი დენის ჩანართი. 

პერსპექტივაში დაგეგმილია ამ ჩანართის გაფართოება 350 მგვტ სიმძლავრის ბლოკით . 

ამასთან, სომხეთში, საქართველოს საზღვრის სიახლოვეს, დაგეგმილია 700 მგვტ 

სიმძლავრის მუდმივი დენის ჩანართის მშენებლობა, რომელიც დაუკავშირდება 

საქართველოს გადამცემ ქსელს. N რეჟიმში გაანგარიშებული იქნა ცალკეული რიგის 

ჰარმონიკებისა და ჯამური ჰარმონიკული დამახინჯების კოეფიციენტები. N-1 რეჟიმში, რაც 

გულისხმობს 500 ან 220 კვ ელექტროგადამცემი ხაზების მუშაობაში არყოფნას, 

გაანგარიშებული იქნა მხოლოდ ჯამური ჰარმონიკული დამახინჯების კოეფიციენტები. 

შედეგების თანახმად, ჯამური ჰარმონიკული დამახინჯების ყველა კოეფიციენტი, როგორც N 

ასევე N-1 რეჟიმებში ნორმის ფარგლებშია.  

რეზიუმე: ტექნიკური გაანგარიშებების შედეგების მიხედვით, დაგეგმილი გადამცემი 

ქსელი საიმედოა, უზრუნველყოფს ენერგოსისტემის მდგრადობას და სისტემის პარამეტრების 

შენარჩუნებას ქსელის წესებით დადგენილ ფარგლებში. 

 

1.10 საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების მაჩვენებლები 

მომავალი 10 წლის განმავლობაში საქართველოში დაგეგმილი 500/400/330/220/110 

კვ ეგხ-ებისა და ქვესადგურების მშენებლობა, განპირობებულია ძირითადად ახალი ჰესების 

ინტეგრაციით, მდგრადობის, საიმედოობის ამაღლების და მიწოდების უსაფრთხოების 

საჭიროებით, სატრანზიტო პოტენციალის გაზრდით. 
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ႸႤႫႠႿႠႫႤႡႤႪႨ ႰႤႦႨႳႫႤ 

 

 

 

ცხრილი 1.2  

ႤႪႤႵႲႰႭႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႾႠႦႤႡႨ 
ႵႥႤႱႠႣႢႳႰႤႡႨႱ ႠႥႲႭႲႰႠႬႱႴႭႰႫႠႲႭႰႤႡႨ 

ႣႠ ႫႳႣႫႨႥႨ ႣႤႬႨႱ ႹႠႬႠႰႧႤႡႨ (ႫႣႹ) 

ႻႠႡႥႠ (ႩႥ) ႱႨႢႰႻႤ (ႩႫ) ႻႠႡႥႠ (ႩႥ) ႱႨႫႻႪႠႥႰႤ (ႫႢႥႠ) 

500 935 500/400 700 

400 32 500/330 0 

330 37 500/220 3960 

220 1944 330/220 800 

110 3550 220/110 6634 

ႿႠႫႨ 6498 ႿႠႫႨ 12094 

შემდეგ დიაგრამაზე, წლების მიხედვით, მოცემულია საქართველოს ენერგოსისტემის 

გენერაციის დადგმული სიმძლავრე (მგვტ), 500/400/330/220/110 კვ ძაბვების ტრანს 

ფორმატორების და ავტოტრანსფორმატორების დადგმული სიმძლავრე (მგვა) და 

ეკვივალენტური 500 კვ ეგხ-ის სიგრძე. 

 
ნახ 1.10 საქართველოს ენერგოსისტემის გენერაციისა და 500/400/330/220/110 კვ გადამცემი 

ინფრასტრუქტურის განვითარება 2024-2034 წლებში 
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ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႠႧႼႪႨႠႬႨ ႢႤႢႫႠ 2024-2034

 

ცხრილი 1.2 მიხედვით დადგენილი იქნა საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების 

ისეთი მაჩვენებლები (ნახ 1.10), როგორიცაა 1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის გენერაციის 

გამოსატანად საჭირო ეკვივალენტური 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის სიგრძე და 

500/400/330/220/110 კვ (ავტო)ტრანსფორმატორების დადგმული სიმძლავრე. 

 

ნახ 1.11 საქართველოს ენერგოსისტემის გადამცემი ინფრასტრუქტურის განვითარების 

თანაფარდობა გენერაციის განვითარებასთან 

 

რეზიუმე: მიუხედავად იმისა, რომ 1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის გამოსატანად 

საჭირო გადამცემი ქსელის ინფრასტრუქტურის ეგხ-ების სიგრძე და 

(ავტო)ტრანსფორმატორების დადგმული სიმძლავრე შემცირებულია, როგორც ანგარიშებმა 

ცხადყო  2026-2034 წლებში საქართველოს ენერგოსისტემის მდგრადობა უფრო მაღალია, 

ვიდრე 2023-2025 წლებში. ამრიგად, ცხადია, რომ საიმედოობის გაზრდასთან ერთად მოხდა 

გადამცემი ქსელის ეფექტურობის და ეკონომიურობის ამაღლებაც. 

1.11 მეზობელ ქვეყნებთან ელექტროენერგიის მიმოცვლის შესაძლებლობები 2025-

2034 წლების მდგომარეობით 

ამჟამად, ელექტროენერგიის მიმოცვლა ხორციელდება: საქართველოდან რუსეთში, 

თურქეთში, აზერბაიჯანში,  სომხეთში და პირიქით; ასევე საქართველოს გავლით რუსეთიდან 

თურქეთში, აზერბაიჯანიდან თურქეთში; ამ ამოცანათა შესრულებას ემსახურება 

საქართველოს გადამცემი ქსელის სატრანზიტო გადამცემი ხაზები, თუმცა მათი 

გამტარუნარიანობა შეზღუდულია ქვეყნის ენერგოსისტემის მუშაობის დასაშვები რეჟიმული 

პარამეტრებიდან გამომდინარე (ნახ 1.12 და ცხრ.1.3). 

2025-2034 წლებისთვის,  საქართველო, თავისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან 

გამომდინარე, მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს კავკასიის (შავი ზღვის აუზის ქვეყნების) 

რეგიონში დაგეგმილი ენერგეტიკული ინტეგრაციის ამოცანათა გადაჭრაში, რაც გულისხმობს  
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ამ ქვეყნებს შორის ელექტროენერგიის  მიმოცვლას და საქართველოს 

ჰიდროენერგორესურსების ათვისებასა და გამოყენებას. 

2025-2034 წლებისთვის  მნიშვნელოვნად გაძლიერდება საქართველოს 

ენერგოსისტემის კავშირის ხაზები მეზობელ ენერგოსისტემებთან; აღნიშნული 

ინფრასტრუქტურის სიმძლავრის გამტარუნარიანობის მიხედვით, თურქეთთან მიმოცვლის 

შესაძლებლობა გაიზრდება 1050 მგვტ-მდე, რუსეთთან 1600 მგვტ-მდე, სომხეთთან 700 მგვტ-

მდე. აზერბაიჯანთან 2023 წლიდან უკვე შესაძლებელია 2000 მგვტ-მდე მიმოცვლა. 

 

ცხრ.1.3 მეზობელ ენერგოსისტემებთან სიმძლავრის მიმოცვლის შესაძლებლობა 

ႵႥႤႷႠႬႠ ႩႠႥႸႨႰႨႱ ႤႢႾ, ႫႠႰႩႠ 

ႬႭႫ  

ႻႠႡႥႠ 

 (ႩႥ) 

ႫႨႫႭႺႥႪႠ 

TTC 

ႦႠႴႾႳႪႨ 

(ႫႢႥႲ) 

TTC 

ႦႠႫႧႠႰႨ 

(ႫႢႥႲ) 

ႰႤႯႨႫႨ 

ႰႳႱႤႧႨ 

 

,,ႩႠႥႩႠႱႨႭႬႨ“    500 
ႤႵႱႮႭႰႲႨ 570 650 S 

ႨႫႮႭႰႲႨ 570 650 S 

,, ႱႲႤႴႠႬႼႫႨႬႣႠ“ 

(ႵႱႠႬႨ-

ႱႲႤႴႠႬႼႫႨႬႣႠ-

ႫႭႦႣႭႩႨ) 2030  

500 

ႤႵႱႮႭႰႲႨ 1000 1000 S 

ႨႫႮႭႰႲႨ 1000 1000 S 

,,ႱႠႪႾႨႬႭ“   220 
ႤႵႱႮႭႰႲႨ 264 300 I 

ႨႫႮႭႰႲႨ 264 300 I 

ႠႦႤႰႡႠႨႿႠႬႨ 

,,ႫႳႾႰႠႬႨႱ ႥႤႪႨ“ 500 
ႤႵႱႮႭႰႲႨ 1300 1500 S 

ႨႫႮႭႰႲႨ 1300 1500 S 

,,ႢႠႰႣႠႡႠႬႨ“ 330 
ႤႵႱႮႭႰႲႨ 616 700 S 

ႨႫႮႭႰႲႨ 616 700 S 

ႱႭႫႾႤႧႨ 

,,ႠႪႠႥႤႰႣႨ“ 220 
ႤႵႱႮႭႰႲႨ 150 / 100 150 / 100 S / I 

ႨႫႮႭႰႲႨ 150 / 100 150 / 100 S / I 

,,ႫႠႰႬႤႳႪႨ“  

(ႫႠႰႬႤႳႪႨ-ႠႨႰႳႫႨ) 

 2025 

500 
ႤႵႱႮႭႰႲႨ 700 700 B 

ႨႫႮႭႰႲႨ 700 700 B 

ႧႳႰႵႤႧႨ 

,,ႫႤႱႾႤႧႨ“ 

400 

ႤႵႱႮႭႰႲႨ 1050 1050 B 

ႨႫႮႭႰႲႨ 1050 1050 B 
,,ႲႠႭ“ (ႠႾႠႪႺႨႾႤ-

ႧႭႰႧႳႫႨ) 

 2025 

,,ႠႽႠႰႠ“ 220 
ႤႵႱႮႭႰႲႨ 150 / 150 150 / 150 I/ R 

ႨႫႮႭႰႲႨ 150 / 150 150 / 150 I / R 

S სინქრონული მუშაობისას 

I კუნძულოვან რეჟიმში მუშაობისას 

B  მუდმივი დენის ჩანართით მუშაობისას 

R  რეზერვში 
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უშუალოდ გადამცემი ხაზებიდან „ტაო“ და „მესხეთი“ თითოეულს შეუძლია 1500 მგვტ 

სიმძლავრის გატარება, მაგრამ მათი ჯამური გამტარუნარიანობა შეზღუდული იქნება 

ახალციხის მუდმივი დენის ჩანართების ბლოკების ჯამური გამტარუნარიანობით. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 330 კვ ეგხ გარდაბანი 1,2-ის საოპერაციო ზღვარია 1400 მგვტ 

(ჯამურად), მაგრამ გადასაცემი სიმძლავრე შეზღუდულია ქ/ს გარდაბანში არსებული 330/220 

კვ ატ-ების სიმძლავრეებით (თითოეული ატ-ს სიმძლავრეა 400 მგვა), ამასთანავე 

აღსანიშნავია, რომ 2023 წელს მოხდა 330/220 კვ ძველი ატ-ს ჩანაცვლება ახლით. 

 

 
ნახ 1.12 საქართველოს გადამცემი ქსელის სიმძლავრის მიმოცვლის                                   

შესაძლებლობები 2034 წლისთვის 

 

1.12 განახლებადი ენერგიის წყაროების ინტეგრირების შესაძლებლობა 

საქართველოს გადამცემ ქსელში 

განახლებადი ენერგიის წყაროების ინტეგრირება უზრუნველყოფს სისტემის 

უსაფრთხოებისა და ენერგოდამოუკიდებლობის დონის ამაღლებას, ამასთან, გამომდინარე 

იქედან, რომ ანაცვლებს წიაღისეულ საწვავზე მომუშავე თბოსადგურებს, იწვევს ჰაერის 

დამაბინძურებელი მავნე გამოფრქვევების შემცირებას და შესაბამისად კლიმატური 

ცვლილებების გავლენების შერბილებას. 

საქართველოს (სახმელეთო) ქარის პოტენციალი 4.0 გგვტ-ს, მზის პოტენციალი 4.5 

გგვტ-ს შეადგენს. ჰესების პოტენციალი დაახლოებით 10 გგვტ-ია. ეს მონაცემები პირველადია, 

ძირეული კვლევების შედეგად მოსალოდნელია მისი გაზრდა. 

2018 წელს საქართველოს გადამცემი სისტემის ოპერატორმა საქართველოს 

სახელმწიფო ელექტროსისტემამ ევროპელი კონსულტანტების DigSILENT, DMCC, R2B 
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კონსორციუმის დახმარებით შეისწავლა ცვალებადი განახლებადი ენერგიის წყაროების 

საქართველოს ენერგოსისტემაში ინტეგრირების შესაძლებლობები, რომლითაც, გარკვეული 

პირობების დაშვებით (მაგალითად კონკრეტული მარეგულირებელი ჰესების მშენებლობა,  

საბალანსო ბაზრის ოპერირება) დადგინდა მზისა და ქარის ელექტროსადგურების 

ინტეგრაციის ლიმიტები 2020, 2025 და 2030 წლებისთვის. გამომდინარე ენერგეტიკული 

სისტემის განვითარების არსებული რეალობიდან, საქართველოს სახელმწიფო 

ელექტროსისტემამ განახორციელა გადაანგარიშება და ზემოთხსენებული ლიმიტების 

გადახედვა. სისტემის მარეგულირებელი ჰესების არსებული შემადგენლობის, ენგურჰესის 

ნორმალური დამუშავების და  მოქნილი კცთს-ის ექსპლუატაციაში შესვლის 

გათვალისწინებით,  2028 წლისთვის დასაშვებია საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ 

სისტემაში 750 მგვტ ქარის და 500 მგვტ მზის ელექტროსადგურების ოპერირება. 

 

1.13 დისპეტჩერული ტექნოლოგიების განვითარება 

საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა წარმოადგენს გადამცემი სისტემის 

ოპერატორს, რომლის ფუნქციაა როგორც ხანმოკლე, ასევე გრძელვადიან პერიოდებში 

სისტემის მდგრადობის და საიმედოობის შენარჩუნება. განსაკუთრებით დიდი გამოწვევაა 

რეალურ დროში (ონლაინ რეჟიმში) სისტემის მოხმარება-მიწოდების და ექსპორტ-იმპორტის 

დაბალანსება ისე, რომ ელ. ენერგიის ხარისხის პარამეტრები შენარჩუნებული იქნას ნორმის 

ფარგლებში. ასევე დიდი გამოწვევაა ენერგოსისტემის მართვა, მდგრადობის და 

მთლიანობის შენარჩუნება ავარიულ რეჟიმებში. იმისათვის, რომ კომპანიამ შეძლოს 

ელექტროენეგიის მართვისათვის საჭირო ზუსტი მონაცემების გენერირება და მიმოცვლა, 

აუცილებელია „სსე“-ის სისტემაში დანერგილი სხვადასხვა ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

პლატფორმათა ინტეგრირება, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს  საქართველოს გადამცემი 

ქსელის განვითარების ათწლიან გეგმას. აღნიშნული არის საფუძველი  SCADA-ს და 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების (IT) განვითარების ათწლიანი გეგმისათვის. აღნიშნულ 

დოკუმენტში ქსელის განვითარების თანმიმდევრულად მოცემულია როგორც საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების და SCADA-ს განვითარების გეგმა ასევე WAMS-ის, ავარიის საწინააღმდეგო 

ავტომატიკის,  აღრიცხვის კვანძების ძაბვის არჩევის მოწყობილობების, ელ. ენერგიის 

მონაცემთა ცენტრალიზებული ჰაბის (მონაცემთა ჰაბი), და ელექტროენერგიის და 

სიმძლავრის კონტროლის აღრიცხვის ავტომატიზირებული (ესკაა) სისტემის პროგრამული 

უზრუნველყოფის პროექტები და გაფართოების გეგმები. 

 

1.14 ახალი გამოწვევები და მათზე რეაგირება 

1. ელექტრომობილები - პიკური დატვირთვის შესაძლო მკვეთრი ზრდა, პროსუმერები - 

სისტემის დეცენტრალიზაცია და არაპროგნოზირებადობა და ძლიერ ცვალებადი 

მოთხოვნის მქონე მომხმარებლები. გადაწყვეტა, შერბილება: წყალსაცავიანი ჰესების 

მშენებლობა, ენერგოეფექტურობის ამაღლება, ენერგიის შემნახველი სადგურებისა 

და ბატარეების დანერგვა, თბოსადგურებისა და სისტემათაშორისი გადამცემი 



 

    24 

 

ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႠႧႼႪႨႠႬႨ ႢႤႢႫႠ 2024-2034

 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, მართვისა და ოპერირების სისტემის სრულყოფა, 

ჭკვიანი ქსელების დანერგვა, ხაზების დინამიკური გამტარუნარიანობის დანერგვა, 

ქარისა და მზის ელექტროსადგურების ოპტიმალური ინტეგრირება (შესაძლოა 

შემნახველ ბატარეებთან ერთად), SVC PLUS და FACTS მოწყობილობების შესაძლო 

დანერგვა, ბოლო თაობის დაგეგმვისა და პროექტირების მეთოდებისა და 

პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება.  

2. ახალი ტრასების შესაძლო გაყვანასთან დაკავშირებული გამოწვევები უახლოესი 

ათწლეულის მიჯნაზე: გადაწყვეტა, შერბილება:   ვიზუალურად მეგობრული 

კონსტრუქციების მოწყობა, მრავალძაბვიანი ანძების მონტაჟი და გამონაკლის 

შემთხვევებში - საკაბელო გადამცემი ხაზების მშენებლობა.   

3. ბაზრის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული გამოწვევები. გადაწყვეტა, შერბილება:   

სისტემის მართვის პროგრამის განახლება და ევროპის შიდა ენერგეტიკულ ბაზართან 

დღით-ადრე და დღის შიგნით ვაჭრობისადმი მზაობა, ასევე არსებული 

ელექტროსადგურების რეაბილიტაცია სისტემური მომსახურების კონცეფციის 

მიხედვით.  

4. კიბერშეტევის შესაძლო რისკები და ინფორმაციული უსაფრთხოების გამოწვევები 

გადაწყვეტა, შერბილება: „სსე“-ში მიმდინარეობს პერსონალის ცნობიერების 

ამაღლება და უსაფრთხოების სტანდარტის ISO 27001 დანერგვა, ასევე 

ხორციელდება კიბერუსაფრთხოების უცხოური გამოცდილების მიღება. „სსე“-ის 

შესაბამისი პროფილის სპეციალისტები მუდმივ რეჟიმში მუშაობენ 

კიბერუსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. 

5. პანდემია. ასეთი ტიპის დაავადების ბოლო აქტიურ გამოვლინებას მსოფლიოს 

მასშტაბით წარმოადგენს კორონავირუსი (COVID-19). გადაწყვეტა, შერბილება: მისი 

პრევენციის მიზნით, მთელი ცივილიზებული სამყარო, მათ შორის საქართველო 

ხელმძღვანელობს ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციებით, 

რაც ძირითადად გულისხმობს ადამიანებს შორის მინიმალური უსაფრთხო დისტანციის 

და ჰიგიენის ნორმების დაცვას, ასევე მთელი რიგი საქმიანოებების დისტანციურ 

რეჟიმზე გადასვლას. შედეგად მნიშვნელოვნად მცირდება კორონავირუსის 

გავრცელების რისკი. აღნიშნული კუთხით, როგორც სს „საქართველოს სახელმწიფო 

ელექტროსისტემის“, ისე მთლიანად საქართველოს სახელმწიფოს მუშაობა  

საერთაშორისოდ აღიარებულია როგორც საკმაოდ ეფექტიანი და წარმატებული. 

 

 

1.15 სტრატეგიული გარემოზე ზემოქმედების შეფასება 

„სსე“-სთვის მნიშვნელოვანია ისეთი გადამცემი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, 

რომელიც მომხმარებლების საიმედო კვების გარდა, უზრუნველყოფს შესაძლო მინიმალურ 

ზემოქმედებას გარემოზე. აღნიშნულ ათწლიან გეგმაში გათვალისწინებულია ყველა 

ძირითადი პროექტის სტრატეგიული გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. 
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 1.16 დასკვნა 

საქართველოს ელ. ენერგეტიკული გადამცემი სისტემის ოპერატორი ისწრაფვის 

უზრუნველყოს საიმედო და მაღალი ხარისხის მომსახურება მომხმარებლებისათვის და 

განავითაროს სათანადო ინფრასტრუქტურა, რაც აუცილებელი იქნება საქართველოს 

ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის. ამ განვითარების გეგმაში ასახული 

პროექტები, რომელთაც თან სდევს შესაბამისი მიმოხილვა, წარმოადგენს ადეკვატურ პასუხს 

ეკონომიკური და ენერგეტიკული გარემოს ცვლილებებზე. გადამცემი სისტემის ოპერატორი 

დარწმუნებულია, რომ ამ პროექტების განხორციელების შედეგად დაკმაყოფილებული იქნება 

ქართული საზოგადოების სურვილები, ქვეყნის ეკონომიკა  ღირსეულად დაძლევს 

გამოწვევებს და  შეხვდება უკეთეს მომავალს.  
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2. ႸႤႱႠႥႠႪႨ 
 

საქართველოს ენერგეტიკულ სისტემას ესაზღვრება სამ სხვადასხვა სინქრონულ 

ზონაში მომუშავე ენერგოსისტემები: 

1. რუსეთის და აზერბაიჯანის ენერგოსისტემები ოპერირებენ IPS/UPS (დსთ, 

ბალტია, უკრაინა, საქართველო) სინქრონულ ზონაში 

2. თურქეთის ენერგოსისტემა ოპერირებს ENTSO-E (ევროპული გადამცემი 

სისტემის ოპერატორების ელექტრული ქსელი) კონტინენტური ევროპის სინქრონულ ზონაში 

3. სომხეთის ენერგოსისტემა ოპერირებს ირანის სინქრონულ ზონაში. 

ამასთან, ოთხივე მეზობელ ენერგოსისტემას გააჩნია განსხვავებული ენერგეტიკული 

ბაზარი, კანონმდებლობა, დაგეგმვის და ოპერირების სტანდარტები და განვითარების 

ხედვები. 

საქართველოს და მისი ენერგოსისტემის გეოგრაფიული მდებარეობა  ქმნის მეზობელ 

ენერგოსისტემებთან და ამ სისტემებს შორის ელექტროენერგიით ვაჭრობის 

შესაძლებლობებს, თუმცა მათთან ზემოთ აღნიშნული განსხვავებები წარმოადგენს გამოწვევას 

ამ შესაძლებლობების ასათვისებლად. 

საქართველოს გადამცემი ქსელის სწრაფვა „ენერგეტიკული ჰაბის“ ფუნქციების 

აღებისაკენ, მიუხედავად აზერბაიჯანთან და თურქეთთან სისტემათაშორისი გადამცემი 

ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი გაძლიერებისა, ჯერჯერობით ბოლომდე ვერ არის 

რეალიზებული, საქართველოსგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო. სომხეთის 

ენერგოსისტემაში, ირან-საქართველოს დამაკავშირებელი 500/400 კვ გადამცემი 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობასთან დაკავშირებით გაურკვეველი რთული ვითარებაა.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ერთის მხრივ, კვლავ  პრიორიტეტად რჩება 

საქართველო - „ელექტროენერგეტიკული ჰაბის“ კონცეფცია, ხოლო მეორეს მხრივ, უფრო 

აქტუალური ხდება ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოება, განსაკუთრებით იმ ფონზე, 

როცა ყოველწლიურად ხდება სტრატეგიული პროექტების შეფერხება ან გადავადება, 

როგორც გენერაციის, ასევე გადამცემი ინფრასტრუქტურის მხრივ. ამას ემატება მოხმარების 

ყოველწლიური 3-5%-იანი მატება*, რის შედეგადაც იზრდება ელექტროენერგიის იმპორტის 

ან მის გამოსამუშავებლად საჭირო საწვავის იმპორტის საჭიროება. შესაბამისად, მცირდება 

ენერგოდამოუკიდებლობის ხარისხი. 

 

*-გამონაკლისია COVID-19 პანდემიის პერიოდი 
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საქართველო, ევროპულ სტრუქტურებში გაწევრიანების გზაზე გახდა ევროპული 

ენერგეტიკული გაერთიანების Energy Community წევრი, რომლის მიმართ ნაკისრი 

ვალდებულებების ფარგლებში სს “საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის” მიერ 

ადაპტირებული იქნა ევროპული გადამცემი სისტემის ოპერატორების ქსელის (ENTSO-E) 

კოდექსის ნაწილი. მიმდინარეობს საქართველოს ენერგეტიკული ბაზრის ლიბერალიზაცია, 

გამიზნულია ევროპულ ერთიან ენერგეტიკულ ბაზართან ინტეგრირება, რაც საქართველოს 

საშუალებას მისცემს საუკეთესო ფასად განახორციელოს ელექტროენერგიის ექსპორტი და 

იმპორტი, რაც კიდევ უფრო დიდი სტიმული იქნება მეზობელი ქვეყნებისთვის, რომ 

საქართველოსთან გააძლიერონ სისტემათაშორისი ელექტროგადამცემი ინფრასტრუქტურა 

და გამოიყენონ საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალი. 

იმ ფონზე, როდესაც გაძნელებულია ახალი ჰესების მშენებლობა, გენერაცია-

მოხმარების დაბალანსება შიდა წყაროებით შესაძლებელია ქარისა და მზის 

ელექტროსადგურების ინტეგრაციის ხარჯზე, რომლებიც ბევრად უფრო სწრაფად შენდება, 

ვიდრე ჰესები. თუმცა განახლებადი ენერგიის წყაროების ჭარბი ინტეგრაციის შემთხვევაში, 

მათი გენერაციის არასტაბილურობიდან გამომდინარე, შეიძლება ენერგოსისტემას შეექმნას 

მდგრადობის პრობლემები. „სსე“-ის მიერ ევროპული კონსულტანტების კონსორციუმის 

DIGSilent და DMCC დახმარებით განხორციელდა ცვალებადი გენერაციის განახლებადი 

ენერგიის წყაროების ქსელში ინტეგრირების ანალიზი, რომლის შედეგს წარმოადგენს ქარისა 

და მზის ელექტროსადგურების მაქსიმალური დასაშვები სიმძლავრეები საპროგნოზო 

პერიოდებში. დაგეგმარების აქტუალური ინფორმაციის გათვალისწინებით ხორციელდება 

განახლებადების ინტეგრაციის შესაძლებლობების პერიოდული გადაანგარიშება. 

ელექტროფიცირების ზრდა, რაც საქართველოში ძირითადად მიმდინარეობს კერძო 

ელექტრომობილების რიცხვის ზრდის ხარჯზე - უახლოესი 5 წლის განმავლობაში შესაძლოა 

ამ ფაქტორმა არ მოახდინოს მნიშვნელოვანი გავლენა, თუმცა შემდეგ წლებში ცალსახად 

მოახდენს ზემოქმედებას მოხმარების და კერძოდ პიკური დატვირთვის ზრდაზე. 

ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდის თანმიმდევრულად, მიმდინარეობს 

ქვესადგურების გაძლიერება-მშენებლობა. „სსე“-ის მიერ სპეციალურად იქნა შემუშავებული 

„თავისუფალი სიმძლავრეების“ მეთოდოლოგია, რომლის ძირითადი მიზანია 

მომხმარებლებს მიაწოდოს მაღალი ხარისხის ელექტროენერგია ქსელის წესებით 

განსაზღვრული N-1 პირობის დაცვით. რეკორდული სიცხეების გამო, ზაფხულში ფიქსირდება 

სარეკორდო პიკური მოხმარებები (გამონაკლისია 2020 წელი), რასაც თბილისის რეგიონში 

თან ახლავს ძაბვების მნიშვნელოვანი შემცირება. აღნიშნული კიდევ უფრო კრიტიკულად 

იქნება გამოხატული შემდეგ წლებში. ენერგოსისტემის მდგრადობის და ელექტროენერგიის 

ხარისხის გაუარესების თავიდან აცილების მიზნით, დაგეგმილია რეაქტიული სიმძლავრის 

მაკომპენსირებელი დანადგარების ინტეგრაცია თბილისის და მის მიმდებარე ქვესადგურებში, 

რაც აღმოფხვრის ძაბვის შემცირების პრობლემებს. 

2020 წელს კორონავირუსით გამოწვეული პანდემია შეეხო თითქმის მთელ 

მსოფლიოს, მათ შორის საქართველოს. შემცირდა ეკონომიკის ყველა მაჩვენებელი, რამაც 
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პრაქტიკულად, თავის მხრივ, გამოიწვია ელექტროენერგიის მოხმარების შემცირება. 

პანდემიის ზრდის პრევენციისთვის, მოხდა რა ქვეყნებს შორის მიმოსვლის შეზღუდვა, 

შეფერხდა მთელი რიგი პროექტები, მათ შორის დაყოვნდა ელექტროენერგეტიკული 

პროექტები. 

გარდა ამისა, აღსანიშნავია კლიმატის ცვლილების გავლენა საქართველოს 

განახლებადი ენერგიის წყაროების, კერძოდ კი ჰესების გენერაციაზე. 2020-ის მსგავსი 

წყალმცირე (მშრალი) წელი არ ფიქსირდება ნახევარსაუკუნოვანი ჩანაწერებიდან. 

არნახულმა წყალმცირობამ გამოიწვია ჰესების გამომუშავების მნიშვნელოვანი შემცირება. 

ამიტომ ელექტროენერგიის მოხმარების შემცირების მიუხედავად, ელექტროენერგიის 

იმპორტის/თბოსადგურების მუშაობის საჭიროება არ შემცირებულა. ამან კიდევ ერთხელ 

ნათლად დაგვანახა, რომ საჭიროა განახლებადი ენერგიის წყაროების დივერსიფიკაცია, 

როგორც ჰიდრო ასევე ქარის და მზის პოტენციალის ათვისება, რათა მოხდეს საქართველოს 

ენერგოდამოუკიდებლობის მიღწევა და მიწოდების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ისეთ 

არაპროგნოზირებად კლიმატურ ვითარებაში, რომელშიც იმყოფება თანამედროვე 

მსოფლიო. 

პანდემიამ ასევე აჩვენა, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყანა იყოს თვითკმარი 

ეკონომიკის ყველა დარგში, მათ შორის ელექტროენერგეტიკაშიც. 

2.1 კანონმდებლობასთან შესაბამისობა 

გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა შედგენილი იქნა ქართული 

ენერგეტიკის არსებული ვითარებისა და საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის გათვალისწინებით. 

  საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის საკანონმდებლო 

საფუძველს წარმოადგენს კანონი „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ და „ქსელის 

წესები“, რომელიც დამტკიცებული იქნა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 

მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკი) მიერ.  

„ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის 

(„საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა“)  შესაბამისად: 

1. გადამცემი სისტემის ოპერატორი ყოველწლიურად, მომდევნო 10 კალენდარული 

წლისთვის შეიმუშავებს/განაახლებს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიან გეგმას, 

რომელიც მიწოდებისა და მოთხოვნის არსებულ და საპროგნოზო მაჩვენებლებს უნდა 

ეფუძნებოდეს. გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა უნდა მოიცავდეს ეფექტიან 

ზომებს გადამცემი ქსელისა და მიწოდების უსაფრთხოების ადეკვატურობის 

უზრუნველსაყოფად.  

2. გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა შეიცავს:  

ა) ინფორმაციას ელექტროენერგიაზე ან ბუნებრივ გაზზე არსებული და საპროგნოზო 

მოთხოვნისა და მიწოდების შესახებ;  

ბ) ინფორმაციას ელექტროენერგიის ან ბუნებრივი გაზის შიდა საპროგნოზო 

წარმოებისა და ტრანსსასაზღვრო გადადინების შესახებ;  
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გ) ინფორმაციას გადამცემი ქსელის იმ ძირითადი ინფრასტრუქტურის შესახებ, 

რომელიც მომდევნო 10 წლის განმავლობაში უნდა აშენდეს ან გაუმჯობესდეს;  

დ) ინფორმაციას გადაწყვეტილი ინვესტიციების და იმ ახალი ინვესტიციების შესახებ, 

რომლებიც მომდევნო 3 წლის განმავლობაში უნდა განხორციელდეს;  

ე) კონკრეტულ ვადებს საინვესტიციო პროექტების განხორციელებისთვის;  

ვ) ინფორმაციას წარმოების ახალი ობიექტების (მათ შორის, განახლებადი ენერგიის 

წყაროების) ქსელში ინტეგრირების შესახებ;  

ზ) სხვა ინფორმაციას, რომელიც საჭიროა საქართველოს ენერგეტიკული სისტემების 

ეფექტიანი ოპერირებისა და მართვისთვის, ამ კანონით, გადამცემი ქსელის წესებითა 

და მიწოდების უსაფრთხოების მარეგულირებელი ნორმატიული აქტებით დადგენილი 

მოთხოვნების შესაბამისად.  

3. გადამცემი სისტემის ოპერატორი გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის 

შემუშავებისას გონივრულობის ფარგლებში აკეთებს ვარაუდებს (დაშვებებს) 

ელექტროენერგიის ან ბუნებრივი გაზის წარმოების, მიწოდების, მოხმარებისა და 

ტრანსსასაზღვრო გადადინების შესაფასებლად, მიმდებარე ქსელების საინვესტიციო გეგმების 

გათვალისწინებით, ხოლო ბუნებრივი გაზის ქსელის განვითარების შემთხვევაში აგრეთვე 

ითვალისწინებს ბუნებრივი გაზის საცავისა და გათხევადებული ბუნებრივი გაზის 

მოწყობილობების საინვესტიციო გეგმებს.  

4. გადამცემი სისტემის ოპერატორი გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიან გეგმაში 

ასახავს ამ კანონის მე-7 მუხლის შესაბამისად სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკით 

გათვალისწინებულ ქსელის სტრატეგიული განვითარების სამიზნე მაჩვენებლებს და 

ტრანსსასაზღვრო და ადგილობრივი მნიშვნელობის პროექტებს.  

5. გადამცემი სისტემის ოპერატორი გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის 

პროექტს მისი შემუშავებისა და დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციების გავლის 

შემდეგ, მაგრამ არაუგვიანეს შესაბამისი წლის 1 ოქტომბრისა, წარუდგენს სამინისტროსა და 

კომისიას. კომისია განიხილავს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის პროექტს, 

ამოწმებს, გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა მოიცავს თუ არა ყველა 

საინვესტიციო საჭიროებას, და მასთან დაკავშირებით თავის შენიშვნებსა და რეკომენდაციებს 

სამინისტროს წარუდგენს ამ პროექტის მიღებიდან 2 თვის ვადაში.  

6. სამინისტრო გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის პროექტს და 

წარმოდგენილ შენიშვნებსა და რეკომენდაციებს განიხილავს კომისიასა და გადამცემი 

სისტემის ოპერატორთან ერთად. სამინისტრო უფლებამოსილია, მათ შორის, კომისიის 

შენიშვნების გათვალისწინებით, გადამცემი სისტემის ოპერატორს მოსთხოვოს, ცვლილებები 

შეიტანოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიან გეგმაში. აღნიშნული არ ეხება 

გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმიდან ამ მუხლის მე-4 პუნქტით 

გათვალისწინებული სამიზნე მაჩვენებლების შესაბამისი პროექტების ამოღებას, თუმცა 

მიზანშეწონილობის შემთხვევაში შესაძლებელია მათი განხორციელების ვადების შეცვლა . 

კომისია უფლებამოსილია გადამცემი სისტემის ოპერატორს მოსთხოვოს დამატებითი 

დაზუსტებები ან/და ახსნა-განმარტება და, თუ კომისია საჭიროდ მიიჩნევს, აგრეთვე ამ 

პროექტებთან, მათ შორის, საბოლოო მომხმარებლებისთვის ენერგიის ფასზე ზეგავლენის 

მქონე პროექტებთან, დაკავშირებული ფინანსური მაჩვენებლების შეცვლა. ასეთი პროექტების 
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განხორციელების ხარჯები შეიძლება სრულად ან ნაწილობრივ დაფინანსდეს სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან, თუ ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზის საფუძველზე საქართველოს მთავრობა 

მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას. სხვა შემთხვევაში ისინი გათვალისწინებული იქნება 

რეგულირებად ტარიფში კომისიის მიერ დამტკიცებული შესაბამისი მეთოდოლოგიით 

დადგენილი წესითა და პირობებით.  

7. სამინისტრო საქართველოს მთავრობის თანხმობის საფუძველზე, არაუგვიანეს შესაბამისი 

წლის დასრულებისა უზრუნველყოფს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის 

დამტკიცებას. გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის შესრულებას 

ზედამხედველობენ და აფასებენ კომისია და სამინისტრო თავიანთი კომპეტენციის მიხედვით.  

 ქსელის წესების 29-ე მუხლის „გადამცემი ქსელის დაგეგმვა“ თანახმად: 

1. დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატის (სსე) მიერ ხორციელდება გადამცემი ქსელის 

განვითარების გეგმის შემუშავება, მათ შორის ყველა საჭირო კვლევა და შეფასება. 

2. დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატი (სსე) უზრუნველყოფს გადაცემის ლიცენზიატების, 

მაძიებლებისა და მოსარგებლეებისაგან მონაცემების შეგროვებასა და კოორდინაციას, 

აგრეთვე ინფორმაციის გაცვლას მეზობელი ქვეყნების ელექტროენერგეტიკული სისტემის 

ოპერატორებთან. 

3. დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატმა (სსე) უნდა შეიმუშაოს გადამცემი ქსელის განვითარების 

გეგმა ათწლიანი პერიოდისათვის, რომელსაც წარუდგენს საქართველოს ენერგეტიკისა და 

წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიასა და საქართველოს ეკონომიკისა 

და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 

ქსელის წესების 30-ე მუხლის „ძირითადი პრინციპები“ თანახმად: 

1. დაგეგმვის პროცესში სხვა გარემოებებთან ერთად გათვალისწინებულ უნდა იქნეს: 

ა) საიმედოობის ტექნიკური მოთხოვნები; 

ბ) ეკონომიკური და ოპერატიული მართვის, ტექ-მომსახურების, რელეური დაცვისა და 

ავტომატიკის საკითხები; 

გ) ელექტროენერგიის წარმოების, მოხმარებისა და განაწილების ობიექტებთან 

კოორდინაციის საკითხები; 

დ) საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და გარემოს დაცვის მოთხოვნები. 

2. გადამცემი ქსელის განვითარების გეგმა უნდა ითვალისწინებდეს საიმედოობის, 

ეკონომიკურობის, გარემოს დაცვის, განვითარების პროგნოზების, სისტემათაშორისი 

კავშირებისა და ადგილობრივი გადამცემი ქსელის დაგეგმვის საკითხებს. 

3. წესებში გადამცემი ქსელის საიმედოობის შესაფასებლად გამოიყენება ორი კრიტერიუმი:  

ა) ადეკვატურობა – ელექტროენერგეტიკული სისტემის უნარი უწყვეტად 

დააკმაყოფილოს მომხმარებელთა მოთხოვნილება ელექტროენერგიაზე, როგორც 

ქსელის ელემენტის გეგმიური, ასევე მოულოდნელი გათიშვის პირობებში. 

ბ) მდგრადობა - ელექტროენერგეტიკული სისტემის უნარი გაუძლოს შეშფოთებებს, 

როგორიცაა მოკლე ჩართვა ან ელექტროენერგეტიკული სისტემის ელემენტების 

მოულოდნელი გათიშვა. 

4. დაგეგმვის ეს მოთხოვნები მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული განვითარების სხვადასხვა 

სცენარებისა და გაუთვალისწინებელი სიტუაციების ალბათობის შეფასებისას. 

7. გრძელვადიანი გეგმები ყოველწლიური პერიოდულობით უნდა გადაიხედოს  
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8. დაგეგმვის პროცესი უნდა შედგებოდეს შემდეგი ძირითადი ეტაპებისაგან: 

ა) მონაცემების შეგროვება; 

ბ) მონაცემების დამუშავება; 

გ) მოდელირება; 

დ) ნაკლოვანების აღმოფხვრის ან შემცირების ოპტიმალური გეგმის შემუშავება; 

ე) გადამცემი ქსელის განვითარების გეგმის მომზადება. 

9. დაგეგმვის პროცესი უნდა მოიცავდეს: 

ა) ელექტროენერგეტიკული სისტემის მუშაობას წლის სეზონების მიხედვით; 

ბ) მოკლევადიან პერიოდში ელექტროენერგეტიკული სისტემის მუშაობის დეტალურ 

შესწავლას; 

გ) საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერიოდში ელექტროენერგეტიკული სისტემის 

სტრატეგიული დაგეგმვის მოთხოვნებს. 

10. დაგეგმვის პროცესი უნდა დაიწყოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის მუშაობის 

შეფასებით. 

პოტენციური რისკების გამოვლენის შემთხვევაში, განხორციელდეს რისკების დეტალური 

ანალიზი, მისი აღმოფხვრის ან შემცირების მიზნით. 

12. ელექტროენერგეტიკული სისტემის განვითარების გეგმა უნდა იძლეოდეს გამოვლენილი 

რისკების აღმოფხვრის ან/და შემცირების შესაძლებლობას. 

 

ქსელის წესების 35-ე მუხლის „გადამცემი ქსელის დაგეგმვის კრიტერიუმები“ თანახმად: 

1. გადამცემი ქსელის დაგეგმვისას უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს ელექტროენერგიის 

სტანდარტული პარამეტრების შენარჩუნება ..., ელექტროენერგეტიკული სისტემის 

დატვირთვისა და ელექტროენერგიის წარმოების მოსალოდნელი სიდიდეების პირობებში. 

2. გადამცემი ქსელის დაგეგმვისას გათვალისწინებული უნდა იყოს სასისტემო ავარიის 

თავიდან აცილებისა და სისტემის სტაბილურობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 

მოსალოდნელი ავარიული სიტუაციების პირობებში, რომლებიც შეიძლება გამოწვეული იყოს: 

ა) სისტემის ერთი ელემენტის მწყობრიდან გამოსვლით (N-1); 

ბ) სისტემის ერთი ელემენტის მწყობრიდან გამოსვლით, პლუს ერთი 

ენერგობლოკის/აგრეგატის ავარიული გამორთვით (N-G-1); 

გ) სისტემის ერთი ელემენტის შეკეთებაში ყოფნის დროს სისტემის სხვა ელემენტის 

ავარიული გამორთვით (N-1-1). 

  

 

2.2 გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის შემუშავების პროცესი 

საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის  შემუშავება მოხდა 

გადამცემი სისტემის ოპერატორის „სსე“-ის მიერ, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს დახმარებით მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე (გენერაცია, მოხმარების 

ზრდა). ამ გეგმაში, წინასწარი შეფასებით, განსაზღვრული იქნა:  
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• ასაშენებელი ელექტროგადამცემი ხაზები, მათი ძაბვები და სიგრძეები, სავარაუდო 

ინვესტიციები; 

• ასაშენებელი ქვესადგურების სიმძლავრეები, ძაბვები, სავარაუდო ინვესტიციები. 

ათწლიანი გეგმის შემუშავების მნიშვნელოვანი თარიღები მოცემულია ქვემოთ: 

2023 წლის 19 ივლისი - ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროსგან 

პერსპექტიული ელ სადგურების სიის მიღება; 

2023 წლის სექტემბერი - ათწლიანი გეგმის 2023-2033 პროექტების ვადების და ფასების 

დაზუსტება სსე-ს შიდა სამსახურებთან; 

2023 წლის 1 ოქტომბერი - ათწლიანი გეგმის პირველი პროექტის წარდგენა სამინისტროსა 

და სემეკისთვის; 

2023 წლის ნოემბერი - სემეკიდან შენიშვნებისა და რეკომენდაციების მიღება; 

2023 წლის დეკემბრის ბოლო - ათწლიანი გეგმის კორექტირებული პროექტის გაგზავნა 

სამინისტროსთვის დასამტკიცებლად; 

2024 წლის იანვარი - ათწლიანი გეგმის დოკუმენტში დამატებითი კორექტირებების შეტანა 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მოთხოვნით; 

2024 წლის თებერვალი - ათწლიანი გეგმის კორექტირებული პროექტის მეორედ გაგზავნა 

სამინისტროში დასამტკიცებლად; 

         

     

2024 წლის 8 �����������������	 - საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის 

2024-2034 წლების ვერსიის დამტკიცება �����������������������	�
���	���
�������
���	������������������������	�������������������	 

მიერ.

. 

 

 
ნახ 2.1 საქართველოს  გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის შემუშავება 
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ნახ. 2.2 საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი  

გეგმის შემუშავების ეტაპები 

 

2.3 მონაცემების მენეჯმენტი/გაანგარიშებებისას გამოყენებული პროგრამები 

გადამცემი ქსელი განიცდის მუდმივ განვითარებას. ასევე, ვითარდება, იცვლება და 

მოდიფიცირდება გადამცემი ქსელის განვითარების პროექტები. 2024-2034 წლების 

გადამცემი ქსელის  განვითარების ათწლიან გეგმაში მოცემული პროექტები წარმოადგენს 

გეგმის წინა -  2023-2033 წლების ვერსიაში განხილულ პროექტებს, მათ სახეცვლილებას 

და/ან ახალ პროექტებს, რომელთა არსებობა გახდა საჭირო ქსელის უსაფრთხოებიდან და 

ახალი რეალობიდან გამომდინარე. 

მოხმარების საპროგნოზო წლიური ზრდის მაჩვენებელი ბაზისურ სცენარში არის 3%, 

რომელიც დადგენილი იქნა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსგან 

მიღებული ეკონომიკური პარამეტრების პროგნოზის ანალიზის საფუძველზე. 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დახმარებით მიღებული იქნა 

მონაცემები (2023 ივლისი) პერსპექტიული ელ. სადგურების დადგმული სიმძლავრეების, 

გამომუშავებების, გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის, კატეგორიებისა და მათი 

ექსპლუატაციაში შესვლის წლების შესახებ.  

ელექტროგადამცემი ხაზების, ქვესადგურების, ტრანსფორმატორების, რეაქტორების, 

მუდმივი დენის ჩანართების, არსებული ელ. სადგურების/გენერატორების მონაცემებისა და 

მდგომარეობის შესახებ მონაცემებად გამოყენებული იქნა „სსე“-ში არსებული და მუდმივად 

განახლებადი ინფორმაციის აქტუალური ვერსია. 

ათწლიანი გეგმის მიზნებისთვის ჩასატარებელი საქართველოს ელ. ენერგეტიკული 

სისტემის მოდელირების მიზნით, პერსპექტიული ხაზების, ქვესადგურების, 

ႤႲႠႮႨ 1

მონაცემთა 
შეგროვება

გენერაცია

მოხმარება

კავშირის ეგხ

ႤႲႠႮႨ 2

მონაცემების 
დამუშავება

კონსულტაციები;

ბალანსების 
შედგენა;

წინასწარი გეგმის 
შედგენა;

გეწ შედეგების 
მიღება

ႤႲႠႮႨ 3
მოდელირება

ნაკადგანაწილებ
ა;

N-1 რეჟიმები;

დინამიკური 
მდრგადობა;

მშ დენები;

ჰარმონიკები;

NTC, გენ  
მიერთება

ႤႲႠႮႨ 4

ნაკლოვანე 
ბების 
აღმოფხვრა

კონფიგურაციის 
ცვლილება

სქემის 
ოპტიმზება;

CBA ანალიზი

ႤႲႠႮႨ 5

ათწლიანი 
გეგმის 
მომზადება

ანგარიშების

მომზადება

დიზაინი

თავები-
ქვეთავები
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ტრანსფორმატორების, მუდმივი დენის ჩანართების, რეაქტორების შესახებ „სსე“-ის 

სპეციალისტების მიერ, აღებული იქნა სტანდარტული მონაცემები შესაბამისი პროექტების 

ტექნიკური-ეკონომიკური მიზანშეწონილობის კვლევებიდან ან ტიპიური მონაცემები (ასეთი 

დოკუმენტის არარსებობის შემთხვევაში). 

ათწლიანი გეგმასთან დაკავშირებული ყველა გაანგარიშება ჩატარდა „სსე“-ის 

სპეციალისტების მიერ.  

ნაკადგანაწილების და მდგრადობის გაანგარიშებისთვის გამოყენებული იქნა 

საინჟინრო მოდელირების პროგრამა PSS/E, ხოლო, მოკლე შერთვის დენების და 

ჰარმონიკების გაანგარიშებებისთვის - პროგრამა Digsilent PowerFactory. 

დოკუმენტის თითოეულ ნაწილში მოცემული გადამცემი ინფრასტრუქტურის 

პროექტების ექსპლუატაციაში შესვლის დრო/წელი თუ ეს სხვაგვარად არაა 

დაკონკრეტებული,  გულისხმობს შესაბამისი წლის ბოლოს. 

 

2.4 განსხვავება წინა 2023-2033 წლების ვერსიის ათწლიან გეგმასთან შედარებით 

როგორც აღნიშნული იქნა, გადამცემი ქსელი განიცდის მუდმივ განვითარებას. 

ვითარდება, ასევე იცვლება და მოდიფიცირდება გადამცემი ქსელის განვითარების 

პროექტები, რომლებიც ისეთ ფაქტორებზეა დამოკიდებული, როგორებიცაა გენერაციის და 

მოხმარების პროგნოზები, ახალი სადგურების ექსპლუატაციაში გაშვების ან ძველი 

სადგურების დახურვის თარიღები და სხვა. ამასთან, ყოველწლიურად ხდება ათწლიანი 

გეგმის გაანგარიშებების ან/და ანალიზის მეთოდების სრულყოფა. აქედან გამომდინარე, 

ქვემოთ მოცემულია ის ცვლილებები, რომლებიც განხორციელდა 2023-2033 წლების 

გეგმასთან შედარებით. 

ბოლო წლებისთვის დამახასიათებელი ძირითადი მოვლენები შემდეგია: 

• გარე ფაქტორების გამო (მოსახლეობის წინააღმდეგობა და სხვა) ხდება 

სტრატეგიული პროექტების ოპერირებაში შესვლის გადავადება.  

o ეს შეეხო გადაცემის პროექტებს „ჯვარი-ხორგა“ და „ბათუმი-ახალციხე“,  

რამაც ხელი შეუშალა 1. ენგურის კვანძის ელექტროენერგიის 

ოპტიმალურ გამოყენებას, 2. შეამცირა ელექტროგადამცემი ქსელის 

საიმედოობა, რადგან ვერ დარეზერვდა 500 კვ ეგხ იმერეთი და ეგრისი-

1,2; 

o ყოველწლიურად ხორციელდება სტრატეგიული მნიშვნელობის ჰესების 

ექსპლუატაციაში გაშვების თარიღების გადავადება; 

o ამ ყველაფრის შედეგია, რომ შიდა წყაროების გენერაცია ვერ ეწევა 

მოხმარების ზრდის ტემპებს და იზრდება დამოკიდებულება 

ელექტროენერგიის/თბოსადგურებისთვის საჭირო საწვავის იმპორტზე. 

1. ელექტროენერგიის მოხმარებისა და პიკური დატვირთვის მატება. ბოლო წლების 

განმავლობაში (გამონაკლისია 2020 წელი, პანდემიის გამო) საგრძნობლად მოიმატა 

როგორც ქვეყნის მოხმარებამ, ასევე ზაფხულის და ზამთრის პიკურმა დატვირთვამ. 

ზაფხულის პერიოდში განსაკუთრებით კრიტიკული სიტუაცია იქმნება აღმოსავლეთ 

საქართველოში, სადაც ენერგიის ტრანსპორტირება ხდება დასავლეთ საქართველოდან, 
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ძაბვების შემცირების მხრივ. ამ მიმართულებით ათწლიანი გეგმის ფარგკებში დაგეგმილია 

რეაქტიული სიმძლავრის მაკომპენსირებელი დანადგარების დაყენება. 

2. ცვლილებები პერსპექტიული ელექტროსადგურების ექსპლუატაციაში გაშვების 

თარიღებსა და სიაში. გადამცემი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის ერთ-ერთი 

განმაპირობებელი ფაქტორია ელექტროსადგურების ქსელში ინტეგრაცია, ამიტომ მათი 

ექსპლუატაციაში შესვლის ვადების ცვლილება იწვევს შესაბამის ცვლილებებს გადამცემი 

ქსელის პროექტების განხორციელების ვადებში.  

3. ცვლილებები პროექტებში და ახალი პროექტები. 

3.1. გადავადდა პროექტის „ბათუმი-ახალციხე“ ელემენტი „ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ შუახევი-

ახალციხე, ხაზის სიგრძე 90 კმ“, 2025 წლამდე; 

3.2. გადავადდა პროექტის „ჯვარი-წყალტუბო-ახალციხე“ ელემენტები: 

2024 წლამდე: 

• 500 კვ ქვესადგური წყალტუბო, 501 მგვა, 250 მგვარ; 

2025 წლამდე: 

• 500 კვ ეგხ “ჯვარი-წყალტუბო”, სიგრძე 80 კმ; 

3.3. გადავადდა პროექტის „რაჭა და ნამახვანი“ ზოგიერთი ელემენტის ექსპლუატაციაში 

შესვლა; 

2024 წლამდე: 

• 220 კვ ქვესადგურ წყალტუბოს გაფართოება; 

2025 წლამდე:  

• ერთჯაჭვა 220 კვ ეგხ ქ/ს ლაჯანური-ლაჯანურჰესი, სიგრძე 4 კმ; 

• 500 კვ ეგხ ლაჯანური-წყალტუბო, სიგრძე 49 კმ; 

2026 წლამდე: 

• ორჯაჭვა (ფაზაში ორად გახლეჩილი) 220კვ ეგხ "ნამახვანი - წყალტუბო", 

სიგრძე 24 კმ ( ეგხ 220 კვ დერჩის გაორჯაჭვიანება); 

• ორჯაჭვა (ფაზაში ორად გახლეჩილი) 220კვ ეგხ "ქვემო ნამახვანი - ზემო 

ნამახვანი-ლაჯანური"; სიგრძე 34 კმ (220 კვ ეგხ „დერჩის“ 

გაორჯაჭვიანება); 

2027 წლამდე: 

• ორჯაჭვა 110 კვ ეგხ ონი-ლაჯანური, 220 კვ-ის გაბარიტებში, სიგრძე 55კმ; 

• დამატებით 8 კმ-იანი, 110 კვ მონაკვეთი არსებული ონის 

ქვესადგურამდე; 

• ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ ხელედულა-ლაჯანური, სიგრძე 45 კმ; 

2032 წლამდე: 

• ქ/ს ლაჯანური 220/110-ის გაფართოება 500 კვ ფრთით, 801 მგვა; 

3.4. გადავადდა პროექტის „სვანეთი“ ზოგიერთი ელემენტის ექსპლუატაციაში შესვლა 

2025 წლამდე: 

• 500/110/35 კვ ქ/ს იდლიანი, 267 მგვა; 

• 500 კვ ეგხ კავკასიონის შეჭრა ქ/ს იდლიანში, 0,5 კმ, რომელსაც 

განახორციელებს სს გეს „საქრუსენერგო; 

2030 წლამდე: 
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• 500/220 კვ ქ/ს „ნენსკრა“, 2x501 მგვა; 

• 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ შეჭრა  ქვესადგურ “ნენსკრაში” 2 კმ; 

• ორჯაჭვა 220 კვ კავშირი ნენსკრაჰესი-ქ/ს ნენსკრა, სიგრძე 1 კმ; 

• ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ ნენსკრა-მესტია, სიგრძე 57 კმ. 

პროექტს  დაემატა ახალი ელემენტი „ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის მონტაჟი ეგხ 

“კავკასიონზე” ქ/ს “იდლიანიდან“ N26 საყრდენამდე მონაკვეთზე, სიგრძე 36 კმ“, 

პროექტს განახორციელებს სს გეს „საქრუსენერგო“, დასრულების ვადაა 2025 წლის 

ბოლო 

3.5. გადავადდა პროექტის „გურია“ ელემენტების ექსპლუატაციაში შესვლა; 

2024 წლამდე: 

• 220/110 კვ ქ/ს „ოზურგეთი“, 250 მგვა; 

• 220 კვ ეგხ „პალიასტომი-1“-ის შეჭრა ქ/ს „ოზურგეთში“; 

2025 წლამდე: 

• ორჯაჭვა 110 კვ ეგხ ოზურგეთი-ზოტიჰესი 47 კმ; 

3.6. გადავადდა პროექტის „კოლხიდა-1-ის რეაბილიტაცია“ ელემენტი „220 კვ ეგხ 

„კოლხიდა-1“-ის რეაბილიტაცია, სიგრძე 66 კმ“, 2024 წლამდე; 

3.7.  „ქვესადგურების განახლების“ განიცადა შემდეგი ცვლილებები:  

• გადავადდა ზოგიერთი ელემენტის ექსპლუატაციაში შესვლა: 

2026 წლამდე: 

• 110 კვ ფრთა და 220/110 კვ 2x63 მგვა ატ ქ/ს ახალციხეში; 

2029 წლამდე: 

• 110/35 კვ ფრთა და 220/110/35 კვ ატ ქ/ს ონი 220-ში. 

• პროექტს  დაემატა ახალი ელემენტები:  

o „330/220/110 კვ ავტოტრანსფორმატორების და 

ტრანსფორმატორების შეძენა-მონტაჟი, ადგილმონაცვლეობა და 

დამატებითი უჯრედების მოწყობა“; 

o  6-10-35 კვ-ის ნეიტრალის მაღალი ძაბვის რეზისტორების შესყიდვა-

მონტაჟი; 

o კახეთის 110/35/10 კვ ქვესადგურების რეაბილიტაციის I ეტაპი. 

3.8. გადავადდა პროექტის „კახეთის ინფრასტრუქრტურის გაძლიერება“ ელემენტების 

ექსპლუატაციაში შესვლა: 

2025 წლამდე: 

• ერთჯაჭვა 110 კვ ეგხ სტორი ჰესი - ახალი თელავის მშენებლობა, 

სიგრძე 33 კმ; 

• 110 კვ ეგხ იყალთოს შეჭრა ქ/ს ახალ თელავში (შეჭრის ადგილზე 

დროებით  მიერთდება სტორი თელავის ხაზი); 

2026 წლამდე: 

• 35 კვ ქსელის მშენებლობა/რეაბილიტაცია თუშეთის მიმართულებით, 

სიგრძე 35 კმ; 

2027 წლამდე: 

• 220/110/10 კვ ახალი თელავის ქ/ს მშენებლობა; 
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• ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ, გურჯაანი - ახალი თელავი, ერთი ჯაჭვის 

დაკიდებით, 44.2 კმ; 

• ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ, ახალი თელავი - ახმეტა, ერთი ჯაჭვის დაკიდებით, 

30 კმ; 

• ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ ახმეტა - ახალი ჟინვალი, ერთი ჯაჭვის დაკიდებით, 

33 კმ; 

• 220/110 კვ ახალი ქვესადგური ჟინვალში; 

3.9. გადავადდა პროექტის „თბილისის რეგიონის უსაფრთხო ელ. მომარაგება“ ზოგიერთი 

ელემენტის ექსპლუატაციაში შესვლა 

2024 წლამდე: 

• 220 კვ ეგხ არაგვის გაორჯაჭვიანება, სიგრძე 34 კმ და შესაბამისი 

უჯრედების მოწყობა; 

2028 წლამდე: 

• 220/110/35 კვ ძაბვის ქ/ს ნორიო სიმძლავრით 2x125 მგვა; 

• 220 კვ ეგხ ვარკეთილის შეჭრა ქ/ს ნორიოში, 2x4 კმ; 

• ქ/ს ქსანში 500/220 კვ 501 მგვა ატ-ის შეცვლა 801 მგვა ატ-ით; 

3.10. ქ/ს ახალციხეში 500/400 კვ მე-3 ბლოკის დასრულების ვადად განისაზღვრა 2026 

წელი ნაცვლად 2024 წლისა; 

3.11. გადავადდა პროექტის „რეაქტიული სიმძლავრის წყარო (კონდენსატორთა 

ბატარეა)“ განხორციელების ვადები და განისაზღვრა 2025-2033 წლებით; 

3.12. გადავადდა პროექტის „ქართლის 220 კვ ქსელის გაძლიერება“  ელემენტი „220 კვ 

ეგხ ნავთლუღი 1, 2-ის რეაბილიტაცია, 38 კმ“, 2027 წლამდე; 

3.13. დასრულდა პროექტის „330 კვ ეგხ გარდაბანი-აღსტაფას გაორჯაჭვიანება“ 

ელემენტი „330/220 კვ, 400 მგვა ატ-ს შეძენა, მიწოდება და შეფ. მონტაჟი 

ქვესადგურ გარდაბანში“; 

3.14. გეგმას დაემატა ახალი პროექტი „ენერგიის დამაგროვებელი ბატარეა“, რომელიც 

გულისხმობს 200/250 მგვტ / 200/275 მგვტ.სთ ენერგიის დამაგროვებელი 

ბატარეების მშენებლობას და მის მიერთებას ქ/ს ქსანში; 

3.15. გეგმას დაემატა ახალი პროექტი 500/220/110 კვ ქვესადგური კორბოული, 

რომელიც თავის მხრივ მოიცავს შემდეგ ელემენტებს: 

• 500/220/110 კვ ქ/ს კორბოული;  

• 500 კვ ეგხ ქართლი 2-ის შეჭრა ქ/ს კორბოულში, სიგრძე 0,5 კმ. 

დაზუსტებულია პიკური დატვირთვის ზრდა. არსებული სტატისტიკის მიხედვით, პიკური 

დატვირთვის ზრდა გაანალიზებულია თითოეული ქვესადგურისთვის. პიკური დატვირთვა 

ნაანგარიშები იქნა ათწლიანი სტატისტიკის საფუძველზე, ამასთან, მოხმარების 

პესიმისტური, ზომიერი და ოპტიმისტური სცენარებისთვის გათვალისწინებული იქნა 1, 3 

და 5%-იანი ზრდა (სამინისტროს 2023 წლის 19 ივლისის წერილის საფუძველზე). 

4. დაზუსტებულია სავარაუდო ინვესტიციები, ბოლოს განხორციელებული პროექტების 

საფუძველზე. 

5. დოკუმენტს დაემატა 2.5 ქვეთავი, სადაც მოყვანილია გასული 10 წლის მანძილზე 

შესრულებული პროექტები; 
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6. დოკუმენტის მე-16 თავს დაემატა შემდეგი ქვეთავები: 

• 16.4 - აღრიცხვის კვანძების ძაბვის არჩევის მოწყობილობები; 

• 16.5 - ელ. ენერგიის მონაცემთა ცენტრალიზებული ჰაბის (მონაცემთა ჰაბი); 

• 16.6 - ელექტროენერგიის და სიმძლავრის კონტროლის აღრიცხვის 

ავტომატიზირებული (ესკაა) სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა. 

 

2.5 ათი წელი პირველი ათწლიანი გეგმის შემუშავებიდან 

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ უკვე მე-10 წელია, რაც ყოველწლიურად 

შეიმუშავებს საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიან გეგმას, რომელიც 

წარმოადგენს სტრატეგიულ დოკუმენტს და ერთგვარ გზამკვლევს ქვეყნის ენერგეტიკული 

განვითარების კუთხით. 

პირველი ათწლიანი გეგმა შემუშავებული იქნა 2015-2025 წლებისთვის, მას შემდეგ 

ეტაპობრივად ხდებოდა დოკუმენტის დახვეწა, შედეგად კი მივიღეთ საკმაოდ მოცულობითი 

და ინფორმატიული პროექტი, რომელსაც წარმოადგენს მიმდინარე 2024-2034 წლების 

საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა. 

გასული 10 წლის განმავლობაში, გეგმის ფარგლებში, განხორციელდა არაერთი 

მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობას და 

გადამცემი ქსელის საიმედოობის ამაღლებას. ქვემოთ ცხრილების სახით მოცემულია ყველა 

ის გადამცემი ხაზი თუ ქვესადგური, რომლის მშენებლობაც განხორციელდა ამ პერიოდში: 

ცხრილი 2.1 

 2015-2023 წლებში ექსპლუატაციაში შესული ქვესადგურების ჩამონათვალი 

N დასახელება ძაბვა, კვ 
დადგმული სიმძლავრე, 

მგვა 

ექსპლუატაციაში 

შესვლის თარიღი 

1 ჯვარი 500 500/220/10 501 2016 

2 ხორგა 220 220/110/10 2x200 2016 

3 მარნეული 500 500/220/10 660 2016 

4 ჯანდარა 110/10 16 2017 

5 შინდისი 35/10 2x10 2017 

6 თელეთი 220 220/110/35 2x125 2019 

7 კახარი 110/35 2x40 2019 

 8 გარდაბანი 330/220 400 2023 

  ჯამი:  2327   

 

2017-2020 წლებში მოხდა ტრანსფორმატორების პარკის განახლება. 

შესყიდული და დამონტაჯებული იქნა 3 ცალი 220/110 კვ 200 მგვა სიმძლავრის  

ავტოტრანსფორმატორი (ქუთაისი-2x200 მგვა, გლდანი 1x200 მგვა), 4 ცალი 220/110 კვ 125 

მგვა სიმძლავრის ატ (მენჯი, ბათუმი, მარნეული, გურჯაანი) და 110 კვ-ის 4x80, 2x63, 4x40 მგვა 

სიმძლავრის ტრანსფორმატორები, რომლებიც დამონტაჟდა სხვადასხვა ქვესადგურებზე. 

ჯამში: 7 ერთეული ატ 220/110 კვ, ჯამური სიმძლავრე 1100 მგვა (4x125+3x200); 10 ერთეული 

ტ 110/35/10 კვ ჯამური სიმძლავრე 606 მგვა 2x63+4x80+4x40. 

გარდა ახალი  შესყიდული ტრანსფორმატორებისა, მოხდა არსებული ტრანსფორმატორების 

ადგილმონაცვლეობა და ამ გზით ქვესადგურების სიმძლავრის გაზრდა. 
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ცხრილი 2.2 

 2015-2023 წლებში ექსპლუტაციაში შესული გადამცემი ხაზების ჩამონათვალი 

 

N 
ეგხ-ს 

დასახელება 
საწყისი ქ/ს ბოლო ქ/ს ძაბვა სიგრძე კვეთი 

ექსპლუატაც

იაში 

შესვლის 

თარიღი 

1 თეთნულდი 2 ქ/ს იფარი 110 ქ/ს თეთნულდი 35 35 3,9 АС-150/24 2015 

2 ხორგა 1 ქ/ს მენჯი 220 ქ/ს ხორგა 220 220 12,7 АС-300/66 2016 

3 ხორგა 2 ქ/ს მენჯი 220 ქ/ს ხორგა 220 220 12,7 АС-300/66 2016 

4 მარნეული ქ/ს მარნეული 500 მარნეული 220 220 0,9 АС-400/51 2016 

5 სვენეთი ქ.ე.ს გორი 220 35 7,1 კაბელი 1x240 2016 

6 სათაფლია 1 ქ/ს წყალტუბო 220 ქ/ს ქუთაისი 220 220 25,9 
АС-400/64; АС-

400/51 
2017 

7 სათაფლია 2 ქ/ს წყალტუბო 220 ქ/ს ქუთაისი 220 220 25,9 
АС-400/64; АС-

400/51 
2017 

8 აჯამეთი 3 ქ/ს ზესტაფონი 500 ქ/ს ქუთაისი 220 220 20,3 АС-400/51 2017 

9 ბათუმი 1 ქ/ს ბათუმი 220 შუახევიჰესი 220 53,8 
AAATOTARA 

500 
2017 

10 ბათუმი 2 ქ/ს ბათუმი 220 შუახევიჰესი 220 53,8 
AAATOTARA 

500 
2017 

11 BP ქ/ს გარდაბანი ქ/ს ჯანდარა 110 9,5 АС-120/27 2017 

12 თაბორი ქ/ს თელეთი 220 ქ/ს შინდისი 35 35 5,4 АС-150/24 2019 

13 

ეგხ 

,,ალგეთას" 

შეჭრა ქ/ს 

თელეთში 

შეჭრის წერტილი ქ/ს თელეთი 220 2x0,06 2xАС-400 2019 

14 სნო ქ/ს ქსანი500 ქ/ს ყაზბეგი 110 

500კვ

-ის 

გაბარ

ტ. 

97 АС-3x300 2019 

15 ალავერდი 1 გარდაბანი 500 გარდ. კცტს 2 220 კვ 2,6 AC-400/51 2019 

16 ალავერდი 2 გარდაბანი 500 გარდ. კცტს 2 220 კვ 2,4 AC-400/51 2019 

17 

500 კვ ეგხ 

,,კავკასიონის" 

შეჭრა ქ/ს 

ჯვარი 500 

კავკასიონის 

შეჭრის წერტილი 
ქ/ს ჯვარი 500 500 2x8 2xАС-3x300/67 2021 

18 

220 კვ ეგხ 

,,ალავერდის“ 

შეჭრა 

ალავერდის 

შეჭრის წერტილი 
ქ/ს მარნეული 220 2x16,7 2xАС-400/51 2022 

19 ოდიში 1 ქ/ს ჯვარი 500 ქ/ს ხორგა 220 220 56,5 АС-300/67 2022 

20 ოდიში 2 ქ/ს ჯვარი 500 ქ/ს ხორგა 220 220 56,5 АС-300/67 2022 

21 გარდაბანი 1 გარდაბანი აღსტაფა 330 18,5 АС-2x300/67 2022 

22 გარდაბანი 2 გარდაბანი აღსტაფა 330 18,5 АС-2x300/67 2022 
 ჯამი    533,5   
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2.6 დოკუმენტის სტრუქტურა 

საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა შედგება შემდეგი 

თავებისაგან: 

თავი 1 - შემაჯამებელი რეზიუმე. აქ მოკლედ არის აღწერილი ათწლიანი გეგმის მიზანი, 

შემცველობა, შედეგები, პროექტები, განვითარების სცენარები, ახალი გამოწვევები, მათი 

გადაწყვეტის გზები, დასკვნები და რეკომენდაციები. 

თავი 2 - შესავალი. კანონმდებლობასთან შესაბამისობა, დაგეგმვის კრიტერიუმები,  

ათწლიანი გეგმის შემუშავების პროცესი, მონაცემების მენეჯმენტი და გაანგარიშებებისას 

გამოყენებული საინჟინრო მოდელირების პროგრამები. 

თავი 3 - არსებული ვითარება. საქართველოს გადამცემი ქსელის და მთლიანი 

ენერგოსისტემის მაჩვენებლები. ელექტროგადამცემი ხაზების და ტრანსფორმატორების 

გამტარუნარიანობები. მონაცემები გენერაციის შესახებ. მეზობელ ენერგოსისტემებთან 

კავშირის ხაზების გამტარუნარიანობები. შესაძლო ექსტრემალური გადადინებები. ქსელის 

ოპერირების სტრატეგია, უსაფრთხოების დონე და ქსელის სუსტი ადგილები. 

თავი 4 - საწყისი ინფორმაცია. ცნობები პერსპექტიული ელექტროსადგურების 

სიმძლავრეების, გამომუშავების, კატეგორიების და ექსპლუატაციაში შესვლის შესახებ; 

ინფორმაცია ექსპლუატაციიდან გამოსაყვანი ელექტროსადგურების შესახებ. მოხმარების 

ჯამური წლიური საპროგნოზო პროცენტული ზრდა და საპროგნოზო ფასები სხვადასხვა 

ძაბვის და სიმძლავრის ქვესადგურებისა და 1 კმ სიგრძის სხვადასხვა ძაბვის ერთჯაჭვა და 

ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზების შესახებ. შეთანხმებები მეზობელი ქვეყნების გადამცემი 

სისტემის ოპერატორებთან და საქართველოს მოსაზღვრე ქსელების განვითარების სქემები. 

მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების ჩამონათვალი, რომლითაც განსაზღვრულია 

ელექტროსადგურებისადმი და აგრეგატებისადმი და სპეციალური მოთხოვნები მუდმივი 

დენის ჩანართების მიმართ, რომელთა შესრულება უზრუნველყოფს სისტემის მდგრადობასა 

და საიმედოობას. 

თავი 5 - საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების მამოძრავებელი ძალები.  ქსელის 

უსაფრთხოება, არსებული გენერაციის გატარება, ახალი ელექტროსადგურებისა და 

მომხმარებლების ინტეგრირება, ძველი ელ. სადგურების დახურვა, ენერგოსისტემის 

ადეკვატურობა და ა.შ. 

თავი 6 - საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების სტრატეგია და მეთოდოლოგია.  

ძირითადი პრინციპები და ხედვა საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების შესახებ. 

ასევე ქსელის შესაძლო განვითარების სცენარები. 

თავი 7 - სიმძლავრის და ენერგიის საპროგნოზო ბალანსები. ენერგიის წლიური ბალანსები 

(გენერაცია, მოხმარება, ექსპორტი და იმპორტი) და სიმძლავრის ბალანსები (ზაფხულისა და 

ზამთრის მაქსიმუმი და მინიმუმი) 2024-2034 წლებისთვის, პიკური დატვირთვების პროგნოზები 

ცალკეული ქვესადგურებისათვის. გენერაციის ადეკვატურობის შეფასება.  

თავი 8 - გამოვლენილი პროექტები და ინვესტიციების საჭიროება.  გადამცემი ქსელის 

განვითარების პროექტები 2024-2034 წლებისთვის, მათი მოკლე აღწერა, დანიშნულება, 

სავარაუდო ღირებულება და ცალხაზოვანი სქემები. პროექტების ხარჯ-სარგებლიანობის 
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ანალიზი და ცალკეული პროექტების შეფასება. პროექტების სტრატეგიული გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების ანალიზი. ჯამური ინვესტიციები წლების მიხედვით. 

თავი 9 - საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარება და ჰესების ინტეგრირება.  წლების 

მიხედვით პერსპექტიული ჰიდროსადგურების ექსპლუატაციაში შესვლა და გენერაციის 

სიმძლავრის ზრდის შესაბამისად გადამცემი ქსელის განვითარება. 

თავი 10 - ნაკადგანაწილების ანალიზი. ნორმალური დამყარებული რეჟიმები 2024-2034 

წლებისთვის. დანაკარგების და N-1 რეჟიმების გაანგარიშებების შედეგები. ძაბვისა და 

რეაქტიული სიმძლავრის ანალიზი. ქვესადგურების გაძლიერების საჭიროების ანალიზი. 

თავი 11 - მოკლე შერთვის დენების ანალიზი. სამფაზა მოკლე შერთვის დენების და 

სიმძლავრეების მაქსიმალური და მინიმალური სიდიდეები გადამცემი ქსელის 

500/400/330/220 კვ კვანძებში. 

თავი 12 - დინამიკური მდგრადობის ანალიზი. ენერგოსისტემის მოქცევის შედეგები N-1 

შეშფოთებების შემთხვევაში. 

თავი 13 - ჰარმონიკული ანალიზი. ელექტროენერგიის ხარისხის ანალიზი 2024-2034 

წლებისთვის N და N-1 რეჟიმებში. 

თავი 14 - საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების მაჩვენებლების ანალიზი.  

გენერირებული სიმძლავრის ქსელში გადაცემის მიზნით დაგეგმილი გადამცემი ხაზების 

ჯამური სიგრძეები და ქვესადგურების ჯამური სიმძლავრეები. 

თავი 15 - ელექტროენერგიის მიმოცვლის, გენერაციის და მოხმარების ობიექტების მიერთების 

შესაძლებლობები. სისტემათაშორისი კავშირის ხაზების ჯამური გამტარუნარიანობები, გეგმაში 

გათვალისწინებული კონკრეტული გენერაციის პროექტების გარდა, ქსელის 500/220 კვ 

კვანძებში ელ. სადგურების და მომხმარებლების დამატებითი მიერთების შესაძლებლობები 

(სიმძლავრეები). 

თავი 16 - დისპეტჩერული ტექნოლოგიების განვითარების ათწლიანი გეგმა, ოპტიკური 

კავშირის და ენერგოსისტემის ოპერირების დისპეტჩერული მართვის განვითარება, Wide Area 

Monitoring System-ის (WAMS) გაფართოება.  

თავი 17 - ბოლო თაობის ტექნოლოგიები. SCADA, მუდმივი დენის ჩანართები, ავარიის 

საწინააღმდეგო ავტომატიკა. 

თავი 18 - განახლებადი ენერგიის წყაროების ინტეგრირების შესაძლებლობა საქართველოს 

ენერგოსისტემაში. ნაჩვენებია ენერგოსისტემის გამოწვევები ქარის და მზის ენერგიის ქსელში 

ინტეგრაციის დროს და ჩატარებული კვლევის შედეგად განსაზღვრული მზისა და ქარის 

ენერგიის ინტეგრირების შესაძლებლობები. 

თავი  19 - ახალი გამოწვევები და მათი გადაწყვეტის გზები.  ხედვა 2034-2050 წლებისთვის. 

თავი  20 - დასკვნები და რეკომენდაციები. 

აბრევიატურები და ტერმინოლოგია 

გამოყენებული ლიტერატურა 

დანართები

 

  



 

 42 

 

ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႠႧႼႪႨႠႬႨ ႢႤႢႫႠ 2024-2034

 

3. ႠႰႱႤႡႳႪႨ ႥႨႧႠႰႤႡႠ 

 
 ქსელის წესების თანახმად გადამცემი ქსელის განვითარების გეგმა სხვა 

ინფორმაციასთან ერთად უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას გადამცემი ქსელის საექსპლუატაციო 

მახასიათებლების შესახებ, რომელიც მოიცავს: 

ა) გადამცემი ქსელის ზოგად მახასიათებლებს, მეზობელი ქვეყნების გადამცემ ქსელებთან 

კავშირების გათვალისწინებით; 

ბ) გადამცემი ქსელის არსებული მდგომარეობის შეფასებებს და იმ უბნების სრულ ანალიზს, 

რომლებიც დაგეგმვის კრიტერიუმებს არ აკმაყოფილებენ;   

გ) ... მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზების გამტარუნარიანობას; 

დ) გადამცემი ქსელის ნაკადგანაწილებას მაქსიმალური დატვირთვების დროს;   

 

3.1 გადამცემი სისტემის ოპერატორი 

საქართველოს გადამცემი სისტემის ოპერატორს წარმოადგენს სს „საქართველოს 

სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ 

 

3.1.1 დისპეტჩერიზაცია 

საქართველოს ენერგოსისტემის ეროვნული სადისპეტჩერო ცენტრი განლაგებულია 

„სსე“ს სათაო ოფისში. ის პასუხისმგებელია საქართველოს ენერგოსისტემის ოპერატიულ 

მართვაზე,  500/400/330/220/110/35 კვ გადამცემი ობიექტების გამართულ მუშაობასა და   

ენერგოსისტემის მდგრადობაზე. ეროვნული სადისპეტჩერო ცენტრი უზრუნველყოფს 

ენერგოსისტემის, როგორც ერთიანი ობიექტის, მუშაობას ნორმალურ და ავარიულ 

რეჟიმებში. ცენტრი აღჭურვილია უახლესი ტექნოლოგიებით, რითაც შესაძლებელია სისტემის 

შესახებ  ინფორმაციის „ონლაინ“ რეჟიმში მიღება, სისტემის დისტანციური მართვა და 

ავარიული სიტუაციების ეფექტური მართვა. კერძოდ, ეროვნული სადისპეტჩერო 

ქვესადგურებიდან და სადგურებიდან იღებს სრულ ინფორმაციას და მუდმივად განახლებადი 

მონაცემთა ბაზის საფუძველზე, ოპერატიულად რეაგირებს ავარიულ სიტუაციებში. 

სსე-სა და სს გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა „საქრუსენერგოს“ შორის 2021 

წლის 4 იანვარს გაფორმდა ხელშეკრულება „სს გეს „საქრუსენერგოს“ საკუთრებაში 

არსებული ელექტროგადამცემი ხაზების უვადო სარგებლობის უფლებით (იჯარით) სს 

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ (გადამცემი სისტემის ოპერატორი) 

გადაცეემის თაობაზე“, რომელიც ძალაში შევიდა საქართველოს ენერგეტიკისა და 

წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ სსე-ზე ელექტროენერგიის 

გადაცემის ლიცენზიის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების ძალაშ შესვლის დღიდან (2021 

წლის 1-ლი ივლისი). 
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3.1.2 გადაცემა 

სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ ელექტროენერგიის გადამცემი ქსელის 

ერთ-ერთი მსხვილი მფლობელია. სსე საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ფლობს და 

ექსპლუატაციას უწევს 4 357 კმ. სიგრძის ელექტროგადამცემ ხაზებსა და 93 ქვესადგურს. 

კომპანია არ აწარმოებს ელექტროენერგიას. ის ახორციელებს ელექტროენერგიის გადაცემას 

ჰიდრო, თბო და ქარის ელექტროსადგურებიდან ელექტროენერგიის გამანაწილებელ 

კომპანიებამდე (სს ,,თელასი“, სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“) და პირდაპირ მომხმარებლებამდე 

(მსხვილი საწარმოები). გამანაწილებელი კომპანიები ელექტროენერგიას აწვდიან საბოლოო 

მომხმარებელს, ხოლო პირდაპირი მომხმარებლები მოიხმარენ საკუთარი მიზნებისთვის. 

სსე-სა და სს გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა „საქრუსენერგოს“ შორის 2021 წლის 4 

იანვარს გაფორმდა ხელშეკრულება „სს გეს „საქრუსენერგოს“ საკუთრებაში არსებული 

ელექტროგადამცემი ხაზების უვადო სარგებლობის უფლებით (იჯარით) სს „საქართველოს 

სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ (გადამცემი სისტემის ოპერატორი) გადაცემის 

თაობაზე“ , რომელიც ძალაში შევიდა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 

მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ სსე-ზე ელექტროენერგიის გადაცემის 

ლიცენზიის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის დღიდან (2021 წლის 1 

ივლისი). 

3.1.3 მისია 

რეგიონის ენერგეტიკულ სექტორში საქართველოს ენერგოსისტემის ლიდერად 

ჩამოყალიბება, ქვეყნის სატრანზიტო როლის განვითარება და ადგილობრივი და 

საერთაშორისო მომხმარებლების მაღალი საიმედოობით და მაღალი ხარისხის 

ელექტროენერგიით მომარაგება. 

 

3.2 2022 წლის სტატისტიკა 

 

პიკური დატვირთვა (მგვტ) 2 383 

სეზონური სადგურების გენერაცია (მლნ კვტ.სთ) 5 113 

მარეგულირებელი სადგურების გენერაცია (მლნ კვტ.სთ) 5 658.3 

თბოსადგურების გენერაცია (მლნ კვტ.სთ) 3 387.7 

ქარის სადგურის გენერაცია (მლნ კვტ.სთ) 87.5 

ექსპორტი (მლნ კვტ.სთ) 971.1 

იმპორტი (მლნ კვტ.სთ) 1 533.2 

სულ მოხმარება (მლნ კვტ.სთ) 14 808.7 

სულ გამომუშავება (მლნ კვტ.სთ) 14 246.6 
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ნახ 3.1 

სეზონური ელექტროსადგურების გამომუშავებამ შეადგინა 5113 მლნ კვტ.სთ, რაც 

დღე-ღამეში საშუალოდ 14 მლნ კვტ.სთს შეადგენს. პიკურ დატვირთვას (2383 მგვტ) ადგილი 

ჰქონდა 2022 წლის იანვარში. მთელი წლის განმავლობაში საშუალო სიხშირის მაჩვენებელი 

სტანდარტულთან მაქსიმალურად იყო მიახლოებული. ტექნიკური დანაკარგების სიდიდე 

შენარჩუნებული იქნა 2%-ის სიახლოვეს, ასევე გამორთვების სტატისტიკა შენარჩუნდა წინა 

წლების დონეზე. 

 

ნახ 3.2 გათიშვები 2005-2022 წლებში 
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ნახ 3.3 ტექნიკური კარგვები %-ებში 2005-2022 წლებში 

 

3.3 მონაცემები გენერაციის შესახებ 

საქართველოს ენერგოსისტემა ხასიათდება ენერგიის მოხმარებისა და გენერაციის 

სეზონური ასიმეტრიულობით, რაც გულისხმობს მოხმარების შედარებით დაბალ და 

გენერაციის მაღალ მაჩვენებლებს ზაფხულში და მოხმარების მაღალ და გენერაციის დაბალ 

მაჩვენებლებს ზამთარში. აღნიშნული საშუალებას აძლევს ქვეყანას, განახორციელოს 

ელექტროენერგიის ექსპორტი ზაფხულში. ზამთრის პერიოდში წყლის სიმცირის გამო, 

საქართველოს ენერგო მომარაგებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია თბო გენერაციას, 

რომელიც მთლიანი ელექტროენერგიის წარმოების 28% შეადგენს ზამთარში, თუმცა ეს 

მაჩვენებელი 1%ზე ნაკლებია ზაფხულში. 

ქვეყანაში წარმოებული ელექტროენერგიის მთლიანი მოცულობის ერთ მესამედს 

გამოიმუშავებს უმსხვილესი ჰიდროელექტროსადგური „ენგური“ („ენგურჰესი“), რომლის 

დადგმული სიმძლავრე შეადგენს 1300 მგვტს. სიდიდით მეორე ჰესია „ვარდნილის კასკადი“. 

„ენგურჰესი“ და „ვარდნილის კასკადი“, სხვა შედარებით მცირე ჰესებთან ერთად, 

წარმოადგენენ მარეგულირებელ ჰესებს და უზრუნველყოფენ დაახლოებით 2386 მგვტ 

სიმძლავრეს (1994 მგვტ წყალსაცავიანი ჰესები, 392 მგვტ დღე-ღამური რეგულირების ჰესები). 

2023 წლის  მონაცემებით დადგმული სიმძლავრის ჯამური მოცულობა ტოლია 4621 

მგვტის, რომელიც მოიცავს ჰესების დადგმულ სიმძლავრეს 3410 მგვტს, ქარის სადგურის 

დადგმულ სიმძლავრეს  20.7 მგვტ-ს და თბოელექტროსადგურების დადგმულ სიმძლავრეს  

დაახლოებით 1190 მგვტ-ს. ნავარაუდებია, რომ 20242034 წლებში არსებულ დადგმულ 

სიმძლავრეს დაემატება ახალი სადგურების დამატებითი სიმძლავრე, რაც უზრუნველყოფს 

ჯამური დადგმული სიმძლავრის ზრდას არსებული 4621 მგვტდან 4822 მგვტმდე 2025 

წლისთვის, 7098 მგვტ-მდე  2028 წლისთვის და 10336 მგვტ-მდე – 2034 წლისთვის. 

ჰესების მიერ ელ. ენერგიის წარმოების ზრდასთან ერთად, თანდათანობით შემცირდა 

ქვეყნის დამოკიდებულება იმპორტსა და თბოგენერაციაზე. 2007 წელს, ჰესების მიერ 

გენერირებული ენერგიის მოცულობამ 6.8 მილიარდი კვტ.სთ, ანუ ქვეყნის მასშტაბით 

არსებული მოთხოვნის 82% შეადგინა. 2010 წელს ეს მაჩვენებელი 9.4 მილიარდ კვტ.სთმდე 
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გაიზარდა და მოთხოვნის 93% დააკმაყოფილა, 2014 წლის განმავლობაში ჰესების მიერ 

გენერირებული ენერგიის მოცულობა 8.3 მილიარდ კვტ.სთ იყო, 2017 წლის მონაცემებით ეს 

სიდიდე 9.2 მილიარდ კვტ.სთს შეადგენს, ხოლო 2018 წელს 9.95 მილიარდ კვტ.სთს. ასევე 

9 მილიარდ კვტ.სთის ფარგლებში იყო ჰესების მიერ წლიური გამომუშავება 2019 წელს, 

ხოლო 2020-21 წლების შემთხვევაში კი ეს სიდიდე შეადგენს 8.2 და 10.1 მილიარდ კვტ.სთს. 

2022 წელს - 10.7 მილიარდ კვტ.სთს. აღნიშნული ცვლილებები განპირობებულია, როგორც  

ჰიდროლოგიური პირობების ცვლილებებით, ასევე არსებული ჰესების რეაბილიტაციით. 

ქვეყნის ენერგოსისტემა დაკავშირებულია რუსეთის, თურქეთის, აზერბაიჯანისა და 

სომხეთის ენერგოსისტემებთან და ელექტროენერგიით ვაჭრობის მოცულობის უდიდესი 

ნაწილი სწორედ პირველ ორ ქვეყანაზე მოდის. აღნიშნული ქვეყნებიდან იმპორტი 

ხორციელდება ზამთარში გაზრდილი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, ხოლო ექსპორტი 

 ზაფხულის თვეებში ბუნებრივი წყალუხვობისა და გამომუშავებული ელექტროენერგიის 

სიჭარბის გამო.  სომხეთთან მიმოცვლა ხორციელდება შედარებით მცირე მოცულობით. 

20062010 წლებში ექსპორტის მოცულობა ყოველწლიურად იზრდებოდა. 20112013 წლებში 

გაზრდილი შიდა მოხმარების გამო, ელ.ენერგიის ექსპორტის მოცულობა შემცირდა, და 2014 

წლის განმავლობაში განხორციელებულმა ექსპორტმა სულ 0.60 მილიარდი კვტ.სთ 

შეადგინა, რაც 2013 წლის შესაბამისი მაჩვენებლის 25%იან მატებას წარმოადგენს. თუმცა 

აღსანიშნავია, რომ 2014 წელს გაზრდილი მოხმარების გამო განხორციელდა 0.85 

მილიარდი კვტ.სთ იმპორტი, რაც წინა წლის მაჩვენებელს 75%-ით აღემატება. 2015-2016 

წლებში  ექსპორტ-იმპორტის მოცულობები მცირედით განსხვავდება ერთმანეთისგან. 2017 

წლის განმავლობაში განხორციელებული ექსპორტი ტოლია  0.686 მილიარდი კვტ.სთ, 

ხოლო იმპორტი 1.5 მილიარდი კვტ.სთ.  2018 წლის მონაცემებით ელ. ენერგიის იმპორტის 

მოცულობა შეადგენს 1.5 მილიარდ კვტ.სთ-ს, ხოლო ექსპორტის 0.589 მილიარდ კვტ.სთ-ს. 

2019 წლის მონაცემებით ელ. ენერგიის იმპორტის მოცულობა შეადგენს 1.63 მილიარდ 

კვტ.სთ-ს, ხოლო ექსპორტის 0.243 მილიარდ კვტ.სთ.  2020 წელს ეს მონაცემები იყო - 

იმპორტი 1.6, ექსპორტი 0.15 მილიარდ კვტ.სთ. 2021 წელს საქართველოს მოხმარება 

მკვეთრად გაიზარდა და შეადგინა 14.26 მლიარდ კვტსთ, ხოლო სისტემის გამომუშავებამ-

12.65 მლიარდ კვტსთ. გაზრდილი მოხმარების დასაფარად განხორციელდა  2.01 მილიარდ 

კვტსთ ელ.ენერგიის იმპორტი. 2022 წელს იმპორტირებული ელ.ენერგია შეადგენს 1.5  

მილიარდ კვტსთ-ს, ხოლო განხორციელებული ექსპორტის მოცულობა არის 0.9 მილიარდ 

კვტ.სთ. ამ წელს განხორციელებულმა ტრანზიტის მოცულობამ კი შეადგინა 3.2 მილიარდ 

კვტ.სთ. იმპორტის გაზრდას და ექსპორტის შემცირებას იწვევს სისტემის მოხმარების ზრდა და 

გენერაციის ობიექტების ექსპლუატაციაში შესვლის გადავადება. 

აღსანიშვანია, რომ 2022 წელთან შედარებით, 2021 წელს საქართველოს ენერგოსისტემით 

განხორციელებულმა ელ.ენერგიის ტრანზიტმა მეზობელ ენეგოსისტემებს შორის შეადგინა 

1.184 მლიარდ კვტსთ. 

 

ცხრილი 3.1 

 საქართველოს ენერგოსისტემაში არსებული ელსადგურები 2023 წლის ბოლოსთვის 

№ ელექტროსადგური 
დადგმ 

სიმძ (მგვტ) 
რაოდენობა ტიპი 

ექსპ გაშ 

წელი 

1 ენგურჰესი 1300 5x260 მარეგ 1978 

2 ვარდნილჰესი 1 220 3x73.33 მარეგ 1971 

3 ხრამჰესი 1 113.5 3x37.6 + 1x0.65 მარეგ 1947 
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4 ხრამჰესი 2 110 2x55 მარეგ 1963 

5 შაორჰესი 40.4 2x10.6+2x9.6 მარეგ 1955 

6 ძევრულაჰესი 80 4x20 მარეგ 1956 

7 ჟინვალჰესი 130 4x32.5 მარეგ 1984 

8 რიონჰესი 54 2x15+2x12 მოდინებაზე 1933 

9 გუმათჰესის 1 48.4 2x12.7+11+12 მოდინებაზე 1956 

10 გუმათჰესის 2 22.8 3x7.6 მოდინებაზე 1958 

11 ვარციხის კასკადი 184 8x23 მოდინებაზე 1976-1977 

12 ლაჯანურჰესი 115,568 2x39.144+37,28 დ.ღ. რეგ. 1960 

13 ზაჰესი 36.8 4x3.2 + 2x12 მოდინებაზე 1927 

14 ორთაჭალჰესი 18 3x6 მოდინებაზე 1954 

15 ჩითახევჰესი 21 3x7 მოდინებაზე 1949 

16 აწჰესი 18.4 10.4+8 მოდინებაზე 1937 

17 საცხენჰესი 14 2x7 მოდინებაზე 1992 

18 ხადორჰესი 26 2x12+2x1 მოდინებაზე 2004 

19 ლარსი 19.5 3x6.5 მოდინებაზე 2014 

20 ფარავანჰესი 87 2x43.27 მოდინებაზე 2014 

21 ბჟუჟაჰესი 12.24 3x4.08 მცირე ჰესი 1956 

22 თეთრიხევჰესი 13.6 2x6.8 მცირე ჰესი 1952 

23 ალაზანჰესი 6,06 2x3 მცირე ჰესი 1942/2013 

24 აბჰესი 2.01 1x0.888+2x0.56 მცირე ჰესი 1928 

25 სიონჰესი 9.14 2x4.57 მცირე ჰესი 1964 

26 რიცეულაჰესი 6.3 1x3.816+2x1.296 მცირე ჰესი 1967 

27 ჩალაჰესი 1.5 3x0.5 მცირე ჰესი 1941 

28 ჩხორჰესი 6 2x3 მცირე ჰესი 1967 

29 დაშბაშჰესი 1.3 3x0.42 მცირე ჰესი 1935 

30 მაშავერაჰესი 0.8 1x0.8 მცირე ჰესი 1949 

31 კაბალჰესი 1.5 3x0.5 მცირე ჰესი 1953 

32 კახარეთიჰესი 2.1 2x1.04 მცირე ჰესი 1957 

33 მარტყოფიჰესი 3.9 1x3.87 მცირე ჰესი 1952 

34 ინწობაჰესი 1.8 1x0.6+2x0.6 მცირე ჰესი 1998 

35 ყაზბეგიჰესი 2 0.38 2x0.19 მცირე ჰესი 1951 

36 ენერგეტიკიჰესი 0.59 1x0.59 მცირე ჰესი 2006 

37 ალგეთაჰესი 1.3 1x1+1x0.25 მცირე ჰესი 2006 

38 მაჭახელაჰესი 2.175 1x2,175 მცირე ჰესი 1957 

39 მისაქციელი 3 1x2+1x1 მცირე ჰესი 1964 

40 სქურიჰესი 1.02 2x0.514 მცირე ჰესი 1958 

41 ტირიფონჰესი 3.2 2x1.6 მცირე ჰესი 1951 

42 ხერთვისიჰესი 0.3 2x0.152 მცირე ჰესი 1950 

43 კინკიშაჰესი 0.9 2x0.452 მცირე ჰესი 1954 

44 აჭიჰესი 1 1x0.74+1x0.288 მცირე ჰესი 1958 

45 რუსთავიჰესი 0.5 2x0.25 მცირე ჰესი 2009 
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46 სულორჰესი 0.8 2x0.4 მცირე ჰესი 2009 

47 ოკამი 2007 1.6 2x0.8 მცირე ჰესი 2009 

48 
ბოლდოდაჰესი-

ლოპოტა 
2.5 2x1.25 მცირე ჰესი 2009 

49 ზვარეთიჰესი 0.304 2x0.152 მცირე ჰესი 2010 

50 ფშაველაჰესი 2.9 1x2.9 მცირე ჰესი 2010-2015 

51 იგოეთიჰესი 1.775 1x0.525+1x1.25 მცირე ჰესი 1953 

52 სანალიაჰესი 4,28 2x0.54+2+1.2 მცირე ჰესი 2007 

53 მინი ჰესი ხადორი 1 0  მცირე ჰესი 2011 

54 ხადორჰესი 2 5.4 2x2.7 მცირე ჰესი 2012 

55 ხანჰესი 0.315 1x0.315 მცირე ჰესი 2012 

56 რაჭაჰესი 11 2x5.5 მცირე ჰესი 2013 

57 დაგვაჰესი 0.1 1x0.1 მცირე ჰესი 2013 

58 ალაზანი 2 6 2x3 მცირე ჰესი 2013 

59 შილდაჰესი 5 2x2.5 მცირე ჰესი 2013 

60 ყაზბეგი 6 2x3 მცირე ჰესი 2014 

61 ბახვიჰესი-3 10 2x4+1x2 მცირე ჰესი 2013 

62 პანტიანიჰესი 0.4 1x0,4 მცირე ჰესი 2012 

63 არაგვიჰესი 8 2x4.7 (მვა) მცირე ჰესი 2014 

64 ახმეტაჰესი 9.1 2x4.57 მცირე ჰესი 2014 

65 
ფშაველა-სტორი 

ფაუერი 
1.95 1x1,95 მცირე ჰესი 2015 

66 კაზრეთიჰესი 2.5 2x1.25 მცირე ჰესი 2014 

67 დებედა ჰესი 3.3 2x1.6+0.1 მცირე ჰესი 2016 

68 შაქშაქეთი ჰესი 1.9 1x1.875 მცირე ჰესი 2016 

69 მაქსანიაჰესი 0.315 1x0.315 მცირე ჰესი 2016 

70 დარიალი ჰესი 108 3x36 მოდინებაზე 2016 

71 საგურამო ჰესი 4.2 2x2.25 მოდინებაზე 2016 

72 ხელვაჩაური ჰესი 47.48 4x11.5+1 x 1.48 დ.ღ. რეგ. 2016 

73 მარნეული ჰესი 0.25 1x0.25 მცირე ჰესი 2016 

74 შუახევი ჰესი 178.72 2x89.36 დ.ღ. რეგ. 2017* 

75 ღორეშა ჰესი 0.125 1x0.125 მცირე ჰესი 2017 

76 კინტრიშა ჰესი 5.50 2x2.75 მოდინებაზე 2017 

77 ნაბეღლავი ჰესი 1,9 2x1 მოდინებაზე 2017 

78 სკურდიდი ჰესი 1.33 1x1.33 მოდინებაზე 2018 

79 შილდა ჰესი 1 1.20 2x0,6 მოდინებაზე 2018 

80 ხეორი ჰესი 1.48 1x1.48 მოდინებაზე 2018 

81 ბოდორნა ჰესი 2.5 1x2.5 მოდინებაზე 2018 

82 კასლეთი 2 9.1 2x4.55 მოდინებაზე 2018 

83 ჯონოული ჰესი 1 1.85 1x1.85 მოდინებაზე 2018 

84 კირნათი ჰესი 51.22 4x12.33+1x1.9 დ.ღ. რეგ. 2018 

85 ოლდ ენერჯი ჰესი 21.39 3x7.13 მოდინებაზე 2018 
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86 არაგვი ჰესი 2 1.95 1x1.95 მოდინებაზე 2019 

87 მესტიაჭალა 1 20 2x10 მოდინებაზე 2019 

88 მესტიაჭალა 2 30 3x10 მოდინებაზე 2019 

89 ავანი ჰესი 3.5 2x1.75 მოდინებაზე 2019 

90 
ოროჰესი (ზემო ორზ. 

ჰესი) 
1.12 1x1.12 მოდინებაზე 2019 

91 ჭაპალა ჰესი 0.43 1x0.43 მოდინებაზე 2020 

92 ხელრა ჰესი 3.38 2x1.69 მოდინებაზე 2020 

93 იფარი ჰესი 2.98 2x1.49 მოდინებაზე 2020 

94 ძამა ჰესი 0.811 2x0.405 მოდინებაზე 2020 

95 საშუალა ჰესი 2 5 1x5 მოდინებაზე 2020 

96 ლახამი ჰესი 2 10.5 3x3.5 მოდინებაზე 2020 

97 ლახამი ჰესი 1 7.0 2x3.5 მოდინებაზე 2020 

98 საშუალა ჰესი 1 7.5 1x7.5 მოდინებაზე 2021 

99 სხალთა ჰესი 9 3x3 მოდინებაზე 2021 

100 თბილისის ზღვა 0.4 0.4 მოდინებაზე 2021 

101 დვირულა ჰესი 2 2 მოდინებაზე 2021 

102 ხრამი ჰესი 1.13 1x1.13 მოდინებაზე 2021 

103 როშკა ჰესი 2 1.99 1x1.99 მოდინებაზე 2021 

104 როშკა ჰესი 3 1,1 1x1,1 მოდინებაზე 2021 

105 ახატანი ჰესი 0.6 2x0.3 მოდინებაზე 2021 

106 ნაკრა ჰესი 10 2x5 მოდინებაზე 2022 

107 ბერალი ჰესი 0.85 1x0.85 მოდინებაზე 2022 

108 ჩორდულა ჰესი 2,69 1x2.7 მოდინებაზე 2022 

109 ნაცეშარი 1.9  მოდინებაზე 2022 

110 როშკა 1 ჰესი 1,041 1x1,041 მოდინებაზე 2022 

111 ახალქალაქი 1 ჰესი 7.5  მოდინებაზე 2022 

112 ახალქალაქი 2 ჰესი 1.6  მოდინებაზე 2022 

113 საშუალა ჰესი 2,2  მოდინებაზე 2023 

114 კორშა ჰესი 1,505 1x1.505 მოდინებაზე 2023 

115 დმანისი ჰესი 1,96  მოდინებაზე 2023 

116 შაქშაქეთი ჰესი 0,3 1 x0,3 მოდინებაზე 2023 

117 კორშა 1 ჰესი 1,02 1 x0,3 მოდინებაზე 2023 

118 როშკა ჰესი 1,505 1x1,02 მოდინებაზე 2023 

119 ტოლოში ჰესი 1,69 1x1,505 მოდინებაზე 2023 

120 ბლოკი №9 300 1x300 თბოსადგური 1991 

121 ბლოკები №3. №4 272 130+142 თბოსადგური 1963 

122 აირტურბინა 110 2x55 თბოსადგური 2006 

123 ტყიბულის ქვანახ თბო 13.2 2x6.5 თბოსადგური 2011 

124 გარდაბნის კომბ თბო 231.2 2x75+80 თბოსადგური 2015 

125 კესი (რუსთავის აზოტი) 9.1 9.1 თბოსადგური 2020 

126 გარდაბნის კომბ თბო 2 255 2x84+87 თბოსადგური 2020 
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127 ქარის სადგური 20.7 6x3.45 ქარის სადგური 2016 

I მარეგ. ჰესების ჯამი 2386,9    

II მოდინ. ჰესების ჯამი 1023    

III სულ ჰესების ჯამი 3410    

IV სულ თესების ჯამი 1190,5    

V ქარის სადგური 20,7    

VI სისტემა 4621    

 

 

 

3.4 მეზობელ ქვეყნებთან ელექტროენერგიის მიმოცვლის შესაძლებლობები 

დღევანდელი მდგომარეობით 

საქართველოს, თავისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, შეუძლია 

მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს კავკასიის (შავი ზღვის აუზის ქვეყნების) რეგიონში 

დაგეგმილი ენერგეტიკული ინტეგრაციის ამოცანათა გადაჭრაში. რაც გულისხმობს ამ 

ქვეყნებს შორის ელექტროენერგიის მიმოცვლას და საქართველოს 

ჰიდროენერგორესურსების ათვისებასა და გამოყენებას. 

არსებული მდგომარეობით საქართველოს ენერგოსისტემიდან მეზობელ 

ენერგოსისტემებთან სიმძლავრის მიმოცვლა ხორციელდება 500, 400, 330, 220 კვ  ძაბვის 

სატრანზიტო ელექტროგადამცემი ხაზებით. 

ელექტროენერგიის მიმოცვლა ხორციელდება: საქართველოდან რუსეთში, 

თურქეთში, აზერბაიჯანში, სომხეთში და პირიქით; ასევე რუსეთიდან თურქეთში, 

აზერბაიჯანიდან თურქეთში; ამ ამოცანათა შესრულებას ემსახურება საქართველოს გადამცემი 

ქსელის სატრანზიტო ხაზები, თუმცა მათი გამტარუნარიანობა შეზღუდულია როგორც ქვეყნის 

ენერგოსისტემის მუშაობის დასაშვები რეჟიმული პარამეტრებით (ცხრ 3.2, ნახ 3.4), ასევე 

აღნიშნული ხაზების გამტარუნარიანობით. 

ცხრ.3.2 მეზობელ ენერგოსისტემებთან სიმძლავრის მიმოცვლის შესაძლებლობა 

ႵႥႤႷႠႬႠ 
ႩႠႥႸႨႰႨႱ ႤႢႾ, 

ႫႠႰႩႠ 

ႬႭႫ  

ႻႠႡႥႠ 

 (ႩႥ) 

ႫႨႫႭႺႥႪႠ 

TTC 

ႦႠႴႾႳႪႨ 

(ႫႢႥႲ) 

TTC 

ႦႠႫႧႠႰႨ 

(ႫႢႥႲ) 

ႰႤႯႨႫႨ 

ႰႳႱႤႧႨ 

,,ႩႠႥႩႠႱႨႭႬႨ“    500 
ႤႵႱႮႭႰႲႨ 570 650 S 

ႨႫႮႭႰႲႨ 570 650 S 

,,ႱႠႪႾႨႬႭ“   220 
ႤႵႱႮႭႰႲႨ 264 300 I 

ႨႫႮႭႰႲႨ 264 300 I 

ႠႦႤႰႡႠႨႿႠႬႨ 

,,ႫႳႾႰႠႬႨႱ ႥႤႪႨ“   500 
ႤႵႱႮႭႰႲႨ 1300 1500 S 

ႨႫႮႭႰႲႨ 1300 1500 S 

,,ႢႠႰႣႠႡႠႬႨ“   330 
ႤႵႱႮႭႰႲႨ 616 700 S 

ႨႫႮႭႰႲႨ 616 700 S 

ႱႭႫႾႤႧႨ ,,ႠႪႠႥႤႰႣႨ“   220 
ႤႵႱႮႭႰႲႨ 150 / 100 150 / 100 S / I 

ႨႫႮႭႰႲႨ 150 / 100 150 / 100 S / I 
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ႧႳႰႵႤႧႨ 

,,ႫႤႱႾႤႧႨ“        400 

ႤႵႱႮႭႰႲႨ 700 700 B 

ႨႫႮႭႰႲႨ 700 700 B 

,,ႠႽႠႰႠ“ 220 
ႤႵႱႮႭႰႲႨ 150 / 150 150 / 150 I / R 

ႨႫႮႭႰႲႨ 150 / 150 150 / 150 I / R 

 

S სინქრონული მუშაობისას 

I კუნძულოვან რეჟიმში მუშაობისას 

B  მუდმივი დენის ჩანართით მუშაობისას 

R  რეზერვში 
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3.5 ოპერირების სტრატეგია, მიწოდების უსაფრთხოებისა და ენერგოსისტემის 

საიმედოობის დონე 

ოპერირების სტრატეგია. მდგრადობისა და მომხმარებლების კვების საიმედოობის 

მიხედვით, ენერგოსისტემაში შეიძლება არსებობდეს ხუთი სახის ელექტრული რეჟიმი: 

ნორმალური, სიფრთხილის, ავარიული, ექსტრემალური, აღდგენითი. 
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ნორმალური

სიფრთხილის

ავარიული

აღდგენის

ექსტრემალური

 

ნახ 3.5 ენერგოსისტემის მუშაობის რეჟიმები 

ნორმალურ რეჟიმში სისტემის ყველა პარამეტრი ნორმალურ ზღვრებშია და 

ელემენტების გადატვირთვას არ აქვს ადგილი. სისტემა მუშაობს უსაფრთხო და საიმედო 

მანერით და შეუძლია გაუძლოს ნებისმიერ შეშფოთებას ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე. რაც 

ნიშნავს, რომ ენერგოსისტემაში არსებობს საკმარისი როგორც გენერაციის სიმძლავრის 

რეზერვები, ასევე გადამცემი ინფრასტრუქტურის გამტარუნარიანობის რეზერვები. სრულდება 

N-1, G-1 და N-G-1 პირობები. 

სიფრთხილის რეჟიმში ენერგოსისტემა გადადის თუ საიმედოობის დონე ეცემა 

ადეკვატურობის გარკვეულ დონეზე მეტად ან თუ შეშფოთების ალბათობა იზრდება კლიმატის 

მდგომარეობისა და საზღვაო შტორმის მოახლოების შედეგად. ამ შემთხვევაში სისტემის 

პარამეტრები ჯერ ისევ დასაშვებ ზღვრებშია და ყველა შეზღუდვა დაკმაყოფილებულია. 

თუმცა სისტემის მდგრადობა შესუსტებულია ისეთ დონემდე, როდესაც რომელიმე 

შეშფოთებისას ადგილი აქვს სისტემის ელემენტების ისეთ გადატვირთვას, რომ სისტემა 

გადადის ავარიულ რეჟიმში. თუ შეშფოთება ძალიან დიდია, სისტემა სიფრთხილის 

რეჟიმიდან შეიძლება გადავიდეს ექსტრემალურ რეჟიმში. 

პრევენციული მოქმედების შედეგად, როგორიც შეიძლება იყოს გენერაციის დისპეტჩირება  ან 

რეზერვის გაზრდა, სისტემა შეიძლება სიფრთხილის მგდომარეობიდან დაბრუნდეს 

ნორმალურ რეჟიმში. 

ავარიულ რეჟიმში გადადის სისტემა, როდესაც ადგილი აქვს დიდ შეშფოთებას  

სიფრთხილის რეჟიმში. ამ რეჟიმში ბევრ კვანძში ძაბვები დაბალია ან/და ელემენტების 

დატვირთულობა აჭარბებს მათ ხანმოკლე-ავარიულ (თერმული მდგრადობის) ლიმიტებს. 

სისტემა ჯერ კიდევ სინქრონულად მუშაობს და შეიძლება აღდგეს სიფრთხილის რეჟიმამდე, 
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თუ დროულად იქნა მიღებული შემდეგი მოქმედებები: მოკლე შერთვის გამორთვა, აგზნების 

ფორსირება, გენერაციის გამორთვა, გენერაციის გაშვება, მუდმივი დენის ჩანართის 

სიმძლავრის ცვლილება და მოხმარების შემცირება. თუ ზემოთაღნიშნული ღონისძიებები არ 

იქნა გატარებული ან არ გამოდგა შედეგიანი, სისტემა გადადის ექსტრემალურ რეჟიმში. ამის 

შედეგი შეიძლება იყოს კასკადური გამორთვები ან სისტემის ნაწილის ან მთლიანი სისტემის 

ჩაქრობა. რეგულირების ღონისძიებები, როგორებიცაა მომხმარებლების გამორთვა ან 

ავტომატიკით სისტემის გაყოფა, გამიზნულია, როგორც „ბოლო იმედის დაცვა“ სისტემის  

ფართო მასშტაბიანი ავარიისგან ან ჩაქრობისგან. 

აღდგენის რეჟიმი წარმოადგენს მდგომარეობას, რომელშიც ხდება რეგულირების 

ღონისძიებების მიღება ყველა მოწყობილობის თავიდან ჩასართავად, მომხმარებლების 

კვებისა და სისტემის მთლიანობის აღსადგენად. 

საქართველოს დღევანდელი გადამცემი ქსელი. საქართველოს ენერგოსისტემა 

დაპროექტდა დიდ გაერთიანებულ ენერგოსისტემასთან პარალელურად მუშაობისთვის. 

ერთდროულად უნდა ემუშავა ყველა კავშირის ეგხ-ს, როგორც რუსეთთან ასევე სომხეთთან 

და აზერბაიჯანთან, ამიტომ 500 კვ ქსელი, რომელსაც საქართველოს ტერიტორიაზე 

რადიალური ტოპოლოგია ჰქონდა, ერთდროულად რეზერვდებოდა სამი მეზობელი 

ქვეყნიდან. მაშასადამე, სინამდვილეში საქართველოს რადიალური 500 კვ ქსელი 

წარმოადგენდა დიდი სისტემის ქსელის ერთ-ერთ შტოს. შესაბამისად, საქართველოს 

ენერგოსისტემის ნებისმიერი ელემენტის დაკარგვა, ეს იქნებოდა 500 კვ ეგხ თუ მძლავრი 

გენერატორი,  არ იწვევდა მომხმარებლების შეზღუდვის საჭიროებას. 90-იანი წლებიდან 

მოყოლებული, საქართველოსგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, შეუძლებელი გახდა 

ერთზე მეტ მეზობელ ქვეყანასთან სინქრონული პარალელური მუშაობა, ამიტომ 

დარეზერვების გარეშე დარჩა როგორც საქართველოს შიდა რადიალური ქსელი, ასევე 

მუშაობაში მყოფი ნებისმიერი კავშირის ეგხ. განსაკუთრებით ავარიულად საშიში სიტუაცია 

იქმნება საქართველოს ენერგოსისტემის კუნძულოვან რეჟიმში ოპერირებისას. აქ არამარტო 

ნებისმიერი 500 კვ ეგხ, არამედ ნებისმიერი ჩიხური (იხილეთ ქვემოთ) 220 კვ ეგხ და 100 მგვტ 

და უფრო მძლავრი ბლოკების/აგრეგატის გამორთვა (გარდაბნის №3, №4, №9 ბლოკები და 

ენგურჰესის აგრეგატები) ქმნის ავარიის რისკს. ვითარებას განსაკუთრებით ის ართულებს, 

რომ აგრეგატების ნაწილს სიჩქარისა და ძაბვის რეგულირების სიტემები მწყობრიდან აქვთ 

გამოყვანილი სიძველის გამო და ვერ აკმაყოფილებენ „ტექნიკური ექსპლუატაციის წესებითა“ 

და „ქსელის წესებით“ განსაზღვრულ მოთხოვნებს, ამიტომ გართულებულია ძაბვის 

რეგულირება, ხოლო იზოლირებულ რეჟიმში სიხშირის რეგულირებაც. 

2016 წლის ბოლოს ოპერირებაში შევიდნენ ქ/ს ხორგა 220/110 კვ და ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ 

ხორგა-მენჯი (ხორგა 1,2), დასრულდა 500/220 კვ ქ/ს ჯვარის მშენებლობა. 2016 წლის 

ბოლოს ოპერირებაში შევიდა ასევე 220კვ  ეგხ სათაფლია-2, ხოლო 2017 წელს დასრულდა 

და ქსელში ჩაირთო 220 კვ ეგხ აჯამეთი 3. აღნიშნული 220 კვ ეგხ-ები ზრდის ქუთაისი-

წყალტუბოს კვანძიდან გენერაციის გამოტანის საიმედოობას და ჯვარი-ხორგას ახალ 

ინფრასტრუქტურასთან ერთად  მთლიანად დასავლეთ საქართველოს 220 კვ მაგისტრალის 

საიმედოობას. 2017 წელს ასევე დასრულდა ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ „ბათუმი-შუახევი“, რომელიც 
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პირველ ეტაპზე უზრუნველყოფს შუახევი ჰესის ქსელში ინტეგრაციას. 2021 წლის პირველ 

ნახევარში დასრულდა 500 კვ ეგხ კავკასიონის შეჭრა ქ/ს ჯვარში, 2022 წლის დასაწყისში 

ოპერირებაში შევიდა ორჯჭვა 220 კვ ეგხ „ოდში 1,2“ (ჯვარი-ხორგა), რამაც დაარეზერვა 

მანამდე არსებული სუსტი ადგილები: 500/220 კვ ატ ენგური, ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ ეგრისი 1,2, 

220 კვ ეგხ კოლხიდა 2ა, 220 კვ ეგხ კოლხიდა 2. ამასთანავე, 2023 წლიდან, 500 კვ ეგხ 

იმერეთის გამორთვის შემთხვევაში მკვეთრად იქნება შემცირებული გამოსართავი 

მომხმარებლის სიმძლავრე, რადგან ეგხ იმერეთი ნებისმიერ შემთხვევაში დარეზერვებული 

იქნება სულ მცირე სამი 220 კვ ეგხ-ით. 220 კვ მაგისტრალი სურამი-ურბნისი-ლიახვი 

არაეფექტურად არის დარეზერვებული და 500 კვ ეგხ-ებზე ქართლი-2 და ვარძია მაღალი 

გადმოდინების შემთხვევაში რომელიმე მათგანის გამორთვისას იქმნება ამ 220 კვ 

მაგისტრალის გადატვირთვისა და საქართველოს ენერგოსისტემის გაყოფის საფრთხე. 220 

კვ ეგხ არაგვი ქ/ს გლდანთან დამაკავშირებელი 220 კვ ხაზების გამორთვისას შეიძლება 

გადაიტვირთოს გლდანში გაზრდილი მოხმარების გამო. 

2017 წელს ოპერირებაში შევიდა ელემენტები: 500 კვ 250 მგვარ რეგულირებადი რეაქტორი 

ქ/ს ზესტაფონში, რამაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა სისტემის მოქნილობის ამაღლებაში 

ძაბვის/რეაქტიული სიმძლავრის რეგულირების თვალსაზრისით. 

2016-17 წლებში ოპერირებაში შევიდა 660 მგვა ქვესადგური მარნეული 500/220 და 2017 

წელს დაემატა 125 მგვა ავტოტრანსფორმატორი, რამაც მნიშვნელოვანი დადებითი გავლენა 

მოახდინა თბილისის რეგიონის მიწოდების უსაფრთხოებაზე.  

2019 წელს დასრულდა 500 კვ ეგხ „სნოს“  მშენებლობა, რომელმაც სისტემის აღმოსავლეთ 

ნაწილს დაუკავშირა დაახლოებით 140 მგვტ სიმძლავრის გენერაცია, რითაც ნაწილობრივ 

განიტვირთა ენგური-ზესტაფონის 500/220 კვ ქსელი. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ქსელის სუსტი ადგილები შემცირდა. 

ბოლო წლებში ენერგოსისტემის მოხმარების კვალდაკვალ მკვეთრად გაიზარდა 

ქვესადგურების პიკური დატვირთვა (გამონაკლისია 2020 წელი, პანდემიის გამო), 

განსაკუთრებით თბილისის და ბათუმის კვანძებში. ზოგიერთ ქვესადგურში ვერ სრულდება N-

1 პირობა, ანუ ერთი ავტოტრანსფორმატორის გამორთვის შედეგად საჭირო იქნება 

მომხმარებლების შეზღუდვა.  

 ამრიგად, საქართველოს გადამცემი ქსელის სუსტი/პრობლემური ადგილებია: 

● სისტემათაშორისი კავშირის დაურეზერვებელი ელექტროგადამცემი ხაზები: 

○ 500 კვ ეგხ კავკასიონი, 

○ 220 კვ ეგხ ალავერდი,  

○ 400 კვ ეგხ მესხეთი,  

○ 220 კვ ეგხ აჭარა,  

● დასავლეთ საქართველოს რადიალური/არაეფექტურად დარეზერვებული ქსელი: 

○ 500 კვ ეგხ იმერეთი,  

○ 500 კვ ეგხ ზეკარი, 

● ბათუმის მკვებავი ქსელი: 

○ 220 კვ ეგხ პალიასტომი  1,2 
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● შიდა ქართლის არაეფექტურად დარეზერვებული 220 კვ ქსელი: 

○ სურამი 

○ ურბნისი 

○ ლიახვი 

○ არაგვი 

● 220 კვ “ჩიხური” ელექტროგადამცემი ხაზები: 

○ 220 კვ ეგხ კოლხიდა 3 

○ 220 კვ ეგხ დერჩი 

○ 220 კვ ეგხ ლომისი 

○ 220 კვ ეგხ მანავი 

○ 220 კვ ეგხ ფარავანი 

○ 500 კვ ეგხ სნო (ქსანი-დარიალჰესი). 

● გენერატორები, რომელთა გამორთვის დროს არ სრულდება G-1კრიტერიუმი 

○ ენგურის აგრეგატები 

○ ბლოკი №9 

○ ბლოკი №4 

○ ბლოკი №3 
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სუსტი ადგილები აისახება კიდეც რეალურად ამ ელემენტების ავარიული 

გამორთვების სტატისტიკით (ცხრილი 3.3).  

ამრიგად, მაშინაც კი,  როცა ყველა ელემენტი არის მწყობრში და ყველა პარამეტრი  

ნორმის ზღვრებშია, საქართველოს გადამცემი სისტემის მუშაობა შეესაბამება „სიფრთხილის 

რეჟიმს“.  მაშასადამე, საქართველოს გადამცემი ქსელის ყველაზე კრიტიკულ პრობლემას 

წარმოადგენს მიწოდების უსაფრთხოება და სწორედ მიწოდების უსაფრთხოების/სისტემის  

საიმედოობის დონის ამაღლება იქნება საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების 

ლაიტმოტივი უახლოესი ათი წლის მანძილზე,  

ზემოთთქმულიდან გამომდინარე, უსაფრთხოების კრიტერიუმების დაცვა: 

• N-1, G-1; 

• ძაბვის შენარჩუნება დასაშვებ ფარგლებში; 

• სიხშირის შენარჩუნება დასაშვებ ფარგლებში; 

იქნება საქართველოს გადამცემი სისტემის და მთლიანი ენერგოსისტემის ამოცანა, რაც 

საჭიროებს გადამცემი ქსელის გაძლიერებას და ახალი ელემენტების დამატებას. 

ცხრილი 3.3 

500, 400, 330,  220 კვ ეგხ-ების და 100 მგვტ და უფრო მძლავრი გენერატორების ავარიული 

გამორთვების 2018-2022 წლების გასაშუალოებული სტატისტიკა და საიმედოობის მაჩვენებლები 

ႤႪႤႫႤႬႲႨ ႻႠႡႥႠ N T U DE 

ႲႨႮႨ ႣႠႱႠႾႤႪႤႡႠ კვ 
(რაოდ/წელ

ი) 
(სთ/წელი) % 

(კვტ.სთ/წე

ლი) 

ეგხ კავკასიონი 500 13 75 1 343928 

ეგხ ლია 500 2 1 0 500 

ეგხ იმერეთი 500 2 0 0 217207 

ეგხ ქართლი 2 500 2 0 0 28973 

ეგხ ქართლი 1 500 4 3 0 0 

ეგხ ზეკარი 500 12 9 0 2232 

ეგხ ვარძია 500 22 6 0 0 

ეგხ გაჩიანი 500 2 4 0 0 

ეგხ 
ასურეთი 

(მუხრანი) 
500 6 0 0 0 

ეგხ მუხრანის ველი 500 4 16 0 135003 

ეგხ მესხეთი 400 8 24 0 132502 

ეგხ გარდაბანი 330 4 1 0 6374 

ეგხ ეგრისი 1 220 0 7 0 0 

ეგხ ეგრისი 2 220 1 0 0 0 

ეგხ პალიასტომი 1 220 7 2 0 0 

ეგხ პალიასტომი 2 220 5 2 0 0 

ეგხ კოლხიდა 1 220 3 0 0 3740 

ეგხ კოლხიდა 2 220 1 1 0 0 

ეგხ კოლხიდა 2ა 220 4 2 0 470 
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ეგხ კოლხიდა 3 220 8 10 0 962424 

ეგხ სათაფლია 1 220 1 0 0 0 

ეგხ სათაფლია 2 220 0 0 0 0 

ეგხ დერჩი 220 3 1 0 14761 

ეგხ აჯამეთი 1 220 1 0 0 0 

ეგხ აჯამეთი 2 220 1 9 0 0 

ეგხ აჯამეთი 3 220 2 18 0 10078 

ეგხ სურამი 220 3 2 0 0 

ეგხ ურბნისი 220 3 1 0 0 

ეგხ ლიახვი 220 2 0 0 0 

ეგხ ლომისი 220 1 0 0 0 

ეგხ არაგვი 220 1 1 0 0 

ეგხ დიდგორი 1 220 2 11 0 0 

ეგხ დიდგორი 2 220 1 23 0 0 

ეგხ კოდა 1 220 1 79 1 0 

ეგხ კოდა 2 220 2 81 1 0 

ეგხ ლომთაგორა 1 220 1 0 0 0 

ეგხ ლომთაგორა 2 220 2 11 0 10460 

ეგხ ვარკეთილი 220 1 0 0 0 

ეგხ კუკია 220 0 1 0 0 

ეგხ ნავთლუღი 1 220 0 1 0 0 

ეგხ ნავთლუღი 2 220 1 11 0 0 

ეგხ ველი 1 220 1 0 0 0 

ეგხ ველი 2 220 0 0 0 0 

ეგხ ალგეთა 220 1 4 0 2066 

ეგხ ალგეთა 2 220 2 18 0 0 

ეგხ მანავი 220 2 6 0 1093 

ეგხ დიდუბე 3 220 2 0 0 0 

ეგხ დიდუბე 4 220 0 0 0 0 

ეგხ ფერო 3 220 4 4 0 3446 

ეგხ სალხინო 220 6 3 0 52044 

ეგხ აჭარა 220 0 0 0 0 

ეგხ ალავერდი 220 9 11 0 18911 

ეგხ  ალავერდი 1 220 0 0 0 0 

ეგხ ალავერდი 2 220 1 0 0 0 

ეგხ ალავერდი 3 220 1 0 0 0 

ეგხ სენაკი 1 220 0 0 0 0 

ეგხ სენაკი 2 220 1 2 0 0 
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ეგხ რუხი 220 5 4 0 0 

ეგხ ხორგა 1 220 0 0 0 0 

ეგხ ხორგა 2 220 1 0 0 0 

ეგხ ფარავანი 220 1 5 0 0 

ეგხ  ბათუმი 1 220 0 0 0 0 

ეგხ  ბათუმი 2 220 1 0 0 0 

ეგხ  ოდიში 1 220 0 0 0 0 

ეგხ  ოდიში 2 220 1 0 0 0 

ეგხ ივერია 1 220 2 1 0 95186 

ეგხ ივერია 2 220 3 1 0 66303 

გენ ენგურჰესი გ1 500 6 49 0 120329 

გენ ენგურჰესი გ2 500 4 9 0 110 

გენ ენგურჰესი გ3 500 5 27 0 0 

გენ ენგურჰესი გ4 500 5 50 0 2721 

გენ ენგურჰესი გ5 500 5 31 0 406462 

გენ ბლოკი N3 220 0 0 0 0 

გენ ბლოკი N4 220 0 0 0 0 

გენ ბლოკი N9 500 1 1 0 4488 

        ჯამი   2641811 

 

 

ცხრილში 3.3  N - ელემენტების გამორთვების რაოდენობა წელიწადში. T-ავარიული გამორთვების 

შედეგად უქმად ყოფნის (აღდგენის) დრო. U - ავარიული გამორთვების რაოდენობა (T/8760). DE - 

წლის განმავლობაში მიუწოდებელი ელექტროენერგიის სიდიდე. აღსანიშნავია, რომ T-ს და N-ის 

მხოლოდ ნაწილი შეესაბამება DE-ს, რადგან ხშირ შემთხვევაში ელემენტების გამორთვის შედეგად არ 

აქვს ადგილი მიუწოდებელ ელექტროენერგიას შესაბამის ეგხ-ზე კონკრეტულ რეჟიმში იყო მცირე 

გადადინება და მისი პარალელური შტოების დატვირთვის შედეგად სრულდება N-1 კრიტერიუმი. 

 

3.6 პროექტები სუსტი ადგილების აღმოსაფხვრელად 

საქართველოს გადამცემ ქსელს ძირითადად აქვს გრძივი განლაგება დასავლეთიდან 

აღმოსავლეთის მიმართულებით. ქსელის 500 კვ საკვანძო ქვესადგურებია „ენგური“, „ჯვარი“ 

„ზესტაფონი“, „ახალციხე“, „ქსანი“, „გარდაბანი“ და „მარნეული. საქართველოს გადამცემი 

ქსელი პირობითად შეიძლება დაყოფილ იქნას დასავლეთ და აღმოსავლეთ რეგიონებად, 

რომელთა გამყოფი კვანძია ქ/ს „ზესტაფონი“. 

500 კვ ეგხ-ის გამტარუნარიანობა დაახლოებით 5-ჯერ მეტია, ვიდრე 220 კვ ეგხ-ისა, 

ამიტომ სიმძლავრის ძირითადი ნაკადების ტრანზიტი ხორციელდება საქართველოს 

გადამცემი ქსელის 500 კვ ეგხ-ებით. ენგურჰესს ზესტაფონის კვანძთან აერთებს 500 კვ ეგხ 

„იმერეთი“. სისტემის დასავლეთ რეგიონში ამ ხაზის პარალელური 500 კვ ეგხ არ არსებობს 

და „იმერეთის“ ავარიული გამორთვისას ადგილი აქვს ამ რეგიონის 220 კვ მაგისტრალის 

„ვარდნილი-ზუგდიდი-მენჯი-ქუთაისი-ზესტაფონი“ გადატვირთვას. მაშასადამე, ეგხ 



 

        61 

 

ႠႰႱႤႡႳႪႨ ႥႨႧႠႰႤႡႠ 

„იმერეთის“ პარალელური 500 კვ ხაზის არარსებობა წარმოადგენს საქართველოს 

დასავლეთ სისტემის და მთლიანად საქართველოს გადამცემი ქსელის ყველაზე სუსტ 

ადგილს. ამის გამო, N-1 კრიტერიუმის შესასრულებლად, ავარიის საწინააღმდეგო 

ავტომატიკა გამორთავს მომხმარებლების ნაწილს სისტემის აღმოსავლეთ რეგიონში და 

გენერაციის ნაწილს ენგურჰესსა და ვარდნილჰესზე იმგვარად, რომ ავარიის შემდგომ 

დამყარებულ რეჟიმში გადადინებამ 220 კვ ხაზებზე სისტემის დასავლეთ ნაწილში არ 

გადააჭარბოს დასაშვებ სიდიდეს. ამის გარდა, 500 კვ ეგხ „ზეკარის“ (ზესტაფონი-ახალციხე) 

ავარიული გამორთვა შეიძლება გახდეს მიზეზი იმისა, რომ ზაფხულის წყალუხვობის რეჟიმში 

არ იქნება  შესაძლებელი რუსეთიდან თურქეთში სიმძლავრის ტრანზიტი. 

მართალია 67 კმ სიგრძის 500 კვ ეგხ „ზეკარი“ დარეზერვებულია ეგხ-ებით „ქართლი 

2“, „ვარძია“, მაგრამ ამ ორი ხაზის ჯამი 332 კმ-მდეა, რის შედეგადაც  დიდი გადადინებისას 

„ზეკარის“ გამორთვის შემთხვევაში ვერ ხდება მისი დარეზერვება.   

ქ/ს „ბათუმის“ კვება ხორციელდება დიდი სიგრძის, შესაბამისად 97 და 94 კმ, 220 კვ 

ეგხ-ებით „პალიასტომი-1“ (მენჯი-ბათუმი) და „პალიასტომი-2“ (ხორგა-ბათუმი). ეს ხაზები 

წარმოადგენს 220 კვ მაგისტრალის „ვარდნილი-ზუგდიდი-მენჯი“ პარალელურ შტოს. მათი 

დიდი სიგრძის გამო ადგილი აქვს ძაბვის პრობლემებს 220 კვ ქ/ს „ბათუმში. ამასთან 

„პალიასტომი-1“-ის ან „პალიასტომი-2“-ის გამორთვისას შეიძლება ადგილი ჰქონდეს 220 კვ 

ეგხ-ების „კოლხიდა-2ა“ და „კოლხიდა-2“ გადატვირთვას. (აღნიშნულ პრობლემას გადაჭრის 

პროექტ „ბათუმი-ახალციხეს“ დასრულება). 

220 კვ ეგხ „კოლხიდა-3“, რომლითაც ძირითადად ხორციელდება სიმძლავრის 

ტრანზიტი ვარდნილჰესიდან აფხაზეთისკენ, წარმოადგენს საქართველოს დასავლეთ 

ნაწილის ერთ-ერთ პრობლემატურ ელემენტს, მისი პარალელური ხაზების არარსებობის 

გამო. ამიტომ მისი გამორთვა სისტემაში იწვევს ეგხ „კოლხიდა-3“-ის ავარიამდელი 

დატვირთვის ტოლი სიმძლავრის ნაჭარბის წარმოქმნას. 

500 კვ ეგხ „კავკასიონი“, რომელიც წარმოადგენს საქართველოსა და რუსეთის 

დამაკავშირებელ ძირითად ელემენტს, ასევე არის სისტემის სუსტი რგოლი, მისი მაღალი 

ნომინალური ძაბვის, დიდი სიგრძისა (405 კმ) და ტრასის რთული რელიეფის (გადის 

კავკასიონის მთავარ ქედზე) გამო. მისი გამორთვის შემთხვევაში უარესდება საქართველოს 

სისტემის მდგრადობა და ელექტროენერგიის ხარისხი (სიხშირის რეგულირება 

ხორციელდება ძირითადად რუსეთის სისტემის მიერ). 

400 კვ ეგხ „მესხეთი“ - კავშირის ხაზი საქართველოსა და თურქეთს შორის. მართალია, 

ამ ხაზის სიგრძე არ არის კრიტიკულად დიდი (150 კმ სიახლოვეში), მაგრამ იმის 

გათვალისწინებით, რომ მას მოუწევს 700 მგვტ სიმძლავრის გატარება, მისი ავარიული 

გამორთვა გამოიწვევს  სიმძლავრის დიდი ნაჭარბის წარმოქმნას საქართველოს 

ენერგოსისტემაში. 

220 კვ ეგხ „ალავერდი“ (გარდაბანი-ალავერდი) აკავშირებს საქართველოს და 

სომხეთის სისტემებს და წარმოადგენს სუსტ რგოლს, რომლითაც სინქრონულ რეჟიმში 

შესაძლებელია ამ სისტემებს შორის მხოლოდ 150 მგვტ სიმძლავრის მიმოცვლა, ხოლო 

კუნძულოვან რეჟიმში - 100 მგვტ-მდე. 

საქართველოს გადამცემ ქსელში 500 კვ ეგხ-ების გამორთვისას და სასისტემო 

ავტომატიკის მოქმედებისას შეიძლება ადგილი ჰქონდეს როგორც აქტიური, ასევე 
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რეაქტიული სიმძლავრის უბალანსობის წარმოქმნას. ამიტომ, საქართველოს გადამცემი 

ქსელის როგორც დასავლეთ, ასევე აღმოსავლეთ ნაწილში შესაძლოა საჭირო გახდეს 

სწრაფმოქმედი, რეგულირებადი რეაქტიული სიმძლავრის მაკომპენსირებელი დანადგარი 

SVC ან FACTS Device-ს სახით. 

ამრიგად, როგორც წინა პუნქტში იქნა აღნიშნული, საქართველოს 

ელექტროენერგეტიკული სისტემის ძირითადი სუსტი და პრობლემატური ელემენტებია: 

• 500 კვ ეგხ „იმერეთი“; 

• 500 კვ ეგხ „ზეკარი“; 

• 500 კვ ეგხ „კავკასიონი“; 400 კვ ეგხ „მესხეთი“; 220 კვ ეგხ „ალავერდი“; 

• აჭარა-აფხაზეთი რეგიონების კვების საიმედოობა; 

• კახეთის რეგიონის კვების საიმედოობა; 

• შიდა ქართლის ქსელის საიმედოობა; 

• 220 კვ ეგხ „კოლხიდა-3“; 

• ენგურის აგრეგატები; 

• ბლოკი N9. 

 სწორედ ამ პრობლემების აღმოსაფხვრელად, ჰესების ქსელში ინტეგრაციისთვის და 

ტრანზიტის უნარის ასამაღლებლად, საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების 

ათწლიან გეგმაში გათვალისწინებულია რამდენიმე პროექტი. 

პროექტი „ჯვარი-წყალტუბო-ახალციხე“ (გარდა ენგურჰესის, ნამახვანჰესის და სხვა 

სადგურების ინტეგრაციისა), გადაჭრის საქართველოს გადამცემი ქსელის ყველაზე დიდ 

პრობლემას, სრულად დაარეზერვებს 500 კვ ეგხ-ებს „იმერეთი“ და „ზეკარი“ და მათი 

გამორთვის შედეგად აღარ იქნება საჭირო ასა-ს მიერ მომხმარებლების შეზღუდვა.  

პროექტი „ქსანი-სტეფანწმინდა-მოზდოკი“, წარმოადგენს  500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ 

პარალელურ ხაზს, არეზერვებს მას და ამაღლებს საქართველოს ელექტროენერგეტიკული 

სისტემის მდგრადობას. 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ გამორთვა აღარ შექმნის სიმძლავრის 

ნაჭარბის ან დეფიციტის წარმოქმნის საშიშროებას და ასა-ს მიერ მომხმარებლების ან 

გენერაციის გამორთვის აუცილებლობას. ეს პროექტი ასევე გარკვეულწილად მოახდენს 500 

კვ ეგხ „იმერეთის“ დარეზერვებას ჩრდილოეთ კავკასიის ქსელით. 

400 კვ ეგხ „ახალციხე-თორთუმი“ სრულად არეზერვებს 400 კვ ეგხ „მესხეთს“ 

(ახალციხე-ბორჩხა) და მისი გამორთვის შემთხვევაში აღარ წარმოიქმნება სიმძლავრის 

უბალანსობა საქართველოს გადამცემ ქსელში. 

პროექტი „მარნეული-აირუმი“ (500 კვ ეგხ „მარნეული-აირუმი“) სრულად ჩაანაცვლებს 

220 კვ ეგხ „ალავერდს“ და უზრუნველყოფს რუსეთი-საქართველო-სომხეთ-ირანს შორის 

სიმძლავრის ტრანზიტის უნარის მნიშვნელოვან ამაღლებას. 

ამ პროექტებს, გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი არსებული პრობლემებისა, სხვა 

დანიშნულებაც შეიძლება ჰქონდეს, მაგალითად, როგორიცაა ჰესების ინტეგრაცია და 

სისტემათაშორისი გამტარუნარიანობის გაზრდა (იხილეთ თავი „გამოვლენილი პროექტები 

და ინფრასტრუქტურის გაძლიერების საჭიროება”). 

პროექტი „ახალციხე-ბათუმი“ მოახდენს შუახევიჰესის და ზემო აჭარის სხვა ჰესების 

ინტეგრაციას სისტემაში და აამაღლებს აჭარის რეგიონის კვების საიმედოობას, დაეხმარება 
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პროექტებს „ჯვარი-ხორგა“ და „წყალტუბო-ზესტაფონი“ 500 კვ ეგხ „იმერეთის“ 

დარეზერვებაში. 

ელექტროსადგურები „ხუდონჰესი“, „ნენსკრაჰესი“ და „ნამახვანის ჰესების კასკადი“ 

ზრდის ერთის მხრივ სისტემის მოქნილობას, ხოლო მეორეს მხრივ ინერციის მუდმივას და ამ 

მხრივაც ამაღლებს ენერგოსისტემის მდგრადობას. ამიტომ ენგურის აგრეგატების და N9 

ბლოკის გამორთვა აღარ იქნება პრობლემატური ამ ჰესების ექსპლუატაციაში შესვლის 

შემდეგ. 

 კახეთის რეგიონის კვების საიმედოობის ასამაღლებლად, დაგეგმილია გურჯაანი-

თელავი-ჟინვალის 220 კვ მაგისტრალის მშენებლობა, 220/110/10 კვ ქ/ს ახალი თელავის და 

ახალი ჟინვალის მშენებლობა, რაც მნიშვნელოვნად აამაღლებს როგორც კახეთის ელ. 

სადგურების, ასევე ჟინვალჰესის სიმძლავრის ქსელში საიმედო გამოტანას. 

შიდა ქართლის 220 კვ ქსელის გაძლიერების პროექტი აამაღლებს როგორც 

სიმძლავრის მიმოცვლის საიმედოობა ქვეყნის აღმოსავლეთ და დასავლეთ ნაწილებს შორის 

ასევე უზრუნველყოფს ამ რეგიონში მნიშვნელოვანი სიმძლავრის ქარის და მზის სადგურების 

ინტეგრაციას. 

 

3.7 საქართველოს გადამცემი ქსელის 500/400/330/220 კვ ელექტროგადამცემი 

ხაზების მონაცემები 

ცხრილი 3.4 საქართველოს გადამცემი ქსელის 500/400/330/220 კვ ელექტროგადამცემი ხაზების 

მონაცემები 

№ 
ႤႢႾ-ႨႱ 

ႣႠႱႠႾႤႪႤႡႠ 
Ⴕ/Ⴑ 1 Ⴕ/Ⴑ 2 

ႬႭ
Ⴋ 

ႻႠ
ႡႥ

Ⴀ 
(Ⴉ

Ⴅ)
 

ႱႤ
ႵႺ

ႨႠ
 ႱႠႣႤႬႨႱ    ႲႨႮႨ 

-          

ႰႠႭႣႤႬႭႡႠ x 

ႩႥႤႧႨ ႱႨ
Ⴂ

Ⴐ
ႻႤ

 (
ႩႫ

) ႢႠႫႲႠႰႳႬႠႰႨႠႬ

ႭႡႠ (ႫႢႥႲ) 

ႦႠႫႧႠ

ႰႸႨ 

ႦႠႴႾႳႪ

ႸႨ 

1 ႩႠႥႩႠႱႨႭႬႨ ႿႥႠႰႨ ႺႤႬႲႰႠႪ 500 ∑ AC-3x300/67 99 [405] 650 572 

2 ႪႨႠ ႤႬႢႳႰႨ ႿႥႠႰႨ 500 ∑ AC-3x300/67 18 650 572 

3 ႨႫႤႰႤႧႨ ႤႬႢႳႰႨ ႦႤႱႲႠႴႭႬႨ 500 ∑ AC-3x400/51 128 970 854 

4 ႵႠႰႧႪႨ-1 ႵႱႠႬႨ ႢႠႰႣႠႡႠႬႨ 500 ∑ AC-3x400/51 91 870 766 

5 ႵႠႰႧႪႨ-2 ႦႤႱႲႠႴႭႬႨ ႵႱႠႬႨ 500 ∑ AC-3x400/51 164 870 766 

6 ႫႳႾႰႠႬႨႱ ႥႤႪႨ ႢႠႰႣႠႡႠႬႨ ႱႠႫႳႾႨ 500 ∑ ACSR-330/43 
19.7 

[182.3] 
1500 1300 

7 

 
ႠႱႳႰႤႧႨ ႵႱႠႬႨ ႫႠႰႬႤႳႪႨ 500 

1 АС-330/43 5.5 

650 572 2  

АС-300/66 
52.15 

АС-300/204 

∑  57.65 

8 

 
ႥႠႰႻႨႠ ႠႾႠႪႺႨႾႤ ႫႠႰႬႤႳႪႨ 500 

1 ACSR-3x300 53.4 

1585 1395 
2 ACSR-3x330 55.5 

3 ACSR-3x400 59.6 

∑  168.5 

9 

 
ႦႤႩႠႰႨ ႦႤႱႲႠႴႭႬႨ ႠႾႠႪႺႨႾႤ 500  

1 ACSR-3x300 63.6 

1585 1395 2 ACSR-3x330 3.7 

∑  67.3 

10 ႢႠႹႨႠႬႨ ႢႠႰႣႠႡႠႬႨ ႫႠႰႬႤႳႪႨ 500 ∑ ACSR-3x330 22.5 1700 1495 

11 ႱႬႭ ႵႱႠႬႨ ႱႲႤႴႠႬႼႫႨႬႣႠ 500 ∑ AC-3x300 100 900 792 
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12 ႫႤႱႾႤႧႨ ႠႾႠႪႺႨႾႤ ႡႭႰႹႾႠ 400 ∑ ACSR-3x500 
32.2  

[152.2] 
1785 1570 

13 ႢႠႰႣႠႡႠႬႨ-1 ႢႠႰႣႠႡႠႬႨ ႠႶႱႲႠႴႠ 330 ∑ АС-2x300/67 18.5 [62] 700 616 

14 ႢႠႰႣႠႡႠႬႨ-2 ႢႠႰႣႠႡႠႬႨ ႠႶႱႲႠႴႠ 330 ∑ АС-2x300/67 18.5 [62] 700 616 

15 ႩႭႣႠ-1 ႫႠႰႬႤႳႪႨ ႪႨႱႨ 220 ∑ AC 400/51 35.5 280 238 

16 ႩႭႣႠ-2 ႫႠႰႬႤႳႪႨ ႪႨႱႨ 220 ∑ AC 400/51 35.4 280 238 

17 ႣႨႣႢႭႰႨ-1 ႵႱႠႬႨ ႪႨႱႨ 220 ∑ AC-330 18.7 200 180 

18 ႣႨႣႢႭႰႨ-2 ႵႱႠႬႨ ႪႨႱႨ 220 ∑ AC-330 18.7 200 180 

19 ႣႨႣႳႡႤ-3 ႣႨႣႳႡႤ ႪႨႱႨ 220 ∑ AC-330 8.12 200 170 

20 ႣႨႣႳႡႤ-4 ႣႨႣႳႡႤ ႪႨႱႨ 220 ∑ AC-330 8.12 200 170 

21 ႪႭႫႧႠႢႭႰႠ-1 ႢႠႰႣႠႡႠႬႨ ႫႠႰႬႤႳႪႨ 220 ∑ AC 400/51 20.3 280 238 

22 ႪႭႫႧႠႢႭႰႠ-2 ႢႠႰႣႠႡႠႬႨ ႫႠႰႬႤႳႪႨ 220 ∑ AC 400/51 20.3 280 238 

23 ႥႤႪႨ-1 ႰႳႱႧႠႥႨ ႢႠႰႣႠႡႠႬႨ 220 ∑ AC 400/64 19.5 280 238 

24 ႥႤႪႨ-2 ႰႳႱႧႠႥႨ ႢႠႰႣႠႡႠႬႨ 220 ∑ AC 400/64 17.4 280 238 

25 ႬႠႥႧႪႳႶႨ-1 ႩႺႧႱ ႢႠႰႣႠႡႠႬႨ 220 ∑ ACO-480 3.7 250 212,5 

26 ႬႠႥႧႪႳႶႨ-2 ႬႠႥႧႪႳႶႨ ႩႺႧႱ 220 ∑ ACO-480 34.2 250 212,5 

27 ႫႠႬႠႥႨ ႰႳႱႧႠႥႨ ႢႳႰႿႠႠႬႨ 220 ∑ AC 300 73.2 230 195,5 

28 ႠႪႢႤႧႠ ႬႠႥႧႪႳႶႨ ႧႤႪႤႧႨ 220 ∑ ACУ 400 11.2 230 195,5 

29 ႠႪႢႤႧႠ 2 ႧႤႪႤႧႨ ႾႰႠႫႨ 2 220 ∑ ACУ 400 54.4 230 195,5 

30 ႫႠႰႬႤႳႪႨ ႫႠႰႬႤႳႪႨ 500 ႫႠႰႬႤႳႪႨ 220 220 ∑ AC-2X400/51 0.9 600 510 

31 ႠႪႠႥႤႰႣႨ მႠႰႬႤႳႪႨ ႠႪႠႥႤႰႣႨ 

220 1 AC 400/51 16.7 150 127,5 

 2 ACO 300/48 18.6 150 127,5 

 ∑  
35.3  

[58.8] 
  

32 ႠႪႠႥႤႰႣႨ 1 
ႢႠႰႣႠႡႬႨႱ 

ႧႡႭ 2 
ႢႠႰႣႠႡႠႬႨ 500 220 ∑ AC 400/51 2.6 270 229,5 

33 ႠႪႠႥႤႰႣႨ 2 
ႢႠႰႣႠႡႬႨႱ 

ႧႡႭ 2 
ႢႠႰႣႠႡႠႬႨ 500 220 ∑ AC 400/51 2.5 270 229,5 

34 ႠႪႠႥႤႰႣႨ-3 
ႢႠႰႣႠႡႬႨႱ 

ႧႡႭ 2 
ႫႠႰႬႤႳႪႨ 220 ∑ AC 400/51 24.2 270 229,5 

35 ႥႠႰႩႤႧႨႪႨ ႢႪႣႠႬႨ ႰႳႱႧႠႥႨ 220 ∑ AC 500 46.8 270 250 

36 ႩႳႩႨႠ ႢႪႣႠႬႨ ႬႠႥႧႪႳႶႨ 220 ∑ ACO-400 17.4 220 200 

37 ႠႰႠႢႥႨ ႵႱႠႬႨ ႢႪႣႠႬႨ 220 ∑ AC-400 33.4 220 187 

38 ႪႨႠႾႥႨ ႢႭႰႨ ႵႱႠႬႨ 220 ∑ AC 400/51 55.8 250 212,5 

39 ႳႰႡႬႨႱႨ ႾႠႸႳႰႨ ႢႭႰႨ 220  

1 AC 400/51 1.9 

200 170 
2 ACO-480 39.7 

3 AC 400/51 3.6 

∑  45.1 

40 ႪႭႫႨႱႨ ႯႨႬႥႠႪჀႤႱႨ ႵႱႠႬႨ 220 

1 AC-300/48 40.7 

200 170 2 AC 400/51 0.5 

∑  41.2 

41 ႱႳႰႠႫႨ ႦႤႱႲႠႴႭႬႨ ႾႠႸႳႰႨ 220 

1 AC 400/51 24.6 

200 170 2 ACO-480 42.7 

∑  67.2 

42 ႴႤႰႭ-3 ႦႤႱႲႠႴႭႬႨ ႴႤႰႭ 220 ∑ AC 300/48 6 140 119 

43 ႠႿႠႫႤႧႨ-1 ႵႳႧႠႨႱႨ ႦႤႱႲႠႴႭႬႨ 220 ∑ AC 400/51 23.4 275 234 
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44 ႠႿႠႫႤႧႨ-2 ႵႳႧႠႨႱႨ ႦႤႱႲႠႴႭႬႨ 220 ∑ AC 400/51 21.6 240 204 

45 ႠႿႠႫႤႧႨ-3 ႵႳႧႠႨႱႨ ႦႤႱႲႠႴႭႬႨ 220 ∑ AC 400/51 21.2 275 234 

46 ႱႠႧႠႴႪႨႠ-1 ႼႷႠႪႲႳႡႭ ႵႳႧႠႨႱႨ 220 ∑ AC 400/51 26.3 270 229,5 

47 ႱႠႧႠႴႪႨႠ-2 ႼႷႠႪႲႳႡႭ ႵႳႧႠႨႱႨ 220 ∑ AC 400/51 26.3 270 229,5 

 

48 

 

ႣႤႰႹႨ ႪႠႿႠႬႳႰჀႤႱႨ ႼႷႠႪႲႳႡႭ 220  

1 ACO-500 34.62 

140 119 2 AC 400/51 11.78 

∑  46.4 

49 ႱႤႬႠႩႨ-1 ႫႤႬႿႨ ႼႷႠႪႲႳႡႭ 220 ∑ AC 300/39 58.7 250 212,5 

50 ႱႤႬႠႩႨ-2 ႫႤႬႿႨ ႼႷႠႪႲႳႡႭ 220 ∑ AC 300/39 58.9 250 212,5 

51 ႩႭႪႾႨႣႠ-1 ႫႤႬႿႨ ႵႳႧႠႨႱႨ 220 ∑ AC 300/66 67.2 140 119 

52 ႩႭႪႾႨႣႠ-2 ႦႳႢႣႨႣႨ ႫႤႬႿႨ 220 ∑ AC 400/93 43.6 230 195,5 

 

53 

 

ႩႭႪႾႨႣႠ-2Ⴀ ႥႠႰႬႨႪჀႤႱႨ ႦႳႢႣႨႣႨ 220 

1 AC 400/93 9 

170 144,5 2 AC 300/48 13 

∑  22 

54 ႤႢႰႨႱႨ-1 ႤႬႢႳႰჀႤႱႨ ႥႠႰႣႬႨႪჀႤႱႨ 220 ∑ AC 500/64 11.5 226 212 

55 ႤႢႰႨႱႨ-2 ႤႬႢႳႰჀႤႱႨ ႥႠႰႣႬႨႪჀႤႱႨ 220 ∑ AC 500/64 11.5 226 212 

56 ႭႣႨႸႨ-1 ႿႥႠႰႨ ႾႭႰႢႠ 220 ∑ AC 300/67 56.5 270 229,5 

57 ႭႣႨႸႨ-2 ႿႥႠႰႨ ႾႭႰႢႠ 220 ∑ AC 300/67 56.5 270 229,5 

58 ႾႭႰႢႠ-1 ႾႭႰႢႠ ႫႤႬႿႨ 220 ∑ AC 300/66 12.7 250 212,5 

59 ႾႭႰႢႠ-2 ႾႭႰႢႠ ႫႤႬႿႨ 220 ∑ AC 300/66 12.7 250 212,5 

60 ႰႳႾႨ ႥႠႰႣႬႨႪჀႤႱႨ ႾႭႰႢႠ 220 ∑ AC 400/51 55.2 210 178,5 

61 ႮႠႪႨႠႱႲႭႫႨ-1 ႫႤႬႿႨ ႡႠႧႳႫႨ 220 ∑ AC 400/51 97.8 210 178,5 

62 ႮႠႪႨႠႱႲႭႫႨ-2 ႾႭႰႢႠ ႡႠႧႳႫႨ 220 ∑ AC 400/51 93.7 210 178,5 

63 ႩႭႪႾႨႣႠ-3 ႥႠႰႣႬႨႪჀႤႱႨ ႱႭႾႳႫႨ 220 ∑ AC 300/66 31.5 245 216 

64 ႨႥႤႰႨႠ-1 ႲႷႥႠႰႹႤႪႨ ႱႭႾႳႫႨ 220 ∑ AC 400/51 61.7 297 261 

65 ႨႥႤႰႨႠ-2 ႱႭႾႳႫႨ ႡႦႨႴႨ 220 ∑ AC 400/51 78.2 297 261 

66 ႱႠႪႾႨႬႭ ႡႦႨႴႨ ႴႱႭႳ 220 ∑ ACK 400/51 38 [43] 297 261 

67 ႡႠႧႳႫႨ-1 ႡႠႧႳႫႨ ႸႳႠႾႤႥჀႤႱႨ 220 ∑ 
AAATOTARA-

500 
53.8 410 348,5 

68 ႡႠႧႳႫႨ-2 ႡႠႧႳႫႨ ႸႳႠႾႤႥჀႤႱႨ 220 ∑ 
AAATOTARA-

500 
53.8 410 348,5 

69 ႴႠႰႠႥႠႬႨ ႴႠႰႠႥႠႬჀႤႱႨ ႠႾႠႪႺႨႾႤ 220 ∑ AC 300/39 33.6 255 224 

70 ႠႽႠႰႠ ႡႠႧႳႫႨ ႾႭႴႠ 220 ∑ ACK 400/51 12   [30] 127 112 

ჯამური მონაცემები: 

500 კვ ეგხ-ების ჯამური სიგრძე - 935.7 კმ 

400 კვ ეგხ-ების ჯამური სიგრძე - 32.2  კმ 

330 კვ ეგხ-ების ჯამური სიგრძე - 37 კმ 

220 კვ ეგხ-ების ჯამური სიგრძე - 1943.4 კმ 

ტემპერატურის ცვლილების შედეგად, ადგილი აქვს ეგხ-ების საექსპლუატაციო 

მახასიათებლების ცვლილებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ეგხ-ების მონაცემები ცხრილში 

3.4 მოცემულია ზამთრის (25 0C) და ზაფხულის (35 0C) მაქსიმალური შესაძლო 

ტემპერატურებისთვის, თუმცა განსხვავებული ტემპერატურებისთვის შესაძლოა ნაპოვნი იქნას 

ქვემოთ მოცემული ცხრილის საშუალებით. 
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Tგარ 20 0C 25 0C 30 0C 35 0C 40 0C 45 0C 50 0C 

KT 1.05 1.00 0.94 0.88 0.81 0.74 0.67 

 

 

 

3.9 საქართველოს გადამცემი ქსელის 500/400/330/220 კვ ქვესადგურების 

ავტოტრანსფორმატორების, ტრანსფორმატორების და მუდმივი დენის ჩანართის 

დადგმული სიმძლავრეები 

ცხრილი 3.5 

ႵႥႤႱႠႣႢႳႰႨ ႻႠႡႥႠ (ႩႥ) ႠႲ, ႲႰ, ႫႣႹ ႱႨႫႻႪႠႥႰႤ (ႫႢႥႠ) 

ႢႠႰႣႠႡႠႬႨ 500/220 800 3x267 

ႵႱႠႬႨ 500/220 500 3x167 

ႦႤႱႲႠႴႭႬႨ 500/220 500 3x167 

ႠႾႠႪႺႨႾႤ 500/220 500 3x167 

ႤႬႢႳႰႨ 500/220 500 3x167 

ႫႠႰႬႤႳႪႨ 500/220 660 3x220 

ႿႥႠႰႨ 500/220 500 3x167 

ႢႠႰႣႠႡႠႬႨ 330/220 800 2x400 

ႢႳႰႿႠႠႬႨ  220/110 250 2x125 

ႢႠႰႣႠႡႠႬႨ  220/110 250 2x125 

ႰႳႱႧႠႥႨ  220/110 400 2x200 

ႫႠႰႬႤႳႪႨ  220/110 250 2x125 

ႬႠႥႧႪႳႶႨ  220/110 250 2x125 

ႢႪႣႠႬႨ  220/110 400 200+200 

ႣႨႣႳႡႤ  220/110 250 2x125 

ႪႨႱႨ  220/110 250 2x125 

ႵႱႠႬႨ  220/110 250 2x125 

ႢႭႰႨ  220/110 250 2x125 

ႾႠႸႳႰႨ 220/110 250 2x125 

ႦႤႱႲႠႴႨႬႨ 220/110 400 2x200 

ႴႤႰႭ 220/110 125 125 

ႵႳႧႠႨႱႨ 220/110 400 2x200 

ႼႷႠႪႲႳႡႭ 220/110 250 2x125 

ႾႭႰႢႠ 220/110 400 2x200 

ႫႤႬႿႨ 220/110 250 2x125 

ႦႳႢႣႨႣႨ 220/110 126 2x63 

ႡႠႧႳႫႨ 220/110 375 3x125 

ႲႷႥႠႰႹႤႪႨ 220/110 120 3x40 

ႱႭႾႳႫႨ 220/110 250 2x125 

ႡႦႨႴႨ 220/110 125 1x125 

ႥႠႰႣႬႨႪႨ 220/110 200 1x200 

ႾႰႠႫႨ-2 220/110 250 2x125 

ႠႾႠႪႺႨႾႤ ႫႣႹ 500/400 875 2x437.5 

ႪႠႿႠႬႳႰႨ 220/110 63 63 

ႧႤႪႤႧႨ 220/110 250 2x125 
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ႠႰႱႤႡႳႪႨ ႥႨႧႠႰႤႡႠ 

ჯამური მონაცემები: 

500/220 კვ 3960 მგვა 

220/110 კვ 6634 მგვა 

330/220 კვ 800 მგვა 

500/400 კვ 875 მგვა 

ჯამი  12269 მგვა 
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4. ႱႠႼႷႨႱႨ ႨႬႴႭႰႫႠႺႨႠ ႵႱႤႪႨႱ 

ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱႠႧႥႨႱ 

 
საქართველოს კანონის „ენერგეტიკისა წყალმომარაგების შესახებ“ „მუხლი 53-ის 

(გადამცემი ქსელის განვითარება და საინვესტიციო გადაწყვეტილებები) პუნქტი 2-ის თანახმად: 

გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა შეიცავს: 

ა) ინფორმაციას ელექტროენერგიაზე არსებული და სამომავლო (საპროგნოზო) 

მოთხოვნისა და მიწოდების შესახებ; 

ბ) ინფორმაციას ელექტროენერგიის შიდა საპროგნოზო წარმოებისა და 

ტრანსსასაზღვრო გადადინების შესახებ; 

.... 

ვ) ინფორმაციას წარმოების ახალი ობიექტების (მათ შორის , განახლებადი ენერგიის 

წყაროების ) ქსელში ინტეგრირების შესახებ. 

 

ქსელის წესების მუხლი 39-ის (გადამცემი ქსელის განვითარების გეგმა) პუნქტი 6-ის 

თანახმად: გადამცემი ქსელის განვითარების გეგმა სხვა ინფორმაციასთან ერთად უნდა 

შეიცავდეს ინფორმაციას გადამცემი ქსელის საექსპლუატაციო მახასიათებლების შესახებ, 

რომელიც მოიცავს: 

... 

ზ) გადამცემი ქსელის განვითარებას, რომელიც ეფუძნება ელექტროენერგიის 

მოხმარების ზრდის პროგნოზს; 

თ) გადამცემი ქსელის განვითარებას, რომელიც ეფუძნება ახალი 

ელექტროსადგურების მშენებლობის გეგმებს; 

ი) ახალი სისტემათაშორისი ელექტროგადამცემი ხაზებისა და ქვესადგურების 

მშენებლობების შეთავაზებებს; 

კ) მეზობელი ქვეყნების ელექტროენერგეტიკულ სისტემებთან დაგეგმილი 

გადადინებების მოცულობებს. 

 

საწყის ინფორმაციას საქართველოს ენერგოსისტემის გადამცემი ქსელის 

განვითარებისთვის წარმოადგენს: 1. ცნობები გენერაციისა და მოხმარების შესახებ, კერძოდ, 

გენერაციის ახალი ობიექტების ტიპი, დადგმული სიმძლავრე, წლიური გამომუშავება, 

ექსპლუატაციაში გაშვების თარიღი, კატეგორია; გენერაციის ძველი ობიექტების 

ექსპლუატაციიდან გამოყვანის თარიღი, მოხმარების ზრდის სცენარები, 2. გადამცემი ქსელის 

ელემენტების მიახლოებითი ფასები, 3. შეთანხმებები მეზობელ ქვეყნებთან  ტრანსსასაზღვრო 

გადამცემი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის შესახებ და მათი საქართველოს მიმდებარე 

ქსელის განვითარება; 4. სპეციალური მოთხოვნები მაგენერირებელი ობიექტებისა და 

მუდმივი დენის ჩანართებისადმი. 5. სამინისტროს/მთავრობის დავალებები წინა ვერსიის 

ათწლიან გეგმასთან შედარებით ცვლილებების შესახებ. 

ცნობები გენერაციის წყაროების განვითარების და მოხმარების ზრდის შესახებ 

(ცხრილები 4.1...4.4) ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან - ხსენებული 
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ინფორმაცია მიღებული იქნა სამინისტროს 2023 წლის 19 ივლისის წერილით, რის 

შესაბამისადაც დაკორექტირდა ათწლიანი გეგმის მოცემული დოკუმენტი. 

ინფორმაცია საპროგნოზო მიახლოებითი ფასების შესახებ (პუნქტი 4.2) 

განსაზღვრული იქნა მიმდინარე პროექტების საფუძველზე. 

მეზობელი ქვეყნების საქართველოს მიმდებარე ქსელის განვითარება (პუნქტი 4.3) 

ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ათწლიანი გეგმისთვის, რაც წარმოადგენს ტექნიკურ 

საფუძველს ტრანსსასაზღვრო ინფრასტრუქტურის განვითარების შესახებ. აღნიშნული 

ინფორმაცია მოწოდებული იქნა მეზობელი ქვეყნების გადამცემი ქსელის ოპერატორებისგან 

ან/და მოძიებული იქნა ინტერნეტ რესურსებიდან. რაც შეეხება იურიდიულ საფუძველს, ის 

ემყარება საქართველოსა და მეზობელი ქვეყნების მთავრობებს, გადამცემი სისტემის 

ოპერატორებს ან სხვა კომპანიებს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებებს, მემორანდუმებს 

ან/და ოქმებს. 

მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები ელ. სადგურებისა და აგრეგატებისადმი და 

სპეციალური მოთხოვნები მუდმივი დენის ჩანართებისადმი (პუნქტები 4.4...4.5)  შემუშავებული 

იქნა „სსე“-ის სპეციალისტების მიერ. ეს იმიტომ, რომ „სსე“, როგორც გადამცემი სისტემის 

ოპერატორი, უზრუნველყოფს რეალურ რეჟიმში ქსელის მართვას და მდგრადობის 

შენარჩუნებას, რაც ხორციელდება ძირითადად ელექტროსადგურების დისპეტჩირებით 

(აქტიური და რეაქტიული სიმძლავრის გამომუშავების მომატება-მოკლება, 

აგრეგატების/ბლოკების ჩართვა-გამორთვა). ამიტომ დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ახალ 

ელ. სადგურებს, აგრეგატებს და ჩანართებს არ ჰქონდეთ იმაზე უარესი დინამიკური 

პარამეტრები და შესაძლებლობები, ვიდრე ეს რეალურად დასაშვებია 

ელექტროენერგეტიკული სისტემის მდგრადობისათვის. 

4.1 საპროგნოზო ბალანსი  სცენარები/მოხმარების ზრდა (დროის პერიოდი:  

2024-2034 წლები) 

ცხრილი 4.1 ქვეყნის მოხმარების ზრდა 

ႱႺႤႬႠႰႨ 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

ႮႤႱႨႫႨႱႲႳႰႨ 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

ႦႭႫႨႤႰႨ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

ႭႮႲႨႫႨႱႲႳႰႨ 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

 

ცხრილი 4.2  მოხმარებული ელექტროენერგია, მლრდ. კვტ.სთ (მთლიანი ქვეყნის შიდა 

მოხმარება) 

ႱႺႤႬႠႰႨ 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

ႮႤႱႨႫႨႱႲႳႰႨ 13,7 13,9 14,0 14,1 14,3 14,4 14,6 14,7 14,9 15,0 15,2 15,3 

ႦႭႫႨႤႰႨ 13,7 14,1 14,6 15,0 15,4 15,9 16,4 16,9 17,4 17,9 18,4 19,0 

ႭႮႲႨႫႨႱႲႳႰႨ 13,7 14,4 15,1 15,9 16,7 17,5 18,4 19,3 20,3 21,3 22,3 23,5 
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ცხრილი 4.3 ენერგოსისტემის საპროგნოზო დადგმული სიმძლავრე (მგვტ) 

ႤႬႤႰႢႨႨႱ 

ႼႷႠႰႭ 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

ჀႨႣႰႭ 3410 3483 3577 3639 3960 4355 4843 5375 5407 5695 7222 7222 

ႧႡႭ 1190 1190 1190 1190 1190 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 

ႵႠႰႨႱ 21 21 49 305 627 921 1176 1291 1291 1291 1291 1291 

ႫႦႨႱ 0 0 5 96 164 232 232 232 232 232 232 232 

ႡႨႭႫႠႱႠ -  -  - -   - -   -  -  - -  -  -  

ႱႾႥႠ -   - -  -  -  -   - -   -  - -  -  

ႿႠႫႨ 4621 4694 4822 5230 5942 7098 7841 8489 8521 8809 10336 10336 

 

ცხრილი 4.4 პერსპექტიული ჰესები საპროგნოზო მონაცემებით 

№ დასახელება 

დადგმ. 

სიმძლ 

(მგვტ) 

გამომუშ 

(მლნ. 

კვტ.სთ) 

ტიპი 

ექსპლუატაციაში 

გაშვების 

სავარაუდო  

თარიღი 

კატეგორია 

1 დაღეთი ჰესი 0.8 7.1 მოდინებაზე 01.02.2024 2 

2 ხობი 2 ჰესი 46.7 202 მოდინებაზე 31.03.2024 1 

3 შევაბური ჰესი 1.9 15.4 მოდინებაზე 10.05.2024 1 

4 აჯამეთი ჰესი 0.8 5.8 მოდინებაზე 11.05.2024 1 

5 ტოლოში 1 ჰესი 1 5.9 მოდინებაზე 27.06.2024 1 

6 გოგინაური ჰესი 4.7 18.7 მოდინებაზე 30.06.2024 1 

7 ყარნება 2 ჰესი 1.1 6.4 მოდინებაზე 04.08.2024 1 

8 ლუხუნი 2 ჰესი 17 86.5 მოდინებაზე 01.12.2024 1 

9 ტაშისკარი ჰესი 1.2 8.6 მოდინებაზე 24.12.2024 1 

10 მტკვარი ჰესი 54.1 268 მოდინებაზე 31.12.2024 1 

11 ჯაღორ-ნაშუმი ჰესი 1.8 8.8 მოდინებაზე 2024 1 

12 ჭიორა ჰესი 14.2 68.4 მოდინებაზე 2024 1 

13 ბასრა 1 ჰესი 2 11.7 მოდინებაზე 14.03.2025 1 

14 ბასრა 2 ჰესი 2 16.7 მოდინებაზე 14.03.2025 1 

15 ბასრა 3 ჰესი 2 11.6 მოდინებაზე 14.03.2025 1 

16 
ხოხნისწყალი 1 

ჰესი 
1.1 5.5 მოდინებაზე 21.03.2025 1 

17 
ხოხნისწყალი 2 

ჰესი 
1.6 7.5 მოდინებაზე 21.03.2025 1 

18 
ხოხნისწყალი 3 

ჰესი 
2 12.2 მოდინებაზე 21.03.2025 1 

19 ვალე ჰესი 1.8 9.9 მოდინებაზე 06.04.2025 1 

20 კასლეთი 1 ჰესი 7.6 43.5 მოდინებაზე 01.06.2025 1 

21 სკურჰესი 1.8 11.4 მოდინებაზე 04.08.2025 1 

22 სტორი 1 ჰესი 33.6 150 მოდინებაზე 31.12.2025 1 

23 ცემი ჰესი 0.5 2.9 მოდინებაზე 31.12.2025 2 

24 სკურდიდი 3 ჰესი 1.4 10.6 მოდინებაზე 31.12.2025 1 

25 როშკა 4 ჰესი 0.9 4.3 მოდინებაზე 31.12.2025 2 
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26 
კოდალისწყალი 

ჰესი 
0.9 5.5 მოდინებაზე 31.12.2025 2 

27 დიღომი ჰესი 11.3 62.8 მოდინებაზე 31.12.2025 1 

28 ბჟინეურა ჰესი 0.1 0.8 მოდინებაზე 31.12.2025 2 

29 ლოპოტა 1 ჰესი 5.9 33.4 მოდინებაზე 31.12.2025 1 

30 ორბელი ჰესი 0.9 7.7 მოდინებაზე 02.03.2026 1 

31 ჩირუხისწყალი ჰესი 1.8 9.8 მოდინებაზე 30.08.2026 1 

32 
დმანისის მცირე 

ჰესი 
1.1 6 მოდინებაზე 30.08.2026 2 

33 ჭართალი ჰესი 1.6 8.3 მოდინებაზე 30.09.2026 2 

34 ძუსა ჰესი 1.3 8.4 მოდინებაზე 30.09.2026 2 

35 ბასრა 4 ჰესი 1.98 1.98 მოდინებაზე 04.11.2026 2 

36 მაშავერა 1 ჰესი 1.9 8.6 მოდინებაზე 09.11.2026 1 

37 მაშავერა 2 ჰესი 1.9 8.6 მოდინებაზე 09.11.2026 1 

38 მაშავერა 3 ჰესი 1.9 8.6 მოდინებაზე 09.11.2026 1 

39 
ზოტი ჰესების 

კასკადი 
46.1 172.2 მოდინებაზე 31.12.2026 1 

40 დარჩი ჰესი 18 90.3 მოდინებაზე 31.12.2026 1 

41 ნაროვანი ჰესი 0.6 2.6 მოდინებაზე 31.12.2026 1 

42 
სამყურისწყალი 1 

ჰესი 
4.8 25.7 მოდინებაზე 31.12.2026 1 

43 
სამყურისწყალი 2 

ჰესი 
26.3 129.3 მოდინებაზე 31.12.2026 1 

44 ბახვი 1 ჰესი 12.0 50 მოდინებაზე 31.12.2026 2 

45 ბობნევ ჰესი 0.5 2.2 მოდინებაზე 31.12.2026 2 

46 მაშავერა ჰესი 1.9 13 მოდინებაზე 31.12.2026 2 

47 ქვედა ზენი ჰესი 1.7 7.4 მოდინებაზე 31.12.2026 2 

48 წევა ჰესი 1.7 8.0 მოდინებაზე 31.12.2026 2 

49 ხადორი 3 ჰესი 5.4 27.5 მოდინებაზე 31.12.2026 1 

50 ლესულუხე ჰესი 5.7 40.4 მოდინებაზე 31.12.2026 2 

51 ნოწარულა 2 ჰესი 4.9 19 მოდინებაზე 31.12.2026 2 

52 ბჟუჟა 2 ჰესი 2 12.4 მოდინებაზე 31.12.2026 2 

53 უძილაურთა ჰესი 8.5 41.5 მოდინებაზე 31.12.2026 1 

54 რიონი-ჭანჭახი ჰესი 21.1 81 მოდინებაზე 31.12.2026 2 

55 ჩვეშურა ჰესი 7.2 35.3 მოდინებაზე 31.12.2026 2 

56 ბორითი ჰესი 1.8 12.7 მოდინებაზე 31.12.2026 2 

57 დუმალა ჰესი 1.4 10 მოდინებაზე 31.12.2026 2 

58 აწყურ 1 ჰესი 10.2 48.7 მოდინებაზე 31.12.2026 2 

59 აწყურ 2 ჰესი 10.2 48.7 მოდინებაზე 31.12.2026 2 

60 კაცხურა ჰესი 0.1 0.6 მოდინებაზე 31.12.2026 2 

61 ღარულა ჰესი 1.5 12.6 მოდინებაზე 31.12.2026 2 

62 ხოფური 3 ჰესი 1.3 7 მოდინებაზე 31.12.2026 2 
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63 ხოფური 2 ჰესი 1 5 მოდინებაზე 31.12.2026 2 

64 ხადა ჰესი 1.5 6.6 მოდინებაზე 31.12.2026 2 

65 ლახაშური ჰესი 2.0 10.3 მოდინებაზე 31.12.2026 2 

66 იმინდარი ჰესი 0.3 1.3 მოდინებაზე 31.12.2026 2 

67 ღაღვი 1 ჰესი 1 4.7 მოდინებაზე 15.02.2027 2 

68 ღაღვი 2 ჰესი 1.99 10.1 მოდინებაზე 15.02.2027 2 

69 მორგოული ჰესი 0.5 2.2 მოდინებაზე 06.03.2027 2 

70 ქერშავეთი ჰესი 1.6 9.3 მოდინებაზე 30.04.2027 2 

71 შოდა ჰესი 1.8 12.6 მოდინებაზე 30.05.2027 2 

72 ორვილი ჰესი 2.0 13.6 მოდინებაზე 01.06.2027 2 

73 ჭეჭელა ჰესი 1.0 6.1 მოდინებაზე 24.06.2027 2 

74 შინო ჰესი 1.5 7.2 მოდინებაზე 30.06.2027 2 

75 სულორი ჰესი 4.8 37.5 მოდინებაზე 31.06.2027 2 

76 უჩამბა ჰესი 1.7 10.8 მოდინებაზე 30.07.2027 2 

77 ღამრულა ჰესი 1.9 11.3 მოდინებაზე 30.08.2027 2 

78 ოფიტარა ჰესი 0.6 4 მოდინებაზე 30.08.2027 2 

79 სტორი 2 ჰესი 11.9 51.8 მოდინებაზე 02.09.2027 1 

80 ბოსლევი 1 ჰესი 1.83 12.8 მოდინებაზე 27.09.2027 2 

81 ბოსლევი 2 ჰესი 1.83 12.8 მოდინებაზე 27.09.2027 2 

82 საქარა ჰესი 0.51 2.7 მოდინებაზე 27.09.2027 2 

83 ზესხო 1 ჰესი 20.3 93.1 მოდინებაზე 30.09.2027 2 

84 კამარა ჰესი 16.6 77.8 მოდინებაზე 30.09.2027 2 

85 ცხენისწყალი 1 ჰესი 22.5 92.1 მოდინებაზე 30.09.2027 2 

86 სადმელი ჰესი 2.7 19.2 მოდინებაზე 30.09.2027 2 

87 დევაში ჰესი 5.5 28.3 მოდინებაზე 30.09.2027 2 

88 ღობიშური ჰესი 10.2 49.1 მოდინებაზე 30.09.2027 2 

89 საზანო ჰესი 0.8 3.9 მოდინებაზე 30.10.2027 2 

90 იმერჰესი 2.9 16 მოდინებაზე 30.10.2027 2 

91 რცხმელური ჰესი 1.5 6.3 მოდინებაზე 01.11.2027 2 

92 ხუბერი ჰესი 1.8 7.5 მოდინებაზე 31.12.2027 2 

93 ბუჯა 1 ჰესი 1.7 9.6 მოდინებაზე 31.12.2027 1 

94 ბუჯა 2 ჰესი 1.1 5.5 მოდინებაზე 31.12.2027 1 

95 ბუჯა 3 ჰესი 2 11.2 მოდინებაზე 31.12.2027 1 

96 ჭანი ჰესი 0.5 3.5 მოდინებაზე 31.12.2027 1 

97 სორგითი 1 ჰესი 15.2 68.7 მოდინებაზე 31.12.2027 2 

98 სორგითი 2 ჰესი 16 74 მოდინებაზე 31.12.2027 2 

99 მემული ჰესი 12 52.2 მოდინებაზე 31.12.2027 2 

100 ხოფური ჰესი 5.2 21 მოდინებაზე 31.12.2027 2 

101 საკაურა ჰესი 11.6 59.4 მოდინებაზე 31.12.2027 1 

102 ღები ჰესი 14.3 71 მოდინებაზე 31.12.2027 1 

103 მაჟიეთი ჰესი 12.3 63.3 მოდინებაზე 31.12.2027 1 
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104 ნაკრა 2 ჰესი 4.4 22.7 მოდინებაზე 31.12.2027 2 

105 ნოწარულა 1 ჰესი 1.8 8.8 მოდინებაზე 31.12.2027 2 

106 ნოწარულა 3 ჰესი 1.8 9.4 მოდინებაზე 31.12.2027 1 

107 გუბაზეული 6 ჰესი 3.1 20.5 მოდინებაზე 31.12.2027 2 

108 მეტეხი 1 ჰესი 36.7 145 დ.ღ. რეგ 31.12.2027 1 

109 ნატანები 3 ჰესი 9.1 64.4 მოდინებაზე 31.12.2027 2 

110 ხანი ჰესი 6 28.9 მოდინებაზე 31.12.2027 2 

111 პალდო ჰესი 5.3 37 მოდინებაზე 31.12.2027 3 

112 ჭალა ჰესი 5.1 23.5 მოდინებაზე 31.12.2027 2 

113 ანდეზიტი ჰესი 1.1 4.3 მოდინებაზე 31.12.2027 3 

114 რაჩხა ჰესი 3 11.5 მოდინებაზე 31.12.2027 1 

115 ბახვი 2ა ჰესი 11.4 48.6 მოდინებაზე 31.12.2027 2 

116 ბახვი 2ბ ჰესი 20.7 88.8 მოდინებაზე 31.12.2027 2 

117 ხობი 1 ჰესი 45.5 201.5 მოდინებაზე 31.12.2027 2 

118 

გვახა ჰესი 

(ყოფილი 

აკავრეთა) 

21.5 84 მოდინებაზე 31.12.2027 3 

119 თრიალეთი ჰესი 1.9 15.1 მოდინებაზე 31.12.2027 2 

120 ქვეშხი ჰესი 8.5 35.3 მოდინებაზე 31.12.2027 2 

121 ლარსი 2 ჰესი 5.9 28.4 მოდინებაზე 31.12.2027 2 

122 ჩელთი ჰესი 1.8 9.1 მოდინებაზე 31.12.2027 2 

123 ლენტეხი ჰესი 14 71.3 მოდინებაზე 01.01.2028 2 

124 ლენტეხი 2 ჰესი 5.5 29.3 მოდინებაზე 01.01.2028 2 

125 ფოცხოვჰესი 1.88 12.5 მოდინებაზე 09.01.2028 2 

126 წისქვილარა ჰესი 1.9 10.2 მოდინებაზე 18.01.2028 2 

127 ნახიდური ჰესი 7.2 51.2 მოდინებაზე 01.02.2028 1 

128 შკოდულა ჰესი 0.592 3.8 მოდინებაზე 14.02.2028 2 

129 საირმე ჰესი 1.55 8.1 მოდინებაზე 14.02.2028 2 

130 ნანარი ჰესი 1.8 9.1 მოდინებაზე 01.04.2028 2 

131 ფარავანი 1 ჰესი 3 18.8 მოდინებაზე 9.04.2028 2 

132 ფარავანი 2 ჰესი 4 25.3 მოდინებაზე 9.04.2028 2 

133 ჩხაკოურა ჰესი 1.68 18.6 მოდინებაზე 11.05.2028 2 

134 
ხაბელაშვილები 

ჰესი 
8.2 52.9 მოდინებაზე 29.05.2028 2 

135 ცაცხვნარი ჰესი 2.6 11.2 მოდინებაზე 29.05.2028 2 

136 ნაგომბარჰესი 2.8 13.0 მოდინებაზე 29.05.2028 2 

137 მაგანა ჰესი 4.5 25.1 მოდინებაზე 30.06.2028 2 

138 ცხენისწყალი 3 ჰესი 35 193.3 მოდინებაზე 30.06.2028 2 

139 ჩხერიმელა ჰესი 1.43 8.9 მოდინებაზე 07.07.2028 2 

140 ჩხერიმელა ჰესი 2 1.59 10.1 მოდინებაზე 07.07.2028 2 

141 ქვედა კაბალი ჰესი 1.95 13.7 მოდინებაზე 28.08.2028 2 

142 ალისმერეთჰესი 1.9 11.4 მოდინებაზე 07.10.2028 2 
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143 კაკასხიდჰესი 1.9 11.4 მოდინებაზე 07.10.2028 2 

144 კორიშჰესი 1.9 11.5 მოდინებაზე 07.10.2028 2 

145 წყალთშუაჰესი 1.9 14.3 მოდინებაზე 07.10.2028 2 

146 სორგითი 3 ჰესი 11.81 53.2 მოდინებაზე 22.10.2028 2 

147 შავი არაგვი ჰესი 5.2 26.6 მოდინებაზე 30.10.2028 2 

148 შავი არაგვი 1 ჰესი 3 11.6 მოდინებაზე 30.10.2028 2 

149 შავი არაგვი 2 ჰესი 5 27 მოდინებაზე 30.10.2028 2 

150 მუხრა ჰესი 5 25 მოდინებაზე 06.12.2028 2 

151 ძეგვი ჰესი 15.7 82.4 მოდინებაზე 31.12.2028 2 

152 არაკალი ჰესი 4.5 26.1 მოდინებაზე 31.12.2028 2 

153 ღერე ჰესი 9.4 41.3 მოდინებაზე 31.12.2028 1 

154 
დუმან მაშავერა 

ჰესი 
2 11 მოდინებაზე 31.12.2028 1 

155 ლუხრა ჰესი 3.6 18 მოდინებაზე 31.12.2028 2 

156 ხვარგული ჰესი 5.3 23 მოდინებაზე 31.12.2028 3 

157 ქვედი ჰესი 1.7 9.9 მოდინებაზე 31.12.2028 2 

158 ძუღური ჰესი 1.8 10.3 მოდინებაზე 31.12.2028 1 

159 ლაჰლაჭალა ჰესი 12 52.7 მოდინებაზე 31.12.2028 2 

160 ნაკრა 1 ჰესი 5.9 31.3 მოდინებაზე 31.12.2028 2 

161 ხევი ჰესი 3.1 21.6 მოდინებაზე 31.12.2028 2 

162 ალპანა ჰესი 55.4 253.4 მოდინებაზე 31.12.2028 2 

163 ლაჯანური 2 ჰესი 5.4 30.9 მოდინებაზე 31.12.2028 2 

164 ლაჯანური 3 ჰესი 5.4 33.3 მოდინებაზე 31.12.2028 2 

165 მენესო ჰესი 8.2 40.7 მოდინებაზე 31.12.2028 2 

166 მლეთა ჰესი 4.9 31.3 მოდინებაზე 31.12.2028 2 

167 დეკა ჰესი 1.2 5.7 მოდინებაზე 31.12.2028 2 

168 თბილისი ჰესი 20.2 109 მოდინებაზე 31.12.2028 2 

169 მულხურა ჰესი 29.1 116.2 მოდინებაზე 31.12.2028 2 

170 ბარისახო ჰესი 13.5 64.3 დ.ღ.რეგ 31.12.2028 2 

171 ასკისწყალი ჰესი 5.5 21.3 მოდინებაზე 31.12.2028 2 

172 ხრამი 7  ჰესი 11 74.5 მოდინებაზე 31.12.2028 2 

173 ტიტა ჰესი 4.5 23.8 მოდინებაზე 31.12.2028 2 

174 ქვეშეთი ჰესი 10.4 69.9 მოდინებაზე 31.12.2028 2 

175 ხაიშურა 1 ჰესი 22.4 89.2 მოდინებაზე 31.12.2028 3 

176 ხაიშურა 2 ჰესი 31.4 136 მოდინებაზე 31.12.2028 3 

177 ნატანები 2 ჰესი 10.2 69.6 მოდინებაზე 31.12.2028 2 

178 ყვირილა ჰესი 6.6 40 მოდინებაზე 31.12.2028 2 

179 ხრამი 3 ჰესი 16.1 112.4 მოდინებაზე 31.12.2028 2 

180 ხრამი 4 ჰესი 15.0 102 მოდინებაზე 31.12.2028 2 

181 ხრამი 5 ჰესი 19.9 129.4 მოდინებაზე 31.12.2028 2 

182 ლაჯანური 1 ჰესი 5.2 27.3 მოდინებაზე 31.12.2028 2 
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183 კვინისწყალი ჰესი 0.6 0.2 მოდინებაზე 31.12.2028 2 

184 ხუმპრერი ჰესი 30.1 138.6 მოდინებაზე 31.12.2028 2 

185 ძევრა 1 ჰესი 4.4 20.1 მოდინებაზე 28.02.2029 2 

186 ძევრა 2 ჰესი 5.1 23.5 მოდინებაზე 28.02.2029 2 

187 ძევრა 3 ჰესი 6 27.3 მოდინებაზე 28.02.2029 2 

188 კაბალი 1 ჰესი 4 24 მოდინებაზე 31.03.2029 2 

189 ასპინძა ჰესი 7.0 38.8 მოდინებაზე 31.06.2029 2 

190 ახალდაბა ჰესი 9.69 61.8 მოდინებაზე 26.08.2029 2 

191 ვარჯანაული ჰესი 16.8 109.2 მოდინებაზე 26.08.2029 2 

192 დღვანი ჰესი 5.7 24.6 მოდინებაზე 30.12.2029 2 

193 ზარზმა ჰესი 5.7 22.1 მოდინებაზე 30.12.2029 2 

194 ჩირუხი ჰესი 5.3 27.4 მოდინებაზე 30.12.2029 2 

195 საყუნეთი ჰესი 10.2 48.7 მოდინებაზე 31.12.2029 2 

196 
ილტო ალაზნის 

კასკადი 
139.5 521.9 სეზ. რეგ 31.12.2029 3 

197 ლასკადურა ჰესი 6.6 33 მოდინებაზე 31.12.2029 3 

198 ნატანები 1 ჰესი 6.4 40.3 მოდინებაზე 31.12.2029 2 

199 სტორი 3 ჰესი 4 22 მოდინებაზე 31.12.2029 2 

200 რიონი 7 ჰესი 15 75.2 მოდინებაზე 31.12.2029 2 

201 ონი 1 ჰესი 122.5 445.1 მოდინებაზე 31.12.2029 3 

202 ახალსოფელი ჰესი 19.04 72.1 მოდინებაზე 07.04.2030 2 

203 გომი ჰესი 19.04 72 მოდინებაზე 07.04.2030 2 

204 გრაკალი ჰესი 17 76.3 მოდინებაზე 07.04.2030 2 

205 კასპი ჰესი 22.44 90.3 მოდინებაზე 07.04.2030 2 

206 ოსიაური ჰესი 19.04 72.9 მოდინებაზე 07.04.2030 2 

207 სკრა ჰესი 17 62.7 მოდინებაზე 07.04.2030 2 

208 ურბნისი ჰესი 18.7 71.3 მოდინებაზე 07.04.2030 2 

209 ქარელი ჰესი 15.3 55.053 მოდინებაზე 07.04.2030 2 

210 ქვიშხეთი ჰესი 23.12 88.2 მოდინებაზე 07.04.2030 2 

211 ქსანი ჰესი 40.8 193 მოდინებაზე 07.04.2030 2 

212 ჯონოული 2 ჰესი 32 129.2 მოდინებაზე 31.12.2030 2 

213 მტკვარის კასკადი 4 78.1 614.9 მოდინებაზე 31.12.2031 2 

214 დიზი ჰესი 210 785 სეზ.რეგ 31.12.2031 3 

215 
ნამახვანი ჰესების 

კასკადი 
433.0 1500 სეზ.რეგ. 31.12.2032 3 

216 ტეხურის კასკადი 112.4 653 სეზ. რეგ 31.12.2032 3 

217 ნენსკრა ჰესი 280 1200 სეზ.რეგ 31.12.2032 1 

218 ხუდონი ჰესი 702 1500 სეზ.რეგ 31.12.2032 3 

 ჯამი 3812.5 15646.4    
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ცხრილი 4.5 პერსპექტიული თბოსადგურები საპროგნოზო მონაცემებით 

№ ႣႠႱႠႾႤႪႤႡႠ 

ႣႠႣႢႫႳႪႨ 

ႱႨႫႻႪႠႥႰႤ 

(ႫႢႥႲ) 

ႫႵႩ ႲႨႮႨ 

ႤႵႱႮႪႳႠႲႠႺႨႠႸႨ 

ႢႠႸႥႤႡႨႱ 

ႱႠႥႠႰႠႳႣႭ 

ႧႠႰႨႶႨ 

ႩႠႲႤႢႭႰႨႠ 

1 3-თბო 400 55 კომბინირებული 31.12.2027 3 

 
 

ცხრილი 4.6 პერსპექტიული ქარის სადგურები საპროგნოზო მონაცემებით 

№ პროექტი რეგიონი 

დადგმული 

სიმძლავრე 

(მგვტ) 

წლიური 

გენერაცია 

(გვტ.სთ) 

ექსპლუატაციაში 

გაშვების 

სავარაუდო 

თარიღი 

1 
სამგორის ქარის 

ელ.სადგური 

ქვემო 

ქართლი 
8 14.5 10.10.2024 

2 
რიკოთის ქარის 

ელ.სადგური 

იმერეთი & 

შიდა 

ქართლი 

20 80 30.06.2025 

3 
რუისის ქარის 

ელ.სადგური 

შიდა 

ქართლი 
206 812 30.11.2025 

4 
ნიგოზას ქარის 

ელ.სადგური 

შიდა 

ქართლი 
50 197.8 31.12.2025 

5 
ქუთაისის ქარის 

ელ.სადგური 
იმერეთი 20 66.9 06.11.2026 

6 
ზემო ქარის 

ელ.სადგური 

შიდა 

ქართლი 
13.5 49.7 24.12.2026 

7 
იმერეთი 1 ქარის 

ელ.სადგური 
იმერეთი 100 287.6 31.12.2026 

8 
ჩერო ენერჯის ქარის 

ელ.სადგური 
გორი 49 190.8 30.03.2027 

9 
ურბნისის ქარის 

ელ.სადგური 

შიდა 

ქართლი 
10 25.3 02.05.2027 

10 
ბრეთის ქარის 

ელ.სადგური 

შიდა 

ქართლი 
30 84.5 02.05.2027 

11 
ჩერო ენერჯი ვესტ 

ქარის ელ.სადგური 

შიდა 

ქართლი 
49.5 250 04.09.2027 

12 
ზედა წევას ქარის 

ელ.სადგური 
იმერეთი 50 188.7 26.09.2027 

13 
პირველი ქარის 

ელ.სადგური 
გორი 110 550 30.10.2027 

14 
თბილისის ქარის 

ელ.სადგური 

მცხეთა-

მთიანეთი 
54 170 31.12.2027 

15 
კასპის ქარის 

ელ.სადგური 

შიდა 

ქართლი 
54 174.1 31.12.2027 

16 
იმერეთის ქარის 

ელ.სადგური 
იმერეთი 50 180.9 24.06.2028 



 

         77 

 

ႱႠႼႷႨႱႨ ႨႬႴႭႰႫႠႺႨႠ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱႠႧႥႨႱ 

17 
სკრას ქარის 

ელ.სადგური 

შიდა 

ქართლი 
20.7 85.2 24.06.2028 

18 
ურბნისის ქარის 

ელ.სადგური 

შიდა 

ქართლი 
5.5 21.3 09.07.2028 

19 
არჯი ენერჯის ქარის 

ელ.სადგური 

შიდა 

ქართლი 
27 110 28.12.2028 

20 
ქარელის ქარის 

ელ.სადგური 
ქარელი 28 115.1 31.12.2028 

21 
ჯალაურთას ქარის 

ელ. სადგური 
იმერეთი 50 169.1 31.12.2028 

22 
ბოტისის ქარის 

ელ.სადგური 

შიდა 

ქართლი 
50 172.1 31.12.2028 

23 
ფარავნის ქარის 

ელ.სადგური 

სამცხე-

ჯავახეთი 
100 355.4 31.12.2028 

24 
ღვლევის ქარის 

ელ.სადგური 

შიდა 

ქართლი 
90 328 31.12.2029 

25 
რიონის ქარის 

ელ.სადგური 
იმერეთი 25.2 94.4 02.28.2030 

  ჯამი 1270.4 4773.4  

 

 

 

ცხრილი 4.7 პერსპექტიული მზის სადგურები საპროგნოზო მონაცემებით 

 

N პროექტი რეგიონი 

დადგმული 

სიმძლავრე 

(მგვტ) 

წლიური 

გენერაცია 

(გვტ.სთ) 

ექსპლუატაციაში 

გაშვების 

სავარაუდო 

თარიღი 

1 
ქვახვრელის მზის 

ელექტროსადგური 

შიდა 

ქართლი 
5.3 8.2 09.08.2025 

2 
საგარეჯოს 1 მზის 

ელექტროსადგური 
კახეთი 2 3.1 10.02.2026 

3 
ალაზანჰესის მზის 

ელექტროსადგური 
კახეთი 2 2.9 10.02.2026 

4 
ახალსოფლის მზის 

ელექტროსადგური 
კახეთი 2 2.9 10.02.2026 

5 
ახმეტის მზის 

ელექტროსადგური 
კახეთი 2 2.9 10.02.2026 

6 
ბადიაურის მზის 

ელექტროსადგური 
კახეთი 2 3.1 10.02.2026 

7 
გამარჯვების მზის 

ელექტროსადგური 
კახეთი 2 3.1 10.02.2026 

8 
გუგულას მზის 

ელექტროსადგური 
კახეთი 2 2.8 10.02.2026 

9 
გურჯაანის მზის 

ელექტროსადგური 
კახეთი 2 2.9 10.02.2026 
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10 
ელდარის მზის 

ელექტროსადგური 
კახეთი 2 3 10.02.2026 

11 
ვარდისუბნის მზის 

ელექტროსადგური 
კახეთი 2 3 10.02.2026 

12 
ზილიჩას მზის 

ელექტროსადგური 
კახეთი 2 2.9 10.02.2026 

13 
კაკაბეთის მზის 

ელექტროსადგური 
კახეთი 2 2.9 10.02.2026 

14 
ნაფარეულის მზის 

ელექტროსადგური 
კახეთი 2 2.9 10.02.2026 

15 
პატარძეულის 1 მზის 

ელექტროსადგური 
კახეთი 2 2.9 10.02.2026 

16 
პატარძეულის 2 მზის 

ელექტროსადგური 
კახეთი 2 2.9 10.02.2026 

17 
სამგორის მზის 

ელექტროსადგური 

ქვემო 

ქართლი 
2 2.9 10.02.2026 

18 
სამთაწყაროს მზის 

ელექტროსადგური 
კახეთი 2 2.9 10.02.2026 

19 
სახენისის 1 მზის 

ელექტროსადგური 

ქვემო 

ქართლი 
2 3.1 10.02.2026 

20 
სახენისის 2 მზის 

ელექტროსადგური 

ქვემო 

ქართლი 
2 2.9 10.02.2026 

21 
ქედის მზის 

ელექტროსადგური 
კახეთი 2 3 10.02.2026 

22 
ქისტაურის მზის 

ელექტროსადგური 
კახეთი 2 2.8 10.02.2026 

23 
ქოდალოს მზის 

ელექტროსადგური 
კახეთი 2 2.9 10.02.2026 

24 
შილდას მზის 

ელექტროსადგური 
კახეთი 2 2.9 10.02.2026 

25 
ხირსას მზის 

ელექტროსადგური 
კახეთი 2 2.9 10.02.2026 

26 
ჯუღაანის მზის 

ელექტროსადგური 
კახეთი 2 2.9 10.02.2026 

27 
უდაბნოს მზის 

ელექტროსადგური 
კახეთი 6.1 10.1 30.06.2026 

28 
ილიაწმინდას მზის 

ელექტროსადგური 
სიღნაღი 30 48.9 30.06.2026 

29 
ნოსირის მზის 

ელექტროსადგური 
სამეგრელო 5 6.5 30.09.2026 

30 
ახალციხის მზის 

ელექტროსადგური 

სამცხე 

ჯავახეთი 
10 14.1 28.10.2026 

31 
საყუნეთის მზის 

ელექტროსადგური 

სამცხე 

ჯავახეთი 
8 11.4 28.10.2026 

32 

ჯეოსთილის 50 მეგავატიანი 

მზის ელექტროსადგური 

(20) 

რუსთავი 50 70 31.12.2026 
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33 
მარნეულის მზის 

ელექტროსადგური 

ქვემო 

ქართლი 
68 103.4 31.12.2027 

    ჯამი 232.4 346.1   

 
 

 

1-ლი კატეგორია - პროექტები მშენებლობის ეტაპზე 

მე-2 კატეგორია - პროექტები ლიცენზირების ეტაპზე 

მე-3 კატეგორია - სამომავლო პროექტები 

 

ცხრილი 4.7 ექსპლუატაციიდან გამოსაყვანი ელექტროსადგურები 

№ ႣႠႱႠႾႤႪႤႡႠ 

ႣႠႣႢႫႳႪႨ 

ႱႨႫႻႪႠႥႰႤ 

(ႫႢႥႲ) 

ႲႨႮႨ 

ႤႵႱႮႪႳႠႲႠႺႨႨႣႠႬ 

ႢႠႫႭႱႥႪႨႱ 

ႱႠႥႠႰႠႳႣႭ ႧႠႰႨႶႨ 

1 ႧႡႭႡႪႭႩႨ №3 130.0 
ႭႰႧႵႪႨႱ 

ႧႡႭႱႠႣႢႳႰႨ 
---- 

2 ႧႡႭႡႪႭႩႨ №4 140.0 
ႭႰႧႵႪႨႱ 

ႧႡႭႱႠႣႢႳႰႨ 
---- 

3 ႧႡႭႡႪႭႩႨ №9 300.0 
ႭႰႧႵႪႨႱ 

ႧႡႭႱႠႣႢႳႰႨ 
---- 

 

4.2 გადამცემი ქსელის ელემენტების საპროგნოზო/მიახლოებითი ფასები 

1 კმ ერთჯაჭვა 110 კვ. ეგხ – 0.136 მლნ ევრო1 

1 კმ ორჯაჭვა 110 კვ. ეგხ – 0.255 მლნ ევრო 

1 კმ ერთჯაჭვა 220 კვ. ეგხ – 0.240 მლნ ევრო 

1 კმ ორჯაჭვა 220 კვ. ეგხ – 0.407 მლნ ევრო 

1 კმ ერთჯაჭვა 400 კვ. ეგხ – 0.340 მლნ ევრო  

1 კმ ორჯაჭვა 400 კვ. ეგხ – 0.558 მლნ ევრო 

1 კმ ერთჯაჭვა 500 კვ. ეგხ – 0.505 მლნ ევრო  

1 კმ ორჯაჭვა 500 კვ. ეგხ – 0.620 მლნ ევრო 

350 მგვტ მდჩ ბლოკი – 160-200 მლნ ევრო2 

 

500 მგვა 500/220 კვ ქ/ს - 25 მლნ ევრო2 

250 მგვა 500/110 კვ ქ/ს - 20 მლნ ევრო 

250 მგვა 220/110 კვ ქ/ს - 17 მლნ ევრო 

125 მგვა 110/35 კვ ქ/ს - 10 მლნ ევრო  

500 მგვა 500/230/11კვ 3x167  ატ - 3.2 მლნ ევრო  

125 მგვა 220/110/35 კვ ატ - 2.1 მლნ ევრო 

საკონსულტაციო მომსახურება 5-10% 

(მშენებლობის ღირებულების) 

მიწის გამოსყიდვა 10% 

გარემოსდაცვითი სამუშაოები 5% 

გაუთვალისწინებელი ხარჯები 5% 

 

1-ეგხ-ის მშენებლობის ფასი, ტრასის რელიეფის მიხედვით შეიძლება იცვლებოდეს მოცემულიდან  

±25%-ის ფარგლებში. 

2-ქ/ს-ის მშენებლობის /გაფართოების ფასი, შეიძლება იცვლებოდეს მოცემულიდან ±20%-ის 

ფარგლებში. 

ფასები მოცემულია დღგ-ის ჩათვლით. 

 

4.3 შეთანხმებები მეზობელ გსო-ებთან და საქართველოსთან მოსაზღვრე მათი 

ქსელების განვითარების სქემები 

ქსელის წესების მუხლი 29-ის (გადამცემი ქსელის დაგეგმვა) პუნქტი 2-ის თანახმად 

დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატი უზრუნველყოფს  ინფორმაციის გაცვლას მეზობელი 

ქვეყნების ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპერატორებთან. 
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მეზობელ ქვეყნებთან ტრანსსასაზღვრო გადამცემი ქსელის განვითარების შესახებ 

ინფორმაცია წარმოადგენს ათწლიანი გეგმის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საწყის მონაცემს. 

საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიან გეგმაში მოყვანილი 

ტრანსსასაზღვრო ხაზების შესახებ ინფორმაცია ეფუძნება სხვადასხვა შეთანხმებებს ქვეყნებს 

შორის, გსო-ებს შორის და შეიძლება ისინი ასახული იქნას შესაბამისი გსო-ს ათწლიან გეგმაში 

(თუ ასეთი გეგმა გააჩნია გსო-ს). 

საქართველოს გააჩნია კავშირის ტრანსსასაზღვრო ინფრასტრუქტურა ოთხივე 

მეზობელ ქვეყანასთან. დაგეგმილია ტრანსსასაზღვრო სატრანზიტო ინფრასტრუქტურის 

გაძლიერება და საიმედოობის ამაღლება. 

4.3.1 თურქეთის მიმართულება 

მამოძრავებელი ძალები. აღნიშნული მიმართულების პროექტების ძირითადი 

მამოძრავებელი ძალებია საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის ზრდა ახალი ჰესების 

მშენებლობისა და მეზობელი ქვეყნებიდან ტრანზიტის ხარჯზე და ასევე თურქეთის მოხმარების 

ინტენსიური ზრდა. ამასთან თურქეთში დაგეგმილია თორთუმის მოსაზღვრე რეგიონებიდან 

დანარჩენი რეგიონებისკენ ახალი სატრანზიტო ხაზების მშენებლობა.  

საფუძვლები.  

შეთანხმებები. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა 

და თურქეთის ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს შორის 

ტრანსსასაზღვრო ინფრასტრუქტურის გაძლიერებასთან დაკავშირებით 2010 წლის 29 

სექტემბერს გაფორმებული მემორანდუმის თანახმად, საქართველოსა და თურქეთს შორის 

მიღწეული იქნა შეთანხმება „ახალციხე-თორთუმის“ პროექტის ტექნიკური შესწავლის შესახებ. 

400 კვ ძაბვის ეგხ ახალციხე-თორთუმის“ მშენებლობის ხელშეკრულების გაფორმება 

შეთანხმდა საქართველოს მთავრობას და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 

ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 2015 წლის 9 აპრლს გაფორმებული 

საერთაშორისო ხელშეკრულებით, რომლის თანახმადაც მშენებლობის ხელშეკრულება ორი 

ქვეყნის შესაბამის ტექნიკურ ოპერატორს შორის უნდა გაფორმებულიყო არაუგვიანეს 2016 

წლისა. თურქულ მხარესთან (“თეიაში“) ბოლო პერიოდში არსებული მოლაპარაკებების 

გათვალისწინებით 400 კვ ძაბვის ეგხ ახალციხე-თორთუმის“ მშენებლობის  დასრულების 

სავარაუდო თარიღად განისაზღვრება  2025 წელი. 

საქართველოს მიმდებარე ქსელის განვითარება. როგორც ნახ 4.1-დან ჩანს, მნიშვნელოვნად 

ძლიერდება საქართველოსთან მოსაზღვრე თურქეთის სატრანზიტო ქსელი როგორც 

ბორჩხას, ასევე  
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თორთუმის მიმართულებებიდან ქებანისა და მისი მიმდებარე მძლავრი მოხმარების 

ცენტრებისკენ, კერძოდ: 

დასრულდა 400 კვ ეგხ ბორჩხა-ისპირი, 400 კვ ეგხ ალტინორდუ-რესადიე, 400 კვ ეგხ ისპირი-

კოზე-რესადიე, 400 კვ ეგხ რესადიე-იოზგატი-იჩ ანადოლუს ელ. სადგური(ანკარა),  400 კვ ეგხ 

ალპასლანი - ჰესი-კალეკოი ჰესი, ხოლო დაგეგმილია  შემდეგი კავშირის ხაზების აშენება: 

 

400 კვ ეგხ ერზრუმი (ილიცა)-ალპასლანი ჰესი2 
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400 კვ ეგხ ახალციხე-თორთუმი, 

ასევე რამდენიმე ხაზი რომელიც საქართველოს საზღვრიდან მოშორებით მდებარეობს 
 

თურქეთის გადამცემი ქსელი ვითარდება სწრაფი ტემპებით. ზემოთ მოცემული განვითარების 

სქემიდან გამომდინარე შეიძლება აღინიშნოს, რომ საქართველოს სისტემასთან მოსაზღვრე 

თურქეთის რეგიონში უკვე არსებობს ორი, ხოლო შენდება მესამე პარალელური კავშირი, რაც 

ქმნის საკმარის გამტარუნარიანობას 1000 მგვტ და უფრო მეტი სიმძლავრის მისაღებად. 

ასევე გაძლიერდება სიმძლავრის ტრანზიტის უნარი დასავლეთით შავი ზღვის 

მიმართულებებიდან, რაც უზრუნველყოფს ელექტროენერგიის საიმედო ტრანსპორტირებას 

თურქეთის დასავლეთ ნაწილში არსებული მძლავრი მოხმარების ცენტრებისკენ. აქედან 

გამომდინარე, 2030 წლიდან, დიდი ალბათობით, შესაძლებელი იქნება საქართველოს 

ენერგოსისტემიდან თურქეთის ენერგოსისტემაში, მისი მძლავრი მოხმარების ცენტრებისკენ, 

უსაფრთხო და საიმედო მანერით 1050 მგვტ სიმძლავრის ტრანსპორტირება. 

2023 წლის მონაცემებით, თურქეთის გადაცემის სისტემის ოპერატორის (TEIAS) 

მფლობელობაშია დაახლოებით 73806 კმ სიგრძის ეგხ,15 სისტემათაშორისი ხაზი მეზობელ 

ქვეყნებთან, 789 მაღალი ძაბვის ქვესადგური. ქვეყანაში არსებული ელექტროსადგურების  

დადგმული სიმძლავრე დაახლოებით შეადგენს 105134 მგვტ-ს, ქვეყნის წლიური გენერაცია 

არის 185 ტვტ.სთ, ხოლო წლიური მოხმარება - 187.3 ტვტ.სთ. 

4.3.2 სომხეთის მიმართულება 

მამოძრავებელი ძალები. აღნიშნული მიმართულების პროექტების ძირითადი 

მამოძრავებელი ძალებია საქართველოს გავლით რუსეთ-სომხეთ-ირანს შორის 

ელექტროენერგიის ვაჭრობის პოტენციალის ათვისება და საქართველოსა და სომხეთის 

ენერგოსისტემების საიმედოობის ამაღლება.  

საფუძვლები.  

შეთანხმებები. „სსე“-ს, სომხეთის მაღალი ძაბვის ოპერატორსა და სომხეთის 

ენერგოსისტემის ოპერატორს შორის 2010 წლის 26 იანვარს გაფორმებული მშენებლობის  

ხელშეკრულებისა და ამ ხელშეკრულებაში 2011 წლის 6 ივლისს და 2014 წლის 16 აპრილს 

გათვალისწინებული ცვლილებების თანახმად, „საქართველო-სომხეთის კავშირის ხაზთან 

დაკავშირებით“, საქართველო აშენებს 500 კვ ძაბვის ეგხ მარნეული-აირუმის ნაწილს 

საზღვრამდე, ხოლო სომხეთი - ამ ხაზის ნაწილს საზღვრიდან ქ/ს აირუმამდე და აირუმში 

500/400 კვ ძაბვის 3x350 მგვტ სიმძლავრის მუდმივი დენის ჩანართს. მშენებლობის 

ხელშეკრულებაში 2021 წლის 8 დეკემბერს განხორციელებული ცვლილების თანახმად, 

ჩანართის პირველი ბლოკის ექსპლუატაციაში გაშვება იგეგმება არაუგვიანეს 2026 წლისა. 

მუდმივი დენის ჩანართის მეორე და მესამე ბლოკის მშენებლობა და გაშვება მომავალში 

განხორციელდება რეგიონში შექმნილი ბაზრის საჭიროებების გათვალიწინებით შესაბამისი 

ტექნიკური და ეკონომიკური მიზანშეწონილობის კვლევების საფუძველზე. 

2023 წლის მონაცემებით სომხეთის ენერგოსისტემის გენერაციის წყაროების მთლიანი 

დადგმული სიმძლავრე შეადგენს 3435 მგვტ-ს. ელ. ენერგიის ძირითად წყაროს 

წარმოადგენენ ატომური, თბო და ჰიდრო ელექტროსადგურები. თბო და ჰიდრო სადგურები 

ჯამში გამოიმუშავებენ დადგმული სიმძლავრის 67%-ს, განახლებადი ენერგიის წყაროები და 
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მცირე ჰესები კი დაახლოებით 10%-ს. მიუხედავად იმისა, რომ ისტორიული მონაცემებით 

სომხეთის ატომური ელექტროსადგური გამოიმუშავებს მთლიანი ელექტროენერგიის 

საშუალოდ 39%-ს, მისი რეაბილიტაციისა და მოდერნიზაციის ღონისძიებებმა (რომელიც 2021 

წელს რამდენიმე თვე გაგრძელდა) ეს წილი 23%-მდე შეამცირა. 

სომხეთის ელექტროსისტემაში შემავალი 220 კვ ეგხ-ს ჯამური სიგრძე დაახლოებით 1420 კმ-

მდეა, ხოლო 110 კვ-ის 3300 კმ. შესაბამის ძაბვაზე ქვესადგურების რაოდენობაა 13 და 126. 

 

სომხეთის სამომავლო გეგმებში შედის,  საქართველოს ელექტროსისტემასტან მუდმივი დენის 

ჩანართით კავშირის განხორციელება, რაც გულისხმობს 500/400 კვ, მუდმივი დენის ჩანართის 

მშენებლობას აირუმში და 8 კმ-იანი 500 კვ ეგხ-ს მშენებლობას აირუმიდან საქართველო-

სომხეთის საზღვრამდე 

 

 

4.3.3 რუსეთის მიმართულება 

აღნიშნული მიმართულების ძირითადი მამოძრავებელი ძალებია საქართველოს 

გავლით რუსეთ სომხეთ-ირანს შორის ელექტროენერგიის ვაჭრობის პოტენციალის ათვისება 

და საქართველოსა და რუსეთის ენერგოსისტემებს შორის ელექტროენერგიის ტრანზიტის 

საიმედოობის ამაღლება, ჩრდილოეთ კავკასიისა და აღმოსავლეთ საქართველოს 

მდგრადობის ამაღლება. 

საფუძველი. 

შეთანხმებები. 
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„სსე“-ს, და რუსეთის ერთიანი ენერგოსისტემის ოპერატორს შორის 2013 წლის 

შეხვედრაზე დაწყებული იქნა და 2015 წლის 31 მარტის შეხვედრაზე შეთანხმებული იქნა 500 

კვ ძაბვის ეგხ „ქსანი-სტეფანწმინდა-მოზდოკი“-ს ტექნიკური მიზანშეწონილობის შესწავლის 

გაგრძელება. 

საქართველოს მიმდებარე ქსელის განვითარება. (ნახ. 4.2), 2021-2027 წლებში 

რუსეთის სამხრეთ სისტემაში ქსელის მნიშვნელოვანი განვითარება არ იგეგმება. თუმცა 

დაგეგმილია მნიშვნელოვანი სიმძლავრის გენერაციის ობიექტების ქსელში ინტეგრაცია, 

რომელთაგან დაახლოებით 2000 მგვტ ქარის და მზის სადგურებია, 120 მგვტ ჰესები და 

დაახლოებით 650 მგვტ თბოსადგურები, სულ დაახლოებით 2800 მგვტ. ცვალებადი (ქარის 

და მზის) ელექტროსადგურების ასეთი დიდი სიმძლავრეების მატება გამოიწვევს 

მარეგუირებელი სიმძლავრეების უზრუნველყოფის საჭირეობას. ასეთი წყარო შეიძლება იყოს 

საქართველოს ენერგეტიკული სისტემა, თუმცა ვინაიდან რუსეთის ენერგოსისტემასთან 

სინქრონული კავშირი ხორციელდება მხოლოდ ერთი 500 კვ „კავკასიონი“-თ, გარდა 

ექსპორტ-იმპორტის, ასევე სარეზერვო სიმძლავრეების მიმოცვლის საიმედოობის 

ასამაღლებლად საჭირო იქნება საქართველოსა და რუსეთის ენერგეტიკულ სისტემებს შორის 

კიდევ ერთი 500 კვ კავშირის არსებობა ეგხ „სტეფანწმინდა-მოზდოკი“-ს სახით.  
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ნახ 4.2 

რუსეთის ენერგოსისტემის საქართველოს მოსაზღვრე რეგიონის გაძლიერების პროექტები 

 

ამრიგად,  500 კვ ძაბვის ეგხ „სტენფანწმინდა-მოზდოკის“ დაკავშირების შემთხვევაში, 

მოხდება, ერთის მხრივ, ამ ქსელის მდგრადობის ამაღლება, დარეზერვდება რა 

საქართველოს ქსელის გავლით, ხოლო მეორეს მხრივ, აღნიშნული ქსელი დაარეზერვებს 

საქართველოს ქსელს. 

 

4.3.4 აზერბაიჯანის მიმართულება 

ამ მიმართულებით უკვე არსებობს საკმაოდ მძლავრი გადამცემი ინფრასტრუქტურა 

500 კვ ძაბვის ეგხ გარდაბანი-სამუხის სახით. ამასთან, აზერბაიჯანში ქ.ბაქოში „სსე“-სა და 

აზერბაიჯანის გსო-ს აზერენერჯის შორის გაფორმდა მემორანდუმი საქართველოსა და 

აზერბაიჯანს შორის სისტემათაშორისი ელექტროგადამცემი ინფრასტრუქტურის 
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განვითარების შესახებ, რომლის თანახმად, აზერბაიჯანული მხარე 2019 წლის ბოლომდე 

დაასრულებდა 330 კვ ეგხ გარდაბანის გაორჯაჭვიანებას საზღვრამდე, ხოლო საქართველოს 

მხარე განახორციელებდა საზღვრიდან საქართველოს სისტემისკენ ამ ხაზის გაორჯჭვიანებას 

და შესაბამის გაძლიერებას (ეგხ-ს გაორჯაჭვიანება დასრულებულია. 2023 წელს დასრულდა 

მე-2 ატ-400 მგვა-ს მონტაჟი გარდაბანში). აღნიშნული ინფრასტრუქტურა უზრუნველყოფს: 

1. საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის 700-1000 მგვტ-მდე სიმძლავრის 

მიმოცვლის უზრუნველყოფას N-1 კრიტერიუმის დაცვით; 

2. აზერბაიჯანი-საქართველო-თურქეთის მიმართულებით სიმძლავრის 

მიმოცვლის შესაძლებლობის და საიმედოობის გაზრდას; 

3. საქართველო-რუსეთი-აზერბაიჯანი სისტემების სინქრონული რგოლის 

ოპერირების საიმედოობის ამაღლებას 

აზერბაიჯანის ქსელის განვითარების გეგმა (2024-2034 ) ითვალისწინებს 

მშენებლობას, რეაბილიტაციას და შემდეგი ენერგეტიკული ობიექტების გაფართოებას: 

გენერაციის ობიექტები -  69 ახალი ელექტროსადგურის მშენებლობა და 

რეაბილიტაცია ჯამში დადგმული სიმძლავრით 10875 მგვტ: 

• გაზზე მომუშავე ელექტროსადგურები - 12 ახალი ელექტროსადგურის მშენებლობა ჯამში  

დადგმული სიმძლავრით 6540 მგვტ; 

• ჰიდროელექტროსადგურები - 3 ახალი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა ჯამში 

დადგმული სიმძლავრით 340 მგვტ; 

• მცირე ჰიდროელექტროსადგურები - 41 ახალი ელექტროსადგურის მშენებლობა ჯამში 

დადგმული სიმძლავრით 192,7 მგვტ; 

• ქარის ელექტროსადგური - 5 ახალი ელექტროსადგურის მშენებლობა ჯამში დადგმული 

სიმძლავრით 1113 მგვტ; 

• მზის ელექტროსადგური - 8 ახალი ელექტროსადგურის მშენებლობა ჯამში დადგმული 

სიმძლავრით 2690 მგვტ ნახჩევანის ავტონომიურ რესპუბლიკასთან ერთად; 

• ენერგიის დამაგროვებელი ბატარეა- 250 მგვტ/125 მგვტსთ BESS-ის მონტაჟი 2024-2027 

წლებში; 

გადამცემი ქსელი: ქვესადგურები - 36 ახალი ქვესადგურის მშენებლობა დადგმული 

სიმძლავრით ჯამში 12157 მვა: 

• 500 კვ ძაბვის ქვესადგური - 4 ახალი ქვესადგურის მშენებლობა დადგმული სიმძლავრით 

ჯამში 3507 მვა; 

• 330 კვ ძაბვის ქვესადგური - 6 ახალი ქვესადგურის მშენებლობა დადგმული სიმძლავრით 

ჯამში 32701 მვა; 

• 220 კვ ძაბვის ქვესადგური - 15 ახალი ქვესადგურის მშენებლობა დადგმული სიმძლავრით 

ჯამში 4500 მვა; 

• 110 კვ ძაბვის ქვესადგური - 11 ახალი ქვესადგურის მშენებლობა დადგმული სიმძლავრით 

ჯამში 880 მვა; 

გადამცემი ქსელი: ელექტროგადამცემი ხაზები-  4428.78 კმ სიგრძის 

ელექტროგადამცემი ხაზების  მშენებლობა და რეაბილიტაცია: 

• 500 კვ ძაბვის ეგხ - 1463.3 კმ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა; 

• 330 კვ ძაბვის ეგხ - 1855.88 კმ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა და რეაბილიტაცია; 
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• 220 კვ ძაბვის ეგხ - 1104.6 კმ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა და რეაბილიტაცია; 

 
ნახ 4.3 

აზერბაიჯანის ენერგოსისტემის გაძლიერების პროექტები 

 

4.3.5 „ჩრდილოეთი-სამხრეთის“ ენერგოდერეფანის პროექტი AGIR (სომხეთი-

საქართველო-ირანი-რუსეთი) 

2019 წლის 16 აპრილს ქ. თეირანში ჩატარებული შეხვედრის შედეგად, სომხეთს, 

საქართველოს, ირანის ისლამურ რესპუბლიკასა და რუსეთს შორის ხელმოწერილი იქნა 

შეთანხმება ირანული მხარის მიერ წარმოსადგენი ინფორმაციის მიხედვით აღნიშნული 

ქვეყნების ენერგოსისტემების დამაკავშირებელი ინფრასტრუქტურის გონივრულობის 

ანალიზის განახლების შესახებ. ქვეყნები წარმოდგენილნი იყვნენ შემდეგი კომპანიებით - სს  

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ (საქართველო); „ენერგოსისტემის 

ოპერატორი“ და „მაღალი ძაბვის ქსელები“ (სომხეთი); „ირანის ენერგოგენერაციის, 

გადაცემისა და განაწილების მართვის კომპანია“ [TAVANIR] და „ირანის ქსელის მართვის 

კომპანია“ [IGMC] (ირანი); „SO UPS” [სასისტემო ოპერატორი], “Rosseti” [ქსელების კომპანია] 

და “Inter RAO” [ენერგიით ვაჭრობის კომპანია] (რუსეთი) “CJSC HVEN” [სომხეთის გადაცემის 

სისტემის ლიცენზიატი].  

2019 წლის ივნისი-ივლისის პერიოდში ირანული მხარისგან მიღებული იქნა პროექტის 

კონსულტანტის Fichtner-ის მიერ მოთხოვნილი კვლევის განახლებისთვის საჭირო 

ინფორმაცია სრული სახით.  

Fichtner-სა და სსე-ს შორის თანამშრომლობის შედეგად 2019 წლის აგვისტოში გადაწყდა 

პროექტის განახლება. პროექტის დამფინანსებელი მხარისგან (გერმანული ბანკი KfW) 

Fichtner-ს მიღებული აქვს თანხმობა დაფინანსების თაობაზე. ოთხივე ქვეყნის 

წარმომადგენელმა მხარემ წარმოადგინა კვლევის განსაახლებლად საჭირო ინფორმაცია, 

ასევე შეთანხმებულ იქნა ენერგოსისტემებს შორის სიმძლავრის მიმოცვლის განახლებული 

სცენარები. პროექტის კონსულტანტმა, პროექტის დანარჩენ მხარეებთან აქტიური 

თანამშრომლობის შედეგად, წარმოადგინა განახლებული კვლევის ფინალური რეპორტი, 

რომელიც საბოლოო კორექტირებების შემდეგ მიღებული და მოწონებულ იქნა პროექტის 

მონაწილე მხარეების მიერ.  
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2021 წლის 23 ივნისს გაიმართა საკოორდინაციო საბჭოს ვირტუალური შეხვედრა, ოთხივე 

ქვეყნის მინისტერიალის დონეზე, სადაც ერთხმად იქნა მოწონებული Fichtner-ის მიერ 

ჩატარებული კვლევის შედეგები.. 

აღნიშნული პროექტის ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაკვეთია 500 კვ ძაბვის პერსპექტიული 

სისტემათაშორისი ეგხ სტეფანწმინდა-მოზდოკი. მხარეების მიერ აღნიშნული იქნა, რომ 

შესრულებულია ან მშენებლობის ეტაპზეა ზემოაღნიშნული მონაკვეთის გარდა ყველა 

დანარჩენი მაგისტრალი, რომელიც „ჩრდილოეთი-სამხრეთის“ პროექტის რეალიზაციას 

უზრუნველყოფს. 

• საქართველოში:  

o აშენებულია 

▪ ახალი 500/220 კვ ძაბვის ქ/ს „მარნეული“ 

▪ რეაბილიტირებულია 500/220 კვ ქ/ს „ქსანი“ 

▪ 500 კვ ძაბვის ეგხ „ასურეთი“ (ქსანი-მარნეული) მიერთებულია ქ/ს 

„მარნეულ“-თან 

▪ 500 კვ ძაბვის ეგხ „სნო“ (ქსანი-დარიალჰესი [სტეფანწმინდა]) 

• კვეთში საქართველო-სომხეთი 

o მუშაობაშია 

▪ 220 კვ ძაბვის ეგხ „ალავერდი“ (გარდაბანი-ალავერდი) 

o მშენებლობის ეტაპზეა 

▪ 500 კვ ძაბვის ეგხ „მარნეული-აირუმი“ 

• სომხეთში 

o მშენებლობის ეტაპზეა 

▪ 500/400 კვ ძაბვის მდჩ ქ/ს „აირუმი“ 

▪ 400 კვ ძაბვის ეგხ „აირუმი“-„დდმაშენი“ 

▪ 400 კვ ძაბვის ორჯაჭვა ეგხ „დდმაშენი“-„ნორავანი“ 

• კვეთში სომხეთი-ირანი 

o მუშაობაშია 

▪ 220 კვ ძაბვის ეგხ აგარაკი-აჰარი 

▪ 220 კვ ძაბვის ეგხ აგარაკი-სუნგუნი 

o მშენებლობის ეტაპზეა 

▪ 400 კვ ძაბვის ეგხ ნოროვანი-ჯულფა (ირანის ტერიტორიაზე 

დასრულებულია) 

▪ 400 კვ ძაბვის ეგხ ნოროვანი-ჰერისი (ირანის ტერიტორიაზე 

დასრულებულია) 

• რუსეთში 

o მშენებლობის ეტაპზეა 

▪ 500 კვ ძაბვის ეგხ ნევინომისსკი-მოზდოკი 

• კვეთში საქართველო-რუსეთი 

o მუშაობაშია 

▪ 500 კვ ძაბვის ეგხ „კავკასიონი“ (ჯვარი-ცენტრალნაია) 

o განიხილება  
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▪ 500 კვ ძაბვის ეგხ „ყაზბეგი“ (სტეფანწმინდა-მოზდოკი) - სწორედ ამ 

ხაზის მშენებლობის გონივრულობის ანალიზია AGIR-ის პროექტის 

ძირითადი ნაწილი 

 
ნახ 4.4 

პროექტ AGIR-ის ძირითადი ელემენტები 

 

4.4 მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები ელექტროსადგურებისა და 

აგრეგატებისადმი 

იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იქნას მომხმარებლებისათვის ელექტროენერგიის 

დასაშვები ხარისხით მიწოდება, შენარჩუნებული იქნას მთლიანი ენერგოსისტემის 

საიმედოობა და მისი ელემენტების საჭირო რეჟიმული პარამეტრები, საჭიროა 

ელექტროსადგურები, შესაბამისი აგრეგატები და ბლოკები აკმაყოფილებდნენ მინიმალურ 

ტექნიკურ მოთხოვნებს. აღნიშნული მოთხოვნები მოცემულია შემდეგ ნორმატიულ 

დოკუმენტებში: 

1. ქსელის წესები (საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 

მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება N10, 17 აპრილი 2014 წ. 

ქ. თბილისი); 

2. ელექტროსადგურების და ქსელების ტექნიკური ექსპლუატაციის წესები 

(საქართველოს მთავრობის N 434 დადგენილება, 2013 წლის 31 დეკემბერი). 

საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა, საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და საქართველოს ენერგეტიკისა და 

წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მხარდაჭერით, აქტიურად 

მუშაობს ევროპულ ენერგეტიკულ გაერთიანებასთან Energy Community, ელექტროენერგიის 

გადამცემი სისტემის ოპერატორების ევროპული გაერთიანების ENTSO-E ქსელის კოდექსების 

ადაპტირებაზე. დამტკიცდა და ძალაში შევიდა ევროპული ქსელის კოდექსის მიერთების 
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წესების ნაწილი, რომელიც მოიცავს გენერატორებისადმი მოთხოვნებს RfG, 

მომხმარებლებისადმი მოთხოვნებს DCC და მუდმივი დენის ჩანართებისადმი მოთხოვნებს 

HVDC. აღნიშნულის შედეგად უფრო გამარტივდა და გასაგები გახდა ამ 

მოწყობილობებისადმი წაყენებული მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები, რომელთა 

შესრულება უზრუნველყოფს სისტემის მდგრადობასა და საიმედოობას.  

ასევე მიმდინარეობს მუშაობა „გადამცემი ქსელის წესების“ დოკუმენტის შემუშავებაზე, 

რომელიც წარმოადგენს „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ (მუხლი 60, პუნქტი 3) 

საქართველოს კანონით განსაზღვრულ სსე-ს ვალდებულებას. 

 

4.5 სპეციალური მოთხოვნები მუდმივი დენის ჩანართების მიმართ 

2026 წლისთვის განიხილება ახალციხის მუდმივი დენის ჩანართში კიდევ ერთი 350 

მგვტ სიმძლავრის HVDC Classic ტიპის ბლოკის დამატება, რომელსაც არსებული ბლოკების 

იდენტური მოთხოვნები ექნება. 

მუდმივი დენის ჩანართებმა უნდა დააკმაყოფილონ შემდეგი მოთხოვნები:  

1. ტიპი. “HVDC light“. 

2. რეაქტიული სიმძლავრის მხარდაჭერა. რეაქტიული სიმძლავრის სრულ დასაშვებ 

დიაპაზონში რეგულირება დისპეტჩერის მიერ მოთხოვნილი კანონზომიერებით, რაც 

ნიშნავს, რომ მიუხედავად აქტიური სიმძლავრის მიმართულებისა, ჩანართმა უნდა 

ცვალოს რეაქტიული სიმძლავრე სიდიდით და მიმართულებით ისე, როგორც ამას 

მოითხოვს კონკრეტული რეჟიმი სასურველი ძაბვის დონის მისაღწევად. 

3. სისტემის ნულიდან აღდგენა. სისტემის გაყოფის ან სრული ჩაქრობის შემთხვევაში 

ორივე ჩანართს უნდა შეეძლოს ძაბვის მოწოდება დისპეტჩერების მოთხოვნის 

საფუძველზე. 

4. სიხშირის რეგულირება. წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, ჩანართებს ნებისმიერ 

დროს უნდა ქონდეთ მზადყოფნა აქტიური სიმძლავრის სიხშირით ან სიხშირის 

წარმოებულით რეგულირების კონტროლერის გასააქტიურებლად. 

5. მონაწილეობა ასა-ში. ჩანართებს უნდა შეეძლოს მიიღონ ან/და გასცენ სიგნალები ასა-

ს ლოგიკის ან სხვა სისტემური დაცვების საჭიროების მიხედვით. 

 

4.6 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 

დავალებების საფუძველზე პროექტებში განსახორციელებელი ცვლილებები 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების, 2023 წლის 9 ნოემბრის, № 

23/10793 წერილის საფუძველზე და შპს „უსასრულო ენერგიის“, 2023 წლის 30 ოქტომბრის, 

№ 405104257 წერილის გათვალისწინებით, მიმდინარე გეგმაში 500 კვ ქ/ს „კორბოულის“ 

მშენებლობის და ამ ქვესადგურში 500 კვ ეგხ „ქართლი 2“-ის შეჭრის განმახორციელებელ 

მხარედ განისაზღვრა ქარის სადგურების მშენებელი კომპანია, ხოლო დასრულების 

სავარაუდო თარიღად 2026 წელი. ამასთან აღნიშნული პროექტის ხარჯები არ იქნება 

გათვალისწინებული აღნიშნული ათწლიანი გეგმის ხარჯთაღრიცხვის ნაწილებში. 
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გადამცემი ქსელის განვითარებაზე ახდენს გავლენას მთელი რიგი ფაქტორებისა 

(მამოძრავებელი ძალებისა), რომლებიც ინდივიდუალურია ნებისმიერ ენერგოსისტემაში. 

საქართველოსთვის ასეთებია: ქსელის უსაფრთხოება, ახალი ელ.სადგურების და 

მომხმარებლების მიერთება, სატრანზიტო პოტენციალის ათვისება და ა.შ. აღნიშნული 

ფაქტორები გამყარებულია საქართველოს კანონმდებლობით. საქართველოს 

ენერგეტიკული სისტემა გადის გარდამავალ პერიოდს -  ხდება დიდ გაერთიანებულ სისტემაზე 

მორგებული გადამცემი ქსელის გარდაქმნა საქართველოს დღევანდელი და პერსპექტიული 

ვითარებისთვის მორგებულ საიმედო გადამცემ ქსელად, ხოლო საბჭოთა მოძველებული 

აპარატურის ჩანაცვლება - თანამედროვე ევროპული სტანდარტების აპარატურით. 

 
⚫ პერსპექტიული მარეგულირებელი ჰესები 

⚫ პერსპექტიული სეზონური ჰესები 

⚫ პერსპექტიული ქარის და მზის სადგურები 

⚫ პერსპექტიული დატვირთვის მატება 

⚫ ახალი კომბინირებული თბოსადგურები 

 სისტემათა შორისი კავშირის გაძლიერების აუცილებლობა 

 შიდა სასისტემო კავშირის გაძლიერების აუცილებლობა 

O არსებული მძლავრი გენერაციის რეგიონი 

O არსებული მძლავრი მოხმარების რეგიონი 

ნახ 5.1 საქართველოს  ელექტრული ქსელის განვითარების მამოძრავებელი ძალების რუკა 
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             ზემოთ აღნიშნული განვითარების მამოძრავებელი ძალებიდან ზოგიერთი 

განხილული იქნება დაწვრილებით მომდევნო სექციაში. 

5.1 საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების მამოძრავებელი ძალები 

საქართველოს კანონმდებლობა საქართველოს კანონის ენერგეტიკისა  და 

წყალმომარაგების შესახებ მუხლი 53-ის პუნქტი 1-ის თანახმად: გადამცემი სისტემის 

ოპერატორი ყოველწლიურად, მომდევნო 10 კალენდარული წლისთვის 

შეიმუშავებს/განაახლებს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიან გეგმას, რომელიც 

მიწოდებისა და მოთხოვნის არსებულ და საპროგნოზო მაჩვენებლებს უნდა ეფუძნებოდეს. 

გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა უნდა მოიცავდეს ეფექტიან ზომებს 

გადამცემი ქსელისა და მიწოდების უსაფრთხოების ადეკვატურობის უზრუნველსაყოფად. 

ქსელის წესების 33-ე მუხლის პუნქტი 1-ის თანახმად: „დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატი 

ვალდებულია, პერიოდულად ან საჭიროებისამებრ ჩაატაროს გადამცემი ქსელის 

დაგეგმვისათვის საჭირო კვლევითი სამუშაოები, გადამცემი ქსელის ეკონომიკური, 

უსაფრთხო, საიმედო და სტაბილური მუშაობის უზრუნველსაყოფად“. 

ამრიგად, ქვემოთ მოცემული განვითარების მამოძრავებელი ძალები ეხმიანება 

საქართველოს კანონმდებლობას. 

მიწოდების უსაფრთხოების/სისტემის საიმედოობის ამაღლება. ქსელის წესების 30-ე 

მუხლის 3-ე პუნქტის თანახმად, გადამცემი ქსელის საიმედოობის შესაფასებლად გამოიყენება 

ორი კრიტერიუმი:  ა) ადეკვატურობა – ელექტროენერგეტიკული სისტემის უნარი უწყვეტად 

დააკმაყოფილოს მომხმარებელთა მოთხოვნილება ელექტროენერგიაზე, როგორც ქსელის 

ელემენტის გეგმიური, ასევე მოულოდნელი გათიშვის პირობებში. ბ)    მდგრადობა - 

ელექტროენერგეტიკული სისტემის უნარი გაუძლოს შეშფოთებებს, როგორიცაა მოკლე 

ჩართვა ან  ელექტროენერგეტიკული სისტემის ელემენტების მოულოდნელი გათიშვა. 

გენერაციიდან მოხმარების ობიექტებისკენ სიმძლავრის ტრანზიტის შემთხვევაში, 

რომელიმე სატრანზიტო ხაზის გამორთვა შეიძლება გახდეს მოხმარების შეფერხების ან 

სისტემის სრული ჩაქრობის მიზეზი. ასეთი სატრანზიტო ხაზია 500 კვ ეგხ „იმერეთი“, რომელიც 

ენგურჰესს აკავშირებს  ზესტაფონის აღმოსავლეთით არსებულ მოხმარების ცენტრებთან და 

ახალციხის ქვესადგურთან, რომლიდანაც ხორციელდება სიმძლავრის ექსპორტი თურქეთში. 

მართალია, სასისტემო ავტომატიკით უზრუნველყოფილია საიმედოობის გარკვეული დონე, 

მაგრამ, ერთის მხრივ, ამ ავტომატიკის მოქმედება იწვევს მომხმარებლების ხანმოკლე 

ჩაქრობას და, მეორეს მხრივ, ვერც ის იძლევა სისტემის გადარჩენის 100%-იან  გარანტიას. 

ამიტომ, საიმედოობის აუცილებელი პირობაა N-1 დაგეგმარების კრიტერიუმის შესრულება 

ისე, რომ რომელიმე ხაზის გამორთვისას მუშაობაში დარჩენილი ხაზები დაიტვირთოს  

მომხმარებლების გამოურთავად და ელექტროენერგიის ხარისხის ნორმის ფარგლებში 

შენარჩუნების უზრუნველყოფით. 

მზარდი მოხმარების დაკმაყოფილება/საიმედო კვების ცენტრების შექმნა პოტენციური 

წარმოებების/ტურისტული ცენტრების განსავითარებლად. გადამცემი ქსელის განვითარების 

მიზანია არა მხოლოდ ქსელის მდგრადობის უზრუნველყოფა 500, 400, 330, 220 კვ ძაბვის 

დონეებზე, არამედ ასევე გადაცემის და განაწილების ქსელებზე მიერთებული 

მომხმარებლების საიმედო მომარაგება. აქედან გამომდინარე, დაგეგმილია ქვესადგურების 

მშენებლობა, არსებული ქვესადგურების გაძლიერება და დამატებითი ტრანსფორმატორების 

და ავტოტრანსფორმატორების მონტაჟი, რათა ტრანსფორმატორებისთვისაც შესრულდეს N-
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1 კრიტერიუმი. გარდა ამისა, მოხმარების ზრდა თბილისის რეგიონში ითხოვს რეაქტიული 

სიმძლავრის მოთხოვნის გაზრდასაც, რაც შეამცირებს ძაბვის დონეებს. ამის თავიდან 

ასარიდებლად საჭირო ხდება რეაქტიული სიმძლავრის მაკომპენსირებელი დანადგარების 

დაყენება. 

არსებული გენერაციის გატარება. გადამცემი ქსელის ტოპოლოგია, ზოგიერთ 

რეჟიმში, შეიძლება ზღუდავდეს არსებული გენერაციის გატარებას მოხმარების ცენტრებისკენ. 

საქართველოს ძირითადი ელექტროსადგურია ენგურჰესი, რომელიც ზაფხულის თვეებში 

ქვეყნის მოხმარების ნახევარზე მეტს ფარავს და თურქეთში ექსპორტშიც მონაწილეობს. 

მიუხედავად ქ/ს „ჯვარის“, ქ/ს „ხორგას“ და ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ ჯვარი-ხორგას და ხორგა-მენჯის 

აშენებისა, ზაფხულის წყალუხვობის პერიოდში ენგურჰესიდან საქართველოს ქსელში 

გამომავალი ერთადერთი 500 კვ ეგხ „იმერეთი“ და 220 კვ მაგისტრალი ენგურჰესი-

ვარდნილჰესი-ზუგდიდი-მენჯი მაინც ზღუდავს სიმძლავრის ტრანზიტს რუსეთიდან და ენგური-

ვარდნილის კვანძიდან აღმოსავლეთ საქართველოსკენ, თურქეთისკენ და სომხეთისკენ.  

ახალი ენერგეტიკული რესურსების ათვისება. საქართველო მდიდარია განახლებადი 

ენერგეტიკული რესურსებით, რომელთა ათვისების დონე მცირეა, ამასთან, ორგანული 

საწვავის რესურსები ქვეყანაში პრაქტიკულად არ მოიპოვება. იზრდება როგორც 

საქართველოს შიდა, ასევე თურქეთის და მასთან დაკავშირებული ევროპის ქვეყნების 

მოხმარება (პანდემიის გამო გამონაკლისია 2020 წელი). ჰესები უზრუნველყოფს სისტემის 

მდგრადობის ამაღლებას (რეგულირების შესაძლებლობების და ინერციის მუდმივას 

უზრუნველყოფის გამო), მაგრამ მათ მშენებლობას სჭირდება დიდი დრო. საქართველოს 

ასევე გააჩნია ცვალებადი გენერაციის წყაროების (ქარი და მზე) პოტენციალი, რომელთა 

მშენებლობა ხდება შედარებით მცირე ვადებში, მაგრამ მათი დაუშვებლად დიდი მოცულობით 

ინტეგრირების შემთხვევაში ქსელის მდგრადობას ექმნება გამოწვევები. „სსე“-ის მიერ, 

ევროპელი კონსულტანტების დახმარებით, დადგენილი იქნა ამ წყაროების დასაშვები 

მაქსიმალური სიმძლავრეები რეგიონების მიხედვით, რომლის გადახედვა/განახლება 

წარმოებს გარკვეული პერიოდულობით. 

ქსელის სატრანზიტო პოტენციალის გაზრდა. საქართველოს გადამცემ ქსელს, ქვეყნის 

გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, შეუძლია სატრანზიტო ჰაბის ფუნქციების 

შესრულება მეზობელ ენერგოსისტემებს შორის. გარდა ამისა, რაც უფრო კარგად იქნება 

განვითარებული სისტემათაშორისი გადამცემი ინფრასტუქტურა  თითოეულ მეზობელ 

ენერგოსისტემასთან, მით უფრო დაბალი ფასით შესაძლებელია განხორციელდეს 

ელექტროენერგიის იმპორტი და მაღალი ხარისხით ექსპორტი. აქედან გამომდინარე, 

როგორც სატრანზიტო პოტენციალის რეალიზების, ასევე ეკონომიკური და ენერგეტიკული 

უსაფრთხოების მოსაზრებებიდან გამომდინარე, დაგეგმილია ყველა მეზობელ ქვეყანასთან 

1000±400 მგვტ გამტარუნარიანობის სისტემათაშორისი გადამცემი ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა. 

ძველი თბოსადგურების დახურვა და ახალი თბოსადგურების ინტეგრირება. 

საქართველოს ენერგოსისტემაში მიმდინარეობს დაბალი ეფექტურობის და ტექნიკურად  

მოძველებული თბობლოკების ჩანაცვლება ახალი, მაღალი ტექნიკური მახასიათებლების 

მქონე ან/და იაფ საწვავზე მომუშავე თბოსადგურებით, რომელთა ინტეგრირებისთვის 

ბუნებრივია საჭირო იქნება გადამცემი ქსელის მოდერნიზაცია. 
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ელექტროენერგიის ხარისხის ამაღლება. რეზერვების პრობლემის მოგვარებასთან 

ერთად, მოგვარდება ელექტროენერგიის ხარისხის რეჟიმული პარამეტრის - სიხშირის 

პრობლემაც. რაც შეეხება ელექტროენერგიის ხარისხის მეორე მაჩვენებელს - ძაბვას, მისი 

რეგულირება ხორციელდება გენერატორებზე არსებული ძაბვის ავტომატური  

რეგულატორებით და ქვესადგურებში არსებული ტრანსფორმატორებისა და 

ავტოტრანსფორმატორების გამომყვანებით, რომელთა მდგომარეობაც დაახლოებით 

ისეთივეა, როგორც სიჩქარის რეგულატორებისა: ნაწილი გამოყვანილია მოქმედებიდან, 

ნაწილიც დაზიანებულია. ამიტომ ძაბვის პრობლემის მოგვარებისთვის აუცილებელია: 

• ენერგოსისტემაში ჩატარდეს არსებული სადგურების ძაბვის რეგულატორების 

რეაბილიტაცია; 

• მოხდეს ყველა ელექტროსადგურის დავალდებულება ძაბვის  რეგულირებაში 

მონაწილეობის კუთხით;  

• განხორციელდეს ყველა სადგურის ძაბვის რეგულატორის მოქმედების პერიოდული 

ტესტირება-კონტროლი; 

• ქვესადგურებში ძალოვანი ტრანსფორმატორების და ავტოტრანსფორმატორების 

გამომყვანების ავტომატური რეგულირების სისტემის მონტაჟი/მოდერნიზაცია. 

ენერგოსისტემის მოქნილობის ამაღლება. ბოლო წლებში ენერგოსისტემის 

მოქნილობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, ძირითადად, საქართველოს სახელმწიფო 

ელექტროსისტემაში განხორციელებული პროექტებით, რომლებიც ახლაც გრძელდება, 

კერძოდ:  

• ეროვნულ სადისპეტჩერო ცენტრში გენერაციის ავტომატური რეგულირების სისტემის 

(AGC) განხორციელება, მარეგულირებელი სადგურების ეტაპობრივი ჩართვა ამ 

სისტემაში; 

• ავარიის საწინააღმდეგო ავტომატიკის სრულყოფა, რომელიც კრიტიკული ხაზების და 

ავტოტრანსფორმატორების გამორთვის შემთხვევაში უზრუნველყოფს 

ენერგოსისტემის მდგრადობის შენარჩუნებას; 

• ქვესადგურების ავტომატიზაცია, ცენტრალური სადისპეტჩეროდან სრული მართვის 

განხორციელება; 

• ტრანსფორმატორების ძაბვის ქვეშ რეგულატორების (РПН) რეაბილიტაცია; 

• რეგულირებადი რეაქტორების დამონტაჟება; 

• ენერგიის დამაგროვებელი ბატარეების და ჰიდრომააკუმულირებელი სადგურების 

მშენებლობა, რომლებიც გადაწყვეტს სიმძლავრის რეზერვების და/ან ზაფხულის 

გენერაციის ნაჭარბის ზამთარში გამოყენების პრობლემებს - შესწავლის პროცესშია. 
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6. ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ 
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ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႱႺႤႬႠႰႤႡႨ ႣႠ 

ႫႤႧႭႣႭႪႭႢႨႠ 
 

6.1 განვითარების სტრატეგია 

ელექტროენერგეტიკა არის ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელსაც უდიდესი 

გავლენა აქვს სოციალურ სფეროსა  და მოსახლეობაზე. ამიტომ ელექტროენერგეტიკული 

ინფრასტრუქტურის განვითარება არის საქართველოს სტრატეგიული მნიშვნელობის 

ამოცანა. 

ის ახალი შესაძლებლობები, რომელიც გაჩნდა მეზობელ ქვეყნებთან 

ელექტროენერგიის ვაჭრობის მხრივ, ქსელის დასავლეთ ნაწილის სისუსტე,  ქვეყნის 

მოხმარების ზრდის მაღალი დონე (გამონაკლისია 2020 წელი) და ასაშენებელი ელ. 

სადგურებიდან სიმძლავრის გამოტანის საჭიროება, აუცილებელს ხდის გადაცემის 

ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციების განხორციელებას, რაც საჭიროა ქსელის განვითარების 

ადეკვატურობის პირობის დაკმაყოფილებისთვის. აღნიშნული პირობა გულისხმობს ისეთი 

გადამცემი ქსელის არსებობას, რომელიც უზრუნველყოფს გენერაციის და მოხმარების ზრდის 

თანმიმდევრულად ელექტროენერგიის საიმედო და უსაფრთხო მანერით ტრანსპორტირებას 

ისე, რომ გადამცემი ქსელის რომელიმე ელემენტის გამორთვა არ იწვევდეს ამ 

ტრანსპორტირების შეფერხებას.  

გადამცემი ქსელის განვითარება ითვალისწინებს გრძელვადიან პერსპექტივაში 

მომზადებას, რათა გენერაციისა და მოხმარების ზრდის შესაბამისად მოხდეს გადამცემი 

ქსელის გაძლიერება-გაფართოება-მოდერნიზაცია.  

ეს დოკუმენტი მოიცავს საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ყველა 

კომპონენტს. თუმცა მიმდინარე და მომავალ წლებში შესაძლოა სხვა პროექტების განხილვაც, 

რომლებიც ამ ათწლიან გეგმაში არ არის გათვალისწინებული. ამასთან, შესაძლოა ზოგიერთი 

პროექტის მოდიფიცირება, ვადების შემჭიდროება ან გადავადება. ეს ყველაფერი 

გათვალისწინებული იქნება საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი 

გეგმის 2025-2035 წლების ვერსიაში. 

მიწოდების უსაფრთხოების ერთ-ერთი მთავარი პირობაა სასისტემო მომსახურებების 

უზრუნველყოფა, რომელიც მოიცავს სიხშირის პირველად, მეორეულ და მესამეულ 

რეგულირებას, ძაბვის რეგულირებას და ნულიდან გაშვებას. „სსე“-ის მიზანია ელექტრულ 
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სადგურებთან თანამშრომლობის გზით მოახდინოს ტექნიკური თვალსაზრისით არსებული 

ვითარების გაუმჯობესება და პერსპექტიული ელექტროსადგურების მიერთება ქსელთან 

მხოლოდ სისტემური სერვისების უნარის გათვალისწინებით (თუ მათი სიმძლავრე და 

გენერაცია ახდენს გავლენას საქართველოს ენერგეტიკულ სისტემაზე). 

გადამცემი სისტემის ოპერატორის მიზანია განავითაროს მდგრადი, საიმედო, 

ეკონომიკური და ეფექტური ელექტროგადამცემი ქსელი, რომელიც განვითარების ნებისმიერ 

საფეხურზე უზრუნველყოფს: 

• ქსელის უსაფრთხოებას, ენერგოსისტემის საიმედოობას; 

• ელექტროენერგიის ხარისხს; 

• საკმარის გამტარუნარიანობას  

o გაზრდილი მოხმარების დასაკმაყოფილებლად; 

o განახლებადი ენერგიის წყაროების ქსელში ინტეგრაციისათვის; და  

o ქვეყნებს შორის ელექტროენერგიის მიმოსაცვლელად; 

• მზაობას ევროპული გაერთიანებული ენერგოსისტემის ENTSO-E 

განვითარების ათწლიან გეგმასთან ინტეგრირებისთვის. 

გრძელვადიანი განვითარება განპირობებულია მომავალი ისეთი გადამცემი ქსელის 

არსებობის საჭიროებით, რომელიც დააკმაყოფილებს გადამცემი ქსელის დაგეგმარების 

ტექნიკურ კრიტერიუმებს, რომელთაგან ყველაზე მთავარია N-1. 

გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის შედგენა მოხდა შემდეგი 

პრინციპების დაცვით: 

• ქსელის განვითარების ყველა ეტაპზე, გენერაციის ობიექტებიდან 

მომხმარებლებისკენ ელექტროენერგიის მიწოდება უნდა განხორციელდეს N-

1 პრინციპის შესრულებით; 

• ქსელის განვითარების ყველაზე ეკონომიური ვარიანტის განხორციელება, 

რომელიც დააკმაყოფილებს N-1 პირობას; 

• ენერგოსისტემის მუშაობის საიმედოობა; 

• მომხმარებელთა კვების საიმედოობის მაღალი დონე; 

• თანმიმდევრული და მდგრადი განვითარება; 

• ენერგოსისტემის ეფექტურად მუშაობა. 

გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის პროექტები მოიცავს 

500/400/330/220/110 კვ ძაბვების გადამცემ ხაზებსა და ქვესადგურებს, რომელთაც გააჩნიათ 

სატრანზიტო და სასისტემო მნიშვნელობა, ანუ რომელთა არსებობა და მუშაობა გავლენას 

ახდენს მთლიანი ენერგოსისტემის მდგრადობაზე.  500 კვ ეგხ-ებს 220 კვ ეგხ-ებთან 

შედარებით დაახლოებით 5-ჯერ მეტი სიმძლავრის გატარება შეუძლიათ და მათში 

დანაკარგები მნიშვნელოვნად ნაკლებია. თუმცა მშენებლობა და ექსპლუატაცია შედარებით 

ძვირია. ამიტომ, ჩვეულებრივ, 500 კვ ეგხ-ები უზრუნველყოფს დიდი სიმძლავრის ტრანზიტს. 
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საქართველოს გადამცემი ქსელი კარგად არის განვითარებული აღმოსავლეთ 

ნაწილში, როგორც 500 კვ, ასევე 220 კვ ძაბვებზე, სადაც ქვეყნის დატვირთვის დიდი ნაწილია 

თავმოყრილი; ხოლო დასავლეთ ნაწილში ქსელს გააჩნია სუსტი ადგილები, იმის მიუხედავად, 

რომ გენერაციის დიდი ნაწილი (როგორც არსებული, ასევე პერსპექტიული) სწორედ აქ არის 

განლაგებული. ამიტომ, საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ძირითადი მიზანი 

იქნება დასავლეთის ქსელის გაძლიერება და დაკავშირება აღმოსავლეთის ქსელთან 

(ახალციხის კვანძთან). 

გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიან გეგმაში გათვალისწინებულია 

სისტემათაშორისი კავშირის  ხაზების გაძლიერება მეზობელ ქვეყნებთან - თურქეთთან, 

სომხეთთან, აზერბაიჯანთან და რუსეთთან, რადგან ტრანსსასაზღვრო სიმძლავრეების 

მიმოცვლა წარმოადგენს საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ერთ-ერთ 

მამოძრავებელ ფაქტორს. საქართველოს ენერგოსისტემისთვის ოპტიმალურია მეზობელ 

ენერგოსისტემებთან პარალელური სინქრონული მუშაობა, რაც ზრდის საიმედოობას და 

ამცირებს სარეზერვო სიმძლავრეების აუცილებლობას. მაგრამ ამის მიუხედავად, არ არის 

გამორიცხული მეზობელ სისტემებთან კავშირის ხაზების ავარიული მწყობრიდან გამოსვლა.  

ამიტომ, საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის მიხედვით,  

ქსელი ისე უნდა განვითარდეს, რომ ხანგრძლივი დროით შეძლოს სხვა ქვეყნებისგან 

იზოლირებულად (ავტონომიურ რეჟიმში) საკუთარი მომხმარებლების (და თურქეთში 

ექსპორტის) უსაფრთხო, საიმედო და ხარისხიანი კვება. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების 

ათწლიანი გეგმა შედგენილია იმდაგვარად, რომ დაცულია ქვეყნის ენერგოსისტემის 

მდგრადობა და საიმედოობა მისი განვითარების ყველა ეტაპზე, შესაბამისად  საქართველოს 

გადამცემი ქსელის განვითარების ძირითადი პირობაა N-1 დაგეგმვის კრიტერიუმის 

უზრუნველყოფა.  

მართალია, N-1 კრიტერიუმის დაცვა წარმოადგენს საქართველოს გადამცემი ქსელის 

განვითარების მიზანს, მაგრამ ამ მიზნის შესრულება მომხმარებლების შეზღუდვის გარეშე 

დაკავშირებულია როგორც ტექნიკური საშუალებების მობილიზაციასთან, ასევე ფინანსური 

საშუალებების (ინვესტიციების) უზრუნველყოფასთან, რაც ბუნებრივია მყისიერად ვერ 

მოხდება. თუმცა, „სსე“ თავისი შესაძლებლობების ფარგლებში, მიისწრაფვის N-1 

კრიტერიუმის შესრულებისკენ, რაც გადამცემი ქსელის დღევანდელი ტოპოლოგიიდან 

გამომდინარე, 2023-2025 წლებში მიღწეული იქნება ავარიის საწინააღმდეგო ავტომატიკის 

(ასა) მოქმედებით, რომელიც ხანმოკლე დროით ზღუდავს მომხმარებლებს; ხოლო 2026 

წლიდან ამ კრიტერიუმის შესრულება მოხდება ბუნებრივად, მომხმარებლების შეზღუდვის 

გარეშე, მას შემდეგ, რაც აშენდება 500 კვ მაგისტრალი „ჯვარი-წყალტუბო-ახალციხე“ და იგი 

სრულად დაარეზერვებს არსებულ 500 კვ ეგხ „იმერეთს“. 

500 კვ ეგხ „ჯვარი-წყალტუბო-ახალციხე“ წარმოადგენს საქართველოს გადამცემი 

ქსელის განვითარების ყველაზე აუცილებელ და სტრატეგიულ პროექტს.  
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გადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტები, თავიანთი მნიშვნელობის მიხედვით, 

დაყოფილი იქნა სამ კატეგორიად: 

1. სასისტემო მნიშვნელობის პროექტები, რომლებიც გავლენას ახდენს ენერგეტიკულ 

რეგიონებს შორის სიმძლავრის ტრანზიტსა და საიმედოობაზე. 

 2. სისტემათაშორისი მნიშვნელობის პროექტები. მათ მიეკუთვნება ისეთი პროექტები, 

რომლებიც აკავშირებს საქართველოს გადამცემი ქსელს მეზობელი ენერგოსისტემების 

ქსელებთან. 

3. ლოკალური, ჩიხური 220, 110 კვ და უფრო დაბალი ნომინალური ძაბვის ეგხ-ების 

შემცველი პროექტები. 

 

6.2 დაგეგმვის მეთოდოლოგია 

გადამცემი ქსელის განვითარება ითვალისწინებს გრძელვადიან პერსპექტივაში 

მომზადებას, რათა გენერაციისა და დატვირთვების გაზრდის შესაბამისად მოხდეს გადამცემი 

ქსელის განვითარება. ამ დოკუმენტში მოცემულია საქართველოს გადამცემი ქსელის 

განვითარების ყველა ფაზის დაგეგმვის პროცესი და დაგეგმვის კრიტერიუმები. 

დაგეგმვა იყოფა ორ ფაზად: ტექნიკური დაგეგმვა და ხარჯი-სარგებლობის ანალიზი 

(CBA). 

6.2.1 ტექნიკური დაგეგმვა 

დაგეგმვის პირველი ფაზა მოიცავს განვითარების სცენარების განსაზღვრას, 

რომლებიც წარმოადგენენ მომავლის თანმიმდევრულ, ამომწურავ და დამაჯერებელ ასახვას. 

სცენარების ანალიზის მიზანია, გადამცემი ქსელის/ენერგოსისტემის განვითარებაში როგორც 

გენერაციის, ასევე მოხმარების მხრივ გაურკვევლობების ასახვა. იმისათვის, რომ ეს 

გაურკვევლობები გათვალისწინებული იქნას დაგეგმვის პროცესში, თითოეული 

სცენარისათვის იქმნება დაგეგმარების რამდენიმე ვარიანტი. თითოეული ვარიანტი 

ითვალისწინებს: განსაზღვრული დონის მოხმარების ზრდას და გეოგრაფიულ მდებარეობებს, 

გენერაციის ზრდას, მათი აშენების გეოგრაფიულ მდებარეობებს და დისპეტჩირებას 

(ჩართულობა, გამორთულობა, სიმძლავრის განსაზღვრულ დონეზე მუშაობა); სხვა 

ქვეყნებთან სიმძლავრის სავარაუდო მიმოცვლის სიდიდეებს; ქსელის განვითარების 

ეკონომიკურ შესაძლებლობებს. 
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სცენარი X სცენარი Y

ვარიანტი1 ვარიანტი 2 ვარიანტი 3 ვარიანტი n

პიკური 
დატვირთვა

მინიმალური 
დატვირთვა

ნაკად
განაწილება

დინამიკური 
მდგრადობა

ელ ენერგიის 

ხარისხი

წყალუხვობა
წყალ

მცირობა

ნო
რ
მალ

ურ
ი

 რ
ეჟ
მი

N
-1

 რ
ეჟ
მი

ნო
რ
მალ

ურ
ი

 რ
ეჟ
მი

N
-1

 რ
ეჟ
მი

გენერ
ატ
ო
რ
ის 

დ
აკარ

გ
ვა

N
-1

 ან
 /დ

ა
 G

-1
 

ავარ
ია

ძაბვის
 ზღ

ვრ
ები

ეგხ
-ების, ტ

რ
-ების

დ
ატ

ვირ
თ
ულ

ო
ბა

დ
ანაკარ

გ
ები

სიხშირ
ე

რ
ო
ტ
ო
რ
ების კუთ

ხეები

ძაბვები

აქტ
. გენერ

აცია

სიმძლ
ავრ

ის გად
ად

ინებები

ჰარ
მო

ნიკები

ჩანარ
თ
ების 

გავლ
ენა ქსელ

ზე

განვითარების სცენარები

განვითარების ვარიანტი
სეზონი/დღე-ღამე

დატვირთვის/გენერაციის
მაქსიმუმი/მინიმუმი

ანალიზის სახეები

სიტუაციები/ქსელზე 
ზემოქმედების 
ტესტები

გასაანალიზებელი
სიდიდეები,
პარამეტრები

მ.შ დენების 

ანგარიში
მაქსიმალ

ურ
ი 

რ
ეჟ
იმი

მინინალ
უ
რ
ი
 

რ
ეჟ
იმი

მაქსიმალ
ურ

ი სამფ
აზა 

მშ დ
ენები

მინიმალ
უ
რ
ი
 სამფ

აზა 
მშ დ

ენები

ნახ 6.1 სცენარების ტექნიკური ანალიზის პროცესი 

 

ანალიზი და ქსელზე ზემოქმედების ტესტი ხორციელდება დაგეგმვის თითოეული 

ვარიანტისთვის, იმისათვის, რომ განსაზღვრული იქნას თუ რა გაძლიერება ესაჭიროება ქსელს 

ტექნიკური თვალსაზრისით გრძელვადიან პერსპექტივაში, რაც განსაზღვრული იქნება 

დაგეგმარების კრიტერიუმების მიხედვით, ქართველი ინჟინრების გამოცდილების 

საფუძველზე. ეს კრიტერიუმები მოიცავს სისტემის ქცევის შემოწმებას ავარიებისა, რაც  

გულისხმობს სისტემის ელემენტის დაკარგვას. კრიტერიუმები გულისხმობს ისეთი სახასიათო 

ავარიების „ინდიკატორების“ შერჩევას, რომელიც უზრუნველყოფს სისტემის ქცევის 

მოდელირებას ყველა შესაძლო მნიშვნელოვანი ავარიისას. გადამცემი 

ქსელის/ენერგოსისტემის სიმულირებული ქცევა ხასიათდება სისტემის საიმედოობით და 

სიძლიერით. თუ გადამცემი ქსელი/ენერგოსისტემა  „ჩააგდებს“ ასეთ ტესტებს, მაშინ იგი 

ჩაითვლება არასაიმედოდ და საჭირო იქნება ღონისძიებების მიღება საიმედოობის 

ასამაღლებლად და ამ კონკრეტული ტესტის წარმატებით გასავლელად. მაშასადამე, 

განიხილება დაგეგმარების რამდენიმე ვარიანტი, რათა შემოწმდეს, რამდენად ძლიერდება 

სისტემა მისი განვითარებისას. 
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და ბოლოს, დაგეგმვის პროცესის ბოლო საფეხურია ისეთი პროექტების გამოვლენა, 

რომლებიც უზრუნველყოფენ სისტემის საიმედოობის ამაღლებას. 

პროექტების ზეგავლენის შეფასება, რაც განსაზღვრული იქნება ამ დოკუმენტში, 

შეეხება ყველა პროექტს. 

 

დაგეგმარების სცენარები, ვარიანტები 

დაგეგმარების სცენარი არის მომავალი გარემოს წარმოდგენა. სცენარების ანალიზის 

აუცილებლობა განპირობებულია მომავლის დამაჯერებელი სურათის შექმნისთვის. 

სცენარები წარმოადგენს საშუალებას, ცხადი გახდეს გაურკვევლობა და მოხდეს 

გაურკვევლობათა კომბინაციით მომავლის ვერსიის მიღება. 

სხვა სიტყვებით, დაგეგმვის სცენარი წარმოადგენს მომავლის (ჩვეულებრივ შედგება 

დროის რამდენიმე პერიოდისგან) თანმიმდევრულ, ყოვლისმომცველ, ჰარმონიზებულ და 

დამაჯერებელ აღწერას,  რომელიც ეფუძნება ეკონომიკური პარამეტრების წარმოსახვით 

ურთიერთშერწყმას (ეკონომიკური ზრდა, დანაკარგების ცვლილება, მიუწოდებელი 

ელექტროენერგიის შემცირება და ა.შ.). დაგეგმვის სცენარი ხასიათდება გენერაციის 

პორტფოლიოთი (სიმძლავრეების ექსპლუატაციაში შესვლის პროგნოზი, გენერატორების 

ტიპები და ა.შ.),  დატვირთვის პროგნოზით (ზრდის დონე, მოთხოვნის მრუდის ფორმა და ა.შ.) 

და სისტემებს შორის მიმოცვლის პროგნოზით. სცენარი შეიძლება ეფუძნებოდეს დიაგრამებს 

(ქვემოდან ზემოთ სცენარი) ან ენერგეტიკული პოლიტიკის მიზნებს (ზემოდან ქვემოთ 

სცენარი). სცენარი წარმოდგენილია რამდენიმე ვარიანტით. 

დაგეგმვა მოითხოვს მთელ რიგ დაშვებებს საწყისი მონაცემების გათვალისწინებისას. 

იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იქნას საჭირო საწყისი ინფორმაციის მიხედვით დაგეგმვა, 

სცენარებში გათვალისწინებულია ქსელის ტექნიკური და ეკონომიკური მდგომარეობა, ასევე 

გათვალისწინებულია დატვირთვის პროგნოზი, გენერაციის ზრდის პროგნოზი და 

სისტემათაშორისი გადადინებების პროგნოზი. 

თითოეული სცენარი ითვალისწინებს დაგეგმვის რამდენიმე ვარიანტს. დაგეგმვის 

ვარიანტი წარმოადგენს კონკრეტულ სიტუაციას, რომელიც შეიძლება მოხდეს დაგეგმვის 

სცენარის ფარგლებში. იგი ხასიათდება შემდეგი პუნქტებით: 

▪ მოთხოვნის, გენერაციის და სიმძლავრის მიმოცვლის პროგნოზები დროის სხვადასხვა 

პერიოდისათვის და ქსელის ობიექტების განსაზღვრული რაოდენობა, რომელთა 

ექსპლუატაციაში გაშვება გათვალისწინებულია მოცემული პერიოდისთვის; 

▪ მოხმარებისა და გენერაციის ცვალებადობა დღე-ღამის, სეზონებისა და წლის 

განმავლობაში  (მაგალითად, ზამთარი/ზაფხული, პიკური მოხმარება/მცირე 

მოხმარება, წელიწადი); 

▪ გენერატორების და მომხმარებლების დეტალური ადგილმდებარეობა; 

▪ მეზობელ ქვეყნებთან გადადინებების პროგნოზები; და 

▪ დაშვებები ქსელის განვითარებითვის. 
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წარმომადგენელი დაგეგმვის სცენარ(ებ)ი და ვარიანტები 

დაგეგმვა ხდება საქართველოს გადამცემი ქსელისადმი მდგარი გამოწვევების 

აღმოსაფხვრელად, ამ ქსელის თავისებურებებისა და ქსელის სტანდარტების ევროპულ 

მოთხოვნებთან დაახლოების გათვალისწინებით. ამიტომ, წარმომადგენელი იქნება მხოლოდ 

ის სცენარ(ებ)ი, რომლებიც გაითვალისწინებენ ზემოჩამოთვლილ საკითხებს. 

წარმომადგენელი დაგეგმვის ვარიანტები შეესაბამება წარმომადგენელ დაგეგმვის 

სცენარებს, იმისათვის, რომ შეფასებული იქნას ქსელის გაძლიერების და/ან ოპტიმიზაციის 

საჭიროება. ისინი დგინდება კრიტიკულობით ან მოხდენის სიხშირის მიხედვით. 

თითოეული შერჩეული სცენარი ფასდება მისი ვარიანტების  ანალიზით, რომელიც 

წარმოადგენს მას. ისინი განისაზღვრება გადამცემი სისტემის ოპერატორის მიერ, რეგიონული 

და ეროვნული თავისებურებების გათვალისწინებით. 

 

დროის პერიოდები 

განიხილება სულ მცირე სამი დროის პერიოდი: 

▪ ახლო პერსპექტივის (ჩვეულებრივ 1-3 წელი); 

▪ საშუალო პერსპექტივის (ჩვეულებრივ 4-5 წელი); 

▪ შორი პერსპექტივის (ჩვეულებრივ 6-10 წელი); 

 

წარმომადგენელი დასაგეგმი ვარიანტების შემუშავებისას შეიძლება გათვალისწინებული 

იქნას შემდეგი საკითხები: 

▪ სიმძლავრის მიმოცვლის სავარაუდო სიდიდეები მეზობელ სისტემებთან; 

▪ სეზონური ცვლილებები (ზამთარი, ზაფხული); 

▪ დატვირთვის ცვლილებები (პიკი, ჩავარდნა); 

▪ ამინდის ცვლილებები (ტემპერატურა, ქარი, მზე, ნალექი და ა.შ.) [საჭიროებისას]. 

 

 

 

დაგეგმილი გადამცემი ქსელი 

გადამცემი ქსელის გასაძლიერებლად გათვალისწინებული ინვესტიციები, რომელიც 

შეესაბამება ქსელის განვითარების არსებულ გეგმას, უნდა მოიცავდეს ყველა წარმოდგენილ 

ვარიანტს და ითვალისწინებდეს ახალი ელემენტის ექსპლუატაციაში შესვლის ვადებს. 

 

6.2.2 დაგეგმვის ტექნიკური კრიტერიუმები 

დაგეგმვის მეთოდები და კრიტერიუმები დგინდება და გამოიყენება ახალი დაგეგმვის 

სცენარის შესაფასებლად, იმისათვის, რომ იდენტიფიცირებული იქნას მომავლის 

პრობლემები და მათ აღმოსაფხვრელად საჭირო ქსელის გაძლიერების ღონისძიებები. 
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გადამცემი სისტემისთვის კრიტიკული ელემენტის გამოვლენა ხდება დაგეგმარების N-1 

კრიტერიუმისა და მომხმარებლისთვის ელექტროენერგიის შეუზღუდავად მიწოდების 

გათვალისწინებით. 

ძირითადი მეთოდოლოგია მოიცავს შემდეგს: 

▪ ქსელის ანალიზი 

o ძირითადი (ბაზისური) სცენარის ტოპოლოგიის (ყველა ელემენტი 

მზადყოფნაშია) გამოკვლევა; 

o სხვადასხვა ტიპის შეშფოთებები (ქსელის ელემენტების დაზიანებები, 

გენერაციის დაკარგვა და ა.შ.) განიხილება მათი მოხდენის ალბათობის 

მიხედვით. 

▪ შედეგების შეფასება 

o შედეგების შეფასება, ძირითადი ტექნიკური ინდიკატორების შემოწმებით. 

ესენია: 

• თერმული ზღვრები; 

• ძაბვები; 

• მომხმარებლის დაკარგვა; 

• გენერაციის დაკარგვა; 

• მოკლე შერთვის დონეები; 

• მდგრადობა; 

• კუთხური ძვრა; 

• კასკადური გათიშვა. 

 

o მისაღებია თუ არა შედეგი, შეიძლება დამოკიდებული იქნას შეშფოთების 

მოხდენის ალბათობაზე. 

ამჟამად გამოყენებულია ქსელის დაგეგმვის დეტერმინისტული კრიტერიუმები. 

6.2.3 ქსელის ანალიზი 

ქსელის ანალიზის მონაცემები ძირითადად განისაზღვრება დაგეგმვის ვარიანტების 

საფუძველზე. დროის ნებისმიერი მომენტისათვის, სისტემის მოსალოდნელი მდგომარეობა 

„ქსელის ყველა ელემენტი მზადყოფნაშია“ აყალიბებს ბაზისს ანალიზისთვის (ბაზისური 

ვარიანტის ანალიზი). 

შეშფოთებები 

შეშფოთება არის გადამცემი ქსელის/ენერგოსისტემის ერთი (ან რამდენიმე) 

ელემენტის დაკარგვა. განასხვავებენ დიდი, საშუალო და მცირე ალბათობის მქონე 

შეშფოთებებს.  

▪ დიდი ალბათობის მქონე შეშფოთებებია: 

o გენერატორის დაკარგვა; 

o გადაცემის ხაზის (საკაბელო ან საჰაერო) დაკარგვა; 
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o ტრანსფორმატორის/ავტოტრანსფორმატორის ან ერთ სალტეზე 

მიერთებული ტრანსფორმატორების დაკარგვა; 

o მაშუნტებელი მოწყობილობის (შუნტური რეაქტორი, ტევადობა) 

დაკარგვა; 

o მუდმივი დენის ჩანართის ბლოკის დაკარგვა; 

o ფაზადამძვრელი ტრანსფორმატორის ან FACTS მოწყობილობის 

დაკარგვა; 

▪ საშუალო ალბათობის მქონე შეშფოთებებია: 

o ერთ ანძაზე დაკიდებული ორი პარალელური ხაზის ერთდროულად 

დაკარგვა; 

o ერთი სალტეთა სისტემის დაკარგვა; 

o ორი ან მეტი გენერატორის ან მთლიანი ელექტროსადგურის 

დაკარგვა; 

o მუდმივი დენის ჩანართის ორი ბლოკის დაკარგვა; 

▪ მცირე ალბათობის მქონე შეშფოთებებია: 

o ორი სხვადასხვა გადაცემის ხაზის ერთდროული დაკარგვა; 

o ორზე მეტ სალტეთა სისტემიანი ქვესადგურის დაკარგვა; 

o სხვადასხვა ელ. სადგურში არსებული ორი ან მეტი გენერატორის 

დაკარგვა; 

საქართველოს ენერგოსისტემა ზოგადად მცირე სისტემაა, ამიტომ ძირითადად განხილული 

იქნება  დიდი და გამონაკლის შემთხვევებში საშუალო  ალბათობის შეშფოთებები.  

 

დაგეგმვის N-1 კრიტერიუმი 

დაგეგმვის უსაფრთხოების N-1 კრიტერიუმი უნდა სრულდებოდეს “დიდი ალბათობის 

შეშფოთებების“ შემთხვევაში, სისტემური პარამეტრები უნდა რჩებოდეს დასაშვებ ზღვრებში. 

 

ჩასატარებელი კვლევები 

ნაკადგანაწილების ანალიზი გულისხმობს ისეთ მდგომარეობას, როდესაც 

ელექტროენერგეტიკული სისტემის ყველა ელემენტი მუშა მდგომარეობაშია და რეჟიმის 

პარამეტრები ნორმალური ზღვრების ფარგლებშია. N და N-1 წარმოადგენს ქსელის ანალიზს 

შესაბამისად ბაზისურ და ერთი ელემენტის მუშაობიდან გამოყვანის შემთხვევებს.  

მოკლე შერთვების ანალიზი გულისხმობს მაქსიმალური და მინიმალური სამფაზა 

მოკლე შერთვის დენების გაანგარიშებას, ქსელის ყველა კვანძისთვის, IEC 60 909 

სტანდარტის მიხედვით. ამ ანალიზის მიზანია ინვესტორს მისცეს წარმოდგენა მოკლე შერთვის 

დენის მაქსიმალური მნიშვნელობის შესახებ, რათა დაპროექტებული ელ. სადგურების და 

ქვესადგურების ძალოვანი მოწყობილობები ისე იქნას შერჩეული, რომ გაუძლოს მოკლე 

შერთვის დენების თერმულ და ელექტროდინამიკურ ზემოქმედებებს. 



 

104 

 

ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႠႧႼႪႨႠႬႨ ႢႤႢႫႠ 2024-2034

 

 

ძაბვის კოლაფსი. დაგეგმვის ვარიანტების ანალიზისას გათვალისწინებულია 

პერსპექტივაში დატვირთვის გარკვეული პროცენტით მატება, ასევე პიკური მოხმარების ზრდა, 

რომელიც გავლენას ახდენს როგორც რეაქტიული სიმძლავრის მოთხოვნაზე, ასევე ძაბვის 

სიდიდეზე. 

 

მდგრადობის ანალიზი. მდგრადობის ანალიზი და სხვა დეტალური შესწავლა ხდება 

მხოლოდ ისეთი გათიშვებისას, რომელთა გავლენა მნიშვნელოვანი იქნება ენერგოსისტემაზე. 

 

ჰარმონიკული ანალიზი გულისხმობს ენერგოსისტემის კრიტიკულად მნიშვნელოვან 

წერტილებში ელექტროენერგიის ხარისხის ანალიზს ანუ ძაბვის სინუსოიდის ფორმის 

ჰარმონიკული დამახინჯების შესწავლას. საქართველოს ენერგოსისტემაში განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია აღნიშნული ტიპის ანალიზის ჩატარება, რადგან მუდმივი დენის ჩანართები 

წარმოადგენს ჰარმონიკების წყაროს. საქართველოში ქვეყნის მოხმარების თითქმის ნახევარს 

წარმოადგენს მუდმივი დენის ჩანართების დადგმული სიმძლავრე, მომავალში კი მათი 

სიმძლავრე გასამმაგდება (საქართველოსა და მის საზღვართან სომხეთში ასაშენებელი 

ჩანართების ხარჯზე).  

6.2.4 შედეგების შეფასების კრიტერიუმები 

დამყარებული რეჟიმის კრიტერიუმები 

• კასკადური გათიშვები. ერთმა შეშფოთებამ არ უნდა გამოიწვიოს ისეთი კასკადური 

გათიშვა, რომელიც გამოიწვევს რომელიმე რეგიონის ჩაქრობას (ეს ხდება, თუ 

პირველი ავარიის შემდეგ სარელეო დაცვებით ხდება დამატებითი გამორთვები). 

• მაქსიმალური დასაშვები თერმული დატვირთვა. ბაზისური და ავარიული ვარიანტები 

არ უნდა განიხილავდეს ქსელის ელემენტების გადატვირთვას. ეს შეიძლება 

დაშვებული იქნას მხოლოდ ხანმოკლე პერიოდში, იმის გათვალისწინებით, რომ 

გადატვირთვა აღმოფხვრილი იქნება დისპეტჩირების საშუალებით, დროის წინასწარ 

განსაზღვრულ ინტერვალში ისე, რომ არ იქნას დარღვეული აღნიშნული ელემენტის 

მუშაობის საიმედოობა. 

• მაქსიმალური და მინიმალური ძაბვის დონეები. ბაზისურ და ავარიულ ვარიანტებში არ 

უნდა განიხილებოდეს ძაბვის კოლაფსი, ისევე როგორც ძაბვის შემცირება/გაზრდა 

მინიმალურ/მაქსიმალურ დასაშვებ სიდიდეზე მეტად დასაშვებ დროზე უფრო 

ხანგრძლივი პერიოდით, გადამცემი ქსელის ერთიანობის შენარჩუნების მიზნით. 

 

გენერაციის ან დატვირთვის მაქსიმალური სიდიდის დაკარგვა 

გენერაციის/დატვირთვის მაქსიმალური დასაკარგი სიდიდე არ უნდა აღემატებოდეს 

ენერგოსისტემაში არსებული პირველადი რეგულირების რეზერვის სიდიდეს. 
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მოკლე შერთვის კრიტერიუმი 

ქსელის მოწყობილობა დანადგარები ისე უნდა იყოს დაპროექტებული, რომ გაუძლოს 

ერთფაზა და სამფაზა მოკლე შერთვის მაქსიმალური დენების თერმულ და მექანიკურ 

ზემოქმედებებს. ამ მოწყობილობების ამომრთველები კი ისე უნდა იქნას შერჩეული, რომ 

დაუზიანებლად ახდენდეს ხსენებული დენების მრავალჯერად კომუტაციას. მოკლე შერთვის 

მინიმალური დენებით კი ხდება მუდმივი დენის ჩანართის დაყენების შესაძლებლობის  და 

დაცვის ამუშავების დენების შემოწმება. 

 

ძაბვის კოლაფსის კრიტერიუმი 

გენერატორების და მაკომპენსირებელი დანადგარების მიერ გენერირებული 

რეაქტიული სიმძლავრე არ უნდა აღემატებოდეს ამ მოწყობილობების ხანგრძლივად 

მუშაობისთვის საჭირო დასაშვებ სიდიდეებს, ტრანსფორმატორების გამომყვანების 

გათვალისწინებით. 

 

მდგრადობის კრიტერიუმი 

მდგრადობის ფენომენის კლასიფიკაციის და განსაზღვრების თანახმად, იმის 

მიხედვით, თუ რა ამოცანაა გადასაწყვეტი, შესაძლებელია დიდი ალბათობის შეშფოთებების 

გათვალისწინებით, განხილული იქნას როტორის კუთხის მდგრადობა, სიხშირის მდგრადობა, 

ძაბვის მდგრადობა. მდგრადობის ანალიზი საშუალებას იძლევა გამოვლენილი იქნას 

გადამცემი ქსელის სუსტი ადგილები და იდენტიფიცირებული იქნას საჭირო გაძლიერების 

ღონისძიებები, ასევე დადგენილი იქნას მოკლე შერთვის მოხსნის მაქსიმალური შესაძლო 

დრო. 

▪ დინამიკური მდგრადობა - შეისწავლის ენერგოსისტემის ქცევას და გენერატორების 

სინქრონული მუშაობის შენარჩუნების შესაძლებლობას დიდი შეშფოთებებისას, კერძოდ: 

o სისტემამ უნდა შეინარჩუნოს მდგრადობა 500 და 220 კვ ძაბვის ქსელში შიდა ხაზების 

ძირითადი დაცვებით ავარიული გამორთვისას (0.1-0.12 წმ); 

o ქარის ელ. სადგურებმა არ უნდა გამოიწვიოს სისტემის მდგრადობაზე მკვეთრად 

უარყოფითი ზეგავლენა, კერძოდ, უნდა დარჩეს მუშაობაში მოკლე შერთვების 

დროს და არ მოიხმაროს რეაქტიული დენი, უნდა უზრუნველყოს ძაბვის და 

სიხშირის რეგულირება. 

▪ სტატიკური მდგრადობა, შეისწავლის სისტემის ქცევას მცირე შეშფოთებებისას, რომელსაც 

შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ჩართვა-გამორთვების ოპერაციისას. მდგრადობა ჩაითვლება 

შენარჩუნებულად, თუ ამ ოპერაციების შედეგად სისტემაში გამოწვეული რყევები მიილევა 

სასურველი კანონზომიერებით; 

▪ ძაბვის უსაფრთხო დონე. ნორმალურ რეჟიმში 110 კვ-მდე ქსელში ძაბვის გადახრა არ 

უნდა აღემატებოდეს ნომინალურის -5% / +10%-ს, ხოლო უფრო მაღალი ძაბვის ქსელში 
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-5%/+5%-ს. ავარიულ რეჟიმში 220 კვ და უფრო მაღალი ძაბვის ქსელში დასაშვები ძაბვის 

გადახრა არ უნდა აღემატებოდეს ნომინალურიდან ±10%-ს. 

 

პრობლემების აღმოფხვრის შესაძლო გზები 

თუ ზემოთ აღწერილი კრიტერიუმები არ შესრულდება, საჭირო იქნება დასაგეგმი ქსელის 

გაძლიერება. გაძლიერების ღონისძიებები შეიძლება მოიცავდეს (და არა მხოლოდ) შემდეგს: 

▪ ახალი გადამცემი ხაზებისა და კაბელების აგება; 

▪ ქვესადგურების გაფართოება ან ახლების აშენება; 

▪ გადამცემი ხაზების გაძლიერება, მათი გამტარუნარიანობის გაზრდის მიზნით 

(მაგალითად, უფრო მაღალ ანძებზე ჩამოკიდება, სადენების გამოცვლა და ა.შ.) 

▪ გადაცემის კაბელების დუბლირება, მათი გამტარუნარიანობის გაზრდის მიზნით; 

▪ ქსელის აპარატურის გამოცვლა ან ქვესადგურების გაძლიერება (მოკლე შერთვის 

დენის მიხედვით); 

▪ რეაქტიული სიმძლავრის მაკომპენსირებელი დანადგარების (მაგალითად, 

კომპენსატორული ბატარეების, სინქრონული კომპენსატორების) დაყენება; 

▪ აქტიური სიმძლავრის გადადინების მოწყობილობების (ფაზადამძვრელი 

ტრანსფორმატორის) შეყვანა ქსელში; 

▪ არსებული ინფრასტრუქტურის ნომინალური ძაბვის შეცვლა. 

 

 

6.3 ხარჯი-სარგებლის ანალიზი (Cost Benefit Analysis) 

გადამცემი ქსელის ტექნიკურად მიზანშეწონილი და გაანგარიშებებით შემოწმებული 

პროექტების ეკონომიკური ანალიზი ხდება CBA მეთოდოლოგიით, რომლითაც 

გაანალიზებული იქნა თითოეული პროექტის მიერ მოტანილი სარგებელი, მისთვის გაწეულ 

ხარჯებსა (ინვესტიციებსა) და გარემოზე განხორციელებულ ზემოქმედებასთან მიმართებაში.  

გაანალიზებული იქნა რამდენიმე ფაქტორი, კერძოდ: 

• საზოგადოებრივ-ეკონომიკური კეთილდღეობა - ფისკალურ პოლიტიკაზე 

დაფუძნებული შეფასება, სადაც ჩათვლილია, რომ გარდა სატარიფო სარგებლისა, 

რომელიც შესაძლოა საზოგადოებამ მიიღოს, გადასახადებისგან ბიუჯეტში 

აკუმულირებული თანხები სწორედ სოციალური კეთილდღეობის ხარისხს 

გააუმჯობესებს (მლნ ევრო/წელი); 

• ცვლილებები CO₂-ის გამოყოფაში, ეს სიდიდე აღებული იქნა როგორც გეწ-ის 

პროპორციული კოეფიციენტი. 

• ენერგიის განახლებადი წყაროს (გეწ) ინტეგრაცია აჩვენებს პროექტის მიერ ქსელში 

ინტეგრირებული გეწ-ის, საქართველოში ძირითადად ჰესების, დადგმულ სიმძლავრეს 

(მგვტ); 

• გადამცემი ქსელის დანაკარგები წარმოადგენს დანაკარგების განსხვავებას (მგვტ) 

პროექტის ან მისი რომელიმე ნაწილის არ არსებობის შესაბამის ვითარებასთან. 

• მიწოდების უსაფრთხოება: გენერაციის ადეკვატურობა წარმოადგენს ენერგოსისტემის 

უნარს, საკუთარი გენერაციის წყაროებით დააკმაყოფილოს მოხმარება. 
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ადეკვატურობის განმსაზღვრელი მთავარი მაჩვენებელია მიუწოდებელი 

ელექტროენერგიის მოსალოდნელი სიდიდე; 

• მიწოდების უსაფრთხოება: სისტემის მოქნილობა წარმოადგენს კონკრეტული 

გაძლიერების (პროექტის) უნარს რეზერვების მქონე ელექტროსადგურებით 

შეამციროს ელექტროენერგიის მოხმარების ცვლილების სიჩქარე (რამპინგი); 

• მიწოდების უსაფრთხოება: სისტემის მდგრადობა ახდენს ახალი ელემენტის 

ელექტროენერგეტიკული სისტემის მდგრადობის ამაღლებაზე ზეგავლენის შეფასებას. 

• პროექტის სრული დანახარჯები ეს არის პროექტის ღირებულება (მლნ ევრო); 

• ქსელის გადაცემის უნარის გაზრდა, რაც გვიჩვენებს ნორმალურ რეჟიმში გადამცემი 

ქსელის ერთი საზღვრიდან მეორე საზღვრისკენ სიმძლავრის ტრანზიტის უნარის 

ნამატს (მგვტ).  

• გარემოზე ზემოქმედება ახასიათებს პროექტის ლოკალურ ზემოქმედებას ბუნებასა და 

ბიომრავალფეროვნებაზე, წინასწარი შეფასების საფუძველზე. 

• საზოგადოებაზე ზემოქმედება ახასიათებს პროექტის ლოკალურ ზემოქმედებას 

ადგილობრივ მოსახლეობაზე (ქალაქში დასახლებული). 

6.4 საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების სცენარები 

ზემოთ მოცემული დაგეგმვის მეთოდოლოგიის შესაბამისად, განხილული იქნა 

საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების რამდენიმე სცენარი. ქსელის დაგეგმვის 

საწყის ინფორმაციად აღებული იქნა მონაცემები ქსელში ჩასართავი პერსპექტიული 

გენერაციის შესახებ 

ცხრ 6.1 

ႫႭႾႫႠႰႤႡႨႱ 

ႦႰႣႠ 

ႢႤႬႤႰႠႺႨႨႱ ႦႰႣႠ 

“G1” 
10%[Y]+90%[Y+10]  

“G2” 
25%[Y]+75%[Y+5] 

“G3” 
100%[Y] 

1 % ႦႰႣႠ “L1” L1G1 L1G2 L1G3 

3 % ႦႰႣႠ “L2” L2G1 L2G2 L2G3 

5 % ႦႰႣႠ “L3” L3G1 L3G2 L3G3 

მოხმარების საპროგნოზო წლიური ზრდის მაჩვენებელი ბაზისურ სცენარში, არის 3%, 

რომელიც დადგენილი იქნა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსგან 

მიღებული ეკონომიკური პარამეტრების პროგნოზის ანალიზის საფუძველზე. 

6.1 ცხრილში მოცემულია მოხმარების წლიური პროცენტული ზრდისა და 

პერსპექტიული სადგურების ექსპლუატაციაში შესვლის სხვადასხვა ვარიანტები. G1 სცენარი 

ითვალისწინებს პერსპექტიული სადგურების ჯამური დადგმული სიმძლავრის 10%-ის 

ექსპლუატაციაში დაგეგმილ ვადებში შესვლას, ხოლო დანარჩენი სიმძლავრის 10 წლით 

გადავადებას, G2 – ჯამური დადგმული სიმძლავრის 25%-ის დაგეგმილ ვადებში შესვლას, 

ხოლო დანარჩენი 75%-ის ქსელში ჩართვის 5 წლით გადავადებას, G3 - პერსპექტიული 

გენერაციის სრული შემადგენლობის - 100%-ის ქსელის დროულ ჩართვას. 

ენერგოსისტემა შეიძლება განვითარდეს ზემოთ მოცემული ცხრილის რომელიმე 

კომბინაციის მიხედვით. 
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7. ႱႨႫႻႪႠႥႰႨႱ ႣႠ ႤႬႤႰႢႨႨႱ ႱႠႮႰႭႢႬႭႦႭ 

ႡႠႪႠႬႱႤႡႨ 

„ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონის „მუხლი 53-ის, პუნქტი 

2-ის თანახმად: საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა შეიცავს: 

ა) ინფორმაციას ელექტროენერგიის არსებული და სამომავლო (საპროგნოზო) მოთხოვნისა 

და მიწოდების შესახებ; 

ბ) ინფორმაციას ელექტროენერგიის შიდა საპროგნოზო წარმოებისა და ტრანსსასაზღვრო 

გადადინების შესახებ; 

... 

ვ) ინფორმაციას წარმოების ახალი ობიექტების (მათ შორის , განახლებადი ენერგიის 

წყაროების ) ქსელში ინტეგრირების შესახებ ;  

„ქსელის წესების“ 29-ე მუხლის თანახმად“, „დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატი ვალდებულია, 

შეადგინოს ელექტროენერგიის წარმოება-მოხმარების ათწლიანი საპროგნოზო ბალანსი.“ 

 

7.1 ელექტროსადგურების შემადგენლობა 2034 წლისთვის 

 
 

ამჟამად საქართველოს ენერგოსისტემის დადგმული სიმძლავრე 4621 მგვტ-ია, 

აქედან მარეგულირებელი ჰესების სიმძლავრეა 2387 მგვტ, მოდინებაზე მომუშავე ჰესების 

სიმძლავრე 1023 მგვტ, 110 მგვტ აირტურბინების, 21 მგვტ ქარის სადგურების, ხოლო 

კომბინირებული და თბოელექტრო სადგურებისა - 1080 მგვტ-მდეა (ნახ 7.1) ჯამური 

დადგმული სიმძლავრის დაახლოებით 73% მოდის ჰესებზე. მარეგულირებელი ჰესების წილი 

შეადგენს დადგმული სიმძლავრის დაახლოებით 51%-ს.  

2034 წლისთვის საქართველოს ჯამური სიმძლავრე გაიზრდება 10336 მგვტ-მდე (ნახ 

7.2). აქედან 4314 მგვტ იქნება მარეგულირებელი ჰესების სიმძლავრე, 2908 მგვტ მოდინებაზე 

მომუშავე ჰესების, 1291 მგვტ ქარის სადგურების, 232 მგვტ მზის სადგურების, 110 მგვტ 

2387

1023

1080

11021

ნახ. 7.1 ელ. სადგურების

არსებული სიმძლავრეები

მარეგულირებელი 

ჰესები

სეზონური ჰესები

კომბ. და ქვან. 

თბოსადგურები

აირტურბინები

ქარის 

ელექტროსადგურები

4621 მგვტ 4314

2908

1480

110
1291232

ნახ. 7.2 ელ. სადგურების

მოსალოდნელი სიმძლავრეები

2034 წლისთვის

მარეგულირებელი ჰესები

სეზონური ჰესები

კომბ. და ქვან. 

თბოსადგურები

აირტურბინები

ქარის 

ელექტროსადგურები

მზის ელექტროსადგურები

10336 მგვტ
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აირტურბინების, ხოლო 1480 მგვტ ახალი კომბინირებული ციკლის 

თბოელექტროსადგურების და არსებული მოძველებული გარდაბნის N 3, 4 და 9 ბლოკების 

სიმძლავრე. ჰესების წილი ჯამურ დადგმულ სიმძლავრეში 2034 წლისთვის იქნება 70%-მდე. 

აქედან მარეგულირებელი ჰესების წილი ქვეყნის ჯამურ სიმძლავრის 42%-ს შეადგენს. ეს 

უზრუნველყოფს წყალუხვობისას დაგროვებული წყლის გამოყენებას წყალმცირობის 

პერიოდებში, ელექტროენერგიისა და თბოსადგურებისთვის საჭირო საწვავის იმპორტზე 

დამოკიდებულების შემცირებას. აღსანიშნავია, რომ ქარის და მზის ელექტროსადგურების 

წილი, 2034 წლისთვის იქნება დაახლოებით 15%. 

აღსანიშნავია, ქარის და მზის ენერგიის განვითარების ზემოთმოცემული მოცულობები 

ითვალისწინებს მიმდინარე ეტაპისთვის დაგეგმილ პროექტებს. ხოლო გენერაციის 

ადეკვატურობის ანალიზის სცენარების ფარგლებში დაგეგმილ პროექტებთან ერთად 

განხილულ იქნა განახლებადი ენერგიის პოტენციალის ათვისებაც, ასევე თითოეულ სცენარში 

გათვალისწინებულ იქნა იმ მინიმალური სიმძლავრის შესაბამისი პერსპექტიული სადგურების 

მშენებლობა, რომელიც უზრუნველყოფს ამ სცენარის შესაბამისი ჯამური მოხმარების 

ადეკვატურ დაკმაყოფილებას. სწორედ აღნიშნული განაპირობებს განსხვავებას ათწლიანი 

გეგმით გათვალისწინებულ პერსპექტიული გენერაციის მოცულობებსა და გენერაციის 

ადეკვატურობის ანალიზში მოცემულ ანალოგიურ მაჩვენებლებს შორის.  

7.2 წლიური ენერგეტიკული ბალანსები 

გენერაციის და დატვირთვის  ზრდის მონაცემების საფუძველზე, შედგენილი იქნა 

საქართველოს წლიური ენერგიის ბალანსი ყველა განსახილველი სცენარისთვის. 

 

ნახ 7.3 საქართველოს გენერაცია, მოხმარება და ელ. ენერგიის ექსპორტი L2G3 სცენარისთვის 

14,4 14,7 15,3

16,8

19,6

23,6

27,1

29,6 29,7

31,1

36,0 36,0

10,9 11,2 11,7 12,0

13,5

15,5

18,0

20,1 20,3
21,7

26,5 26,5

3,4 3,4 3,4 3,4
3,4

4,2

4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

0,1 0,1 0,2
1,4

2,6
3,9

4,8 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

13,7 14,1 14,5
15,0

15,4 15,9

16,4
16,8 17,4

17,9

18,4
19,0

0,7 0,6 0,8
1,8

4,1

7,7

10,7

12,7 12,4
13,2

17,6 17,0

-3,0

-1,0

1,0

3,0

5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

25,0

27,0

29,0

31,0

33,0

35,0

37,0

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

მლ
რ

დ
 კ

ვტ
 ს

თ

წელი
გენერაცია ჰესები
თბო სადგურები ქარის და მზის სადგურები
მოხმარება ექსპორტი
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ყველა ზემოთ განხილული სცენარისთვის ქვეყნის ჰიდროგენერაციის და მოხმარების 

გრაფიკები მოცემულია შემდეგ მრუდებზე. 

 
ნახ 7.4-ა 

 
ნახ 7.4-ბ 

 
ნახ 7.4-გ 

13,7

14,4
15,1

15,9
16,7
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23,4

14,4

14,4 14,5 14,6 14,9
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ჰიდროგენერაციის და მოხმარების ზრდის დამოკიდებულებიდან ჩანს, რომ:  

1. სადგურების ოპერირებაში დროული შეყვანის (ოპტიმისტური სცენარის) შემთხვევაში, 

მოხმარების ზრდის ნებისმიერი განხილული სცენარისათვის, 2025-2026 წლების 

შემდეგ, საქართველოს ენერგოსისტემა აღარ იქნება დამოკიდებული იმპორტულ 

ელექტროენერგიაზე. მეტიც, მოხმარების ზომიერი სცენარის შემთხვევაში, 

ელექტროენერგიის საექსპორტო სიდიდემ შეიძლება შეადგინოს 2-დან 14 მლრდ 

კვტ.სთ-მდე წელიწადში. 

2. ჰესების მშენებლობის ზომიერი და პესიმისტური სცენარის შემთხვევაში, მოხმარების 

ზომიერი ან მაღალი ზრდის შენარჩუნების პირობებში, საქართველოს ენერგოსისტემის 

დამოკიდებულება მკვეთრად გაიზრდება ელექტროენერგიის იმპორტზე, დეფიციტმა 

შეიძლება შეადგინოს 1-დან 8 მლრდ კვტ.სთ-მდე წელიწადში. 

 

7.3 საქართველოს ენერგოსისტემის პიკური დატვირთვის ზრდის პროგნოზი 

„ქსელის წესების“ მუხლი 39-ის, პუნქტი 2-ის თანახმად: „გადამცემი ქსელის 

განვითარების გეგმაში განსაზღვრული უნდა იყოს გადამცემი ქსელის მოსალოდნელი 

რეჟიმები წლების მიხედვით...“ 

ენერგოსისტემის მოხმარებისა და პიკური დატვირთვის ზრდის პროგნოზები. 

მოხმარების ზრდის მაჩვენებლების არსებობის მიუხედავად, ერთ-ერთ რთულ და 

მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს პიკური დატვირთვის ზრდის პროგნოზირება. მისი 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა იმით არის განპირობებული, რომ სწორედ პიკური 

დატვირთვის დროს განიცდის ყველაზე მეტ სტრესს გადამცემი ქსელის ელემენტები, კერძოდ 

ეგხ-ები და ტრანსფორმატორები. ამიტომ პიკური დატვირთვის პროგნოზის შემთხვევაში, 

დროულად იქნება გამოვლენილი პერსპექტივაში გადამცემი ქსელის ელემენტების 

გაძლიერების საჭიროება და ამ გზით მათი გადატვირთვისა და დაზიანების თავიდან არიდება. 

მეორეს მხრივ აღსანიშნავია, რომ როგორც ჩვეულებრივ, პიკური მოხმარების ზრდა 

ნაკლებად არის დამოკიდებული ჩართული მომხმარებლების ჯამურ დატვირთვაზე. 

განხილული იქნა საქართველოს გადამცემი ქსელის 2024-2034 წლების რეჟიმებში 

პიკების ზრდის პროგნოზირება, შემდეგნაირად: 

ცხრ 7.1 

საქართველოს ენერგოსისტემის მოხმარების, ზაფხულისა და ზამთრის დატვირთვების  ათწლიანი 

სტატისტიკა (მლნ. კვტ სთ) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Y-10 Y-9 Y-8 Y-7 Y-6 Y-5 Y-4 Y-3 Y-2 Y-1 Y 

LSUM 1422 1540 1574 1633 1819 1935 1942 1787 2117 2127 2216 

LWIN 1811 1851 1869 2058 2043 2123 2050 2112 2338 2383 2228 

E 10093 10619 10872 11494 12379 13069 13248 12616 14260 14809 13717 
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ბაზისური წლის (2023) სისტემი პიკური მოხმარების სტატისტიკაზე დაყრდნობით 

გაანგარიშებული იქნა პიკური მოხმარების პროგნოზი, პესიმისტური 1%-იანი, ზომიერი 3%-

იანი და ოპტიმისტური 5%-იანი მოხმარების ზრდის სცენარების შემთხვევისთვის. 

 

 
ნახ 7.5 
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ნახ 7.6 

ზაფხულის პიკური დატვირთვის სტატისტიკა და ზრდის პროგნოზი 
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ნახ 7.7 

ზამთრის პიკური დატვირთვის სტატისტიკა და ზრდის პროგნოზი 

 

ცალკეული ქვესადგურების პიკური დატვირთვის პროგნოზი განხორციელდა მსგავსად 

სისტემის პიკური დატვირთვის პროგნოზისა 

 

ცხრ 7.2 

ზაფხულის პიკური დატვირთვის სტატისტიკა 

ႩႥႠႬႻႨ 
ႼႤႪႨ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ႤႬႢႳႰႨ 11 13 10 11 14 15 15 9 16 15 12 

ႠႴႾႠႦႤႧႨ 154 175 204 180 204 217 186 221 342 311 320 

ႦႳႢႣႨႣႨ 25 25 32 30 36 38 26 28 36 32 38 

ႫႤႬႿႨ 48 46 48 53 48 51 18 22 28 24 27 

ႾႭႰႢႠ - - - 5 10 11 34 32 32 33 35 

ႡႠႧႳႫႨ 85 97 102 104 112 119 120 102 124 163 170 

ႵႳႧႠႨႱႨ 82 82 100 104 98 104 150 118 128 142 150 

ႼႷႠႪႲႳႡႭ 28 28 34 33 40 43 51 51 38 53 26 

ႪႠႿႠႬႳႰႨ 5 5 7 6 7 7 8 8 11 12 12 

ႦႤႱႲႠႴႭႬႨ & ႴႤႰႭ 236 261 159 243 204 217 218 181 206 198 198 

ႾႠႸႳႰႨ & ႾႰႠႫႨ-1 36 42 47 45 52 55 45 42 55 61 61 

ႢႭႰႨ 36 51 63 52 68 72 68 66 66 55 54 

ႵႱႠႬႨ 34 43 45 43 42 45 45 37 40 40 52 
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სიმძლავრე, 

მგვტ

წელი

1%-იანი ზრდა (პესიმისტური)

3%-იანი ზრდა (ზომიერი)

5%-იანი ზრდა (ოპტიმისტური)

სტატისტიკა
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ႱႨႫႻႪႠႥႰႨႱ ႣႠ ႤႬႤႰႢႨႨႱ ႱႠႮႰႭႢႬႭႦႭ ႡႠႪႠႬႱႤႡႨ 

ႯႨႬႥႠႪႨ 13 17 19 17 20 21 15 16 18 22 22 

ႢႠႰႣႠႡႠႬႨ 62 61 61 64 76 81 74 72 92 92 64 

ႰႳႱႧႠႥႨ 103 101 101 106 114 121 113 102 124 112 110 

ႢႳႰႿႠႠႬႨ 39 39 53 47 64 68 49 48 82 78 94 

ႫႠႰႬႤႳႪႨ 34 37 32 36 36 38 42 28 28 46 32 

ႾႰႠႫႨ-2 8 9 7 8 10 11 14 12 19 12 14 

ႬႠႥႧႪႳႶႨ 121 120 117 129 146 155 156 156 170 188 192 

ႢႪႣႠႬႨ 110 109 106 117 146 155 182 172 176 122 186 

ႣႨႣႳႡႤ 81 95 120 105 144 153 195 168 174 197 204 

ႪႨႱႨ 72 84 106 93 128 136 118 96 112 118 143 

ႱႨႱႲႤႫႠ 1423 1540 1573 1631 1819 1933 1942 1787 2117 2126 2216 

 

 

 

ცხრ 7.3 

ზამთრის პიკური დატვირთვის სტატისტიკა 

ႩႥႠႬႻႨ 
ႼႤႪႨ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ႤႬႢႳႰႨ 34 23 17 25 23 24 25 15 26 21 20 

ႠႴႾႠႦႤႧႨ 328 344 388 402 348 362 397 460 512 530 462 

ႦႳႢႣႨႣႨ 34 21 49 44 40 42 44 32 34 36 38 

ႫႤႬႿႨ 53 49 52 38 52 54 26 25 22 24 28 

ႾႭႰႢႠ - - - 10 16 16 22 36 28 32 20 

ႡႠႧႳႫႨ 77 104 109 118 102 106 118 110 116 135 127 

ႵႳႧႠႨႱႨ 102 113 112 120 104 108 120 112 132 132 134 

ႼႷႠႪႲႳႡႭ 26 28 28 32 40 42 32 44 40 52 32 

ႪႠႿႠႬႳႰႨ 6 7 9 7 8 8 7 18 12 14 17 

ႦႤႱႲႠႴႭႬႨ & ႴႤႰႭ 217 236 143 184 223 232 184 187 212 220 198 

ႾႠႸႳႰႨ & ႾႰႠႫႨ-1 34 46 50 52 54 56 45 46 54 56 58 

ႢႭႰႨ 59 65 72 76 63 66 76 68 70 70 60 

ႵႱႠႬႨ 30 34 36 39 42 44 39 36 37 44 44 

ႯႨႬႥႠႪႨ 18 20 21 23 22 23 23 22 28 28 22 

ႢႠႰႣႠႡႠႬႨ 80 68 72 78 80 83 78 92 110 112 108 

ႰႳႱႧႠႥႨ 105 88 93 100 112 116 100 108 121 120 92 

ႢႳႰႿႠႠႬႨ 42 52 54 62 62 65 62 68 68 72 80 

ႫႠႰႬႤႳႪႨ 39 37 38 38 40 42 38 32 48 36 30 

ႾႰႠႫႨ-2 15 14 14 16 10 10 20 12 22 22 18 

ႬႠႥႧႪႳႶႨ 142 149 140 162 149 155 162 156 172 172 188 

ႢႪႣႠႬႨ 132 139 130 172 164 170 172 165 184 160 152 

ႣႨႣႳႡႤ 132 119 134 140 182 189 140 162 182 185 198 

ႪႨႱႨ 106 95 108 120 107 111 120 106 108 110 102 

ႱႨႱႲႤႫႠ 1811 1851 1869 2058 2043 2124 2050 2112 2338 2383 2228 
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ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႠႧႼႪႨႠႬႨ ႢႤႢႫႠ 2024-2034

 

ენერგოსისტემის პიკური დატვირთვის რეჟიმები. 

ჩვეულებრივ, ენერგოსისტემის პიკური დატვირთვის რეჟიმები არ ემთხვევა ცალკეული 

ქვესადგურების პიკური დატვირთვების ჯამს, ანუ ენერგოსისტემის პიკური დატვირთვის დროს 

ზოგიერთი ქვესადგურის დატვირთვა პიკურზე ნაკლებია. თუმცა იმდენად, რამდენადაც, უნდა 

იქნას შემოწმებული გადამცემი ქსელი ზღვრულ დატვირთვაზე, ამიტომ ჩათვლილია, რომ 

ყველა ქვესადგურის დატვირთვა იზრდება  წრფივად წარსული სტატისტიკის ტრენდის 

მიხედვით. გამონაკლისია რამდენიმე ქვესადგური, სადაც შემოსულია განაცხადები  

დატვირთვების მნიშვნელოვანი სიდიდეების დამატების შესახებ. 

ქვემოთ მოცემულია ზაფხულის პიკური დატვირთვები ქვესადგურების მიხედვით, მოხმარების 

1%, 3% და 5%-იანი წლიური ზრდის შემთხვევაში.  

ცხრ 7.4 

ქვესადგურების ზაფხულის პიკური დატვირთვის ზრდის პროგნოზი. მოხმარების 1.0 % ზრდა 

ႩႥႠႬႻႨ 
ႼႤႪႨ 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

ႤႬႢႳႰႨ 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 

ႠႴႾႠႦႤႧႨ 323 326 330 333 336 340 343 347 350 353 357 

ႦႳႢႣႨႣႨ 38 39 39 40 40 40 41 41 42 42 42 

ႫႤႬႿႨ 27 28 28 28 28 29 29 29 30 30 30 

ႾႭႰႢႠ 35 36 36 36 37 37 38 38 38 39 39 

ႡႠႧႳႫႨ 172 153 155 156 158 159 161 162 164 166 167 

ႵႳႧႠႨႱႨ 152 133 134 136 137 138 140 141 143 144 145 

ႼႷႠႪႲႳႡႭ 54 54 55 55 56 56 57 57 58 59 59 

ႪႠႿႠႬႳႰႨ 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 

ႦႤႱႲႠႴႭႬႨ & ႴႤႰႭ 200 202 204 206 208 210 212 214 217 219 221 

ႾႠႸႳႰႨ & ႾႰႠႫႨ-1 39 39 40 40 41 41 41 42 42 43 43 

ႢႭႰႨ 55 55 56 56 57 57 58 58 59 60 60 

ႵႱႠႬႨ 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 

ႯႨႬႥႠႪႨ 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 

ႢႠႰႣႠႡႠႬႨ 65 65 66 67 67 68 69 69 70 71 71 

ႰႳႱႧႠႥႨ 111 112 113 114 116 117 118 119 120 122 123 

ႢႳႰႿႠႠႬႨ 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 

ႫႠႰႬႤႳႪႨ 32 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36 

ႾႰႠႫႨ 2 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 

ႬႠႥႧႪႳႶႨ 194 186 188 180 182 184 185 187 189 191 193 

ႢႪႣႠႬႨ 188 190 192 179 181 183 184 186 188 190 192 

ႣႨႣႳႡႤ 206 208 210 212 214 217 219 221 223 225 228 

ႪႨႱႨ 144 146 147 149 150 152 153 155 156 158 160 

ႧႤႪႤႧႨ 0 10 25 25 26 26 26 26 27 27 27 

ႭႦႳႰႢႤႧႨ 0 40 40 41 41 42 42 42 43 43 44 

ႬႭႰႨႭ 0 0 0 25 50 51 51 52 52 53 53 

ႠႾႠႪႺႨႾႤ 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 

ႬႤႬႱႩႰႠ 0 0 0 10 10 10 20 20 5 5 5 

ႱႨႱႲႤႫႠ 2266 2288 2326 2360 2408 2432 2466 2491 2501 2526 2551 
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ႱႨႫႻႪႠႥႰႨႱ ႣႠ ႤႬႤႰႢႨႨႱ ႱႠႮႰႭႢႬႭႦႭ ႡႠႪႠႬႱႤႡႨ 

ცხრ 7.5 

ქვესადგურების ზაფხულის პიკური დატვირთვის ზრდის პროგნოზი. მოხმარების 3.0 % ზრდა 

ႩႥႠႬႻႨ 
ႼႤႪႨ 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

ႤႬႢႳႰႨ 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 

ႠႴႾႠႦႤႧႨ 330 339 350 360 371 382 394 405 418 430 443 

ႦႳႢႣႨႣႨ 39 40 42 43 44 45 47 48 50 51 53 

ႫႤႬႿႨ 28 29 30 30 31 32 33 34 35 36 37 

ႾႭႰႢႠ 36 37 38 39 41 42 43 44 46 47 48 

ႡႠႧႳႫႨ 175 155 160 164 169 174 180 185 191 196 202 

ႵႳႧႠႨႱႨ 155 139 143 147 152 156 161 166 171 176 181 

ႼႷႠႪႲႳႡႭ 55 56 58 60 61 63 65 67 69 71 73 

ႪႠႿႠႬႳႰႨ 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 

ႦႤႱႲႠႴႭႬႨ & ႴႤႰႭ 204 210 216 223 230 236 244 251 258 266 274 

ႾႠႸႳႰႨ & ႾႰႠႫႨ-1 40 41 42 44 45 46 48 49 51 52 54 

ႢႭႰႨ 56 57 59 61 63 64 66 68 70 73 75 

ႵႱႠႬႨ 54 55 57 59 60 62 64 66 68 70 72 

ႯႨႬႥႠႪႨ 23 23 24 25 26 26 27 28 29 30 30 

ႢႠႰႣႠႡႠႬႨ 66 68 70 72 74 76 79 81 84 86 89 

ႰႳႱႧႠႥႨ 113 117 120 124 128 131 135 139 144 148 152 

ႢႳႰႿႠႠႬႨ 97 100 103 106 109 112 116 119 123 126 130 

ႫႠႰႬႤႳႪႨ 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 

ႾႰႠႫႨ 2 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 

ႬႠႥႧႪႳႶႨ 198 194 200 196 202 208 214 221 227 234 241 

ႢႪႣႠႬႨ 192 197 203 194 200 206 212 218 225 232 239 

ႣႨႣႳႡႤ 210 216 223 230 236 244 251 258 266 274 282 

ႪႨႱႨ 147 152 156 161 166 171 176 181 187 192 198 

ႧႤႪႤႧႨ 0 10 25 26 27 27 28 29 30 31 32 

ႭႦႳႰႢႤႧႨ 0 40 41 42 44 45 46 48 49 51 52 

ႬႭႰႨႭ 0 0 0 25 50 52 53 55 56 58 60 

ႠႾႠႪႺႨႾႤ 23 24 24 25 26 27 27 28 29 30 31 

ႬႤႬႱႩႰႠ 0 0 0 10 10 10 20 20 5 5 5 

ႱႨႱႲႤႫႠ 2310 2375 2461 2544 2644 2723 2815 2899 2970 3059 3151 

 

ცხრ 7.6 

ქვესადგურების ზაფხულის პიკური დატვირთვის ზრდის პროგნოზი. მოხმარების 5.0 % ზრდა 

ႩႥႠႬႻႨ 
ႼႤႪႨ 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

ႤႬႢႳႰႨ 13 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 

ႠႴႾႠႦႤႧႨ 336 353 370 389 408 429 450 473 496 521 547 

ႦႳႢႣႨႣႨ 40 42 44 46 48 51 53 56 59 62 65 

ႫႤႬႿႨ 28 30 31 33 34 36 38 40 42 44 46 

ႾႭႰႢႠ 37 39 41 43 45 47 49 52 54 57 60 

ႡႠႧႳႫႨ 179 167 175 184 193 203 213 224 235 247 259 

ႵႳႧႠႨႱႨ 158 145 152 160 168 176 185 194 204 214 225 

ႼႷႠႪႲႳႡႭ 56 58 61 64 68 71 75 78 82 86 91 

ႪႠႿႠႬႳႰႨ 13 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 

ႦႤႱႲႠႴႭႬႨ & ႴႤႰႭ 208 218 229 241 253 265 279 293 307 323 339 

ႾႠႸႳႰႨ & ႾႰႠႫႨ-1 41 43 45 47 50 52 55 58 61 64 67 

ႢႭႰႨ 57 60 63 66 69 72 76 80 84 88 92 
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ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႠႧႼႪႨႠႬႨ ႢႤႢႫႠ 2024-2034

 

ႵႱႠႬႨ 55 57 60 63 66 70 73 77 81 85 89 

ႯႨႬႥႠႪႨ 23 24 25 27 28 29 31 33 34 36 38 

ႢႠႰႣႠႡႠႬႨ 67 71 74 78 82 86 90 95 99 104 109 

ႰႳႱႧႠႥႨ 116 121 127 134 140 147 155 163 171 179 188 

ႢႳႰႿႠႠႬႨ 99 104 109 114 120 126 132 139 146 153 161 

ႫႠႰႬႤႳႪႨ 34 35 37 39 41 43 45 47 50 52 55 

ႾႰႠႫႨ 2 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

ႬႠႥႧႪႳႶႨ 202 202 212 213 224 235 247 259 272 285 300 

ႢႪႣႠႬႨ 195 205 215 211 222 233 244 256 269 283 297 

ႣႨႣႳႡႤ 214 225 236 248 260 273 287 301 316 332 349 

ႪႨႱႨ 150 158 166 174 183 192 201 211 222 233 245 

ႧႤႪႤႧႨ 0 10 25 26 28 29 30 32 34 35 37 

ႭႦႳႰႢႤႧႨ 0 40 42 44 46 49 51 54 56 59 62 

ႬႭႰႨႭ 0 0 0 25 50 53 55 58 61 64 67 

ႠႾႠႪႺႨႾႤ 23 24 25 27 28 29 31 32 34 36 37 

ႬႤႬႱႩႰႠ 0 0 0 10 10 10 20 20 5 5 6 

ႱႨႱႲႤႫႠ 2355 2472 2610 2751 2912 3057 3219 3379 3532 3709 3895 

 

ცხრ 7.7  

ქვესადგურების ზამთრის პიკური დატვირთვის ზრდის პროგნოზი. მოხმარების 1.0 % ზრდა 

ႩႥႠႬႻႨ 
ႼႤႪႨ 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

ႤႬႢႳႰႨ 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18 

ႠႴႾႠႦႤႧႨ 545 551 556 562 568 573 579 585 591 596 602 

ႦႳႢႣႨႣႨ 37 38 38 39 39 39 40 40 40 41 41 

ႫႤႬႿႨ 24 24 25 25 25 25 26 26 26 27 27 

ႾႭႰႢႠ 32 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36 

ႡႠႧႳႫႨ 136 113 114 115 116 118 119 120 121 122 124 

ႵႳႧႠႨႱႨ 131 108 109 110 111 112 114 115 116 117 118 

ႼႷႠႪႲႳႡႭ 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 

ႪႠႿႠႬႳႰႨ 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 

ႦႤႱႲႠႴႭႬႨ & ႴႤႰႭ 218 220 223 225 227 229 232 234 236 239 241 

ႾႠႸႳႰႨ & ႾႰႠႫႨ-1 30 30 31 31 31 32 32 32 32 33 33 

ႢႭႰႨ 59 59 60 60 61 62 62 63 63 64 65 

ႵႱႠႬႨ 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 54 

ႯႨႬႥႠႪႨ 28 29 29 29 29 30 30 30 31 31 31 

ႢႠႰႣႠႡႠႬႨ 105 106 107 108 109 110 112 113 114 115 116 

ႰႳႱႧႠႥႨ 119 120 122 123 124 125 127 128 129 130 132 

ႢႳႰႿႠႠႬႨ 73 73 74 75 76 76 77 78 79 80 80 

ႫႠႰႬႤႳႪႨ 32 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36 

ႾႰႠႫႨ 2 20 20 21 21 21 21 21 22 22 22 22 

ႬႠႥႧႪႳႶႨ 176 167 169 155 157 158 160 161 163 165 166 

ႢႪႣႠႬႨ 180 182 183 175 177 179 180 182 184 186 188 

ႣႨႣႳႡႤ 187 189 191 193 194 196 198 200 202 204 206 

ႪႨႱႨ 113 114 115 117 118 119 120 121 122 124 125 

ႧႤႪႤႧႨ 0 10 25 25 26 26 26 26 27 27 27 

ႭႦႳႰႢႤႧႨ 0 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 

ႬႭႰႨႭ 0 0 0 25 50 51 51 52 52 53 53 

ႠႾႠႪႺႨႾႤ 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 

ႬႤႬႱႩႰႠ 0 0 0 10 10 10 20 20 5 5 5 
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ႱႨႫႻႪႠႥႰႨႱ ႣႠ ႤႬႤႰႢႨႨႱ ႱႠႮႰႭႢႬႭႦႭ ႡႠႪႠႬႱႤႡႨ 

ႱႨႱႲႤႫႠ 2395 2419 2458 2492 2542 2567 2603 2629 2640 2666 2693 

 

 

ცხრ 7.8  

ქვესადგურების ზამთრის პიკური დატვირთვის ზრდის პროგნოზი. მოხმარების 3.0 % ზრდა 

ႩႥႠႬႻႨ 
ႼႤႪႨ 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

ႤႬႢႳႰႨ 16 17 17 18 19 19 20 20 21 22 22 

ႠႴႾႠႦႤႧႨ 556 567 579 590 602 614 626 639 652 665 678 

ႦႳႢႣႨႣႨ 38 39 40 42 43 44 46 47 48 50 51 

ႫႤႬႿႨ 25 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 

ႾႭႰႢႠ 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 

ႡႠႧႳႫႨ 139 118 122 125 129 133 137 141 145 149 154 

ႵႳႧႠႨႱႨ 134 113 116 120 123 127 131 135 139 143 147 

ႼႷႠႪႲႳႡႭ 45 47 48 50 51 53 54 56 57 59 61 

ႪႠႿႠႬႳႰႨ 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 

ႦႤႱႲႠႴႭႬႨ & ႴႤႰႭ 222 229 236 243 250 258 266 274 282 290 299 

ႾႠႸႳႰႨ & ႾႰႠႫႨ-1 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 

ႢႭႰႨ 60 62 63 65 67 69 71 73 76 78 80 

ႵႱႠႬႨ 49 51 52 54 56 57 59 61 63 65 66 

ႯႨႬႥႠႪႨ 29 30 31 32 32 33 34 35 37 38 39 

ႢႠႰႣႠႡႠႬႨ 107 110 114 117 121 124 128 132 136 140 144 

ႰႳႱႧႠႥႨ 122 125 129 133 137 141 145 149 154 159 163 

ႢႳႰႿႠႠႬႨ 74 76 79 81 83 86 89 91 94 97 100 

ႫႠႰႬႤႳႪႨ 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 

ႾႰႠႫႨ 2 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 28 

ႬႠႥႧႪႳႶႨ 179 175 180 171 176 181 187 192 198 204 210 

ႢႪႣႠႬႨ 183 189 195 185 191 196 202 208 214 221 228 

ႣႨႣႳႡႤ 191 196 202 208 214 221 228 234 241 249 256 

ႪႨႱႨ 115 119 122 126 130 134 138 142 146 151 155 

ႧႤႪႤႧႨ 0 10 25 26 27 27 28 29 30 31 32 

ႭႦႳႰႢႤႧႨ 0 50 52 53 55 56 58 60 61 63 65 

ႬႭႰႨႭ 0 0 0 25 50 52 53 55 56 58 60 

ႠႾႠႪႺႨႾႤ 23 24 24 25 26 27 27 28 29 30 31 

ႬႤႬႱႩႰႠ 0 0 0 10 10 10 20 20 5 5 5 

ႱႨႱႲႤႫႠ 2443 2510 2595 2672 2770 2847 2936 3017 3086 3172 3260 

 

 

ცხრ 7.9 

ქვესადგურების ზამთრის პიკური დატვირთვის ზრდის პროგნოზი. მოხმარების 5.0% ზრდა  

ႩႥႠႬႻႨ 
ႼႤႪႨ 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

ႤႬႢႳႰႨ 17 18 19 19 20 21 23 24 25 26 27 

ႠႴႾႠႦႤႧႨ 567 584 602 620 638 657 677 697 718 740 762 

ႦႳႢႣႨႣႨ 39 41 43 45 47 50 52 55 57 60 63 

ႫႤႬႿႨ 25 26 28 29 31 32 34 35 37 39 41 

ႾႭႰႢႠ 34 35 37 39 41 43 45 47 50 52 55 

ႡႠႧႳႫႨ 142 134 141 148 155 163 171 180 189 198 208 

ႵႳႧႠႨႱႨ 137 133 140 147 154 162 170 178 187 197 206 

ႼႷႠႪႲႳႡႭ 46 49 51 53 56 59 62 65 68 72 75 
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ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႠႧႼႪႨႠႬႨ ႢႤႢႫႠ 2024-2034

 

ႪႠႿႠႬႳႰႨ 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

ႦႤႱႲႠႴႭႬႨ & ႴႤႰႭ 227 238 250 263 276 289 304 319 335 352 369 

ႾႠႸႳႰႨ & ႾႰႠႫႨ-1 34 36 37 39 41 43 46 48 50 53 55 

ႢႭႰႨ 61 64 67 70 74 78 82 86 90 94 99 

ႵႱႠႬႨ 50 53 56 58 61 64 68 71 74 78 82 

ႯႨႬႥႠႪႨ 29 31 32 34 36 38 39 41 43 46 48 

ႢႠႰႣႠႡႠႬႨ 109 115 120 126 133 139 146 154 161 169 178 

ႰႳႱႧႠႥႨ 124 130 137 143 151 158 166 174 183 192 202 

ႢႳႰႿႠႠႬႨ 76 79 83 88 92 96 101 106 112 117 123 

ႫႠႰႬႤႳႪႨ 34 35 37 39 41 43 45 47 50 52 55 

ႾႰႠႫႨ 2 21 22 23 24 26 27 28 30 31 33 34 

ႬႠႥႧႪႳႶႨ 183 182 191 191 201 211 221 232 244 256 269 

ႢႪႣႠႬႨ 187 196 206 201 211 222 233 244 257 269 283 

ႣႨႣႳႡႤ 194 204 214 225 236 248 260 273 287 301 316 

ႪႨႱႨ 118 123 130 136 143 150 158 165 174 182 192 

ႧႤႪႤႧႨ 0 10 25 26 28 29 30 32 34 35 37 

ႭႦႳႰႢႤႧႨ 0 50 53 55 58 61 64 67 70 74 78 

ႬႭႰႨႭ 0 0 0 25 50 53 55 58 61 64 67 

ႠႾႠႪႺႨႾႤ 23 24 25 27 28 29 31 32 34 36 37 

ႬႤႬႱႩႰႠ 0 0 0 10 10 10 20 20 5 5 6 

ႱႨႱႲႤႫႠ 2490 2628 2762 2898 3054 3194 3350 3502 3648 3816 3992 

 

 

7.4 გენერაციის ადეკვატურობა 

ქსელის წესების მუხლი 30-ის პუნქტი 3-ის თანახმად, ... გადამცემი ქსელის საიმედოობის 

შესაფასებლად გამოიყენება...კრიტერიუმი:    

ადეკვატურობა – ელექტროენერგეტიკული სისტემის უნარი უწყვეტად 

დააკმაყოფილოს მომხმარებელთა მოთხოვნილება ელექტროენერგიაზე, როგორც ქსელის 

ელემენტის გეგმიური, ასევე მოულოდნელი გათიშვის პირობებში. 

 

სსე-ს სპეციალისტების მიერ შემუშავებული იქნა "გენერაციის საშუალოვადიანი და 

გრძელვადიანი ადეკვატურობის" კვლევა, რომლის მიზანია განისაზღვროს საკმარისია თუ 

არა გენერაციის ინფრასტრუქტურის მოსალოდნელი (ან დაგეგმილი) ხელმისაწვდომობა 

საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში ენერგოსისტემის მოხმარების 

დასაკმაყოფილებლად. აღნიშნული ანგარიში საშუალებას იძლევა ადეკვატურობის 

შეფასების საშუალებით დადგინდეს ელექტროენერგეტიკული კრიზისის ალბათობა. 

გაანალიზებული იქნა ელექტროენერგეტიკული სისტემის განვითარების შემდეგი სცენარები: 

1. G1L1-ის (თავისუფალი ოპტიმიზაცია, მოხმარების 3% ზრდა);  

2. G2L1 -ის (თავისუფალი ოპტიმიზაცია  + აუცილებლად ასაშენებელი გენერაციის 

წყაროები, მოხმარების 3%-იანი ზრდა); 

3. სცენარი G2L2 -ის (თავისუფალი ოპტიმიზაცია  + აუცილებლად ასაშენებელი 

გენერაციის წყაროები, მოხმარების 4.5%-იანი ზრდა); 

4. G1L2-ის (თავისუფალი ოპტიმიზაცია, მოხმარების 4.5%-იანი ზრდა); 

5. G0L1-ის (ენერგოდამოუკიდებლობის გაუარესების  სცენარი, მოხმარების 3% 

ზრდისას); 
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ႱႨႫႻႪႠႥႰႨႱ ႣႠ ႤႬႤႰႢႨႨႱ ႱႠႮႰႭႢႬႭႦႭ ႡႠႪႠႬႱႤႡႨ 

6. G0L2-ის (ენერგოდამოუკიდებლობის გაუარესების სცენარი, მოხმარების 4.5% 

ზრდისას); 

აქვე აღსანიშნავია, რომ გენერაციის ადეკვატურობის ანალიზის სცენარების 

ფარგლებში პესპექტიული განახლებადი ენერგიის სადგურების დაგეგმილ პროექტებთან 

ერთად გათვალისწინებულ იქნა ასევე განახლებადი ენერგიის პოტენციალის ათვისებაც. 

ამასთან, თითოეულ სცენარში პერსპექტიული სადგურების მშენებლობა შერჩეულ იქნა 

სიმძლავრის იმ მინიმალური მოცულობით, რომელიც უზრუნველყოფდა შესაბამისი სისტემის 

ელ. ენერგიის ჯამური მოხმარების ადეკვატურ დაკმაყოფილებას. სწორედ აღნიშნულით არის 

განპირობებული განსხვავება ათწლიანი გეგმით გათვალისწინებულ პერსპექტიული 

გენერაციის მოცულობებსა და გენერაციის ადეკვატურობის ანალიზში მოცემულ ანალოგიურ 

მაჩვენებლებს შორის.  

ალბათური გაანგარიშებებისთვის (მათ შორის გენერაციის ადეკვატურობა და მოქნილობა) 

გამოყენებული იქნა ენერგოსისტემის მოდელირების პროგრამა PLEXOS, ხოლო 

დეტერმინისტული გაანგარიშებებისთვის (ნაკადგანაწილება, მდგრადობა) - საინჟინრო 

მოდელირების პროგრამა Digsilent Power Factory. 

კვლევისთვის მოხმარების პროგნოზირება განხორციელდა პროგრამა Excel-ში წრფივი 

რეგრესიის გამოყენებით, რომელიც სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით განსაზღვრავს 

ცნობილი ცვლადების (მშპ, მოსახლეობა, ტურიზმი) მოხმარებაზე დამოკიდებულების 

კოეფიციენტს და შესაბამის საპროგნოზო მონაცემებზე გამრავლებით ისაზღვრება 

ელექტროენერგიის საპროგნოზო მოხმარება 

პროგრამა PLEXOS-ით მიღებული ანგარიშების შედეგად, სადაც განხილულია რამდენიმე 

სცენარი, ყველაზე დიდი რაოდენობით ხორციელდება ინტეგრაცია: 

• G1L1 და G2L2 სცენარებში მზის და ქარის სადგურების. 

• G2L2 და G2L1 სცენარებში მარეგულირებელი სადგურების. 

• G1L2 სცენარში მოდინებაზე მომუშავე სადგურების. 

• G0L1 და G0L2 სცენარებში თბოსადგურების 

 

გაანგარიშებული სცენარებიდან ქვემოთ მოცემულია, მხოლოდ G2L1, G1L2 და G0L2 

სცენარების შესაბამისი დიაგრამები, საიდანაც ჩანს თუ რა რაოდენობის და რა ტიპის 

ელექტროსადგურების მშენებლობა იქნება გამართლებული ელექტროსისტემის 

განვითარების თითოეულ სცენარში. აქ ნაჩვენებია ელექტროსისტემის ჯამური დადგმული 

სიმძლავრეები სხვადასხვა ტიპის სადგურებისთვის 2022-2025-2030-2035 წლებში, არსებულს 

დამატებული ახლად აშენებული სადგურები. 
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ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႠႧႼႪႨႠႬႨ ႢႤႢႫႠ 2024-2034

 

 

ნახ 7.8  თავისუფალი ოპტიმიზაცია  + აუცილებლად ასაშენებელი გენერაციის წყაროები, 

მოხმარების 3%-იანი ზრდა 

 

ნახ 7.9 თავისუფალი ოპტიმიზაცია, მოხმარების 4.5%-იანი ზრდა; 
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ႱႨႫႻႪႠႥႰႨႱ ႣႠ ႤႬႤႰႢႨႨႱ ႱႠႮႰႭႢႬႭႦႭ ႡႠႪႠႬႱႤႡႨ 

 

ნახ 7.10 ენერგოდამოუკიდებლობის გაუარესების სცენარი, მოხმარების 4.5% 

ზრდისას 

 

ქვემოთ მოცემულია არსებული და პროგრამა პლექსოსის ანგარიშის შედეგად 

მიღებული აშენებული სადგურების გამომუშავებები თვეების და წლების მიხედვით. 

 

ნახ 7.11 ტიპების მიხედვით, 2019-2035 წლებში სადგურების გამომუშავებები (სცენარი G2L1). 
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ნახ 7.12 ტიპების მიხედვით, 2019-2035 წლებში სადგურების გამომუშავებები (სცენარი G1L2). 

 

 

ნახ 7.13 ტიპების მიხედვით, 2019-2035 წლებში სადგურების გამომუშავებები (სცენარი G0L2). 
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ნახ  7.14 ტიპების მიხედვით, 2019-2035 წლებში სადგურების გამომუშავებები (სცენარი G2L1). 

 

ნახ 7.15 ტიპების მიხედვით, 2019-2035 წლებში სადგურების გამომუშავებები (სცენარი G1L2). 
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ნახ 7.16 ტიპების მიხედვით, 2019-2035 წლებში სადგურების გამომუშავებები (სცენარი G0L2). 

 

მოცემული ანალიზის ძირითად მიზანს წარმოადგენს ენერგოსისტემის განვითარების 

სხვადასხვა სცენარებში, სხვადასხვა ტიპის სადგურების გამომუშავებული ენერგიის 

მოცულობების ჩვენება წლების და თვეების ჭრილში. 

მოცემული მრუდებიდან, ჩანს რომ ყველაზე დიდი გამომუშავება: 

• ქარის და მზის სადგურებს  აქვთ G1L2 და G2L1 სცენარებში. 

• მარეგულირებელ სადგურებს აქვთ G2L1 სცენარებში. 

• მოდინებაზე მომუშავე სადგურებს აქვთ G1L2 სცენარში. 

• თბოსადგურებს კი აქვთ G0L2 სცენარში. 

 

ზემოთ აღნიშნულ სცენარებში, სხვადასხვა პერიოდში, ადგილი აქვს მოდინებაზე მომუშავე 

სადგურების ნაჭარბ გენერაციას, რაც თავის მხრივ შეიძლება გამოყენებულ იქნას ექსპორტზე 

გასატანად. 
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ქვემოთ მოცემულია სხვადასხვა სცენარში პროგრამა PLEXOS-ით გაანგარიშებული დროის 

ის ოდენობა (საათი) წლის განმავლობაში, რა დროსაც დაფიქსირდა მიუწოდებელი ენერგია 

LOLE და მიუწოდებელი ენერგიის ჯამური ოდენობა ENS (გგვტ.სთ). 

ნახ 7.17 სხვადასხვა სცენარში, 2022-2035 წლებში მიუწოდებელი ენერგია - საათი. 

 

ნახ 7.18 სხვადასხვა სცენარში, 2022-2035 წლებში მიუწოდებელი ენერგია - გგვტ.სთ. 

როგორც მრუდებიდან ჩანს, მიუწოდებელი ენერგიის ყველაზე დიდი რაოდენობა და 

ხანგრძლივობა არის G2L2 და G1L2 სცენარებში 2022 და 2025 წლებში. თითოეულ სცენარში 

დაფიქსირებული მიუწოდებელი ენერგია გამოწვეულია ელ. ენერგიის იმპორტის 

არარსებობით, რადგან მიჩნეულია, რომ ელ. ენერგეტიკული სისტემის მიერ მოხმარების 

დაკმაყოფილება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას იზოლირებულ რეჟიმში ოპერირების 

პირობებში. შესაბამისად, ელ. ენერგიის იმპორტის განხორციელების შემთხვევაში ზემოთ 

მოცემული სცენარების შესაბამის მიუწოდებელ ელ. ენერგიას ადგილი არ ექნებოდა.   

ამრიგად, თავისუფალი ოპტიმიზაციით ანგარიშის დროს (G1), როდესაც პროგრამა PLEXOS-

ს ეძლევა საშუალება, რომ გამოავლინოს ასაშენებელი სადგურები, ხდება ძირითადად ქარის 

სადგურების, მზის სადგურებისა და მოდინების ჰესების  მშენებლობა და შედარებით მცირეა 

ახალი წყალსაცავიანი ჰესების წილი. აღნიშნულის ძირითადი მიზეზია, რომ ჯამში მზისა და 

ქარის სადგურების გამომუშავება თვეების ჭრილში უფრო სტაბილურია, ვიდრე 

წყალსაცავიანი ჰესების. 
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ყველა ზემოთ მოყვანილ სცენარში სისტემის ადეკვატურობის მაჩვენებლები 

დამაკმაყოფილებელია. განახლებადების ინტეგრირების სცენარებში G1 და G2 გენერაციის 

ხვედრითი ფასი ერთნაირია, და ვინაიდან G2 უზრუნველყოფს წყალსაცავიანი ჰესების 

ინტეგრირებას, რომლებიც სისტემის მოქნილობას მკვეთრად ამაღლებენ, ამიტომ G2 

სცენარი უპირატესია. რაც შეეხება G0 სცენარებს, ამ დროს მოხმარების დაფარვა ხდება 

თბოსადგურებით. 

აქედან გამომდინარე, ენერგეტიკული უსაფრთხოების, ენერგოდამოუკიდებლობის და 

ელექტროენერგიის ხელმისაწვდომობის ამოცანის გადაწყვეტა ყველაზე ოპტიმალურად 

ხორციელდება G2 სცენარებში, როდესაც წყალსაცავიანი ჰესების კვალდაკვალ შენდება 

მზისა და ქარის ელექტროსადგურები, რომლების უზრუნველყოფენ სისტემის საკუთარი 

წყაროებით თანაბარ გენერაციას წლის განმავლობაში. მათი საათური და წუთობრივი 

არასტაბილურობის დაფარვა კი ხორციელდება წყალსაცავიანი ჰესებით.  
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ႨႬႥႤႱႲႨႺႨႤႡႨ 

8. ႢႠႫႭႥႪႤႬႨႪႨ ႮႰႭႤႵႲႤႡႨ ႣႠ 

ႨႬႴႰႠႱႲႰႳႵႲႳႰႨႱ ႢႠႱႠႻႪႨႤႰႤႡႪႠႣ 

ႱႠႽႨႰႭ ႨႬႥႤႱႲႨႺႨႤႡႨ 
 

საქართველოს კანონის „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ მუხლი 53-ის, პუნქტი 

2-ის თანახმად: საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა შეიცავს: 

... 

გ) ინფორმაციას გადამცემი ქსელის იმ ძირითადი ინფრასტრუქტურის შესახებ, რომელიც 

მომდევნო 10 წლის განმავლობაში უნდა აშენდეს ან გაუმჯობესდეს 

ქსელის წესების 39-ე მუხლის პუნქტი 3-ის თანახმად: „გადამცემი ქსელის განვითარების 

გეგმაში...მითითებული იყოს გადამცემი ქსელის ის კვანძები, სადაც საჭიროა ახალი 

ელექტრომოწყობილობა/დანადგარების ექსპლუატაციაში შეყვანა ან არსებულის 

რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია. 

 

8.1 გამოვლენილი პროექტები 

როგორც შესავალში და განვითარების სტრატეგიაში იქნა აღნიშნული, გადამცემი 

ქსელის გაძლიერების პროექტები, თავიანთი მნიშვნელობის მიხედვით, დაყოფილი იქნა სამ 

კატეგორიად: 

1. სასისტემო მნიშვნელობის პროექტები, რომლებიც გავლენას ახდენს ენერგეტიკულ 

რეგიონებს შორის სიმძლავრის ტრანზიტსა და საიმედოობაზე. 

2. სისტემათაშორისი მნიშვნელობის პროექტები. მათ მიეკუთვნება ისეთი პროექტები, 

რომლებიც აკავშირებს საქართველოს გადამცემ ქსელს მეზობელი ენერგოსისტემების 

ქსელებთან. 

3. ლოკალური, ჩიხური 220, 110 კვ და უფრო დაბალი ნომინალური ძაბვის ეგხ-ების 

შემცველი პროექტები. 

გადამცემი ქსელის უშუალო განვითარებას ემსახურება მხოლოდ სისტემათაშორისი 

მნიშვნელობის და სასისტემო მნიშვნელობის პროექტები. 

ამ პროექტების როგორც ღირებულების შეფასება, ასევე მათი სიგრძეები და მუშაობაში 

შესვლის თარიღები წარმოადგენს საპროგნოზო სიდიდეებს და მათ  სიზუსტეზე „სსე“ არ აგებს 

პასუხს. აღნიშნული მაჩვენებლები გადაიხედება და დაზუსტდება პროექტების 

განხორციელებისას საკონსულტაციო ან პროექტის შემსრულებელი კომპანიის მიერ. 
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ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႠႧႼႪႨႠႬႨ ႢႤႢႫႠ 2024-2034

 

საქართველოს გადამცემი ქსელის სისტემათაშორისი და სასისტემო მნიშვნელობის 16 

პროექტია გამოვლენილი, რომელთა აშენებით გაეცემა პასუხი არსებულ და მომავალ 

გამოწვევებს. ამ პროექტებში გაერთიანებულია გადამცემი ქსელის ინფრასტრუქტურის 

ელემენტები. თუმცა ეს პროექტები რამდენიმე ქვეპროექტისგან და/ან ნომინალური ძაბვის 

ერთი ან რამდენიმე საფეხურის ხაზებისა და ქვესადგურებისაგან შედგება. 

15 მათგანი ცვლადი დენის ელექტროგადამცემი ხაზი, ქვესადგური ან 

ავტოტრანსფორმატორია, ხოლო 1 წარმოადგენს მუდმივი დენის ჩანართს და ცვლადი დენის 

ხაზს ერთად. 

 
ნახ 8.1 

   სასისტემო და სისტემათაშორისი მნიშვნელობის პროექტების ჯამური მაჩვენებლები 

როგორც ნახ 8.1-ზე მოცემული დიაგრამებიდან ჩანს, 2024-2026 წლებში 

ექსპლუატაციაში შევა პროექტების 68 %. აღნიშნული პერიოდი მიეკუთვნება „მოკლევადიანი 

დაგეგმვის“ პერიოდს.  

2027-2028 წლებში ექსპლუატაციაში შევა პროექტების 17%. აღნიშნული პერიოდი 

მიეკუთვნება „საშუალოვადიანი დაგეგმვის“ პერიოდს. გამოვლენილია ამ პროექტების 

ძირითადი მახასიათებლები და სავარაუდო ტექნიკური და ეკონომიკური მონაცემები.  

2029-2034 წლებში ექსპლუატაციაში შევა პროექტების 15 %. აღნიშნული პერიოდი 

მიეკუთვნება „გრძელვადიანი დაგეგმვის“ პერიოდს. 

2024-2034 წლებში ახალი,რეაბილიტირებული ან გაორჯაჭვიანებული  გადამცემი 

ხაზების ჯამური სიგრძე (ტრასის სიგრძე) დაახლოებით 1400 კმ-ია, ხოლო ქვესადგურების 

ჯამური სიმძლავრე - 5000 მგვა-ს აღწევს. აღსანიშნავია, რომ 3 პროექტი ემსახურება 

სისტემათაშორისი კავშირების გაძლიერებას, მათ შორის 1 - თურქეთთან მუდმივი დენის 

ჩანართით, 1 - სომხეთთან, და 1 რუსეთთან. 6 პროექტი ემსახურება შიდა სასისტემო 

გამტარუნარიანობის გაზრდას და საიმედოობის ამაღლებას. 

პროექტების ექსპლუატაციაში შესვლის სავარაუდო თარიღები არ მოიცავს მიწის 

გამოსყიდვის პროცედურის განხორციელების დაზუსტებულ თარიღებს, ამიტომ აღნიშნული 

პროცედურების გახანგრძლივების გამო შეიძლება მოხდეს ამა თუ იმ პროექტის დასრულების  

გადავადება 

 

ქვემოთ მოცემული თითოეული პროექტის აღწერა შედგება შემდეგი პუნქტებისგან: 

პროექტების  68%
პროექტების 

15%

ექსპლუატაციაში შესვლის მოსალოდნელი თარიღები

500კვ 35% 220კვ 65%

პროექტების ელემენტები ძაბვის საფეხურის მიხედვით

1400 კმ ეგხ ,   5000 მგვა ატ , 1 მლრდ ევრო           

პროექტების  

17%

2024-2026 2027-2028 2029-2034
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ႢႠႫႭႥႪႤႬႨႪႨ ႮႰႭႤႵႲႤႡႨ ႣႠ ႨႬႴႰႠႱႲႰႳႵႲႳႰႨႱ ႢႠႱႠႻႪႨႤႰႤႡႪႠႣ ႱႠႽႨႰႭ 

ႨႬႥႤႱႲႨႺႨႤႡႨ 

• პროექტის დასახელება; 

• პროექტის მნიშვნელობა; 

• ექსპლუატაციაში შესვლის დრო; 

• საპროგნოზო ინვესტიცია: პროექტის განხორციელებისთვის განსაზღვრული 

საპროგნოზო ხარჯები, მლნ ევრო.  

• სტატუსი: პროექტის მიმდინარე სიტუაცია; 

• ჰესების ინტეგრაცია: უჩვენებს რამდენი მგვტ სიმძლავრის ჰესების ინტეგრაციას 

ახორციელებს ქსელში კონკრეტული პროექტი; 

• დანაკარგების შემცირება: უჩვენებს რამდენი მგვტ-ით მეტი იქნებოდა ქსელში 

დანაკარგები კონკრეტული პროექტის ან მისი რომელიმე კრიტიკული ელემენტის 

არარსებობისას; 

• ქსელის გამტარუნარიანობის გაზრდა ნორმალურ და ავარიულ სიტუაციებში: უჩვენებს 

რამდენი მგვტ-ით ზრდის კონკრეტული პროექტი ქსელის გამტარუნარიანობას 

დამყარებულ რეჟიმში და ავარიულ რეჟიმში (ამ პროექტის პარალელური ხაზის 

არარსებობისას) 

• პროექტის მოქნილობის დონე: უჩვენებს რამდენად არის დამოკიდებული პროექტის 

მშენებლობის აუცილებლობა ისეთ ფაქტორებზე, როგორებიცაა ჰესების 

ექსპლუატაციაში შესვლის თარიღი, მოცემულ კვანძში მოხმარების დონის დიდი ზრდა 

და ა.შ. 

• პროექტის ელემენტები: პროექტში შემავალი ეგხ-ები და ავტოტრანსფორმატორები, 

რეაქტორები და გადამცემი ქსელის სხვა კომპონენტები; 

• პროექტის დანიშნულება: ჩამოთვლილია კონკრეტულად რას ემსახურება პროექტი; 

• პროექტის მოკლე აღწერა: პროექტის საჭიროება, რელიეფის ზოგადი დახასიათება. 
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ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႠႧႼႪႨႠႬႨ ႢႤႢႫႠ 2024-2034

 

პროექტის დასახელება: „ბათუმი-ახალციხე“ 

პროექტის მნიშვნელობა: სასისტემო 

პროექტის ექსპლუატაციაში შესვლის დრო: 2025-2026 წელი 

საპროგნოზო ინვესტიცია: 33.3 მლნ ევრო (დასასრულებელი ელემენტებისთვის) 

სტატუსი: მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები 

სადგურების ინტეგრაცია: 275 მგვტ 

დანაკარგების შემცირება: 5.17 მლნ. კვტ.სთ 

ქსელის გამტარუნარიანობის გაზრდა ნორმ/ავარ: 800/800 მგვტ 

პროექტის მოქნილობა და გავლენა საიმედოობაზე: მაღალი 

პროექტის ელემენტები:  

• დასასრულებელი ➢ 

o P.1.1 ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ შუახევი-ახალციხე, ხაზის სიგრძე 90 კმ,    

                  გამტარუნარიანობა 2x400 მგვტ; 

o P.1.2          220/110/35 კვ ავტოტრანსფორმატორი შუახევში. 

• დასრულებული  ✓ 

o ქ/ს ახალციხე-500-ში ორი 220 კვ-ის უჯრედის მოწყობა 220 კვ ეგხ  

ბათუმი-ახალციხისთვის; 

o ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ ბათუმი-შუახევი, ხაზის სიგრძე 50 კმ, გამტარუნარიანობა 

2x400 მგვტ ქ/ს ბათუმი-220-ში ორი 220კვ უჯრედის მოწყობა 220 კვ ბათუმი-

ახალციხისთვის. 

პროექტის დანიშნულება: 

• აჭარა-გურიის ელექტრომომარაგების და ჰესების სიმძლავრის საიმედოობის ამაღლება 

(“პალიასტომი 1,2” ხაზების დარეზერვება);  

• თურქეთისკენ ექსპორტის პოტენციალის გაზრდა; 

• შუახევის და სხალთა ჰესის ქსელში მაღალი საიმედოობით ინტეგრირება;  

• გადამცემი ქსელის დასავლეთ ნაწილის საიმედოობის ამაღლება. 

პროექტის აღწერა: 

„ბათუმი-ახალციხის“ პროექტს რამდენიმე დანიშნულება აქვს. პირველ რიგში, აღსანიშნავია 

შუახევიჰესის და სხალთაჰესის (ჯამში 200 მგვტ) ინტეგრაცია და მათი სიმძლავრის საიმედო გამოტანა. 

ჰესები უკავშირდება როგორც ბათუმის, ასევე ახალციხის 220 კვ ქ/ს-ებს, ამიტომ ნებისმიერ რეჟიმში 

ბათუმი-შუახევი-ახალციხის მონაკვეთზე სრულდება N-1 კრიტერიუმი. ამასთან, ხსენებული ჰესების 

სიმძლავრის გამოტანა შესაძლოა მოხდეს როგორც ქვეყნის შიდა მოხმარების დასაკმაყოფილებლად 

220 კვ ქ/ს „მენჯისა“ და 220 კვ ქ/ს „ხორგას“ მიმართულებით, ასევე ახალციხის მუდმივი დენის ჩანართის 

გავლით თურქეთში საექსპორტოდ. პროექტი ბოლომდე ხსნის ძაბვის პრობლემას 220 კვ ქ/ს „ბათუმში“ 

და ამაღლებს 220 კვ ქ/ს „ბათუმის“ (და მთლიანად აჭარა-გურიის რეგიონების) მიწოდების 

საიმედოობას, უკავშირდება რა ამ ქვესადგურს შუახევიჰესი და სხალთაჰესი. 

აღნიშნული პროექტი ასევე მონაწილეობას ღებულობს გადამცემი ქსელის დასავლეთ ნაწილის 

საიმედოობის ამაღლებაში, იძლევა რა საშუალებას, 500 კვ ეგხ „იმერეთი“-ს გამორთვის შემთხვევაში, 

დაახლოებით 100 მგვტ-ით შემცირდეს შესაზღუდი მოხმარება. 
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ႨႬႥႤႱႲႨႺႨႤႡႨ 

2017 წელს ექსპლუატაციაში შევიდა 220 კვ ეგხ შუახევი-ბათუმი, რომელიც უზრუნველყოფს 

შუახევიჰესის და სხალთაჰესის სიმძლავრის გამოტანას, ხოლო 2025 წელს მუშაობაში შევა შუახევი-

ახალციხის მონაკვეთი. 

პროექტით ასევე გათვალისწინებულია 125 მგვა 220/110/35 კვ ავტოტრანსფორმატორი შუახევში, 

მიმდებარე ჰესების სიმძლავრის ქსელში ინტეგრაციისათვის და ასევე მიმდებარე 110/35 კვ  

გამანაწილებელი ქსელის მიწოდების საიმედოობის გასაძლიერებლად.  
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ნახ 8.2 პროექტის „ბათუმი-ახალციხე“ ცალხაზოვანი სქემა 

 

 

ცხრილი 8.1 პროექტით „ბათუმი-ახალციხე“ ინტეგრირებული ელ. სადგურები 

№ დასახელება 
დადგმ. სიმძლ 

(მგვტ) 

გამომუშ (მლნ. 

კვტ.სთ) 

ექსპლოატაციაში 

გაშვების სავარაუდო 

თარიღი 

1 შუახევი ჰესი 178 437 დასრულებულია 

2 სხალთა ჰესი 9 27 დასრულებულია 

3 გოგინაური ჰესი 4.7 18.7 30,06,2024 

4 შევაბური ჰესი 1.94 15.4 10.05.2024 

5 ხოხნისწყალი1,2,3 ჰესი 4.7 25.2 21.03.2025 

6 ჩირუხისწყალი ჰესი 1.8 9.8 30.08.2026 

7 ჭეჭელა ჰესი 1.0 6.1 24.06.2027 

8 უჩამბა ჰესი 1.68 10.8 30.07.2027 

9 
გვახა ჰესი (ყოფილი 

აკავრეთა) 
21.5 84 31.12.2027 

10 ხაბელაშვილები ჰესი 8.22 52.9 29.05.2028 

11 ცაცხვნარი ჰესი 2.61 11.2 29.05.2028 
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ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႠႧႼႪႨႠႬႨ ႢႤႢႫႠ 2024-2034

 

12 ნაგომარი ჰესი 2.75 13.0 29.05.2028 

13 ვარჯანაული ჰესი 16,8 109.2 26.08.2029 

14 
ახალდაბა ჰესი 

(მდ.ჭვანისწყალზე) 
9,69 61,78 26.08.2029 

15 დღვანი ჰესი 5.7 24.6 30.12.2029 

16 ჩირუხი ჰესი 5.3 27.4 30.12.2029 

 ჯამი 275.4 934.1  
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ႢႠႫႭႥႪႤႬႨႪႨ ႮႰႭႤႵႲႤႡႨ ႣႠ ႨႬႴႰႠႱႲႰႳႵႲႳႰႨႱ ႢႠႱႠႻႪႨႤႰႤႡႪႠႣ ႱႠႽႨႰႭ 

ႨႬႥႤႱႲႨႺႨႤႡႨ 

პროექტის დასახელება: „ქსანი-სტეფანწმინდა-მოზდოკი“ 

პროექტის მნიშვნელობა: სასისტემო/სისტემათაშორისი 

პროექტის ექსპლუატაციაში შესვლის დრო: 2030  წელი 

საპროგნოზო ინვესტიცია: 26.7 მლნ ევრო (დასასრულებელი ელემენტებისთვის) 

სტატუსი: ჩატარებულია პროექტის წინასწარი რეჟიმული ანალიზი (სსე) 

სადგურების ინტეგრაცია: 205 მგვტ 

დანაკარგების შემცირება: 71.2 მლნ. კვტ.სთ 

ქსელის გამტარუნარიანობის გაზრდა ნორმ/ავარ: 700/1000 მგვტ 

პროექტის მოქნილობა და გავლენა საიმედოობაზე: ძალიან მაღალი 

პროექტის ელემენტები:  

• დასასრულებელი ➢ 

o P.2.1 500/110 კვ ქ/ს „სტეფანწმინდა“, დადგმული სიმძლავრე 250 მგვა; 

o P.2.2 500 კვ ეგხ ქ/ს „სტეფანწმინდა“-რუსეთის საზღვარი, სიგრძე 13 კმ. 

• დასრულებული  ✓ 

o 500 კვ ეგხ ქ/ს „ქსანი“ - ქ/ს „სტეფანწმინდა”, სიგრძე 100 კმ; 

o ქსანი-სტეფანწმინდის 12.6 კმ-იანი მონაკვეთი 133/166  უბანი; 

o ქ/ს "ქსანში" 110 კვ უჯრედის მოწყობა 500 კვ ეგხ "ქსანი-სტეფანწმინდა"-სთვის; 

o დროებითი 110 კვ ეგხ კავშირი ქ/ს "ქსანი-500"-სსა და 500 კვ ეგხ "ქსანი-სტეფანწმინდას" 

შორის, სიგრძე 0.7 კმ. 

პროექტის დანიშნულება: 

• რუსეთი-საქართველო-სომხეთი-ირანის სატრანზიტო პოტენციალის საიმედო  

რეალიზაცია; 

• არსებული 500 კვ ეგხ “კავკასიონის” (საქართველო-რუსეთი) დარეზერვება; 

• პირველადი რეზერვის (სიხშირის შენარჩუნების რეზერვის) პოტენციალის გაზრდა;  

• თერგის ჰესების ქსელში ინტეგრირება.  

პროექტის აღწერა: 

ამ პროექტის განხორციელება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება საქართველოს გადამცემი ქსელის 

საიმედოობის და მდგრადობის ამაღლების კუთხით. ამჟამად საქართველოს ელექტრული სისტემა 

პარალელურ რეჟიმში მუშაობს ძირითადად რუსეთის სისტემასთან, რაც ძალიან მომგებიანია 

მდგრადობისა და სიხშირის რეგულირების თვალსაზრისით (რუსეთის სისტემა საქართველოს 

სისტემაზე 50-ჯერ და უფრო მეტად მძლავრია). მხოლოდ ერთი არსებული 405 კმ სიგრძის 500 კვ ეგხ 

„კავკასიონის“ საშუალებით რუსეთის სისტემასთან მუშაობის საიმედოობა არ არის ძალიან მაღალი; ამ 

ხაზის დიდი სიგრძის და კავკასიის მთებზე გამავალი ძალიან რთული ტრასის გამო, საკმაოდ მაღალია 

მასზე ავარიების ალბათობა, რაც რუსეთთან სიმძლავრის მიმოცვლას მყისიერად შეაჩერებს. 

აღსანიშნავია, რომ რუსეთიდან ვღებულობთ პირველადი რეზერვის უდიდეს ნაწილს, რომელზე 

წვდომაც იკარგება კავკასიონის გამორთვისთანავე, სისტემა გადადის იზოლირებულ რეჟიმში და 

მნიშვნელოვნად უარესდება სიხშირის რეგულირების შესაძლებლობა. 50 მგვტ და უფრო მძლავრი 

ობიექტის დაკარგვამ შეიძლება გამოიწვიოს სიხშირის გადახრა 1 ჰერცზე უფრო მეტად და საგების ან 
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გენერატორების მაღალი სიხშირის გამორთვის რელეების მიერ მოხდეს მოხმარების ან გენერაციის 

გამორთვა. აღნიშნული პროექტის განხორციელების შემდეგ ასეთ რისკებს აღარ ექნება ადგილი. 

უფრო მეტიც, დაახლოებით 1000 მგვტ-ის მოხმარების ან გენერაციის მყისიერი დაკარგვის 

შემთხვევაშიც კი შევინარჩუნებთ რუსეთთან პარალელურ მუშაობას და მდგრადობა იქნება 

შენარჩუნებული. პროექტი „ქსანი-სტეფანწმინდა-მოზდოკი“ რუსეთთან სიმძლავრის ტრანზიტის 

შეწყვეტის რისკს მინიმუმამდე დაიყვანს, დაარეზერვებს რა 500 კვ ეგხ „კავკასიონს“ და რუსეთთან 700-

1000 მგვტ-მდე სიმძლავრის ტრანზიტისას უზრუნველყოფს ამ ტრანზიტის საიმედოობას N-1 პირობის 

დაცვით.  

ამასთანავე, ეს ხაზი, ზოგადად რუსეთთან სიმძლავრის მიმოცვლის უნარს გაზრდის დაახლოებით 1000 

მგვტ-ით, რაც საჭირო იქნება პერსპექტივაში, როდესაც გათვალისწინებულია დიდი სიმძლავრეებით 

ვაჭრობა რუსეთიდან სომხეთსა და ირანში  (რასაც ზამთრის პერიოდში დაემატება შემოდინება 

რუსეთიდან საქართველოს შიდა დეფიციტის დასაფარად). ამ პროექტის საშუალებით ასევე მოხდება 

თერგის ჰესების (ლარსიჰესი, დარიალჰესი სხვა პერსპექტიული ჰესების) ინტეგრაცია სატრანზიტო 

ქსელში 500/110 კვ ქ/ს „სტეფანწმინდა“-ს საშუალებით. აღნიშნული პროექტი გაზრდის 500 კვ ქ/ს ქსანის 

კვების საიმედოობასაც. აღსანიშნავია, რომ პირველ ეტაპზე  აშენებულია 500 კვ მონაკვეთი ქსანი-

სტეფანწმინდა, რომელიც თავიდან (2019-2030 წლები) იმუშავებს 110 კვ ძაბვაზე და უზრუნველყოფს 

არა მხოლოდ ლარსიჰესის და დარიალჰესის სიმძლავრის გამოტანას სატრანზიტო ქსელში, არამედ  

110 კვ ეგხ-ში „ჟინვალჰესი-ქ/ს ყაზბეგი“ ჩართული 110 კვ ძაბვის ქვესადგურების ალტერნატიულ ელ. 

მომარაგებასაც. ხოლო მას შემდეგ, რაც აშენდება მონაკვეთი „სტეფანწმინდა-მოზდოკი“ რუსეთის 

მხრიდან, მთლიანი ეგხ „ქსანი-სტეფანწმინდა-მოზდოკი“ გადავა 500 კვ ძაბვაზე, ქ/ს „სტეფანწმინდაში“ 

დაიდგმება 500/110 კვ ავტრანსფორმატორი, რომელთანაც მიერთდება ლარსიჰესი, დარიალჰესი და 

რეგიონის სხვა ჰესები. 
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ნახ 8.3 

 პროექტის „ქსანი-სტეფანწმინდა-მოზდოკი“ ცალხაზოვანი სქემა 
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ႢႠႫႭႥႪႤႬႨႪႨ ႮႰႭႤႵႲႤႡႨ ႣႠ ႨႬႴႰႠႱႲႰႳႵႲႳႰႨႱ ႢႠႱႠႻႪႨႤႰႤႡႪႠႣ ႱႠႽႨႰႭ 

ႨႬႥႤႱႲႨႺႨႤႡႨ 

 

 

ცხრილი 8.2 პროექტით „ქსანი-სტეფანწმინდა-მოზდოკი“ ინტეგრირებული ელ. სადგურები 

№ დასახელება 
დადგმ. სიმძლ 

(მგვტ) 

გამომუშ (მლნ. 

კვტ.სთ) 

ექსპლოატაციაში 

გაშვების სავარაუდო 

თარიღი 

1 ლარსი 20 100 დასრულებულია 

2 დარიალი 108 521 დასრულებულია 

3 არაგვი 8 50 დასრულებულია 

4 ყაზბეგი 6 35 დასრულებულია 

5 არაგვი 2 2 13 დასრულებულია 

6 ნაროვანი ჰესი 0.6 2.6 31.12.2026 

7 ხადა  1.5 6.6 31.12.2026 

8 კამარა  ჰესი 16.6 77.8 30.09.2027 

9 ლარსი 2 ჰესი 5.9 28.4 31.12.2027 

10 შავი არაგვი  5.2 26.6 30.10.2028 

11 შავი არაგვი 1 3 11.6 30.10.2028 

12 შავი არაგვი 2 5 27 30.10.2028 

13 მენესო 8.2 31.3 31.12.2028 

14 მლეთა 4.9 66.8 31.12.2028 

15 ქვეშეთი 10.4 70 31.12.2028 

 ჯამი 205.2 1067.7  
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ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႠႧႼႪႨႠႬႨ ႢႤႢႫႠ 2024-2034

 

პროექტის დასახელება: „მარნეული -აირუმი“1  

პროექტის მნიშვნელობა: სასისტემო/სისტემათაშორისი 

პროექტის ექსპლუატაციაში შესვლის დრო:  2025  წელი 

საპროგნოზო ინვესტიცია: 20 მლნ ევრო  

სტატუსი: მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები 

სადგურების ინტეგრაცია: 0 მგვტ 

დანაკარგების შემცირება: 45.53 მლნ. კვტ.სთ 

ქსელის გამტარუნარიანობის გაზრდა ნორმ/ავარ: 700/700 მგვტ 

პროექტის მოქნილობა და გავლენა საიმედოობაზე: მაღალი 

პროექტის ელემენტები:  

• P.3.1 500 კვ ეგხ მარნეული-აირუმი (სომხეთის ელექტროსისტემასთან),  

სიგრძე 35.56 კმ, (ახალი ხაზის მშენებლობა 18.56 კმ - ქ/ს მარნეული 500-დან 

სომხეთ-საქართველოს საზღვრამდე); 

• P.3.2  500 კვ ეგხ „მუხრანის“ N42-N109 ანძებს შორის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია, 17  

კმ. 

პროექტის დანიშნულება: 

• ელექტროენერგიის ტრანზიტის შესაძლებლობის გაზრდა რუსეთიდან სომხეთ-ირანში; 

• სისტემის ნულიდან აღდგნის შესაძლებლობა; 

• სომხეთთან ექსპორტ/იმპორტის შესაძლებლობების გაზრდა.  

პროექტის აღწერა:  

პროექტის „მარნეული-აირუმი“ განხორციელებით 500 კვ ქ/ს „მარნეული“ 500 კვ ეგხ-ით დაუკავშირდება 

სომხეთში ქ/ს „აირუმის“ 500 კვ ფრთას, რომელთანაც თავის მხრივ მიერთებული იქნება პირველ ეტაპზე 

350 მგვტ, მეორეზე 700, ხოლო მესამე ეტაპზე 1050 მგვტ (3X350 მგვტ) დადგმული სიმძლავრის 

500/400 კვ მუდმივი დენის ჩანართი, საიდანაც მიემართება ორჯაჭვა 400 კვ ეგხ ირანისკენ (აირუმი-

დდმაშენი-ნორავანი-ირანი). ამრიგად, ამ პროექტის საშუალებით, შესაძლებელი გახდება 1050 მგვტ 

სიმძლავრის ტრანზიტი საქართველოდან (და რუსეთიდან) სომხეთში (და ირანში) და პირიქით. 500 კვ 

ეგხ „მარნეული-აირუმი“ პრაქტიკულად გაგრძელება იქნება სატრანზიტო გზისა „მოზდოკი-

სტეფანწმინდა-ქსანი“. ქ/ს „ქსანიდან“ ქ/ს „მარნეულისკენ“ სიმძლავრის გადაცემა მოხდება სამი 500 კვ 

„გზით“: ქსანი-მარნეული, ქსანი-ზესტაფონი-ახალციხე-მარნეული, ქსანი-გარდაბანი-მარნეული, რაც 

უზრუნველყოფს რუსეთ-საქართველოსა და სომხეთ-ირანს შორის სიმძლავრის მიმოცვლის მაღალ 

საიმედოობას. 500 კვ ეგხ მარნეული-აირუმის საშუალებით გაიზრდება რა საქართველოსა და სომხეთს 

შორის სიმძლავრის მიმოცვლის შესაძლებლობა, ასევე ქ/ს მარნეულის, ელექტროსისტემასთან 

ძლიერი კავშირის საშუალებით შესაძლებელი იქნება სისტემის ნულიდან აღდგენაც. 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია 500 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობას 500 კვ ეგხ 

„მუხრანის“ N42 ანძიდან საქართველო-სომხეთის საზღვრამდე (18.56 კმ). ეგხ „მარნეული აირუმი“, 

რომლის სიგრძე საქართველოს ტერიტორიაზე იქნება 35,56 კმ, შედგება ეგხ-ს ახალასაშენებელი 

(18,56 კმ) და არსებული (17 კმ) მონაკვეთებისაგან. 

ხაზის უსაფრთხო და საიმედო ფუნქციონირებისათვის აუცილებელია 500 კვ ეგხ „მუხრანის“ N42-N109 

ანძებს შორის, 17 კმ-იანი მონაკვეთის რეკონსტრუქცია, როგორც პროექტის „მარნეული-აირუმის“ 

შემადგენელი ნაწილი. 
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ႢႠႫႭႥႪႤႬႨႪႨ ႮႰႭႤႵႲႤႡႨ ႣႠ ႨႬႴႰႠႱႲႰႳႵႲႳႰႨႱ ႢႠႱႠႻႪႨႤႰႤႡႪႠႣ ႱႠႽႨႰႭ 

ႨႬႥႤႱႲႨႺႨႤႡႨ 
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ნახ 8.4 

 პროექტის „მარნეული-აირუმი“ ცალხაზოვანი სქემა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -    პროექტი განხორციელდება სს გეს „საქრუსენერგოს“ მიერ. 
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ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႠႧႼႪႨႠႬႨ ႢႤႢႫႠ 2024-2034

 

პროექტის დასახელება:  220 კვ  ეგხ  „კოლხიდა-1“-ის  რეაბილიტაცია  

პროექტის მნიშვნელობა: სასისტემო 

პროექტის ექსპლუატაციაში შესვლის დრო:  2024 

საპროგნოზო ინვესტიცია: 4.2 მლნ ევრო  

სტატუსი: ჩატარებულია პროექტის წინასწარი რეჟიმული ანალიზი (სსე) 

სადგურების ინტეგრაციის საიმედოობის ამაღლება : <10 მგვტ 

დანაკარგების შემცირება: <1 მლნ. კვტ.სთ 

ქსელის გამტარუნარიანობის გაზრდა ნორმ/ავარ: 150 მგვტ 

პროექტის მოქნილობა და გავლენა საიმედოობაზე: მაღალი 

პროექტის ელემენტები:  

• P.4.1 220 კვ ეგხ „კოლხიდა-1“-ის რეაბილიტაცია, სიგრძე 66 კმ. 

პროექტის დანიშნულება: 

• საქართველოს ენერგოსისტემის მდგრადობისა და მიწოდების უსაფრთხოების ამაღლება - 

500 კვ ეგხ „იმერეთის“ დარეზერვება;  

• ავარიული სიტუაციების რისკების, ავარიული გამორთვების რაოდენობისა და 

მიუწოდებელი ელექტროენერგიის შემცირება. 

პროექტის აღწერა: 

სისტემის მდგრადობის ამაღლებისა და 500 კვ ძაბვის ეგხ „იმერეთის“ გამორთვის შედეგად ასას მიერ 

შესაზღუდი მომხმარებლების შესამცირებლად, გათვალისწინებულია საქართველოს დასავლეთ 

ნაწილის 220 კვ ძაბვის ქსელის გაძლიერება. 

გაანგარიშების შედეგად დადგინდა, რომ პროექტების „ჯვარი-ხორგა“ და „წყალტუბო-ზესტაფონი“ 

განხორციელების შემდეგ, 500 კვ ძაბვის ეგხ „იმერეთის“ გამორთვისას (თუ ამ ხაზზე ავარიამდე 

გადადინება 425 მგვტ-ის ფარგლებშია), 220 კვ ძაბვის ეგხ „კოლხიდა-1“ იტვირთება დაახლოებით 180-

225 მგვტ-ის ფარგლებში და თითქმის 30%-ით აღემატება მის პარალელური შტოების, ეგხ „სენაკი-1“-

ის და „სენაკი-2“-ის  დატვირთულობას. 

ტექნიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით, ეგხ „კოლხიდა-1“-ის დასაშვები სიმძლავრე არ 

აღემატება 139 მგვტ-ს. აქედან გამომდინარე, საჭიროა მოხდეს აღნიშნული ეგხ-ის რეაბილიტაცია და 

მისი გამტარუნარიანობის გაზრდა 300 მგვტ-მდე. 
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 პროექტის „კოლხიდა-1-ის რეაბილიტაცია“ ცალხაზოვანი სქემა 
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ႢႠႫႭႥႪႤႬႨႪႨ ႮႰႭႤႵႲႤႡႨ ႣႠ ႨႬႴႰႠႱႲႰႳႵႲႳႰႨႱ ႢႠႱႠႻႪႨႤႰႤႡႪႠႣ ႱႠႽႨႰႭ 

ႨႬႥႤႱႲႨႺႨႤႡႨ 

პროექტის დასახელება: „ჯვარი-წყალტუბო-ახალციხე“ 

პროექტის მნიშვნელობა: სასისტემო 

პროექტის ექსპლუატაციაში შესვლის დრო:  2024-2025 წელი 

საპროგნოზო ინვესტიცია: 115.9 მლნ ევრო    

სტატუსი: დასრულებულია ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა, გამოვლენილია მისი 

განსაკუთრებული აუცილებლობა საქართველოს გადამცემი ქსელისთვის. პროექტი 

მშენებლობის ეტაპზეა 

სადგურების ინტეგრაცია: 2679 მგვტ 

დანაკარგების შემცირება: 151.5 მლნ. კვტ.სთ 

ქსელის გამტარუნარიანობის გაზრდა ნორმ/ავარ: 1200/2100 მგვტ და 2400/4200 მგვტ 

პროექტის მოქნილობა და გავლენა საიმედოობაზე: ძალიან მაღალი 

პროექტის ელემენტები:  

• P.5.1 500 კვ ქვესადგური წყალტუბო. (501 მგვა ატ, 250 მგვარ რეგულირებადი  

                  რეაქტორი); 

• P.5.2 500 კვ ქვესადგურ ახალციხის გაფართოება ეგხ წყალტუბო-ახალციხე"-ს  

მისაერთებლად და უჯრედის მოწყობა; 

• P.5.3 500 კვ ეგხ “ჯვარი-წყალტუბო”, სიგრძე 80 კმ, გამტარუნარიანობა 2100 მგვტ; 

• P.5.4 500 კვ ეგხ წყალტუბო-ახალციხე (ერთი ჯაჭვი) ორჯაჭვა საყრდენებზე,  

სიგრძე 104 კმ, გამტარუნარიანობა   2100 მგვტ. 

პროექტის დანიშნულება: 

• საქართველოს ენერგოსისტემის მდგრადობისა და მიწოდების უსაფრთხოების ამაღლება - 

500 კვ მაგისტრალის ენგური-ზესტაფონი-ახალციხე (ეგხ „იმერეთი“ და ეგხ „ზეკარი“) 

დარეზერვება;  

• ავარიული სიტუაციების რისკების, ავარიული გამორთვების რაოდენობისა და მიუწოდებელი 

ელექტროენერგიის შემცირება; 

• ხუდონი-ენგურის კვანძიდან და რუსეთიდან სიმძლავრის გადაცემის მაღალი უსაფრთხოება 

საქართველოს აღმოსავლეთით, ასევე თურქეთსკენ და სომხეთისკენ; 

• სისტემის ძაბვის რეგულირების შესაძლებლობის გაზრდა; 

• ზესტაფონის 500/220 კვ ატ-ს  დარეზერვება; 

• ჰესების სიმძლავრის ევაკუაცია: ხუდონჰესის, ნენსკრაჰესის, ენგურის და მისი შენაკადების 

ჰესების, ცხენისწყლის  კასკადის,   ნამახვანის  კასკადის, მდინარე ხელედულაზე დაგეგმილი 

ჰესების სიმძლავრის გამოტანა ქსელში და ტრანზიტი მომხმარებლებისკენ (თბილისი-

რუსთავის კვანძი) და საექსპორტოდ (სომხეთი, აზერბაიჯანი და თურქეთი). 

პროექტის აღწერა: 

ეს არის საქართველოს გადამცემი ქსელისთვის და მთლიანი ენერგოსისტემისთვის ყველაზე 

აუცილებელი და სტრატეგიული საჭიროების პროექტი, რომლის დასრულების შემდეგ დასავლეთ 

საქართველოს 500 კვ ქსელს, ნაცვლად ახლანდელი დაბალი საიმედოობის რადიალური ტიპისა 

(ენგური-ზესტაფონი), ექნება რგოლური სახე (ენგური-ზესტაფონი-ახალციხე-წყალტუბო-ჯვარი).  იგი 

ერთდროულად რამდენიმე ძირითად ამოცანას გადაჭრის:  



 

 144 

 

ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႠႧႼႪႨႠႬႨ ႢႤႢႫႠ 2024-2034

 

1. არსებული ქსელის საიმედოობის ამაღლება. საქმე იმაშია, რომ ხუდონჰესის და ნენსკრაჰესის 

აშენებამდეც კი, აუცილებელია 500 კვ დამატებითი ეგხ-ის არსებობა დასავლეთ რეგიონში, 

რომელიც უზრუნველყოფს 500 კვ ეგხ „იმერეთის“ და 500 კვ ეგხ „ზეკარის“ სრულ 

დარეზერვებას და ენგურჰესის სიმძლავრის საიმედო გამოტანას აღმოსავლეთ საქართველოს 

მოხმარებისა და ახალციხის საექსპორტო ხაზისკენ. დღეისთვის ეგხ „იმერეთის“ ავარიული 

გამორთვისას, ავარიის საწინააღმდეგო სასისტემო ავტომატიკა  ზღუდავს (თიშავს) ამ ხაზზე 

არსებული გადმოდინების 70-80%-ის ტოლ დატვირთვას საქართველოს აღმოსავლეთ 

(ქუთაისიდან აღმოსავლეთით) და გენერაციას დასავლეთ (ძირითადად ენგურჰესზე) 

ნაწილებში,  რაც ხშირ შემთხვევაში 700 მგვტ-ს აჭარბებს. ამ პროექტის შესრულების შემდეგ კი 

ასეთ გამორთვებს აღარ ექნება ადგილი.  

2. ენგურის კვანძში გარდა ენგურის გენერაციისა, გენერაციის სახით ასევე თავს იყრის იმპორტი 

500 კვ ეგხ „კავკასიონიდან“, რომლის გატანა საქართველოს აღმოსავლეთისკენ ასევე 

ახალციხე-მარნეულისკენ (ექსპორტი თურქეთისკენ, აზერბაიჯანისკენ და სომხეთისკენ) 

იზღუდება ეგხ „იმერეთის“ გამტარუნარიანობით. აღნიშნული პრობლემა მოიხსნება 500 კვ ეგხ 

„ჯვარი-წყალტუბო-ახალციხის“ მუშაობაში შესვლისას, მკვეთრად გაიზრდება რა საქართველოს 

შიდა ქსელის გამტარუნარიანობა ჯვარიდან ახალციხემდე.   

3. ქ/ს ჯვარის, წყალტუბოსა და ზესტაფონის გავლით მოხდება ქსელში ხუდონჰესის, ნენსკრაჰესის, 

მესტიაჭალას, ტეხურის კასკადის, ალპანა ჰესის, ნამახვანის კასკადის, ცხენისწყლის კასკადის, 

მდინარე ხელედულაზე დაგეგმილი ჰესების, ონიჰესების კასკადის და სხვა,  სულ დაახლოებით 

3000 მგვტ ჰესების სიმძლავრის ტრანსპორტირება მოხმარების ცენტრებისკენ და თურქეთში, 

აზერბაიჯანში და სომხეთში საექსპორტოდ. 500/220 კვ ქ/ს წყალტუბო უზრუნველყოფს ეგხ 

„იმერეთის“ დამარეზერვებელი ხაზების ჯვარი-წყალტუბო და წყალტუბო-ახალციხე 

დაკავშირებას 220 კვ ქსელთან.  იგი დაარეზერვებს 500/220 კვ ქ/ს ზესტაფონს და 

უზრუნველყოფს ძაბვის რეგულირებას 500 კვ ქსელში (ქვესადგურში გათვალისწინებულია 250 

მგვარ რეგულირებადი რეაქტორის დამონტაჟება). 

 

პროექტმა „ჯვარი-წყალტუბო-ახალციხე” განიცადა გარკვეული მოდიფიკაცია, რომლის შედეგადაც 

საწყის ეტაპზე აშენდება 500 კვ ეგხ წყალტუბო-ახალციხე ორჯაჭვა საყრდენებზე, მაგრამ საწყისი 

ინვესტიციის მინიმიზაციის მიზნით, დაიკიდება მხოლოდ ერთი ჯაჭვის სადენები. ხოლო შემდგომ 

წლებში იმის მიხედვით, თუ როგორ აშენდება ახალი ჰესები, გაიზრდება მოხმარება და 

სისტემათაშორისი მიმოცვლის შესაძლებლობები,  მოხდება ამ ხაზის გაორჯაჭვიანება 

 

 

პროექტის განხორციელება აუცილებელი იქნებოდა იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ზემოთმოყვანილი 

ჰესების სიმძლავრეების ქსელში შემოსვლას არ ექნებოდა ადგილი. 
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ნახ 8.6 პროექტის „ჯვარი-წყალტუბო-ახალციხე“ ცალხაზოვანი სქემა 

 

ცხრილი 8.3 პროექტით „ჯვარი-წყალტუბო-ახალციხე“ ინტეგრირებული ელ. სადგურები 

 

№ დასახელება 
დადგმ. სიმძლ 

(მგვტ) 

გამომუშ (მლნ. 

კვტ.სთ) 

ექსპლოატაციაში 

გაშვების სავარაუდო 

თარიღი 

1 მესტიაჭალა 1 20 69 მიერთებულია 

2 მესტიაჭალა 2 30 107 მიერთებულია 

3 ლახამი 1 7 37 მიერთებულია 

4 ლახამი 2 10.5 50 მიერთებულია 

5 კასლეთი 2 9 45.8 მიერთებულია 

6 ხელრა 3 17 მიერთებულია 

7 იფარი 3 17 მიერთებულია 

8 ნაკრა 10 35.2 მიერთებულია 

9 ნაცეშარი ჰესი 1.9 8.5 მიერთებულია 

10 ჩორდულა 2 9 მიერთებულია 

11 ბერალი ჰესი 0.9 5 მიერთებულია 

12 ლუხუნი 2 17 86.5 2024 

13 ჯაღონ-ნაშუმი 1.8 8.8 2024 

14 ხობი 2 46.7 202 31.03.2024 

15 ჭიორა 14.2 68.4 2024 
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16 კასლეთი 1 7.6 43.5 01.06.2025 

17 ორბელი ჰესი 0.9 7.7 02.03.2026 

18 დარჩი 18 90.3 31.12.2026 

19 ქვედაზენი ჰესი 1.7 7.4 31.12.2026 

20 ნოწარულა 2 4.9 19 31.12.2026 

21 რიონი-ჭანჭახი ჰესი 21.1 81 31.12.2026 

22 ჩვეშურა ჰესი 7.2 35.3 31.12.2026 

23 ღარულა ჰესი 1.5 12.6 31.12.2026 

24 ხოფური 2,3 2.3 12 31.12.2026 

25 ლახაშური ჰესი 2 10.3 31.12.2026 

26 იმინდარი ჰესი 0.3 1.3 31.12.2026 

27 მორგოული ჰესი 0.5 2.17 06.03.2027 

28 ღამრულა ჰესი 1.9 11.3 30.08.2027 

29 ოფიტარა ჰესი 0.56 4 30.08.2027 

30 ზესხო 1 ჰესი 20.3 97.7 30.09.2027 

31 ცხენისწყალი 1 ჰესი 22.3 102.3 30.09.2027 

32 სადმელი ჰესი 2.7 19.2 30.09.2027 

33 დევაში ჰესი 5.5 28.3 30.09.2027 

34 ღობიშური ჰესი 10.2 49.1 30.09.2027 

35 რცხმელური ჰესი 1.5 6.3 01.11.2027 

36 ნოწარულა 1,3 3.5 18.2 31.12.2027 

37 ხუბერი ჰესი 1.6 7.0 31.12.2027 

38 სორგითი 1 15.2 68.7 31.12.2027 

39 სორგითი 2 16 74 31.12.2027 

40 მემული ჰესი 12 52.2 31.12.2027 

41 ხოფური ჰესი 5.2 21 31.12.2027 

42 საკაურა 11.6 59.4 31.12.2027 

43 ღები 14.3 71 31.12.2027 

44 მაჟიეთი ჰესი 12.3 63.3 31.12.2027 

45 ნაკრა 2 5 22.1 31.12.2027 

46 ჭალა ჰესი 5.1 23.5 31.12.2027 

47 რაჩხა ჰესი 3 11.5 31.12.2027 

48 ხობი 1 45.5 201.5 31.12.2027 

49 ქვეშხი ჰესი 8.5 35.3 31.12.2027 

50 ლენტეხი ჰესი 14 71.3 01.01.2028 

51 ლენტეხი 2 ჰესი 5.5 29.3 01.01.2028 

52 ნანარი ჰესი 1.8 9.1 01.04.2028 

53 მაგანა 4.5 25.1 30.06.2028 

54 ცხენისწყალი 3 ჰესი 35 193.3 30.06.2028 

55 სორგითი 3 11.8 53.2 22.10.2028 

56 მუხრა ჰესი 5.0 25.0 06.12.2028 

57 ღერე 9.4 41.3 31.12.2028 

58 ლუხრა 3.6 18 31.12.2028 

59 ხვარაგული ჰესი 5.3 23 31.12.2028 
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60 ქვედი 1.7 9.9 31.12.2028 

61 ძუღური ჰესი 1.8 10.3 31.12.2028 

62 ლაჰლაჭალა 12 52.7 31.12.2028 

63 ნაკრა 1 5.94 31.3 31.12.2028 

64 ალპანა ჰესი 55.4 253.4 31.12.2028 

65 ლაჯანური 2 5.4 30.9 31.12.2028 

66 ლაჯანური 3 5.4 33.3 31.12.2028 

67 მულხურა ჰესი 29.1 116.0 31.12.2028 

68 ასკისწყალი 5.5 21.3 01.01.2028 

69 ტიტა ჰესი 4.5 23.8 31.12.2028 

70 ხაიშურა 1ჰესი 22.4 89.2 31.12.2028 

71 ხაიშურა 2 ჰესი 31.4 136 31.12.2028 

72 ლაჯანური 1 ჰესი 5.2 27.3 31.12.2028 

73 ხუმპრერი 30.1 138.6 31.12.2028 

74 ლასკადურა 6.6 33 31.12.2029 

75 ონი 1 122.5 445.1 31.12.2029 

76 ჯონოული 2 32 129.2 31.12.2030 

77 დიზი 210 785 31.12.2031 

78 ნამახვანის კასკადი 433 1500 31.12.2032 

79 ტეხურის კასკადი 112.4 653 31.12.2032 

80 ნენსკრა 280 1200 31.12.2032 

81 ხუდონი 702 1500 31.12.2032 

 ჯამი 2678.9 9843.5  
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ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႠႧႼႪႨႠႬႨ ႢႤႢႫႠ 2024-2034

 

პროექტის დასახელება: სვანეთი  

პროექტის მნიშვნელობა: სასისტემო 

პროექტის ექსპლუატაციაში შესვლის დრო:  2025-2030 წელი 

საპროგნოზო ინვესტიცია 114 მლნ ევრო  

სტატუსი: ჩატარებულია ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა და წინასწარი რეჟიმული 

ანალიზი 

სადგურების ინტეგრაცია: 1438 მგვტ 

დანაკარგების შემცირება: 34.2 მლნ. კვტ.სთ 

ქსელის გამტარუნარიანობის გაზრდა ნორმ/ავარ: 700 მგვტ 

პროექტის მოქნილობა და გავლენა საიმედოობაზე: საშუალო 

პროექტის ელემენტები: 

• P.6.1 500/110 კვ ქ/ს “იდლიანი”, 267 მგვა; 

• P.6.2 500 კვ ეგხ კავკასიონის შეჭრა ქ/ს “იდლიანში”, 0,5 კმ*; 

• P.6.3 ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის მონტაჟი ეგხ “კავკასიონზე” ქ/ს “იდლიანიდან“  

N26 საყრდენამდე მონაკვეთზე, სიგრძე 36 კმ*; 

• P.6.4 500/220კვ ქ/ს „ნენსკრა“, 2x501 მგვა; 

• P.6.5 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ შეჭრა  ქვესადგურ “ნენსკრაში” 2 კმ; 

• P.6.6 ორჯაჭვა 220 კვ კავშირი ნენსკრაჰესი-ქ/ს ნენსკრა, სიგრძე 1 კმ; 

• P.6.7 ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ ნენსკრა-მესტია, სიგრძე 57 კმ; 

• P.6.8 ერთჯაჭვა 500 კვ ეგხ ნენსკრა-ჯვარი, სიგრძე 47 კმ; 

• P.6.9 500 კვ ქ/ს ჯვარის გაფართოება 500 კვ ეგხ ჯვარი-ნენსკრას მისაერთებლად და  

უჯრედის მოწყობა. 

პროექტის დანიშნულება: 

• სვანეთში დაგეგმილი მცირე და საშუალო ჰესების სიმძლავრის გამოტანა და 

საიმედოობა 

• მდინარე ენგურის და მისი შენაკადების სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა; 

• ნენსკრაჰესის სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა; 

• ხუდონჰესის სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობის ამაღლება; 

პროექტის აღწერა: 

სვანეთში 110/35 კვ ძაბვის ქ/ს ,,ხუდონიდან“ ქ/ს „მესტიამდე“ არეალში არსებული და დაგეგმილი მცირე 

და საშუალო სიდიდის ჰესების ჯამური დადგმული სიმძლავრე დაახლოებით შეადგენს 200 მგვტ-ს. ამ 

სიმძლავრის გამოტანა შეუძლებელია არსებული ინფრასტრუქტურის საშუალებით, აქედან 

გამომდინარე 2025 წლისთვის დაგეგმილია ახალი 500/110/35 კვ ქვესადგურის მშენებლობა სადაც 

მოხდება 500 კვ ეგხ კავკასიონის შეჭრა და ამ გზით გამოტანილი იქნება ზემო სვანეთში არსებული და 

პერსპექტიული სადგურების სიმძლავრე. აქვე აღსანიშნავია, რომ სამომავლოდ, ხუდონი ჰესის 

მშენებლობის შემთხვევაში, აღნიშნულ ქვესადგურში მოიაზრება მისი მიერთებაც.  

პროექტს განახორციელებს სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ საკუთარი 

ფინანსებით. 
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ႢႠႫႭႥႪႤႬႨႪႨ ႮႰႭႤႵႲႤႡႨ ႣႠ ႨႬႴႰႠႱႲႰႳႵႲႳႰႨႱ ႢႠႱႠႻႪႨႤႰႤႡႪႠႣ ႱႠႽႨႰႭ 

ႨႬႥႤႱႲႨႺႨႤႡႨ 

სვანეთში მცირე და საშუალო ჰესების გარდა დაგეგმილია ისეთი მძლავრი ჰესების მშენებლობა, 

როგორიცაა ნენსკრა (280 მგვტ), ხუდონი (702 მგვტ) და დიზი (210 მგვტ). ამ ჰესების ჯამური სიმძლავრე 

დაახლოებით შეადგენს 1200 მგვტ-ს რისთვისაც ამ პროქტით გათვალისწინებულია 500 კვ ეგხ ჯვარი-

ნენსკრას მშენებლობა, 500/220 კვ ქ/ს „ნენსკრა“და ორჯაჭვა 220 კვ მაგისტრალი  ნენსკრა-მესტიას 

(ნენსკრა-დიზი) მშენებლობა, რაც უზრუნველყოფს ჰესების  საიმედო დაკავშირებას ქსელთან N-1 

კრიტერიუმის დაკმაყოფილებით. ამასთან აღსანიშნავია, რომ 220 კვ ეგხ ნენსკრა-მესტიას (დიზი ჰესი) 

მთავარი დანიშნულებაა დიზი ჰესის (210 მგვტ) ქსელში ინტეგრაცია, რომლის მშენებლობაც, წინასწარი 

მონაცემებით, დაგეგმილია მესტიასთან ახლოს. რაც შეეხება 220 კვ ქვესადგურს და ქ/ს მესტიასთან 

კავშირს, მისი განხორციელება მოიაზრება არა სსე-ს, არამედ დიზიჰესის პროექტის 

განმახორციელებელი მხარის ხარჯებით. აღნიშნული პროექტის განხორციელება დამოკიდებულია 

დიზი ჰესის მშენებლობაზე, შესაბამისად მთელი რიგი ტექნიკური საკითხები დაზუსტდება მომავალში. 

აღნიშნული პროექტი სრულად ჰესების სიმძლავრის გამოტანას ემსახურება. ამიტომ მისი გარკვეული 

უბნების მშენებლობა დამოკიდებული იქნება კონკრეტულ კვანძებში მაგენერირებელი სიმძლავრეების 

შესვლაზე. 
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ნახ 8.7 პროექტის „სვანეთი“ ცალხაზოვანი სქემა 

 

ცხრილი 8.4 პროექტით „სვანეთი“ ინტეგრირებული ელ. სადგურები 

№ დასახელება 
დადგმ. სიმძლ 

(მგვტ) 

გამომუშ (მლნ. 

კვტ.სთ) 

ექსპლუატაციაში გაშვების 

სავარაუდო  თარიღი 

1 ლახამი 1 8 45 მიერთებულია 
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ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႠႧႼႪႨႠႬႨ ႢႤႢႫႠ 2024-2034

 

2 ლახამი 2 8 45 მიერთებულია 

3 იფარი 3.3 17 მიერთებულია 

4 ხელრა 3.7 17 მიერთებულია 

5 კასლეთი 2 8 45 მიერთებულია 

6 ნაკრა ჰესი 7.5 35.2 მიერთებულია 

7 ნაცეშარი 1.9 8.5 მიერთებულია 

8 ჯაღონ-ნაშუმი 1.8 8.8 2024 

9 კასლეთი 1 7.6 43.5 01.06.2025 

10 დარჩი 18 90.3 31.12.2026 

11 ქვედა ზენი ჰესი 1.7 7.4 31.12.2025 

12 ხუბერი ჰესი 1.8 7.5 31.12.2026 

13 მემული ჰესი 12 52.2 31.12.2027 

14 ნაკრა 2 5 22.1 31.12.2027 

15 ჭალა ჰესი 5.1 23.5 31.12.2027 

16 ქვეშხი ჰესი 8.5 35.3 31.12.2027 

17 მაგანა 4.5 25.1 30.06.2028 

18 ლუხრა 3.6 18 31.12.2028 

19 ლაჰლაჭალა 12 52.7 31.12.2028 

20 ნაკრა 1 5.94 31.3 31.12.2028 

21 მულხურა ჰესი 29.1 116.0 31.12.2028 

22 ტიტა ჰესი 4.51 23.81 31.12.2028 

23 ხაიშურა 1ჰესი 22.4 89.2 31.12.2028 

24 ხაიშურა 2 ჰესი 31.4 136 31.12.2028 

25 ხუმპრერი 30.1 138.6 31.12.2028 

26 დიზი 210 785 31.12.2031 

27 ნენსკრა 280 1200 31.12.2032 

28 ხუდონი 702 1500 31.12.2032 

 ჯამი 1437.5 4619  

 

 

 

 

 

 

 

 

*-პროექტი P.6.2 500 კვ ეგხ კავკასიონის შეჭრა ქ/ს “იდლიანში”, 0,5 კმ და პროექტი   P.6.3ოპტიკურ 

ბოჭკოვანი კაბელის მონტაჟი ეგხ “კავკასიონზე” ქ/ს “იდლიანიდან“ N26 საყრდენამდე მონაკვეთზე, 

სიგრძე 36 კმ,  განხორციელდება სს გეს “საქრუსენერგოს“ მიერ.  
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ႢႠႫႭႥႪႤႬႨႪႨ ႮႰႭႤႵႲႤႡႨ ႣႠ ႨႬႴႰႠႱႲႰႳႵႲႳႰႨႱ ႢႠႱႠႻႪႨႤႰႤႡႪႠႣ ႱႠႽႨႰႭ 

ႨႬႥႤႱႲႨႺႨႤႡႨ 

პროექტის დასახელება: რაჭა  და  ნამახვანი  

პროექტის მნიშვნელობა: სასისტემო 

პროექტის ექსპლუატაციაში შესვლის დრო:  2024-2032 წელი 

საპროგნოზო ინვესტიცია 143.1 მლნ ევრო  

სტატუსი: ჩატარებულია ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა  

სადგურების ინტეგრაცია: 1149 მგვტ 

დანაკარგების შემცირება: 3.37 მლნ. კვტ.სთ 

ქსელის გამტარუნარიანობის გაზრდა ნორმ/ავარ: 700 მგვტ 

პროექტის მოქნილობა და გავლენა საიმედოობაზე: საშუალო 

პროექტის ელემენტები: 

• P.7.1 220 კვ ქვესადგურ წყალტუბოს გაფართოება; 

• P.7.2 ახალი  220/110 კვ  ქვესადგური „ლაჯანური“ 250 მგვა; 

• P.7.3 ერთჯაჭვა 220 კვ ეგხ ქ/ს ლაჯანური-ლაჯანურჰესი, სიგრძე 4 კმ; 

• P.7.4 500 კვ ეგხ ლაჯანური-წყალტუბო, სიგრძე 49 კმ; 

• P.7.5 ორჯაჭვა (ფაზაში ორად გახლეჩილი) 220კვ ეგხ "ნამახვანი - წყალტუბო"; 

                 სიგრძე 24 კმ, გამტარუნარიანობა 1000 მგვტ (ეგხ „დერჩის“ გაორჯაჭვიანება) 

• P.7.6 ორჯაჭვა (ფაზაში ორად გახლეჩილი) 220კვ ეგხ "ქვემო ნამახვანი - ზემო  

ნამახვანი-ლაჯანური"; სიგრძე 34 კმ, გამტარუნარიანობა 1000 მგვტ (ეგხ 

„დერჩის“ გაორჯაჭვიანება); 

• P.7.7 ორჯაჭვა 110  კვ ეგხ ონი-ლაჯანური, 220 კვ-ის გაბარიტებში, სიგრძე 55 კმ; 

• P.7.8  დამატებით 8 კმ-იანი, 110 კვ მონაკვეთი, არსებული ონის ქვესადგურამდე; 

• P.7.9 ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ ხელედულა-ლაჯანური, სიგრძე 45 კმ; 

• P.7.10 ქ/ს ლაჯანური 220/110-ის გაფართოება 500 კვ ფრთით, 801 მგვა. 

 

პროექტის დანიშნულება: 

• მესტიის რეგიონის ჰესების სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა; 

• ცხენისწყლის კასკადის ჰესების და მდინარე ხელედულას ჰესების სიმძლავრის გამოტანა 

და საიმედოობა; 

• ონის ჰესების კასკადის და რაჭის ჰესების სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა. 

• ნამახვანის კასკადიდან (ქვემო ნამახვანი ჰესის და ზემო ნამახვანი ჰესის) სიმძლავრის 

გამოტანა; 

• 500 კვ ეგხ ლაჯანური-წყალტუბოს დარეზერვება. 

პროექტის აღწერა: 

პროექტი უზრუნველყოფს დაახლოებით 1100 მგვტ სიმძლავრის ჰესების ინტეგრაციას ქსელში და მათი 

სიმძლავრის საიმედო გამოტანას, შესაბამისად, მისი გარკვეული უბნების მშენებლობა დამოკიდებული 

იქნება კონკრეტულ კვანძებში მაგენერირებელი სიმძლავრეების შესვლაზე.  

220/110 კვ ქ/ს ლაჯანურში თავს მოიყრის შემდეგი გენერაციის სიმძლავრეები: 

• ამ ქვესადგურის 220/110 კვ ფრთებზე - ადგილობრივი პერსპექტიული ჰესები - ჯამში 

დაახლოებით 55 მგვტ; 
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• 110 კვ ეგხ იფარი-ჯახუნდერი-ლაჯანურით - არსებული და პერსპექტიული ზემო სვანეთის 

ჰესები, ჯამში 127 მგვტ; 

• არსებული ლაჯანური ჰესის სიმძლავრე-111,8 მგვტ; 

• 220 კვ ეგხ ონი-ლაჯანურით (თავდაპირველად იმუშავებს 110 კვ-ზე და შევა არსებულ ქ/ს ონი 

110-ში) - ონის კასკადის და ონის სიახლოვეს არსებული და დაგეგმილი ჰესები, ჯამში 300 მგვტ-

მდე 

• 220 კვ ეგხ ხელედულა - ლაჯანურით - მდინარე ხელედულაზე დაგეგმილი ჰესების და 

ცხენისწყლის კასკადი, ჯამში  დაახლოებით 400 მგვტ. 

ლაჯანურის ახალ ქვესადგურთან დაკავშირდება ასევე გაორჯაჭვიანებული 220 კვ ეგხ „დერჩი“ 

(წყალტუბო-ლაჯანური) და 500 კვ ეგხ ლაჯანური-წყალტუბო (საწყის ეტაპზე 220 კვ ძაბვაზე 

ოპერირებით), რომლებიც ზემოთხსენებულ სიმძლავრეებთან ერთად, მოახდენს ნამახვანის კასკადის 

სიმძლავრის ქსელში ინტეგრაციას. ამ მიზნით, დაგეგმილია ორჯაჭვა 220 კვ გადამცემი ხაზის 

ლაჯანური-წყალტუბო მშენებლობა, რომლის ერთი ჯაჭვი შეიჭრება ზემო ნამახვანში და ამ გზით 

მოახდენს ამ სადგურის სიმძლავრის მნიშვნელოვანი ნაწილის ევაკუაციას ახალი ლაჯანურის 

ქვესადგურში, ხოლო მეორე ჯაჭვი შეიჭრება ქვემო ნამახვანიჰესში, შედეგად, მისი სიმძლავრის 

ძირითადი ნაწილის გადინება მოხდება ქ/ს წყალტუბოს მიმართულებით. აღნიშნულ პერიოდში ახალი 

ქ/ს ლაჯანური, 220 კვ ეგხ ლაჯანური ჰესი-ქ/ს ლაჯანური და შესაბამისად 500 კვ ეგხ ახალი ლაჯანური-

წყალტუბო უნდა იყოს დასრულებული, რათა მოხდეს არსებული ლაჯანური ჰესის, რაჭაში დაგეგმილი 

ჰესების და სვანეთის ჰესების სიმძლავრის საიმედო გამოტანა წყალტუბოს მიმართულებით. 

 220 კვ ძაბვის ინფრასტრუქტურა (წყალტუბო-ნამახვანი-ლაჯანური), 500 კვ ეგხ წყალტუბო-

ლაჯანურთან ერთად უზრუნველყოფს N-1 კრიტერიუმის შესრულებას ლაჯანური-წყალტუბოს 

მონაკვეთში, რაც ნიშნავს, რომ ამ ხაზებიდან ნებისმიერი ერთ-ერთის გამორთვის მიუხედავად 

შენარჩუნდება ზემოთ ჩამოთვლილი სადგურების მიერ გამომუშავებული ენერგიის ქსელში გადაცემა 

შეუფერხებლად. 

 როგორც აღნიშნულ იქნა, ზემოთხსენებული 500/220 კვ გადამცემი ხაზებით მოხდება ახალი 

ლაჯანურის ქვესადგურის დაკავშირება გადამცემი ქსელის ერთ-ერთ ცენტრალურ კვანძთან, 

ქვესადგურ წყალტუბოსთან, სადაც მოხდება სიმძლავრის ძირითადი ნაკადის გაცემა 500 კვ ძაბვაზე. 

წყალტუბოს ქვესადგურს თავის მხრივ კავშირი ექნება ასევე მძლავრ 500 კვ კვანძებთან ქ/ს ჯვართან და 

ქ/ს ახალციხესთან, საიდანაც შესაძლებელი იქნება ხსენებული სადგურების სიმძლავრის გადაცემა 

როგორც საექსპორტოდ, ახალციხის კვანძიდან თურქეთში, ასევე მძლავრი მოხმარების ცენტრებისკენ 

- თბილისი-რუსთავის მიმართულებით. 

აღნიშნული პროექტი სრულად ჰესების სიმძლავრის გამოტანას ემსახურება. ამიტომ მისი 

გარკვეული უბნების მშენებლობა დამოკიდებული იქნება კონკრეტულ კვანძებში მაგენერირებელი 

სიმძლავრეების შესვლაზე. 

აქვე აღსანიშნავია, რომ  ელემენტს P.7.8 „დამატებით 8 კმ-იანი, 110 კვ მონაკვეთი, არსებული 

ონის ქვესადგურამდე“, განხორციელებს სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ საკუთარი 

ფინანსებით. 
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ნახ 8.8 პროექტის „რაჭა და ნამახვანი“ ცალხაზოვანი სქემა 

ცხრილი 8.5 პროექტით „რაჭა და ნამახვანი“ ინტეგრირებული ელ. სადგურები 

№ დასახელება 
დადგმ. სიმძლ 

(მგვტ) 

გამომუშ (მლნ. 

კვტ.სთ) 

ექსპლოატაციაში გაშვების 

სავარაუდო თარიღი 

1 ლაჯანური ჰესი 115.6 425 არსებული 

2 მესტიაჭალა-1 20 69 დასრულებულია 

3 მესტიაჭალა 2 30 107 დასრულებულია 

4 ჩორდულა 2 9 დასრულებულია 

5 ბერალი ჰესი 0.9 5 დასრულებულია 

6 ჭიორა 14.2 68.4 2024 

7 ლუხუნი 2 17 86.5 2024 

8 ორბელი ჰესი 0.9 7.7 02.03.2026 

9 ნოწარულა 2 4.88 19 31.12.2026 

10 რიონი-ჭანჭახი ჰესი 21.1 81 31.12.2026 

11 ჩვეშურა ჰესი 7.2 35.3 31.12.2026 

12 ღარულა ჰესი 1.53 12.58 31.12.2026 

13 ხოფური 2,3 2.26 11.96 31.12.2026 

14 ლახაშური ჰესი 2 10.3 31.12.2026 

15 იმინდარი ჰესი 0.33 1.3 31.12.2026 

16 მორგოული ჰესი 0.48 2.17 06.03.2027 

17 ღამრულა ჰესი 1.88 11.33 30.08.2027 

18 ოფიტარა ჰესი 0.56 4 30.08.2027 

19 ზესხო 1 ჰესი 20.3 97.7 30.09.2027 
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20 ცხენისწყალი 1 ჰესი 22.3 102.3 30.09.2027 

21 სადმელი ჰესი 2.7 19.2 30.09.2027 

22 დევაში ჰესი 5.45 28.28 30.09.2027 

23 ღობიშური ჰესი 10.2 49.1 30.09.2027 

24 რცხმელური ჰესი 1.5 6.3 01.11.2027 

25 ნოწარულა 1,3 3.5 18.2 31.12.2027 

26 სორგითი 1 15.2 68.7 31.12.2027 

27 სორგითი 2 16 74 31.12.2027 

28 ხოფური ჰესი 5.2 21 31.12.2027 

29 საკაურა ჰესი 11.6 59.4 31.12.2027 

30 ღები ჰესი 14.3 71 31.12.2027 

31 მაჟიეთი ჰესი 12.3 63.3 31.12.2027 

32 რაჩხა ჰესი 3 11.5 31.12.2027 

33 ლენტეხი ჰესი 14 71.3 01.01.2028 

34 ლენტეხი 2 ჰესი 5.5 29.32 01.01.2028 

35 ნანარი ჰესი 1.8 9.1 01.04.2028 

36 ცხენისწყალი 3 ჰესი 35 193.3 30.06.2028 

37 სორგიეთი 3 ჰესი 11.8 53.2 22.10.2028 

38 მუხრა ჰესი 5.0 25.0 06.12.2028 

39 ღერე ჰესი 9.4 41.3 31.12.2028 

40 ხვარაგული ჰესი 5.3 23 31.12.2028 

41 ქვედი 1.7 9.9 31.12.2028 

42 ძუღური ჰესი 1.8 10.3 31.12.2028 

43 ალპანა ჰესი 55.4 253.4 31.12.2028 

44 ლაჯანური 2 5.4 30.9 31.12.2028 

45 ლაჯანური 3 5.4 33.3 31.12.2028 

46 ასკისწყალი 5.5 21.3 01.01.2028 

47 ლაჯანური 1 ჰესი 5.2 27.3 31.12.2028 

48 ლასკადურა 6.6 33 31.12.2029 

49 ონი 1 122.5 445.1 31.12.2029 

50 ჯონოული 2 32 129.2 31.12.2030 

51 ნამახვანის კასკადი 433 1500 31.12.2032 

  ჯამი 1148.7 4595.7  
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პროექტის დასახელება: გურია 

პროექტის მნიშვნელობა: სასისტემო 

პროექტის ექსპლუატაციაში შესვლის დრო:  2024-2025 წელი 

საპროგნოზო ინვესტიცია: 36.8 მლნ ევრო  

სტატუსი: ჩატარებულია ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა  

სადგურების ინტეგრაცია: 146 მგვტ 

დანაკარგების შემცირება: 0.65 მლნ. კვტ.სთ 

ქსელის გამტარუნარიანობის გაზრდა ნორმ/ავარ: <5 მგვტ 

პროექტის მოქნილობა და გავლენა საიმედოობაზე: საშუალო 

პროექტის ელემენტები: 

• P.8.1 ქვესადგური ოზურგეთი 220/110 კვ, დადგმული სიმძლავრე 250 მგვა,  

  გაზრდის პერსპექტივით; 

• P.8.2 220 კვ ელექტროგადაცემის ხაზის „პალიასტომი-1“ შეჭრა ქ/ს „ოზურგეთში“; 

• P.8.3 ორჯაჭვა 110 კვ ეგხ ოზურგეთი-ზოტიჰესი 47 კმ, გამტარუნარიანობა  

          2x110 მგვტ. 

პროექტის დანიშნულება: 

• გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება; 

• გურიის რეგიონის მომარაგების საიმედოობის ამაღლება; 

• ბათუმის რეგიონის მომარაგების საიმედოობის ამაღლება. 

პროექტის აღწერა: 

პროექტ „გურია“-ს  ძირითადი ამოცანაა გურიის არსებული და პერსპექტიული ჰესების ქსელში (ჯამში 

160 მგვტ-მდე) ინტეგრირება. ამ მიზნით ქ/ს-ის 220 კვ ნაწილში შეიჭრება 220 კვ ეგხ „პალიასტომი-1“ 

(მენჯი-ბათუმი). ამის შედეგად ამაღლდება ქ/ს ბათუმის და აჭარის რეგიონის კვების საიმედოობა და 

კიდევ უფრო შემცირდება ბათუმის ქ/ს-ის ძაბვის პრობლემა, ვინაიდან ორი გრძელი ხაზის (ვარდნილი-

ბათუმი და მენჯი-ბათუმი) მაგივრად, ბათუმის მომარაგება მოხდება ოზურგეთი-ბათუმით და ხორგა-

ბათუმით. აღნიშნული გაზრდის სიმძლავრის გატანის შესაძლებლობას ოზურგეთის ქვესადგურიდან.  

ოზურგეთის ქვესადგურს ასევე დაუკავშირდება ახალი 110 კვ ეგხ ოზურგეთი-ზოტი, რომელიც 

უზრუნველყოფს გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების გენერაციის საიმედო გამოტანას ქსელში.  
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ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႠႧႼႪႨႠႬႨ ႢႤႢႫႠ 2024-2034
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ნახ 8.9 

პროექტის „გურია“ ცალხაზოვანი სქემა.  

 

აჭარისა და გურიის რეგიონების მომხმარებლების მიწოდების უსაფრთხოების ასამაღლებლად: 

დაევალოს შესაბამის სადისტრიბუციო კომპანიას, რომ ახალ 220/110 კვ ქვესადგურ „ოზურგეთში“ 

შეიჭრას 110 კვ ეგხ-ები „ჩაქვი“ (არსებული „ოზურგეთი-110-ბათუმი-1-110“) და „ანასეული“(არსებული 

„ოზურგეთი-110-ქობულეთი-110“).  

ცხრილი 8.6 პროექტით „გურია“ ინტეგრირებული ელ. სადგურები 

 
№ 

დასახელება 
დადგმ. სიმძლ 

(მგვტ) 

გამომუშ (მლნ. 

კვტ.სთ) 

ექსპლოატაციაში 

გაშვების სავარაუდო 

თარიღი 

1 საშუალა 1 ჰესი 7 33 დასრულებულია 

2 საშუალა 2 ჰესი 5 23 დასრულებულია 

3 საშუალა ჰესი 2.25 10.6 დასრულებულია 

4 ბასრა 1 ჰესი 1.98 11.7 14.03.2025 

5 ბასრა 2 ჰესი 1.97 16.7 14.03.2025 

6 ბასრა 3 ჰესი 1.96 11.6 14.03.2025 

7 ბასრა 4 ჰესი 2,0 2,0 04.11.2026 

8 ზოტი ჰესების კასკადი 46 172.2 31.12.2026 

9 ბახვი ჰესი 1 12 50 31.12.2026 

10 ბჟუჟა 2 1.98 12.4 31.12.2026 

11 გუბაზეული 6 3.06 20.5 31.12.2027 

12 ნატანები 3 9.1 64.4 31.12.2027 

13 ბახვი 2ა ჰესი  11.4 48.6 31.12.2027 

14 ბახვი 2ბ ჰესი  20.7 88.8 31.12.2027 

15 ხევი ჰესი 3.08 21.6 31.12.2028 

16 ნატანები 2 10.2 69.6 31.12.2028 

17 ნატანები 1 6.4 40.3 31.12.2029 

 ჯამი 146.1 697  
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ႢႠႫႭႥႪႤႬႨႪႨ ႮႰႭႤႵႲႤႡႨ ႣႠ ႨႬႴႰႠႱႲႰႳႵႲႳႰႨႱ ႢႠႱႠႻႪႨႤႰႤႡႪႠႣ ႱႠႽႨႰႭ 

ႨႬႥႤႱႲႨႺႨႤႡႨ 

პროექტის დასახელება: ახალციხე-თორთუმი  

პროექტის მნიშვნელობა: სისტემათაშორისი 

პროექტის ექსპლუატაციაში შესვლის დრო:  2024-2026  წელი 

საპროგნოზო ინვესტიცია:  210.5 მლნ ევრო  

სტატუსი: მიმდინარეობს ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა  

სადგურების ინტეგრაცია: 0 მგვტ 

დანაკარგების შემცირება: 84 მლნ. კვტ.სთ 

ქსელის გამტარუნარიანობის გაზრდა ნორმ/ავარ: 350 მგვტ 

პროექტის მოქნილობა და გავლენა საიმედოობაზე: მაღალი 

პროექტის ელემენტები:  

• P.9.1 500 კვ ქ/ს "ახალციხის" გაფართოება 400 კვ ეგხ ახალციხე-თორთუმის  

                    მისაერთებლად და უჯრედის მოწყობა; 

• P.9.2 400 კვ ეგხ ახალციხე-თორთუმი,   სიგრძე    150 კმ   (საზღვრამდე 33 კმ),  

                   გამტარუნარიანობა 1850 მგვტ; 

• P.9.3 მუდმივი დენის ჩანართის 500/400 კვ 350 მგვტ (მესამე) ბლოკი ქ/ს 

                   „ახალციხეში“. 

პროექტის დანიშნულება: 

• საქართველო-თურქეთს შორის სიმძლავრის მიმოცვლის უნარისა და საიმედოობის 

გაზრდა; 

• ეგხ „ახალციხე-ბორჩხა“-ს დარეზერვება. 

პროექტის აღწერა: 

მომავალ წლებში საქართველოს ენერგოსისტემაში დიდი სიმძლავრის ჰესების ინტეგრირებაა 

გათვალისწინებული, რომელთა ჯამური სიმძლავრე და გამომუშავება გაზაფხული-ზაფხულის 

პერიოდში აღემატება ქვეყნის მოხმარებას და მისი ზრდის მაჩვენებლებს. შესაბამისად, ამ სიმძლავრის 

ნაჭარბი უნდა გავიდეს ექსპორტზე. მეზობელი ქვეყნებიდან, ამ მხრივ, ყველაზე მიმზიდველია თურქეთი. 

ამასთან, ზამთარში, წყალმცირობის პერიოდში საქართველოს სისტემაში შეიძლება დადგეს საჭიროება 

თურქეთის სისტემიდან მოხდეს ენერგიის იმპორტი (მაგალითად, 2021 წელს გარკვეულ პერიოდებში 

ადგილი ჰქონდა ახალციხე-ბორჩხას ხაზით დაახლ. 500 მგვტ-ის იმპორტს). აღნიშნული ხაზის გათიშვას 

შეეძლო გამოეწვია ავარიული ვითარება (ახალციხე-ბორჩხას ხაზის ავარიული გათიშვების გამო, 

სისტემის ჩაქრობის თავიდან არიდების მიზნით რიგ შემთხვევებში საჭირო გახდა 500-600 მგვტ 

მომხმარებლის შეზღუდვა საქართველოს სისტემაში). აქედან გამომდინარე, დიდი სიმძლავრის 

იმპორტის-ექსპორტის დაკარგვის თავიდან აცილების მიზნით, დაგეგმილია თურქეთთან 

დამაკავშირებელი ახალი 400 კვ ეგხ ახალციხე-თორთუმის მშენებლობა. 

ამ ხაზს, არსებულ 400 კვ ეგხ ახალციხე-ბორჩხასთან შედარებით, რომელიც ახალციხიდან 

სამხრეთ დასავლეთისკენ მიემართება, უფრო მაღალი საიმედოობით შეეძლება თურქეთში ენერგიის 

ექსპორტი, ვინაიდან ბორჩხა-ახალციხის ხაზით მიმავალ სიმძლავრეს თურქეთის დასავლეთისკენ გზად 

ემატება ბორჩხაჰესის, დერინერიჰესის და თურქეთის შავიზღვისპირეთის რეგიონის ჰესების 

სიმძლავრეები, რომელთა წყალუხვობის პერიოდი ემთხვევა დასავლეთ საქართველოს ჰესების 

წყალუხვობის პერიოდს. შესაბამისად, ხშირად აპრილი-მაისი-ივნისის თვეებში საქართველოდან 

სიმძლავრის ტრანზიტი შეზღუდულია. 

მეორეს მხრივ, თორთუმის კვანძი, რომელიც ახალციხის სამხრეთით მდებარეობს, სიახლოვეშია 

ამ რეგიონში მდებარე მოხმარების ცენტრებთან. შესაბამისად, ამ მიმართულებით სიმძლავრის 
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ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႠႧႼႪႨႠႬႨ ႢႤႢႫႠ 2024-2034

 

ექსპორტი პრაქტიკულად ხელშემშლელი ფაქტორების გარეშე განხორციელდება. ამასთანავე, 

თურქეთთან დამაკავშირებელი ორი 400 კვ ეგხ (ახალციხე-ბორჩხა და ახალციხე-თორთუმი) 

დაარეზერვებს ერთმანეთს და ერთი მათგანის გამორთვის შემთხვევაში, მეორე სრულად აიღებს თავის 

თავზე სატრანზიტო ფუნქციას. 

მომავალში ასევე დაგეგმილია ახალციხის მუდმივი დენის ჩანართის დადგმული სიმძლავრის 

გაზრდა 1050 მგვტ-მდე, რაც განხორციელდება მესამე 350 მგვტ სიმძლავრის ბლოკის ექსპლუატაციაში 

შეყვანით. 
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ნახ 8.10 

 პროექტის „ახალციხე-თორთუმი“ ცალხაზოვანი სქემა 

 

  



 

   159 

 

ႢႠႫႭႥႪႤႬႨႪႨ ႮႰႭႤႵႲႤႡႨ ႣႠ ႨႬႴႰႠႱႲႰႳႵႲႳႰႨႱ ႢႠႱႠႻႪႨႤႰႤႡႪႠႣ ႱႠႽႨႰႭ 

ႨႬႥႤႱႲႨႺႨႤႡႨ 

პროექტის დასახელება:  500 კვ  ეგხ  „იმერეთის“ რეაბილიტაცია1 

პროექტის მნიშვნელობა: სასისტემო 

პროექტის ექსპლუატაციაში შესვლის დრო:  2028 

საპროგნოზო ინვესტიცია: 22.5 მლნ ევრო  

სტატუსი: ჩატარებულია პროექტის წინასწარი რეჟიმული ანალიზი („სსე“) 

სადგურების ინტეგრაციის საიმედოობის ამაღლება : >1000 მგვტ 

დანაკარგების შემცირება: <1 მლნ. კვტ.სთ 

ქსელის გამტარუნარიანობის გაზრდა ნორმ/ავარ: >1200/2100 მგვტ 

პროექტის მოქნილობა და გავლენა საიმედოობაზე: მაღალი 

პროექტის ელემენტები:  

• P.10.1 500 კვ ეგხ „იმერეთის“ რეაბილიტაცია, სიგრძე 128 კმ; 

პროექტის დანიშნულება: 

• საქართველოს ენერგოსისტემის მდგრადობისა და მიწოდების უსაფრთხოების  

ამაღლება 500 კვ მაგისტრალის ჯვარი-წყალტუბო-ახალციხე დარეზერვება;  

• ავარიული სიტუაციების რისკების, ავარიული გამორთვების რაოდენობისა და  

მიუწოდებელი ელექტროენერგიის შემცირება; 

• ხუდონი-ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოება თურქეთსა და  

საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონისკენ (სომხეთისკენ); 

• რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ/ სომხეთისკენ ტრანზიტის  

უნარისა და საიმედოობის ამაღლება;  

• ჰესების სიმძლავრის ევაკუაციის საიმედოობის ამაღლება: ხუდონჰესის, ნენსკრაჰესის,  

ენგურის და მისი შენაკადების ჰესების სიმძლავრის გამოტანა ქსელში და ტრანზიტი 

მომხმარებლებისკენ (თბილისი-რუსთავის კვანძი) და საექსპორტოდ (სომხეთისა და  

თურქეთისკენ). 

პროექტის აღწერა: 

500 კვ ეგხ „იმერეთი“ აკავშირებს ენგურჰესის გენერაციის კვანძს (>1500 მგვტ)  საქართველოს 

აღმოსავლეთით მდებარე მოხმარების ობიექტებთან. აღსანიშნავია, რომ თავის მხრივ, ენგურის კვანძს 

უერთდება  რუსეთთან დამაკავშირებელი 500 კვ ეგხ „კავკასიონი“, ხოლო საქართველოს 

აღმოსავლეთით განთავსებულია მუდმივი დენის ჩანართი, (700 მგვტ) რომლიდანაც თურქეთისკენ 

მიემართება 400 კვ ეგხ „მესხეთი“.  

საქართველოს  ზაფხულის პიკური მოხმარება ყოველწლიურად დაახლოებით 5%-ით 

იზრდება, (პანდემიის გამო, გამონაკლისია 2020 წელი) ამ პერიოდში აღმოსავლეთით არსებული 

თბოსადგურები გამორთულია, შესაბამისად ზაფხულის წყალმცირობის პერიოდებში, როდესაც 

საქართველოს სეზონური სადგურების  გენერაცია მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, ენგურის 

კვანძიდან ხდება, როგორც შიდა მოხმარების მნიშვნელოვანი ნაწილის კვება, ასევე თურქეთში 

ექსპორტის განხორციელებაც, რაც შეზღუდულია 500 კვ ეგხ „იმერეთის“ ახლანდელი 

გამტარუნარიანობით (854-970 მგვტ). შესაბამისად ზაფხულის მოხმარების შემდგომი გაზრდის 

შემთხვევაში, ენგურზე წყლის რესურსის არსებობის მიუხედავად ვეღარ მოხდება სიმძლავრის გატარება 

აღმოსავლეთით, ამრიგად საჭირო იქნება  ექსპორტის შეზღუდვა და/ან თბოსადგურების ჩართვა 

აღმოსავლეთ საქართველოში. 500 კვ ეგხ „იმერეთის“ გამტარუნარიანობის ნომინალურ ფარგლებში 

ყოფნა (≈2000 მგვტ) აქტუალური იქნება მისი პარალელური 500 კვ მაგისტრალის ჯვარი-წყალტუბო-

ახალციხე მშენებლობის შემდეგაც. მართალია აღნიშნული მაგისტრალი დაარეზერვებს იმერეთის 

გამორთვას, მაგრამ ეგხ „იმერეთი“ ვერ დაარეზერვებს ამ მაგისტრალის ვერცერთი მონაკვეთის 
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გამორთვას. აქედან გამომდინარე 500 კვ ეგხ „იმერეთის“ რეაბილიტაცია და ნორმალურ პარამეტრებზე 

დაყვანა ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული პროექტია. 

მიზანშეწონილია, რომ 500 კვ ეგხ  იმერეთის რეაბილიტაცია განხორციელდეს მას შემდეგ, რაც 

დასრულდება 500 კვ მაგისტრალის ჯვარი-წყალტუბო-ახალციხე მშენებლობა. 
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ნახ 8.11  

პროექტის „500კვ ეგხ იმერეთის რეაბილიტაცია“ ცალხაზოვანი სქემა 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 - პროექტი განხორციელდება სს გეს “საქრუსენერგოს“ მიერ. 
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ႢႠႫႭႥႪႤႬႨႪႨ ႮႰႭႤႵႲႤႡႨ ႣႠ ႨႬႴႰႠႱႲႰႳႵႲႳႰႨႱ ႢႠႱႠႻႪႨႤႰႤႡႪႠႣ ႱႠႽႨႰႭ 

ႨႬႥႤႱႲႨႺႨႤႡႨ 

პროექტის დასახელება: ქვესადგურების  განახლება  

პროექტის მნიშვნელობა: სასისტემო 

პროექტის ექსპლუატაციაში შესვლის დრო:  2024-2029 წელი 

საპროგნოზო ინვესტიცია: 35.8 მლნ ევრო  

სტატუსი: ჩატარებულია პროექტის წინასწარი რეჟიმული ანალიზი („სსე“) 

სადგურების ინტეგრაცია: მონაწილეობს დაახლოებით 250 მგვტ-ის ინტეგრაციაში 

დანაკარგების შემცირება: <1 მლნ. კვტ.სთ 

ქსელის გამტარუნარიანობის გაზრდა ნორმ/ავარ: >100 მგვტ 

პროექტის მოქნილობა და გავლენა საიმედოობაზე: საშუალო 

პროექტის ელემენტები:  

• P.11.1  110 კვ ძაბვის ორი უჯრედის მოწყობა ქ/ს ზესტაფონში; 

• P.11.2 15 ქვესადგურის ინფრასტრუქტურის განახლება; 

• P.11.3 6-10-35 კვ-ის ნეიტრალის მაღალი ძაბვის რეზისტორების შესყიდვა-მონტაჟი; 

• P.11.4 330/220/110 კვ ავტოტრანსფორმატორების და ტრანსფორმატორების შეძენა- 

მონტაჟი, ადგილმონაცვლეობა და დამატებითი უჯრედების მოწყობა; 

• P.11.5 110 კვ ფრთა და 220/110 კვ 2x63 მგვა ატ ქ/ს ახალციხეში; 

• P.11.6 კახეთის 110/35/10 კვ ქვესადგურების რეაბილიტაციის I ეტაპი; 

• P.11.7 110/35 კვ ფრთა და 220/110/35 კვ ატ ქ/ს ონი 220-ში.  

პროექტის დანიშნულება: 

• საქართველოს ენერგოსისტემის მდგრადობის და მომხმარებლების მიწოდების უსაფრთხოების 

საიმედოობის ამაღლება. 

პროექტის აღწერა: 

სამცხე-ჯავახეთის გამანაწილებელი ქსელი დღევანდელი მდგომარეობით გადამცემ ქსელს 

უკავშირდება მნიშვნელოვანი სიგრძის ინფრასტრუქტურით ხაშურის-ხრამჰესის მიმართულებით. 

აღნიშნული მონაკვეთზე არსებული სადენები არის საკმაოდ მოძველებული, ასევე ქსელის ამ უბნებს არ 

უერთდება გენერაციის წყაროები, შესაბამისად ეს მონაკვეთი ნაკლებად საიმედოა კვების 

უსაფრთხოების კუთხით. 

ამდენად, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მოხმარების კვების საიმედოობის ამაღლებისთვის 

მნიშვნელოვანია მოხდეს მისი დაკავშირება ადგილობრივად არსებულ 220 კვ ქსელთან (ახალციხე). 

აქედან გამომდინარე, ზემოთ ხსენებული პრობლემის გადაჭრის, ახალგაზრდული 

ოლიმპიადის საიმედო ენერგომომარაგების და ასევე რეგიონის ტურისტული ინფრასტრუქტურის 

განვითარების მიზნით მიზანშეწონილია მოხდეს ქ/ს ახალციხეში 110 კვ ფრთის მოწყობა და მისი 

დაკავშირება არსებულ გამანაწილებელ ქსელთან. 

პროექტი „15 ქვესადგურის ინფრასტრუქტურის განახლება“ გულისხმობს სსე-ს კუთვნილ 

500/220 კვ 15 ქვესადგურში ღია გამანაწილებელი მოწყობილობების ტერიტორიის პლანირებას,  

მისასვლელი და შიდა გზების, დრენაჟის მოწყობას,  შენობების რემონტს,  გარე განათების 

რეაბილიტაციას, ვიდეო სათვალთვალო კამერების მონტაჟს, პორტალების რკინის კონსტრუქციების 

შეღებვას და სხვა. აღნიშნული სამუშაოების ნაწილი  შესრულებულია, ნაწილი მიმდინარეობს, ნაწილი 

კი დაგეგმილია შემდგომი პერიოდისთვის. 

დაგეგმილია 500-220 კვ ქვესადგურებში 6-10-35კვ-ის მხარეს, ნეიტრალის მაღალი ძაბვის 

რეზისტორების შესყიდვა-მონტაჟი: 6 კვ-ზე  2 კომპლექტი, 10 კვ-ზე 13 კომპლექტი 35 კვ-ზე 12 

კომპლექტი. 

330/220/110 კვ ავტოტრანსფორმატორების და ტრანსფორმატორების შეძენა-მონტაჟი, 

ადგილმონაცვლეობა და დამატებითი უჯრედების მოწყობის პროექტის ფარგლებში 2024-2025 წლებში 

დაგეგმილია ქ/ს გარდაბანში ძველი 330/220 კვ ატ-ს განახლება, ქ/ს რუსთავი 220-ში არსებული 110/10 

კვ 25 მგვა ტრ-ის ჩანაცვლება 2 ერთეული 40 მგვა სიმძლავრის ტრ-ებით, ქ/ს რუსთავიდან 25 მგვა 
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სიმძლავრის გადატანა ქ/ს ლისში, ქ/ს "ზესტაფონი-500"-ში 500/220 კვ ავტოტრანსფორმატორის C 

ფაზის შეძენა-მონტაჟი, დაგეგმილია კახეთში ზოგიერთ ქვესადგურში ტრანსფორმატორების შეძენა-

მონტაჟი და ადგილმონაცვლეობა, დაგეგმილია ქ/ს თელეთში 2 კომპლექტი 32 მგვა სიმძლავრის 

ვოლტსამატი/ფაზადამძვრელი (38.5/35 კვ) ტრანსფორმატორის შეძენა-მონტაჟი. 

კახეთში 110/35/10 კვ  ქვესადგურების რეაბილიტაციის I ეტაპის პროექტის ფარგლებში 

დაგეგმილია: 110კვ ქ/ს-ებში 10კვ ძაბვის დგმ-ების მოწყობა - 6 კომპლექტი; 110კვ ქ/ს-ებში 110 კვ 

უჯრედების მოწყობა - 8 უჯრედი; 

ონის რეგიონში დაგეგმილი მცირე და საშუალო ჰესების ქსელში ინტეგრაციისთვის 

დაგეგმილია, ონის კასკადის მშენებლობის შემთხვევაში, მათ მიერ მოსაწყობ 220 კვ ქვესადგურში 110 

კვ ფრთის გაჩენა და 220/110 კვ ატ-ს დადგმა, რის შემდეგაც ეგხ ონი-ლაჯანური გადავა 220 კვ-ზე. 

ზესტაფონი 500-ში ორი 110 კვ ძაბვის უჯრედის მოწყობა ემსახურება 100 მგვტ სიმძლავრის 

იმერეთის ქარის სადგურის ქსელთან მიერთებას და მისი სიმძლავრის ქსელში საიმედო გამოტანას. 
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ႨႬႥႤႱႲႨႺႨႤႡႨ 

პროექტის დასახელება: კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება 

პროექტის მნიშვნელობა: სასისტემო 

პროექტის ექსპლუატაციაში შესვლის დრო:  2025-2027  წელი 

საპროგნოზო ინვესტიცია: 117.7 მლნ ევრო 

სტატუსი: მიმდინარეობს ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა 

სადგურების ინტეგრაცია: 322 მგვტ 

დანაკარგების შემცირება: 22.6 მლნ. კვტ.სთ 

ქსელის გამტარუნარიანობის გაზრდა ნორმ/ავარ: 300 მგვტ 

პროექტის მოქნილობა და გავლენა საიმედოობაზე: საშუალო 

პროექტის ელემენტები: 

• P.12.1 ერთჯაჭვა 110 კვ ეგხ სტორი ჰესი - ახალი თელავის მშენებლობა, სიგრძე 33 

  კმ; 

• P.12.2 110 კვ ეგხ იყალთოს შეჭრა ქ/ს ახალ თელავში (შეჭრის ადგილზე დროებით   

 მიერთდება სტორი თელავის ხაზი); 

• P.12.3 35 კვ ქსელის მშენებლობა/რეაბილიტაცია თუშეთის მიმართულებით,  

                  სიგრძე 35 კმ; 

• P.12.4 220/110 კვ ქ/ს გურჯაანის რეაბილიტაცია; 

• P.12.5 220/110/10 კვ ახალი თელავის ქ/ს მშენებლობა; 

• P.12.6 ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ, გურჯაანი - ახალი თელავი, ერთი ჯაჭვის დაკიდებით, 44.2  

  კმ; 

• P.12.7 ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ, ახალი თელავი - ახმეტა, ერთი ჯაჭვის დაკიდებით, 30 კმ  

  (არ იგულისხმება ქ/ს ახმეტაში შესვლა);* 

• P.12.8 ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ ახმეტა - ახალი ჟინვალი, ერთი ჯაჭვის დაკიდებით, 33 კმ  

  (წარმოადგენს ეგხ-ს ახალი თელავი - ახმეტა გაგრძელებას);* 

• P.12.9 220/110 კვ ახალი ქვესადგური ჟინვალში. 

პროექტის დანიშნულება: 

• კახეთის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება; 

• კახეთის რეგიონის არსებული ჰესების და ჟინვალჰესის საიმედოობის ამაღლება;  

• კახეთისა და დუშეთის რეგიონების მომარაგების საიმედოობის ამაღლება. 

პროექტის აღწერა: 

კახეთი არის საქართველოს ტერიტორიით ყველაზე დიდი რეგიონი, სადაც ინტენსიურად 

ვითარდება ტურისტული ინფრასტრუქტურა და მრეწველობა, აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, 

რომ ამ რეგიონის მომარაგება განხორციელდეს საიმედო გზით. ამჟამად კახეთის და დუშეთის 

რეგიონების მომარაგება, ასევე ამ რეგიონებიდან გენერაციის გამოტანა ხორციელდება 220 კვ ეგხ 

„მანავით“ და 220 კვ ეგხ „ლომისით“, რომელთაგან ერთერთი ხაზის ავარიული გამორთვა იწვევს 

შესაბამისი რეგიონის მომხმარებლების და გენერაციის ჩაქრობას.  

აღსანიშნავია, რომ კახეთის და დუშეთის რეგიონების არსებული გენერაცია არის დაახლოებით 

150 მგვტ, ამას დაემატება პერსპექტიული სადგურების სიმძლავრეც, რომელიც დაახლოებით 100 მგვტ-

ს შეადგენს და ჯამში ამ რეგიონებიდან გამოსატანი იქნება 250 მგვვტ სიმძლავრე. ამასთან, შორ 

პერსპექტივაში დაგეგმილია 140 მგვტ სიმძლავრის „ილტო-ალაზნის“ კასკადის მშენებლობა კახეთში, 

თუ ამ სიმძლავრესაც გავითვალისწინებთ, კახეთის და დუშეთის რეგიონებიდან გამოსატანი იქნება 

დაახლოებით 430 მგვტ გენერაცია. აქედან გამომდინარე  კახეთის პროექტი ითვალისწინებს 220 კვ 

ქსელის მოწყობას გურჯაანიდან ჟინვალამდე. აშენდება თელავის ახალი 220/110/10 კვ ქვესადგური, 

გურჯაანიდან ახალ თელავამდე აშენდება 2 ჯაჭვა ეგხ 220 კვ-ის გაბარიტებში, რომელთაგან პირველ 
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ეტაპზე დაიკიდება ერთი ჯაჭვი . ახალი თელავიდან ჟინვალამდე აშენდება ასევე ახალი ორჯაჭვა 220 

კვ ეგხ ერთი ჯაჭვის დაკიდებით. გათვალისწინებულია 220/110 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჟინვალში, 

რაც უზრუნველყოფს კახეთისა და დუშეთის რეგიონების როგორც მოხმარების მიწოდების, ასევე 

გენერაციის გამოტანის საიმედოობის ამაღლებას N-1 კრიტერიუმამდე. გარდა ამისა, დაგეგმილია ქ/ს 

გურჯაანის რეაბილიტაცია და 110 კვ ინფრასტრუქტურის მშენებლობა სტორის მიმართულებით 

(სტორის კასკადის და ნაფარეულის მიმდებარე ჰესების პოტენციალი 70 მგვტ-მდე აღწევს). 

აღსანიშნავია, რომ პირველ ეტაპზე (220/110 კვ ქ/ს ახალი თელავის აშენებამდე) 110 კვ ეგხ სტორი-

თელავი მიერთედება ეგხ იყალთოზე და ამ გზით მოხდება სტორი ჰესეს სიმძლავრის გამოტანა 

სისტემაში. თუშეთში არსებული ტურისტული პოტენციალის განვითარების მიზნით, კახეთის 

ინფრასტრუქტურის გაძლიერების პროექტში გათვალისწინებულია ელემენტი, რომელიც მოიცავს 35 კვ 

ქსელის მშენებლობა/რეაბილიტაციას სტორიდან თუშეთის მიმართულებით. 
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ნახ 8.12  

კახეთის გადამცემი ინფრასტრუქტურის გაძლიერების პროექტის ცალხაზოვანი სქემა.  

 
 

ცხრილი 8.7 პროექტით „კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება“ ინტეგრირებული ელ. სადგურები 

 
№ 

დასახელება 

დადგმ. 

სიმძლ 

(მგვტ) 

გამომუშ (მლნ. 

კვტ.სთ) 

ექსპლოატაციაში გაშვების 

სავარაუდო თარიღი 

1 სტორი 1 33.6 150 2024 

2 ლოპოტა 1 5.9 33.4 31.12.2025 

3 ჭართალი 1.56 8.34 30.09.2026 

4 სამყურისწყალი 1 4.8 25.7 31.12.2026 

5 სამყურისწყალი 2 26.28 129.25 31.12.2026 

6 ხადორი 3 5.4 27.5 31.12.2026 
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ႨႬႥႤႱႲႨႺႨႤႡႨ 

7 ორვილი ჰესი 1.98 13.55 01.03.2027 

8 სტორი 2 ჰესი  11.9 51.8 02.09.2027 

9 ქვედა კაბალი ჰესი 2.0 13.7 28.08.2028 

10 ჩელთი ჰესი 1.8 9.1 31.12.2027 

11 დეკა 1.2 5.7 31.12.2028 

12 კაბალი 1 ჰესი 4.0 24.0 31.03.2029 

13 ილტო-ალაზანი 139.5 522 31.12.2029 

14 სტორი 3 ჰესი  4 22 31.12.2029 

15 
21 ერთეული (თითო 2 მგვტ)  მზის 

ელექტროსადგური კახეთში 
42(21x2) 60.7 10.02.2026 

16 უდაბნოს მზის ელექტროსადგური 6.08 10.07 30.06.2026 

17 
ილიაწმინდას მზის 

ელექტროსადგური 
30 48.86 30.06.2026 

 ჯამი 322 1155.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - პროექტები: P.12.6 ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ, ახალი თელავი - ახმეტა, ერთი ჯაჭვის დაკიდებით და 

P.12.8 ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ ახმეტა - ახალი ჟინვალი, ერთი ჯაჭვის დაკიდებით,  წარმოადგენს 

მთლიან 220 კვ ეგხ-ს ქ/ს ახალი თელავიდან ქ/ს ახალ ჟინვალამდე სხვა ქვესადგურში შეჭრის გარეშე  
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ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႠႧႼႪႨႠႬႨ ႢႤႢႫႠ 2024-2034

 

პროექტის დასახელება: რეაქტიული  სიმძლავრის  წყარო  (კონდენსატორთა   

ბატარეა) 

პროექტის მნიშვნელობა: სასისტემო 

პროექტის ექსპლუატაციაში შესვლის დრო:  2025-2033 წელი 

საპროგნოზო ინვესტიცია: 12 მლნ ევრო  

სტატუსი: ჩატარებულია პროექტის წინასწარი რეჟიმული ანალიზი („სსე“) 

სადგურების ინტეგრაცია: 0 მგვტ 

დანაკარგების შემცირება: 1.45 მლნ. კვტ.სთ 

ქსელის გამტარუნარიანობის გაზრდა ნორმ/ავარ: 0 მგვტ 

პროექტის მოქნილობა და გავლენა საიმედოობაზე: მაღალი 

პროექტის ელემენტები:  

• P.13.1 600 მგვარ რეაქტიული სიმძლავრის მაკომპენსირებელი მოწყობილობები  

  აღმოსავლეთ საქართველოს 220 კვ ძაბვის ქვესადგურებში. 

პროექტის დანიშნულება: 

• საქართველოს ენერგოსისტემაში ძაბვის დონეების შენარჩუნება დასაშვებ ფარგლებში 

ნორმალურ და N-1 რეჟიმებში. 

პროექტის აღწერა: 

საქართველოში ელექტროენერგიის მოხმარება ყოველწლიურად იზრდება (პანდემიის გამო, 

გამონაკლისია 2020 წელი), ენერგოსისტემის მუშაობის მაქსიმალურ რეჟიმებში ადგილი აქვს დაბალი 

ძაბვის პრობლემებს საქართველოს აღმოსავლეთით მდებარე ქვესადგურების სალტეებზე. ეს 

პრობლემა განსაკუთრებით შესამჩნევია N-1 რეჟიმში, როდესაც გამოირთვება 500 კვ ეგხ „ქართლი-2“ 

ან 500 კვ ეგხ „ვარძია“, ამ დროს ძაბვის დონეები სისტემის აღმოსავლეთ ნაწილში ნომინალურთან 

შედარებით მნიშვნელოვნად დაბალია.  

აღნიშნულის თავიდან აცილების მიზნით საჭიროა სისტემის აღმოსავლეთ ნაწილში არსებულ 220 კვ-

იან ქვესადგურებში (ნავთლუღი, გლდანი, ლისი, დიდუბე, ქსანი, გარდაბანი, მარნეული) დამონტაჟდეს 

რეაქტიული სიმძლავრის მაგენერირებელი მოწყობილობა, კერძოდ კონდენსატორთა ბატარეები. 

აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი ქვესადგური შეიძლება ჩანაცვლდეს სხვა რომელიმე ქვესადგურით, რაც 

გამოვლენელი იქნება შემდგომი კვლევების ეტაპზე. 
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ႢႠႫႭႥႪႤႬႨႪႨ ႮႰႭႤႵႲႤႡႨ ႣႠ ႨႬႴႰႠႱႲႰႳႵႲႳႰႨႱ ႢႠႱႠႻႪႨႤႰႤႡႪႠႣ ႱႠႽႨႰႭ 

ႨႬႥႤႱႲႨႺႨႤႡႨ 

პროექტის დასახელება: თბილისის რეგიონის უსაფრთხო ელ. მომარაგება 

პროექტის მნიშვნელობა: სასისტემო 

პროექტის ექსპლუატაციაში შესვლის დრო:  2024-2028  წელი 

საპროგნოზო ინვესტიცია: 32.4 მლნ ევრო 

სტატუსი: ჩატარებულია პროექტის წინასწარი რეჟიმული ანალიზი („სსე“) 

სადგურების ინტეგრაცია: 0 მგვტ 

დანაკარგების შემცირება: 10.7 მლნ. კვტ.სთ 

ქსელის გამტარუნარიანობის გაზრდა ნორმ/ავარ: 400 მგვტ 

პროექტის მოქნილობა და გავლენა საიმედოობაზე: მაღალი 

პროექტის ელემენტები: 

• დასასრულებელი ➢ 

o P.14.1 220 კვ ეგხ არაგვის გაორჯაჭვიანება, სიგრძე 34 კმ და შესაბამისი  

  უჯრედების მოწყობა; 

o P.14.2 220 კვ ეგხ ალავერდის მონაკვეთის (ქ/ს მარნეულში შეჭრის  

  წერტილიდან სომხეთის საზღვრამდე, 18,6 კმ) რეაბილიტაცია; 

o P.14.3 220 კვ ეგხ კუკიას გაორჯაჭვიანება, სიგრძე 17 კმ. 

o P.14.4 220/110/35 კვ ძაბვის ქ/ს ნორიო სიმძლავრით 2x125 მგვა; 

o P.14.5  220 კვ ეგხ ვარკეთილის შეჭრა ქ/ს ნორიოში, 2x4 კმ; 

o P.14.6 ქ/ს ქსანში 500/220 კვ 501 მგვა ატ-ის შეცვლა 801 მგვა ატ-ით; 

• დასრულებული  ✓ 

o 220 კვ ეგხ „ალავერდის“ შეჭრა ქვესადგურ მარნეულში, 2x16.7 კმ და ორი 220 კვ 

უჯრედის მოწყობა; 

o 220 კვ ეგხ „ალავერდის“  ნაწილის (თბოსადგური 2-დან ალავერდის გაჭრის 

ადგილამდე) რეაბილიტაცია, სიგრძე 7.5 კმ. 

პროექტის დანიშნულება: 

• ქალაქ თბილისის ელ. მომარაგების საიმედოობის უზრუნველყოფა; 

• გარდაბნის თბოსადგური 2-ის ქსელთან მიერთება და სიმძლავრის საიმედო გამოტანა; 

• მარნეული-გარდაბანის კვანძის გაძლიერება. 

პროექტის აღწერა: 

საქართველოს ელექტროენერგიის მოხმარება ყოველწლიურად იზრდება (გამონაკლისია 2020 

წელი, პანდემიის პერიოდი) და ეს ზრდა განსაკუთრებით შესამჩნევია თბილისის რეგიონში, არსებული 

ინფრასტრუქტურით შეუძლებელია ამ რეგიონის უსაფრთხო ელ. მომარაგება. ამიტომ მომავალში 

გათვალისწინებულია პროექტი „თბილისის რეგიონის უსაფრთხო ელ. მომარაგება“.  

პერსპექტიული რეჟიმების ანგარიშმა აჩვენა, რომ როგორც 500/220 კვ ატ-ების ასევე თბილისის 

220 კვ ქსელის N-1 რეჟიმებში, ადგილი ექნება ქსანის 500/220 კვ ატ-ს, ასევე 220 კვ ეგხ არაგვს და 

კუკიას გადატვირთვას, შესაბამისად საჭიროა ქსანში ატ-ს შეცვლა და 801 მგვა სიმძლავრის ატ-ს 

დადგმა, ასევე 220 კვ ეგხ-ების არაგვის და კუკიას გაორჯაჭვიანება-გაძლიერება. 

220/110/35 კვ ქ/ს ნორიოს მშენებლობის საჭიროება გამოწვეულია ლილო-ვაზიანი-სართიჭალას 

მონაკვეთზე მოხმარების ზრდით. ბოლო პერიოდში აღნიშნულ კვანძებში მოხმარების ზრდის 

ინტენსიურობამ მოიკლო, შესაბამისად აღნიშნული ქვესადგური აშენდება მოხმარების ზრდის 

კვალდაკვალ. 
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ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႠႧႼႪႨႠႬႨ ႢႤႢႫႠ 2024-2034
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ႢႠႫႭႥႪႤႬႨႪႨ ႮႰႭႤႵႲႤႡႨ ႣႠ ႨႬႴႰႠႱႲႰႳႵႲႳႰႨႱ ႢႠႱႠႻႪႨႤႰႤႡႪႠႣ ႱႠႽႨႰႭ 

ႨႬႥႤႱႲႨႺႨႤႡႨ 

პროექტის დასახელება: ქართლის 220 კვ ქსელის გაძლიერება 

პროექტის მნიშვნელობა: სასისტემო 

პროექტის ექსპლუატაციაში შესვლის დრო:  2025-2028  წელი 

საპროგნოზო ინვესტიცია: 45.8 მლნ ევრო 

სტატუსი: ჩატარებულია პროექტის წინასწარი რეჟიმული ანალიზი („სსე“) 

სადგურების ინტეგრაცია: 1032 მგვტ 

დანაკარგების შემცირება: 4.78 მლნ. კვტ.სთ 

ქსელის გამტარუნარიანობის გაზრდა ნორმ/ავარ: 400 მგვტ 

პროექტის მოქნილობა და გავლენა საიმედოობაზე: საშუალო 

პროექტის ელემენტები: 

• P.15.1 220 კვ ეგხ ლიახვის გაორჯაჭვიანება, სიგრძე 56 კმ; 

• P.15.2 220 კვ ეგხ ნავთლუღი 1, 2-ის რეაბილიტაცია, 38 კმ; 

• P.15.3 220 კვ ეგხ ურბნისის გაორჯაჭვიანება, სიგრძე 45 კმ; 

• P.15.4 220 კვ ეგხ სურამის გაორჯაჭვიანება, სიგრძე 67 კმ. 

 

პროექტის დანიშნულება: 

•   აღმოსავლეთ საქართველოს ქსელის გაძლიერება და კომბინირებული ციკლის  

თბოსადგური 1-ის სიმძლავრის ქსელში საიმედო გამოტანა;  

•   აღმოსავლეთ საქართველოს გაზრდილი მოხმარების საიმედო დაკმაყოფილება; 

• მტკვრის აუზის პერსპექტიული ჰესების და განახლებადი ენერგიის წყაროების ქსელთან 

ინტეგრირების შესაძლებლობა; 

• 500 კვ ეგხ-ების ქართლი-2 და ვარძია დარეზერვება. 

პროექტის აღწერა: 

დაახლოებით 50 წლის წინ საქართველოს ელექტროსისტემის აღმოსავლეთ და დასავლეთ ნაწილები  

დაკავშირებული იყო ერთჯაჭვა 220 კვ ეგხ-ით 220 კვ ქ/ს ზესტაფონიდან 220 კვ ქ/ს გარდაბნამდე (220 

კვ ეგხ ნავთლუღის გავლით). აქედან გამომდინარე, 220 კვ მონაკვეთები ზესტაფონი-ხაშური-გორი-

ქსანი და ნავთლუღი-CCGT1-გარდაბანი მოძველებულია. 

დღევანდელი მდგომარეობით, 220 კვ ეგხ ნავთლუღი-CCGT-გარდაბანი-ის საოპერაციო ზღვრები 

იმდენად დაბალია, რომ შეუძლებელია გარდაბნის CCGT1-ის სრული გენერაციის ქსელში უსაფრთხო 

და საიმედო ევაკუაცია. 

აგრეთვე ძალიან დაბალია 220 კვ მაგისტრალის ზესტაფონი-ხაშური-გორი-ქსანი საოპერაციო 

ზღვრებიც. მომავალში, როდესაც მოხდება მომხმარებელთა ზრდა აღმოსავლეთ საქართველოში, 

ადგილი ექნება აღნიშნული ელემენტების გადატვირთვას, N-1 რეჟიმში, ეგხ „ქართლი-2“-ის ან ეგხ 

„ვარძიის“ გამორთვისას. აღნიშნული პრობლემების თავიდან აცილების მიზნით იგეგმება 220 კვ ეგხ 

ნავთლუღი 1, 2-ის რეაბილიტაცია და ქართლის 220 კვ მაგისტრალის (ზესტაფონი-ქსანი) 

გაორჯაჭვიანება.  ეს პროექტი ხელს შეუწყობს ხაშურისა და გორის კვანძებში განახლებადი ენერგიის 

წყაროების ინტეგრირებას (მტკვრის ჰესების კასკადი, ქარისა და მზის სადგურები) 

აღსანიშნავია, რომ შიდა ქართლის რეგიონში არსებობს პოტენციალი დაახლოებით 800-1000 

მგვტ-მდე ჰიდრო, ქარის და მზის სადგურების მშენებლობის, შესაბამისად აღნიშნული მაგისტრალის 

გაძლიერებით უზრუნველყოფილი იქნება ამ სადგურებიდან სიმძლავრის საიმედო გამოტანა 

მოხმარების ცენტრებისკენ და საექსპორტოდ. 

არსებული გორის ქვესადგურის გაფართოება და დამატებითი უჯრედების მოწყობა, როგორც 

ხაზებისთვის ასევე გენერაციის მიერთებისთვის შეუძლებელია, გამომდინარე იქედან, რომ ქვესადგური 

მდებარეობს მჭიდროდ დასახლებულ ადგილას. სწორედ ამიტომ მიზანშეწონილია სადგურების 

წარმომადგენლების მიერ მოეწყოს 220 კვ შემკრები ქვესადგური „გორი ახალი“ სადაც მოხდება 

გაორჯაჭვიანებული  ეგხ „ურბნისის“ და „ლიახვის“ შეჭრა. აღნიშნული სქემის განხორციელებით 
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გადაწყდება, როგორც ხაზების გაორჯაჭვიანების ასევე მძლავრი გენერაციის ქსელზე მიერთების 

საკითხი.  

აქვე აღსანიშნავია, რომ ელემენტს P.15.1 “220 კვ ეგხ ლიახვის გაორჯაჭვიანება, სიგრძე 56 კმ” 

განახორციელებს სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ საკუთარი ფინანსებით. 

ამასთანავე „ლიახვის“ მეორე ჯაჭვის მშენებლობა პირველივე ეტაპზე მოიაზრება 140 მგვტ ქარის 

სადგურებისთვის განკუთვნილ ქვესადგურამდე (ნახ 8.14), რათა მოხდეს აღნიშნული სადგურებიდან 

სიმძლავრის ქსელში გამოტანა 

 

ხაზებზე გამოყენებული უნდა იყოს ისეთი კვეთის სადენი, რომლის ერთი ჯაჭვიც შეძლებს 

გაატაროს 500 მგვტ-მდე სიმძლავრე, რათა დაკმაყოფილდეს N-1 კრიტერიუმი. 
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ნახ 8.14 

ქართლის 220 კვ ქსელის გაძლიერება 

 

 

ცხრილი 8.8 პროექტით ინტეგრირებული ელ. სადგურების პოტენციალი 

 
№ 

დასახელება 
დადგმ. სიმძლ 

(მგვტ) 

გამომუშ 

(მლნ. 

კვტ.სთ) 

ექსპლოატაციაში 

გაშვების 

სავარაუდო 

თარიღი 

1 ტაშისკარი ჰესი 1.24 8.6 24.12.2024 

2 ანდეზიტი ჰესი 1.1 4.3 31.12.2027 

3 ახალსოფელი ჰესი 19.0 72,1 07.04.2030 

4 ქვიშხეთი ჰესი 23.1 88.2 07.04.2030 

5 გომი ჰესი 19.0 72.0 07.04.2030 

6 ოსიაური ჰესი 19.0 72.9 07.04.2030 

7 ქარელი ჰესი 15.3 55.1 07.04.2030 

8 ურბნისი ჰესი 18.7 71.3 07.04.2030 

9 გრაკალი ჰესი 17.0 76.3 07.04.2030 

10 სკრა ჰესი 17.0 62.7 07.04.2030 

11 კასპი ჰესი 22.4 90.3 07.04.2030 

12 ქსანი ჰესი 40.8 193.0 07.04.2030 

13 რიკოთის ქარის ელექტროსადგური 20 80 30.06.2025 

14 ურბნისის ქარის ელექტროსადგური 206 812 31.11.2025 
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ႨႬႥႤႱႲႨႺႨႤႡႨ 

15 ნიგოზას ქარის ელექტროსადგური 50 197.8 31.12.2025 

16 ზემო ქარის ელექტროსადგური 13.5 49.7 24.12.2026 

17 ჩერო ენერჯის ქარის ელექტროსადგური 49 190.8 30.03.2027 

18 ურბნისის ქარის ელექტროსადგური 10 25.3 02.05.2027 

19 ბრეთის ქარის ელექტროსადგური 30 84.5 02.05.2027 

20 ჩერო ენერჯი ვესტ ქარის ელექტროსადგური 49.5 250 04.09.2027 

21 ზედა წევას ქარის ელექტროსადგური 50 188.7 26.09.2027 

22 პირველი ქარის ელექტროსადგური 110 550 30.10..2027 

23 კასპის ქარის ელექტროსადგური 54 174.1 31.12.2027 

24 სკრას ქარის ელექტროსადგური 20.7 85.23 24.06.2028 

25 ურბნისის ქარის ელექტროსადგური 5.5 21.3 09.07.2028 

26 არჯი ენერჯის ქარის ელექტროსადგური 27 110 28.12.2028 

27 ქარელის ქარის ელექტროსადგური 28 115.1 31.12.2028 

28 ღვლევის ქარის ელექტროსადგური 90 328.0 31.12. 2029 

29 ქვახვრელის მზის ელექტროსადგური 5.32 8.23 09.08.2025 

 ჯამი 1032.4 4137.6  
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პროექტის დასახელება: ენერგიის დამაგროვებელი ბატარეა 

პროექტის მნიშვნელობა: სასისტემო 

პროექტის ექსპლუატაციაში შესვლის დრო: 2025 წელი 

საპროგნოზო ინვესტიცია: 140 მლნ ევრო 

სტატუსი: მიმდინარეობს ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა  

სადგურების ინტეგრაცია: 750 მგვტ (მზე და ქარი) 

დანაკარგების შემცირება: 0 მლნ. კვტ.სთ 

ქსელის გამტარუნარიანობის გაზრდა ნორმ/ავარ: 0 მგვტ 

პროექტის მოქნილობა და გავლენა საიმედოობაზე: ძალიან მაღალი 

პროექტის ელემენტები: 

• P.16.1 200/250 მგვტ / 200/275 მგვტსთ ენერგიის დამაგროვებელი ბატარეა ქ/ს 

ქსანში 

პროექტის დანიშნულება: 

• სიხშირის სწრაფი რეგულირების (ინერციის ეკვივალენტის) მოწოდება 

• სიმძლავრის რეზერვების მოწოდება 

• ცვალებადი განახლებადი ენერგიის წყაროების ინტეგრაციის ლიმიტების გაზრდა 

• ნულიდან აღდგენა 

• ძაბვის რეგულირება 

 პროექტის აღწერა: 

საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემა დაგეგმილი იყო დიდ გაერთიანებულ 

სისტემასთან სინქრონული ოპერირებისთვის. ამ სისტემასთან კავშირის დაკარგვის შედეგად, 

საქართველოს სისტემა გადადის იზოლირებულ რეჟიმში დიდი ალბათობით მოყვება გენერაციის ან 

მოხმარების დეფიციტი, რომელმაც შეიძლება შეადგინოს მთელი სისტემის 25-30%. ასეთი 

უბალანსობის აღმოფხვრას ვერ ასწრებენ გენერაციის აგრეგატების სიხშირის რეგულატორები და 

სიხშირის დიდი გადახრების ასარიდებლად საჭიროა სასისტემო ავტომატიკამ სწრაფად შეზღუდოს 

მოხმარება ან გენერაცია. იზოლირებულ რეჟიმში ოპერირებისას დიდი აგრეგატის/მოხმარების 

ობიექტის გამორთვამ შეიძლება გამოიწვიოს ანალოგიური შეზღუდვების საჭიროება, ვინაიდან ეს 

აგრეგატები შეადგენენ სისტემის მინიმალური მოხმარების დაახლოებით 25%-ს. ამირიგად 

საქართველოს სისტემაში ადგილი აქვს ინერციის პრობლემას, რომლის მოგვარება მხოლოდ ძალიან 

სწრაფმოქმედი წყაროთია შესაძლებელი, როგორიცაა მაგალითად ენერგიის დამაგროვებელი 

ბატარეა. 

ზამთრის პერიოდში, როდესაც ადგილი აქვს წყალმცირობას და თანაც გაზრდილია 

ელექტროენერგიის მოხმარება, წყალსაცავიან ჰესებს შეზღუდული აქვთ გენერაცია, ხოლო 

თბოელექტროსადგურები მუშაობენ ტექნიკურ მაქსიმუმებზე. ასეთ ვითარებაში 

თბოელექტროსადგურის ავარიულმა დაკარგვამ შეიძლება გამოიწვიოს ენერგიის დეფიციტი, რომლის 

დაფარვა საკუთარი წყაროებით შეუძლებელია, საჭირო გახდება სწრაფი ავარიული იმპორტის 

განხორციელება მეზობლებიდან. ვინაიდან მეზობელ სისტემებშიც ამ პერიოდში ადგილი აქვს მაღალ 

მოხმარებას, შეიძლება ეს იმპორტი ვერ განხრორციელდეს და საჭირო გახდეს საქართველოში 

მოხმარების ობიექტების ხანგრძლივი შეზღუდვა. მეორეს მხრივ ღამის რეჟიმებში, როდესაც მოხმარება 

დაბალია, ჭირს სისტემის დაბალანსება, თბოელექტროსადგურების ნაწილის (N3, N4, N9 ბლოკები, 

კცთს-2) დაბალი მოქნილობის გამო. აღნიშნული გამოწვევების მოხსნაში მნიშვნელოვანი წვლილის 

შეტანა შეუძლია ენერგიის დამაგროვებელ ბატარეას, რომელიც დაიმუხტება მინიმალური მოხმარების 

საათებში (ღამით), ხოლო განიმუხტება პიკურ პერიოდებში. 

სისტემის მოქნილობის და რეზერვების დეფიციტის გამო შეზღუდულია საქართველოში 

ცვალებადი განახლებადი ენერგიის წყაროების (ქარი და მზე ინტეგრირება), რომელთა გენერაციის 

დაბალანსებას სჭირდება სისტემის მაღალი მოქნილობა და რეზერვების მიწოდების შესაძლებლობა. 

სწორედ მოქნილობის და სწრაფმოქმედი რეზერვების წყაროა ენერგიის დამაგროვებელი ბატარეები, 
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რომლებიც უზრუნველყოფენ განახლებადი ენერგიის წყაროების გენერაციის დაბალანსებას და 

სისტემაში მათი ინტეგრაციის ლიმიტების მნიშვნელოვან ზრდას. 

საქართველოს სისტემაში ჰესები განლაგებულია დასავლეთ ნაწილში, ხოლო 

თბოელექტროსადგურები და ძირითადი მოხმარების ცენტრები - აღმოსავლეთში. გაზაფხული-

ზაფხულის პერიოდებში, როდესაც მოხმარება ჰესების გენერაციით იფარება, აღმოსავლეთ-

დასავლეთის დამაკავშირებელი ელექტროგადამცემი მაგისტრალის დაზიანების შემთხვევაში, სისტემის 

აღმოსავლეთ ნაწილი ჩაქრება და დედაქალაქს და კრიტიკული მნიშვნელობის ობიექტებს შეუწყდებათ 

ელექტროენერგიის მიწოდება. გარდა ამისა, ზამთრის პერიოდში თბოსადგურებზე გაზის მიწოდების 

შეწყვეტის შემთხვევაში (საქართველოს გაზის მნიშვნელოვანი მარაგები ჯერ-ჯერობით ათვისებული არ 

აქვს) შეიქმნება ელექტროენერგიის დიდი დეფიციტი სისტემაში და იგივე შედეგი დადგება 

სისტემისთვის. სისტემის ჩაქრობის შედეგები ჩვეულებრივ მძიმეა და დიდ ზიანს აყენებს როგორც 

ქვეყნის ეკონომიკას ასევე მის უსაფრთხოებას.  სისტემის ჩაქრობის შედეგების თავიდან აცილება არის 

შესაძლებელი ენერგიის დამაგროვებელი ბატარეებით, რომელიც იმუშავებს როგორც დიდი უწყვეტი 

კვების წყარო (UPS) და სისტემის ჩაქრობისთანავე თითქმის მყისიერად დატვირთავს კრიტიკული 

მნიშვნელობის მომხმარებლებს სამთავრობო და სამხედრო ობიექტებს, ჰოსპიტალებს, პურის 

ქარხნებს, წყალმომარაგებას, მეტროსა და ელექტროტრანსპორტს და სხვა. ანუ დამაგროვებელ 

ბატარეას შეუძლია სისტემის უსაფრთოხების რისკების შემცირება, რომელიც შეიძლება იყოს 

გამოწვეული გეოპოლიტიკური საფრთხეებით, საბოტაჟით, ავარიებით, კლიმატის ცვლილებით. 

და ბოლოს, აღმოსავლეთ საქართველოში, გაზაფხული ზაფხულის პერიოდში, ადგილი აქვს 

რეაქტიული სიმძლავრისა და ძაბვის პრობლემებს, რაც გამოწვეულია იმითი რომ თბილისის ირგვლივ 

თბოელექტროსადგურები გამორთულია და ენერგიის უდიდესი ნაწილი მოედინება დასავლეთიდან. 

ბატარეას შეუძლია აღნიშნული პრობლემების სრულიად აღმოფხვრა. 

ამრიგად, ენერგიის დამაგროვებელი ბატარეა, უზრუნველყოფს სისტემის საიმედოობის, 

მდგრადობის და მოქნილობის ამაღლებას, აამაღლებს ელექტროენერგიის ხარისხს, ასევე 

მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს მიწოდების უსაფრთხოების ამაღლებაში. ბატარეის მიერთება 

მოხდება ქ/ს „ქსანი 500“-ის 220 კვ ფრაზე. 
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ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႠႧႼႪႨႠႬႨ ႢႤႢႫႠ 2024-2034

 

პროექტის დასახელება: 500/220/110 კვ ქვესადგური კორბოული* 

პროექტის მნიშვნელობა: სასისტემო 

პროექტის ექსპლუატაციაში შესვლის დრო:  2026  წელი 

სტატუსი: ჩატარებულია პროექტის წინასწარი რეჟიმული ანალიზი („სსე“) 

სადგურების ინტეგრაცია: 300 მგვტ 

დანაკარგების შემცირება: 0 მლნ. კვტ.სთ 

ქსელის გამტარუნარიანობის გაზრდა ნორმ/ავარ: 0 მგვტ 

პროექტის მოქნილობა და გავლენა საიმედოობაზე: საშუალო 

პროექტის ელემენტები: 

• P.17.1 500/220/110 კვ ქ/ს კორბოული; 

• P.17.2 500 კვ ეგხ ქართლი 2-ის შეჭრა (შესვლა-გასვლა) ქ/ს კორბოულში, სიგრძე 0,5  

  კმ. 

პროექტის დანიშნულება: 

• 300 მგვტ სიმძლავრის ქარის სადგურების ქსელში ინტეგრაცია; 

• სხვა პოტენციური, მიმდებარე ელექტროსადგურებისთვის ქსელზე მიერთების 

შესაძლებლობა. 

პროექტის აღწერა: 

2026 წლისთვის  იმერეთის რეგიონში, კერძოდ სოფელ კორბოულთან დაგეგმილია 500/220/110 კვ 

ქვესადგურის მშენებლობა, რომლის ძირითადი დანიშნულება იქნება ჯამურად 300 მგვტ ქარის 

სადგურების (იმერეთი 1, იმერეთი 2, იმერეთი 3) ქსელში ინტეგრაცია. ქვესადგურის მშენებლობას და 

500 კვ ეგხ „ქართლი 2-ის შეჭრას განახორციელებს ქარის სადგურების წარმომადგენელი კომპანია 

რომელიც მშენებლობის შემდეგ ინფრასტრუქტურას გადასცემს ქსელის მფლობელ კომპანიას (სსე, 

საქრუსენერგო). ქვესადგურზე გათვალისწინებული იქნება 110 კვ ფრთაც, რომელზეც შესაძლებელი 

იქნება გამანაწილებელი ქსელის დაკავშირება და ამ უკანასკნელისთვის მიწოდების საიმედოობის 

ამაღლება. აღნიშნული პროექტი გამომდინარე იქედან რომ ახალია, მისი გარკვეული დეტალები ისევე 

როგორც ექსპლუატაციაში შესვლის სავარაუდო თარიღი და სავარაუდო ინვესტიცია დაზუსტდება 

შემდგომ წლებში, რის შესაბამისადაც მოხდება კორექტირებების შეტანა საქართველოს გადამცემი 

ქსელის განვითარების ათწლიან გეგმაში 
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ႨႬႥႤႱႲႨႺႨႤႡႨ 

პროექტის დასახელება: საქართველო-რუსეთი-აზერბაიჯანის 

ელექტროენერგეტიკული სისტემების გაერთიანების  პროექტი (ტექნიკურ-

ეკონომიკური შესწავლა) 

პროექტის მნიშვნელობა: სისტემათაშორისი 

პროექტის დასრულების დრო:  2024-2025  წელი 

საპროგნოზო ინვესტიცია:  

სტატუსი: წინარე სამუშაოები ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის დასაწყებად 

სადგურების ინტეგრაცია: 0 მგვტ 

დანაკარგების შემცირება: <1 მლნ. კვტ.სთ 

ქსელის გამტარუნარიანობის გაზრდა ნორმ/ავარ: 350 მგვტ 

პროექტის მოქნილობა და გავლენა საიმედოობაზე: მაღალი 

პროექტის ელემენტები: 

• გამოვლინდება შესწავლის შემდეგ 

 

პროექტის დანიშნულება: 

• გადამცემი ინფრასტრუქტურის გაძლიერების ოპტიმალური პროექტების გამოვლენა 

საქართველო-აზერბაიჯანი-რუსეთის სისტემების ერთობლივი ოპერირებისათვის; 

• ამ სისტემების საიმედოობის ამაღლება და ელექტროენერგიის მიმოცვლის 

პოტენციალის გაზრდა; 

• ნაკადების (მათ შორის მაცირკულირებელის) რეგულირება. 

პროექტის აღწერა: 

დღეისათვის საქართველო-რუსეთი-აზერბაიჯანი ენერგეტიკული სისტემების ერთ მარყუჟში მუშაობა 

ვერ ხერხდება. ამ რგოლის ერთ-ერთი კავშირ(ებ)ი ყოველთვის გამორთულია, რაც ამცირებს სამივე 

სისტემის საიმედოობას და ზრდის საქართველოს და/ან აზერბაიჯანის სისტემების IPS/UPS (დსთ, 

ბალტია, უკრაინა, საქართველო) დანარჩენ სისტემებთან სინქრონიზმის დაკარგვის რისკს. ეს ამცირებს 

საქართველოს და/ან აზერბაიჯანის სისტემ(ებ)ის ინერციის მუდმივას და სიხშირის პირველადი 

რეგულირების შესაძლებლობას, შესაბამისად აუარესებს მიწოდების უსაფრთხოების დონეს და 

ელექტროენერგიის ხარისხს. გარდა ამისა, მცირდება სისტემებს შორის ელექტროენერგიით ვაჭრობის 

პოტენციალი, მაგალითად, შეუძლებელია რომ ერთმა სისტემამ ორივე დანარჩენ სისტემაში 

განახორციელოს ელექტროენერგიის მიმოცვლა, თუ არ მოხდება სქემების შესუსტება (კუნძულოვანი 

სქემებით მუშაობა). ამის ერთ-ერთი მიზეზია სიმძლავრის „მაცირკულირებელი“ ნაკადი, რომელიც 

საქართველო-რუსეთი-აზერბაიჯანის სისტემების შეკვრის შემთხვევაში იმოძრავებს „საათის ისრის“ 

მიმართულებით. აღნიშნულმა ტექნიკურ-ეკონომიკურმა კვლევამ უნდა გამოავლინოს იმ 

მოწყობილობის ტიპი, ტექნიკური მახასიათებლები, ინსტალაციის ადგილი, ოპერირების ფილოსოფია 

და სხვა, რომელიც დაარეგულირებს სისტემათაშორის სიმძლავრის გადადინებებს, რათა 

შესაძლებელი გახდეს საქართველო-აზერბაიჯანი-რუსეთის სისტემების ერთობლივი მუშაობა 
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პროექტის დასახელება: შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტი (ტექნიკურ-

ეკონომიკური შესწავლა) 

პროექტის მნიშვნელობა: სისტემათაშორისი 

პროექტის დასრულების დრო:  2022-2024  წელი 

სტატუსი: მიმდინარეობს ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა 

პროექტის მონაცემები როგორიცაა: საპროგნოზო ინვესტიცია, სადგურების 

ინტეგრაცია, დანაკარგების შემცირება, ქსელის გამტარუნარიანობის გაზრდა, 

პროექტის მოქნილობა და გავლენა საიმედოობაზე და პროექტის ელემენტები 

დაზუსტდება ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის დასრულების შემდეგ 

პროექტის ელემენტები: 

• პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა (მიმდინარე) 

• პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების კვლევა (დაგეგმილი, 

2024-2025 წ.) 

• შავი ზღვის გეოტექნიკური/გეოფიზიკური კვლევა (დაგეგმილი, 2024-2025 წ.) 

პროექტის აღწერა: 

აღნიშნული პროექტი დააკავშირებს საქართველოს ენერგეტიკულ სისტემას (და სამხრეთ კავკასიის 

რეგიონს) ცენტრალურ ევროპის სინქრონულ ზონასთან, შესაბამისად, შესაძლებლობას მისცემს 

საქართველოს ივაჭროს ელექტროენერგიით ევროპის ქვეყნებთან. პროექტი ხელს უწყობს 

ევროკავშირისა და კავკასიის რეგიონის ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას, მხარს უჭერს განახლებადი 

ენერგიის სექტორის განვითარებას, ზრდის სატრანზიტო შესაძლებლობებს და სავაჭრო ვარიანტებს 

ევროკავშირსა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონს შორის რაც პოზიტიურ გავლენას ახდენს 

ელექტროენერგიის მწარმოებლებსა და გადამცემი სისტემის ოპერატორებზე. 

წინასწარი მონაცემებით, პროექტის ფარგლებში აშენდება ორჯაჭვა 500 კვ ეგხ არსებული 500 კვ ქ/ს 

ჯვარიდან ახალ 500 კვ ქ/ს  ანაკლიამდე. ზემოხსენებული კავშირის შემდეგი ნაწილი იქნება ორჯაჭვა 

500 კვ მუდმივი ძაბვის წყალქვეშა კაბელი ანაკლია-კონსტანტა, რომელიც განთავსდება შავი ზღვის 

ქვეშ. მოიაზრება ანაკლიაში ახალი 2x500 მგვტ 500/500 კვ მუდმივი დენის ჩანართის მშენებლობა. ამ 

პროექტის განხორციელება შეიძლება ასევე მოითხოვდეს ორივე ურთიერთდაკავშირებული 

ენერგოსისტემის მაღალი ძაბვის ქსელის დამატებით გაუმჯობესებას, რაც გამოვლინდება ტექნიკურ-

ეკონომიკური კვლევის დასრულების შემდეგ.                         

 

 

 

 

8.2 პროექტების ხარჯი-სარგებელის ანალიზი 

(Cost Benefit Analysis - CBA) 

ქსელის წესების 33-ე მუხლის პუნქტი 1-ის ბ ქვეპუნქტის თანახმად: ...დისპეტჩერიზაციის 

ლიცენზიატი ვალდებულია, მოამზადოს: „გადამცემი ქსელის განვითარების პროექტების 

შეფასება“. 

 
 

პროექტების შეფასება 

პროექტების შეფასების მიზანია გადამცემი ქსელის პროექტების გავლენის შეფასება 

როგორც საზოგადოებაზე (ელექტროენერგიით სიმძლავრისა და სისტემური სერვისების 
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ვაჭრობის შესაძლებლობის გაზრდა, განახლებადი ენერგიის წყაროების ინტეგრირება, 

გაზრდილი მიწოდების უსაფრთხოება) ასევე ფასებზე. 

„სსე“-ს მიერ, პროექტების შესაფასებლად, გამოყენებული იქნა ENTSO-E-ს 

მულტიკრიტერიუმიანი ხარჯი-სარგებელის ანალიზის (CBA) მოდიფიცირებული 

მეთოდოლოგია, რომელიც თანმიმდევრულად ადარებს თითოეული პროექტის 

მონაწილეობას სხვადასხვა ინდიკატორების დაკმაყოფილებაში. პროექტების შეფასება, 

განსაკუთრებით განვითარებული ქსელისთვის, საკმაოდ რთული ამოცანაა. გადამცემი ხაზები 

ზრდის ვაჭრობის შესაძლებლობას, შესაბამისად, უზრუნველყოფს გენერაციით ვაჭრობის 

შესაძლებლობის ოპტიმიზაციას და ამგვარად ზრდიან საზოგადოებრივ-ეკონომიკურ 

კეთილდღეობას. ამასთანავე, მათი ღირსებაა კვების უსაფრთხოებისა და მოქნილობის 

გაზრდა, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ტექნიკური ასპექტების მონეტიზაცია ძნელად არის 

შესაძლებელი. ENTSO-E-ს მულტიკრიტერიუმიანი ხარჯი-სარგებელის ანალიზის 

მეთოდოლოგია მოიცავს ახალ „B4 მაჩვენებელს - სოციალური კომფორტი, ჯანმრთელობა 

და ბედნიერება“, როგორც განახლებადი ენერგიის ინტეგრაციის და CO2-ის ემისიის 

ცვლილების შედეგი. აღნიშნულ კატეგორიაში ხვდება სტრატეგიული მნიშვნელობის 

გრძელვადიანი ენერგოდამოუკიდებლობის მიზნები, რომელიც ამცირებს გლობალური 

ტემპერატურის და ზღვის დონის მატებას, ასევე ბუნებრივი ლანდშაფტის ცვლილებას. 

ENTSO-E-ს ხსენებული მეთოდოლოგიაში აღნიშნულია, რომ ამ ინდიკატორის ანალიზი 

მოითხოვს ცალკე მოცულობითი კვლევების არსებობას და მათი შედეგების გამოყენებას ამ 

შეფასებაში, ხოლო მონეტიზაციისთვის არაა დადგენილი რაიმე წესი, შესაბამისად იგი 

ატარებს თავისუფალი ფორმატის ხასიათს. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ მაჩვენებლის 

შეფასება როგორც რაოდენობრივად, ისე ფინანსურად საკმაოდ რთულია, „სსე“-ს 

მეთოდოლოგია ამ ეტაპისთვის არ მოიცავს აღნიშნულ მაჩვენებელს. 

პროექტების შეფასება ხდება ხარჯი-სარგებლობისა და მულტიკრიტერიუმიანი 

შეფასების კომბინაციის საფუძველზე. აღნიშნული შეფასება განხორციელდა 347/2013 ევრო 

რეგულაციის 11 მუხლისა და IV და V თავების საფუძველზე. „სსე“-ს შეფასება, როგორც 

აღინიშნა, წარმოადგენს მის მოდიფიკაციას. შეფასების კრიტერიუმები შედგა შემდეგის 

საფუძველზე: 

• მათ უნდა შეეძლოთ უჩვენონ საქართველოს გადამცემი ქსელისთვის მდგრადი 

განვითარების მიზნები (გეწ, ენერგოეფექტურობა, CO2-ის გამოტყორცნის 

შემცირება); 

• კვების უსაფრთხოების გარანტირება; 

• დადებითი გავლენა მოახდინონ შიდა ენერგეტიკულ ბაზარზე, განსაკუთრებით 

გაზრდილი საზოგადოებრივ-ეკონომიკური კეთილდღეობით; 

• უზრუნველყონ სისტემის ტექნიკური მდგრადობა; 

• პროექტის ხარჯების გაზომვისა და მიზანშეწონილობის ასახვის უზრუნველყოფა; 
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მაჩვენებლები უნდა იყოს რაც შეიძლება, მარტივი და ცალსახა. შესაბამისად, ზოგი 

ინდიკატორისადმი გამარტივებული მიდგომაა გამოყენებული. 

 

ნახ. 8.16 პროექტების შეფასების ძირითადი კატეგორიები 

 

ზოგიერთი პროექტი შეიძლება იძლეოდეს სარგებელს ყველა კატეგორიაში, მაშინ როდესაც 

ზოგიერთს მხოლოდ რამდენიმე კატეგორიაში შეიძლება მოჰქონდეს სარგებელი. 

ქვემოთ მოყვანილია თითოეული მაჩვენებლის მოკლე აღწერა და გაანგარიშების 

მეთოდოლოგია: 

სარგებელი 

B1. საზოგადოებრივ-

ეკონომიკური 

კეთილდღეობა 

B2. CO2-ის გამოყოფა 

B3. გეწ-ის ინტეგრაცია 

B5. ქსელის 

დანაკარგები 

B6. გენერაციის 

ადეკვატურობა 

B7. სისტემის 

მოქნილობა 

B8. სისტემის 

მდგრადობა 

ხარჯები 

C1. პროექტის სრული 

დანახარჯები 

დანარჩენი 

ზემოქმედება 

S1. გარემოზე 

ზემოქმედება 

S2. საზოგადოებაზე 

ზემოქმედება 
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B1. საზოგადოებრივ-ეკონომიკური კეთილდღეობა 

საზოგადოებრივ-ეკონომიკური კეთილდღეობა არის პროექტის შეფასების ერთ-ერთი 

ნაწილი, სადაც მონეტიზირებული და აღწერილია პროექტის მიერ მოტანილი სარგებელი. 

ზემოხსენებული პროექტები, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს ენერგოსისტემის   შეზღუდვების 

შემცირებას, ქსელის გამტარუნარიანობის გაზრდასა და ეკონომიკურად ეფექტური მანერით 

ვაჭრობას, რაც ერთი მხრივ, წყალუხვობის პერიოდში საქართველოს ენერგოსისტემიდან 

მეზობელ ქვეყნებში ელექტროენერგიის ექსპორტს შეუწყობს ხელს და პირიქით, 

წყალმცირობის პერიოდში საქართველოს ექნება საშუალება დივერსიფიცირებულად 

შემოიტანოს შეძლებისდაგვარად იაფი ელექტროენერგია. 

სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის გამოთვლის რამდენიმე მეთოდია 

ცნობილი, მათ შორის გენერაციის ფასის, მაგრამ იმდენად, რამდენადაც ეს სიდიდე ძალიან 

არაპროგნოზირებადია და შეიძლება დიდ ფარგლებში იცვლებოდეს, ჩათვლილი იქნა, რომ 

საზოგადოებრივ-ეკონომიკური კეთილდღეობა წარმოადგენს პროექტის მიერ ტარიფზე 

ზემოქმედებისა და კონკრეტული პროექტის მიერ გენერაციით, ტრანზიტითა და გატარებული 

ენერგიით ქვეყნის ბიუჯეტში მიღებულ გადასახადების ჯამს. აღნიშნული მეთოდოლოგია 

ეფუძნება ფისკალურ პოლიტიკას და ჩათვლილია, რომ გარდა სატარიფო სარგებლისა, 

რომელიც შესაძლოა საზოგადოებამ მიიღოს, გადასახადებისგან ბიუჯეტში აკუმულირებული 

თანხები სწორედ სოციალური კეთილდღეობის ხარისხს გააუმჯობესებს. 

 

B2. CO2-ის გამოყოფა 

იგი წარმოადგენს B3-ის განვითარების შედეგს (გეწ ან შემცირებული ნახშირორჟანგის 

გამოფრქვევის მქონე ელსადგურების ინტეგრირება). ნახშირორჟანგის გამოყოფის შემცირება 

ჩვეულებრივ მიიღწევა იმით, რომ თბოსადგურების ჩანაცვლება ხდება განახლებად 

წყაროებზე მომუშავე ელექტროსადგურებით. ასევე, მხედველობაში მიიღება, რომ ახალი გეწ 

ამცირებს ნახშირორჟანგის გამოყოფას თავისი წლიური გამომუშავების შესაბამისად, რადგან 

მისი სისტემაში არშემოსვლის შემთხვევაში აღნიშნული ენერგია გამომუშავდებოდა 

თბოსადგურზე. საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით ჩათვლილი იქნა, რომ 1 მლნ 

კვტ სთ ელექტროენერგიის მიღებისას თბოსადგურებზე გამოიყოფა 0.5 კტ ნახშირორჟანგი. 

CO2-ის გამოყოფის ცვლილება გამოითვლება, როგორც პროექტის მიერ ინტეგრირებული 

გეწ-ის წლიური გამომუშავების (მლნ კვტ.სთ) ნამრავლი თბოსადგურის მიერ გამომუშავებულ 

ერთეულ ენერგიაზე გამოყოფილ CO2-ის სიდიდეზე (კტ/მლნ კვტ.სთ). 

B2-ის მონეტიზაციის მიზნით, ბუნებრივია უნდა მოხდეს CO2-ის გამოყოფის შემცირების 

მაჩვენებლის გამრავლება CO2-ით გარემოს დაბინძურების ფასზე. აღნიშნული 

მოსალოდნელი საფასური/ხარჯი იანგარიშება შემდეგი ფორმულით: 
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1 ევრო/ტონა ×
ჰაერის დაბინძურების ინდექსი (𝐴𝑄𝐼) საქართველოში 

ჰაერის დაბინძურების ინდექსი (𝐴𝑄𝐼)განვითარებულ რეგიონებში (ევროპა − ამერიკა)
 

საჯაროდ ხელმისაწვდომი ჰაერის დაბინძურების ინდექსებზე დაკვირვებით დადგენილ 

იქნა: 

AQI GE/EU = 1.5 

შესაბამისად, დაბინძურების საფასურად მივიღეთ 1.5 ევრო/ტონა. 

 

 

B3. განახლებადი ენერგიის წყაროების (გეწ) ინტეგრაცია 

უჩვენებს კონკრეტული პროექტის მიერ ქსელში ინტეგრირებული გეწ-ის სიდიდეს (მგვტ 

და მლნ კვტ.სთ). ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსგან პერსპექტიული 

სადგურების შემადგენლობის მიღების შემდეგ ხდება შესაბამისი ინფრასტრუქტურული 

პროექტების დაგეგმვა. ამდენად, თავიდანვე ცხადია, თუ რა ჯამური სიმძლავრის (და წლიური 

გამომუშავების) მქონე ელექტროსადგურების ინტეგრაციას მოახდენს თითოეული პროექტი. 

 

B5. გადამცემი ქსელის დანაკარგები 

გადამცემ ქსელში თერმული დანაკარგების შემცირება არის ენერგოეფექტურობის 

მაჩვენებელი. გადამცემი ქსელის განვითარების შედეგად, უცვლელი ტრანზიტის დროს, 

მცირდება დანაკარგების სიდიდე, შესაბამისად, იზრდება ენერგოეფექტურობა. ზოგიერთმა 

პროექტმა, დაამოკლებს რა ელექტრულ მანძილს მოხმარებასა და გენერაციას შორის, 

შეიძლება მოგვცეს უკეთესი ნაკადგანაწილება. დანაკარგების ცვლილების გამოთვლა ხდება 

შემდეგნაირად: ჯერ იანგარიშება ნაკადგანაწილება კონკრეტული პროექტის გარეშე, შემდეგ 

იგივე მოხმარებითა და გენერაციით - პროექტის გათვალისწინებით. ამ ორ ნაკადგანაწილებას 

შორის არსებული დანაკარგების სხვაობა მგვტ-ებში წარმოადგენს საძიებელ სიდიდეს.  

თითოეული პროექტის ჯგუფის მიერ სისტემის ჯამურ დანაკარგებზე ზეგავლენის 

შესაფასებლად ჩატარებულ იქნა კვაზიდინამიკური ანალიზი, რომელიც ითვალისწინებს 

მთელი წლის-8760 სთ-ის რეჟიმის ანალიზს. თითოეულ ამ რეჟიმში შეფასებული იქნა  

სიმძლავრის ჯამური სისტემური დანაკარგი შესაბამისი პროექტით და მის გარეშე. 

B5-ის მონეტიზაციის მიზნით, თითოეული პროექტისთვის ხდება ელ. ენერგიის 

დანაკარგის შემცირების ზემოთხსენებული მაჩვენებლის გამრავლება სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის“ მიერ გასაყიდი საბალანსო 

ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილ ფასზე. 

შენიშვნა: დამატებითი დეტალები გამოყენებული ინფორმაციის თაობაზე მოცემულია 

გამოყენებული ლიტერატურის სექციაში [34] 
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B6. მიწოდების უსაფრთხოება: გენერაციის ადეკვატურობა მოხმარების დასაფარად 

გენერაციის ადეკვატურობა წარმოადგენს ენერგოსისტემის უნარს, საკუთარი 

გენერაციის წყაროებით დააკმაყოფილოს მოხმარება. ადეკვატურობის განმსაზღვრელ ერთ-

ერთ მთავარ მაჩვენებელს წარმოადგენს მიუწოდებელი ელექტროენერგიის საშუალო 

სიდიდე მიუწოდებელი ენერგიის საშუალო სიდიდე (Expected Demand Not Supplied - EDNS), 

რომელიც უჩვენებს თანაფარდობას წლის მანძილზე მიუწოდებელ ენერგიასა და იტერაციების 

სრულ რაოდენობას შორის. გადაცემის ინფრასტრუქტურის გარკვეული პროექტები ახდენს 

გენერაციის ახალი წყაროების - სეზონური რეგულირების და მოდინებაზე მომუშავე ჰესების 

ქსელში ინტეგრაციას. ასეთი სადგურების გამომუშავება წყალუხვობის პერიოდში (მაისი-

ივნისი-ივლისის თვეები) წარმოადგენს მათი ჯამური წლიური საპროგნოზო გამომუშავების 

დაახლოებით 40%-ს. ხოლო დანარჩენი 60% კი მოდის წყლის რესურსების და შესაბამისად 

ელ. ენერგიის გამომუშავების მხრივ შედარებით დეფიციტურ თვეებზე, როდესაც 

საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ სისტემაში გაზრდილია გენერაციის ადეკვატურობის 

დაკმაყოფილების რისკები. 

ზემოთთქმულიდან გამომდინარე, მიჩნეული იქნა, რომ გადაცემის ინფრასტრუქტურის 

იმ პროექტებს, რომელთაც ქსელში შემოჰყავს ჰესები, წვლილი შეაქვთ გენერაციის 

ადეკვატურობის დაკმაყოფილებაში. ამ კუთხით ათწლიანი გეგმის პროექტების ჯგუფის 

მონაწილეობის დონის განსაზღვრის მიზნით კი გაკეთებული იქნა შემდეგი ქულობრივი 

განაწილება: 

ცხრ. 8.9 – B6 მაჩვენებლის შეფასება 

 

გამომუშავება დეფიციტურ                      

პერიოდში, მლნ კვტ.სთ 

გავლენა გენერაციის 

ადეკვატურობაზე, ქულა 

>1000 +++ ან 3 

501-1000 ++ ან 2 

250-500 + ან 1 

<250 0 

 

 

B7. მიწოდების უსაფრთხოება: სისტემის მოქნილობა 

 მოქნილობა/სანდოობა წარმოადგენს კონკრეტული პროექტის ჯგუფის უნარს მის მიერ 

ქსელში ინტეგრირებული რეზერვების მქონე ელექტროსადგურებით შეამციროს 

ელექტროენერგიის მოხმარების ცვლილების სიჩქარე (რამპინგი) და ის შეიძლება გაიზომოს, 

როგორც მაქსიმალური რამპინგი 𝑅max: 

𝐵7 = 𝑅max 
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ცხრ. 8.10 – B7 მაჩვენებლის შეფასება 

𝑩𝟕 = ∆𝑹𝐦𝐚𝐱 ქულა 

>30 +++ ან 3 

21-30 ++ ან 2 

5-20 + ან 1 

<5 0 

 

B8. მიწოდების უსაფრთხოება: სისტემის მდგრადობა 

ეს პარამეტრი განსაზღვრავს, თუ რამდენად ახდენს გავლენას ახალი ელემენტი 

ელექტროენერგეტიკული სისტემის მდგრადობის ამაღლებაზე. ჩვეულებრივ, მდგრადობა 

სამი პარამეტრის ცვლილებით განისაზღვრება, ესენია როტორების კუთხე (დინამიკა), ძაბვა და 

სიხშირე. ახალი ელემენტების გავლენა სისტემის მდგრადობაზე ხორციელდება შემდეგი 

ცხრილის საფუძველზე: 

ცხრ. 8.11 – B8 მაჩვენებლის შეფასება 

 

ქსელის ელემენტი 

ტიპი 

დინამიკური 

მდგრადობა 

სიხშირის 

მდგრადობა 
ძაბვის მდგრადობა 

ახალი ცვლადი 

დენის ხაზი 
++ ++ ++ 

ახალი HVDC ++ ++ ++ 

სტატკომი + 0 ++ 

SVC + 0 + 

ენერგიის 

დამაგროვებელი 
++ ++ ++ 

ცხრილში მოცემულია გადაცემის ელემენტების შესაძლო მაქსიმალური სარგებელი, 

რეალურად თითოეული პროექტი უნდა შეფასდეს ინდივიდუალურად. 

 

 

C1. პროექტის სრული დანახარჯები 

საწყისი ეტაპისთვის, ძალიან მიახლოებითად განისაზღვრება გადამცემი სისტემის 

ოპერატორის მიერ ერთეული სიმძლავრის ქვესადგურის და 1 კმ სიგრძის ეგხ-ის საფუძველზე. 

ასევე განისაზღვრება ეკოლოგიაზე გავლენის შერბილების ღონისძიებებისა და პროექტის 

სამუშაოების ფასებიც. ხოლო შემდგომი ეტაპებისთვის, პროექტების რეალიზაციის ვადებთან 

მიახლოების პარალელურად ხდება აღნიშნული ინვესტიციების შეძლებისდაგვარი დაზუსტება 

და ასახვა ათწლიან გეგმაში, მათ შორის ხარჯი-სარგებლიანობის ნაწილში. 

ეს ხარჯები შეიძლება მოიცავდეს შემდეგ პუნქტებს: 
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• მასალებისა და მათი მონტაჟის ფასი (როგორებიცაა ანძები, საძირკვლები, 

გამტარები, კაბელები, ქვესადგურების დაცვისა და კონტროლის სისტემები და ა.შ); 

• ხარჯები დროებითი გადაწყვეტილებების შესაბამისი სამუშაოების ჩატარებისათვის, 

რაც აუცილებელია პროექტის შესრულებისათვის, (მაგალითად, ახალი ხაზის 

აგებამდე შესაძლოა დროებითი ხაზით გახდეს საჭირო მომხმარებლების კვება); 

• მოცემულ პერიოდში შესაცვლელი მოწყობილობების ფასები; 

• მიწის გამოსყიდვისა და გარემოს დაცვის საპროგნოზო ფასები (რაც შეიძლება იყოს 

გარემოს დაცვის საჭიროების არიდების ფასები, გარემოზე ზემოქმედების 

შერბილების ან კომპენსაციის ფასები, დაგეგმვის პროცედურების ხარჯები); 

• მოცემულ პერიოდში შესაცვლელი მოწყობილობების ფასები (პროექტის 

სიცოცხლის ციკლში); 

• რემონტის ფასები პროექტის მუშა ციკლში; 

• პროექტის სიცოცხლის ბოლოს მისი დემონტაჟის თანხები. 

მართალია გადამცემი ინფრასტრუქტურის სიცოცხლის პერიოდი 80 წელს, ხოლო 

ჰესების კაშხლების - 100 წელს შეადგენს, მაგრამ ასეთ პერიოდში ენერგოსისტემის 

განვითარების სცენარების დიდი განუზღვრელობის გამო, ჩვეულებრივ, გადამცემი 

ინფრასტრუქტურის CBA ანალიზისთვის განიხილავენ 40 წლიან პერიოდს. 

როგორც ვთქვით, ჩვეულებრივ პროექტებში ასახულია გარემოზე ზემოქმედების 

შერბილებისა და მოსახლეობისთვის კომპენსაციის ხარჯები. თუმცა ამის მიუხედავად,  

პროექტები, რომელთა ტრასაც გადის შესაბამის დასახლებულ ან ეკოლოგიურად 

მგრძნობიარე ადგილებში, შეიძლება კვლავ აგრძელებდნენ გარემოსა და მოსახლეობაზე 

ზემოქმედებას, რაც ასახულია ინდიკატორებში S1 და S2.  

 

 

ქსელის გადაცემის უნარის ზრდა 

ქსელის გადაცემის უნარის ზრდა წარმოადგენს ერთი სასაზღვრო კვანძიდან 

მეორესაკენ ელექტროენერგიის ტრანსპორტირების პოტენციალის გაზრდას, ანდა რომელიმე 

სასაზღვრო კორიდორში, თუმცა ასევე შეიძლება იყოს ქვეყნის შიგნით საიმედოობის გაზრდა 

ან გენერაციის გამოტანის სიმძლავრის გაზრდა შიდა საზღვრისკენ. აღნიშნული მაჩვენებლის 

გაანგარიშება განხორციელდა არსებულ ქსელზე ზემოქმედების ტესტების შედეგად, N-1 და 

უსაფრთხოების სხვა კრიტერიუმების დაცვის გათვალისწინებით, საქართველოს 

ენერგოსისტემის და მეზობელი ენერგოსისტემის მათემატიკური მოდელის ან ეკვივალენტის 

საფუძველზე. 

 

S1. გარემოზე ზემოქმედება 

ახასიათებს პროექტის ლოკალურ ზემოქმედებას ბუნებასა და 

ბიომრავალფეროვნებაზე, წინასწარი შეფასების საფუძველზე. ის გამოისახება ეგხ-ის ან 
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წყალქვეშა კაბელის სიგრძის კმ სიდიდეში. ეს მაჩვენებელი წარმოადგენს C1-ში ასახული 

ხარჯების შემავსებელ სიდიდეს. თუმცა ბატარეებისთვის აღნიშნული სიდიდე ცალსახა არ არის 

და ინდივიდუალურად უნდა იქნას განხილული თითოეული პროექტისთვის. 

 

S2. საზოგადოებაზე ზემოქმედება 

ახასიათებს პროექტის  ზემოქმედებას ადგილობრივ მოსახლეობაზე (ქალაქში 

დასახლებული), წინასწარი შეფასების საფუძველზე. ის გამოისახება ეგხ-ის ან წყალქვეშა 

კაბელის სიგრძის კმ სიდიდეში. ეს მაჩვენებელი წარმოადგენს C1-ში ასახული ხარჯების 

შემავსებელ სიდიდეს. თუმცა ბატარეებისთვის აღნიშნული სიდიდე ცალსახა არ არის და 

ინდივიდუალურად უნდა იქნას განხილული თითოეული პროექტისთვის. 

 

 

 

საერთო შეფასება და სენსიტიურობის ანალიზი  

პროექტის საერთო შეფასებისათვის დგება ათწლიანი გეგმის მულტიკრიტერიუმიანი მატრიცა. 

თითოეული კრიტერიუმი რაოდენობრივად არის შეფასებული. 

პროექტები შეფასებულია ცხრილ 6.1-ში მოცემული (გენერაციის ექსპლუატაციაში შესვლის და 

მოხმარების წლიურის ზრდის კომბინაციებით მიღებული) სცენარების მიხედვით. 
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ცხრ. 8.12-ა პროექტების შეფასების მატრიცა. ნაწილი 1 

# პროექტის ჯგუფი 

B1                      

საზოგადოებრივ-

ეკონომიკური 

კეთილდღეობა, 

მლნ. ევრო 

B2                                

CO2-ის 

გამოყოფის 

შემცირება, 

კტ 

B3                                        

გეწ-ის 

ინტეგრაცია, 

მლნ. კვტ.სთ 

B5                               

ზეგავლენა 

ქსელის 

დანაკარგებზე, 

მლნ. კვტ.სთ 

B6                           

მიწოდების 

უსაფრთხოება: 

გენერაციის 

ადეკვატურობა, 

ქულა 

1 ბათუმი-ახალციხე 27.16 467.05 934.10 5.17 2 

2 ქსანი-სტეფანწმინდა-მოზდოკი 116.30 533.85 1 067.70 71.20 2 

3 მარნეული-აირუმი 51.97 - - 45.53 0 

4 კოლხიდა-1-ის რეაბილიტაცია 0.03 - - - 0 

5 ჯვარი-წყალტუბო-ახალციხე 370.62 4 921.75 9 843.50 151.50 3 

6 სვანეთი 170.85 2 309.50 4 619.00 34.20 3 

7 რაჭა და ნამახვანი 167.87 2 297.85 4 595.70 3.37 3 

8 გურია 25.39 348.50 697.00 0.65 1 

9 ახალციხე-თორთუმი 148.51 - - 84.00 0 

10 იმერეთის რეაბილიტაცია 71.96 - - - 0 

11 ქვესადგურების განახლება 0.01 - - - 0 

12 კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება 37.18 577.85 1 155.70 22.60 2 

13 
რეაქტიული სიმძლავრის წყარო 

(კონდენსატორთა ბატარეა) 
15.25 - - 1.45 0 

14 თბილისის რეგიონის უსაფრთხო ელ. მომარაგება 0.01 - - 10.70 0 

15 ქართლის 220 კვ ქსელის გაძლიერება 121.41 2 068.80 4 137.60 4.78 3 
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16 ენერგიის დამაგროვებელი ბატარეა 2.19 1 750.00 3 500.00 - 3 

 

ცხრ. 8.12-ბ პროექტების შეფასების მატრიცა. ნაწილი 2 

# პროექტის ჯგუფი 

B7                         

მიწოდების 

უსაფრთხოე

ბა: სისტემის 

მოქნილობა, 

ქულა 

B8                         

მიწოდების 

უსაფრთხოე

ბა: სისტემის 

მდგრადობა, 

ქულა 

C1                             

პროექტის  

სრული 

დანახარჯებ, 

მლნ ევრო 

ქსელის 

გადაცემის 

უნარის 

ზრდა, მგვტ 

S1                               

გარემოზე 

ზემოქმედებ

ა, კმ 

S2                               

საზოგადოებ

აზე 

ზემოქმედებ

ა, კმ 

1 ბათუმი-ახალციხე 1 6 33.3 800 15-49.9 15-49.9 

2 ქსანი-სტეფანწმინდა-მოზდოკი 1 6 26.7 1 000 15-49.9 <15 

3 მარნეული-აირუმი 0 6 20 700 <15 <15 

4 კოლხიდა-1-ის რეაბილიტაცია 0 6 4.2 150 <15 <15 

5 ჯვარი-წყალტუბო-ახალციხე 3 6 115.9 2 100 15-49.9 <15 

6 სვანეთი 3 6 113.8 700 15-49.9 <15 

7 რაჭა და ნამახვანი 3 6 143.1 700 15-49.9 <15 

8 გურია 0 6 36.8 0 <15 <15 

9 ახალციხე-თორთუმი 0 6 210.5 350 <15 <15 

10 იმერეთის რეაბილიტაცია 0 6 22.5 1 200 <15 <15 

11 ქვესადგურების განახლება 1 0 35.8 100 <15 <15 

12 კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება 1 6 117.7 300 <15 <15 
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13 
რეაქტიული სიმძლავრის წყარო 

(კონდენსატორთა ბატარეა) 
0 2 12 0 <15 <15 

14 
თბილისის რეგიონის უსაფრთხო ელ. 

მომარაგება 
0 6 32.4 400 <15 <15 

15 ქართლის 220 კვ ქსელის გაძლიერება 3 6 45.9 400 <15 <15 

16 ენერგიის დამაგროვებელი ბატარეა 2 6 140 - <15 <15 

 

ცხრ. 8.13 მონეტიზებული ინდიკატორები 

# პროექტის ჯგუფი 

B1                      

საზოგადოებრივ-

ეკონომიკური 

კეთილდღეობა, 

მლნ. 

ევრო/წელი 

B2                                

CO2-ის 

გამოყოფის 

შემცირება, 

მლნ. 

ევრო/წელი 

B3                                        

გეწ-ის ინტეგრაცია, 

მლნ. ევრო/წელი 

B5                               

ზეგავლენა 

ქსელის 

დანაკარგებზე, 

მლნ. ევრო/წელი 

1 ბათუმი-ახალციხე 27.16 0.70 
მონეტიზებულია B1-

ის ფარგლებში 
0.23 

2 ქსანი-სტეფანწმინდა-მოზდოკი 116.30 0.80 
მონეტიზებულია B1-

ის ფარგლებში 
3.15 

3 მარნეული-აირუმი 51.97 - 
არ მოხდა 

მონეტიზება 
2.01 

4 კოლხიდა-1-ის რეაბილიტაცია 0.03 - 
არ მოხდა 

მონეტიზება 
- 

5 ჯვარი-წყალტუბო-ახალციხე 370.62 7.38 
მონეტიზებულია B1-

ის ფარგლებში 
6.70 

6 სვანეთი 170.85 3.46 
მონეტიზებულია B1-

ის ფარგლებში 
1.51 
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7 რაჭა-ნამახვანი 167.87 3.45 
მონეტიზებულია B1-

ის ფარგლებში 
0.15 

8 გურია 25.39 0.52 
მონეტიზებულია B1-

ის ფარგლებში 
0.03 

9 ახალციხე-თორთუმი 148.51 - 
არ მოხდა 

მონეტიზება 
3.72 

10 იმერეთის რეაბილიტაცია 71.96 - 
მონეტიზებულია B1-

ის ფარგლებში 
- 

11 ქვესადგურების განახლება 0.01 - 
მონეტიზებულია B1-

ის ფარგლებში 
- 

12 კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება 37.18 0.87 
მონეტიზებულია B1-

ის ფარგლებში 
1.00 

13 
რეაქტიული სიმძლავრის წყარო (კონდენსატორთა 

ბატარეა) 
15.25 - 

არ მოხდა 

მონეტიზება 
0.06 

14 თბილისის რეგიონის უსაფრთხო ელ. მომარაგება 0.01 - 
მონეტიზებულია B1-

ის ფარგლებში 
0.47 

15 ქართლის 220 კვ ქსელის გაძლიერება 121.41 3.10 
მონეტიზებულია B1-

ის ფარგლებში 
0.21 

16 ენერგიის დამაგროვებელი ბატარეა 2.19 2.63 
არ მოხდა 

მონეტიზება 
- 
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8.3 ინვესტიციები გადამცემი ქსელის ახალი ელემენტებისთვის 

წლების მიხედვით საქართველოს გადამცემი ქსელის ახალ პროექტებში 

განსახორციელებელი საპროგნოზო ინვესტიციები, დანართი 2-ის საფუძველზე, მოცემულია 

8.14 ცხრილსა და 8.17 ნახაზზე, საიდანაც ჩანს, რომ ყველაზე დიდი ინვესტიციები 

განხორციელდება 2025-2026 წლებში დასასრულებელ პროექტებზე, რაც გამოიხატება 

სატრანზიტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობით. 

    

ცხრილი 8.14 ჯამური ინვესტიციები 2023-2034 წლებში 

 

ႼႤႪႨ ႿႠႫႳႰႨ ႨႬႥႤႱႲႨႺႨႠ, ႫႪႬ. ႤႥႰႭ 

2024 € 94 578 000 

2025 € 408 530 819 

2026 € 252 750 000 

2027 € 144 740 000 

2028 € 72 680 000 

2029 € 12 000 000 

2030 € 101 631 627 

2031 € 2 000 000 

2032 € 19 800 000 

2033 € 2 000 000 

 

 
ნახ. 8.17 საჭირო ინვესტიციები გადამცემი ქსელის პროექტებზე წლების მიხედვით 
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8.4 სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება 

 

1. პროექტი „ბათუმი-ახალციხე“ 

 

წელი 
პროექტის 

ნომერი 
ელემენტი სიგრძე/სიმძლავრე 

2025 P.1.1 
ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ 

შუახევი-ახალციხე 
90 კმ. 

 

გეოგრაფიული არეალი:  

2025 წლისთვის დაგეგმილია ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ „ახალციხე-ბათუმი“-ს პროექტის ფარგლებში  

„შუახევი-ახალციხის“ კომპონენტის დასრულება.  

პროექტი ითვალისწინებს ახალციხისა და ბათუმის ქვესადგურების დამაკავშირებელი 220 კილოვოლტიანი 

(მაღალი ძაბვის) საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობას, რომელიც ხორციელდება აჭარის და 

ახალციხის მაღალმთიან რეგიონებში. დერეფანი მიუყვება სხალთისა და აჭარისწყლის ხეობებს და გვერდს უვლის 

მაჭახელას ახლადშექმნილ ეროვნულ პარკსაც.  

 

დაცული ტერიტორიები: 

დერეფანი მიუყვება სხალთისა და აჭარისწყლის ხეობებს და გვერდს უვლის მაჭახელას ახლადშექმნილ ეროვნულ 

პარკსაც. შესაბამისად, სკრინინგის და სკოპინგის პროცესისას დადგინდა, რომ პროექტი პირდაპირ ზემოქმედებას 

არ იქონიებს რომელიმე დაცულ ტერიტორიაზე. საერთაშორისოდ აღიარებული ეკოლოგიური უბნების 

თვალსაზრისით - 150 კმ სიგრძის დერეფნის ბოლო 10 კმ-იანი მონაკვეთი გადის ფრინველების მნიშვნელოვან 

სამიგრაციო დერეფანზე; აქედან 5-6 კმ-ზე, სადაც ფრინველები დაბალ სიმაღლეზე ფრენენ, ეგხ-ს ზემოქმედება 

შესაძლოა მნიშნელოვანი იყოს.  

დაგეგმილი ელექტროგადამცემი ხაზისთვის შესწავლილი იქნა ალტერნატიული ვარიანტები, რათა შერჩეულიყო 

გარემოსდაცვითი და სოციალური თვალსაზრისით ყველაზე მიზანშეწონილი ვარიანტი. ალტერნატივებს შორის 

განხილული იქნა არაქმედების ალტერნატივა, სისტემის (ანუ მაგისტრალური ქსელის და ქვესადგურების) 

ალტერნატივები, საინჟინრო გადაწყვეტის ალტერნატივები, ასევე მარშრუტისა და ანძების ადგილმდებარეობის 

ალტერნატივები. 

 

გარემოს ზოგადი მიმოხილვა: 

გარემოს ფონური მონაცემები: 

ბიოლოგიური გარემო - პროექტის რეგიონი განთავსებულია კავკასიის ბიომრავალფეროვნების „ცხელ 

წერტილში“. ფლორა წარმოდგენილია დიდი რაოდენობით ენდემური მცენარეულობით. ამ უნიკალურ 

ბიომრავალფეროვნებას საფრთხეს უქმნის უკანონო ტყის ჭრა, ნადირობა და მცენარეების შეგროვება. ამ „ცხელი 

წერტილის“ საზღვრებში არ იკრძალება მშენებლობა, ან რაიმე ტიპის საქმიანობა. თუმცა, ტერიტორიის მაღალი 

სენსიტიურობა გათვალისწინებული იქნება ხაზის მარშრუტის შერჩევის, დაპროექტების და სგზშ-ს 

განხორციელებისას. ელექტროგადამცემი ხაზის დერეფანი არ გადაკვეთს საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთ 

ნაწილში არსებულ დაცულ ტერიტორიებს. პროექტის დერეფნის დეტალური ბოტანიკური კვლევის შედეგად 

გამოვლინდება საქართველოს წითელი ნუსხის ხუთი სახეობები, მაღალმთიანი აჭარის რეგიონში გვხვდება 

რამდენიმე იშვიათი, საფრთხის ქვეშ მყოფი და ენდემური მცენარის სახეობა.  

 

 

პოტენციური ზემოქმედება და შემარბილებელი ზომები:  

საავტომობილო გზების ან მილსადენების პროექტებისგან განსხვავებით, ელექტროგადამცემი ხაზის 

მშენებლობისთვის მცირე მოცულობის გაწმენდითი სამუშაოებია საჭირო;  

ყველა ეს ზემოქმედება დარეგულირდება შესაბამისი მართვით, შემარბილებელი ზომებით და მოსახლეობასთან 

სათანადო კომუნიკაციის გზით. დადებითი ზემოქმედება ადგილობრივ მოსახლეობაზე მოიაზრება დამატებითი 

სამუშაო ადგილების და ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივით, ელექტრომომარაგების გაუმჯობესების 

კონტექსტში.  

გეოლოგია და გეოლოგიური რისკები:  
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პროექტის რეგიონში ქანები ეროზიულობით, განსაკუთრებით კი წყლისმიერი ეროზიით გამოირჩევა. ამის გამო აქ 

მაღალია ციცაბო ფერდობების დამეწყრის რისკები. განსაკუთრებულად მეწყერსაშიში უბნებისთვის გვერდის 

ასავლელად დაპროექტების ფაზაზე შემუშავებული იქნება ალტერნატივები. 

 

გადამცემი ინფრასტრუქტურის პროექტების ექსპლუატაციაში შესვლის დრო გულისხმობს 

შესაბამისი წლის ბოლოს. 

 

2. პროექტი „ქსანი-სტეფანწმინდა-მოზდოკი“ 

 

წელი 
პროექტის 

ნომერი 
ელემენტი მოცულობა/სიმძლავრე 

2030 P.2.1 500/110 კვ ქ/ს „სტეფანწმინდა“ 250 მგვა 

 

გეოგრაფიული არეალი: 

2030 წლისთვის  დაგეგმილია 500/110 კვ ქ/ს „სტეფანწმინდა“-ს პროექტის მშენებლობა. პროექტის ძირითადი 

მიზანია რუსეთი-საქართველო-სომხეთი-ირანის სატრანზიტო პოტენციალის საიმედო რეალიზაცია. 

აღნიშნული პროექტის განხორციელება დაგეგმილია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში. 

 

დაცული ტერიტორიები: 

სკრინინგის ეტაპზე დადგინდა, რომ ქვესადგურისთვის განკუთვნილი საპროექტო ტერიტორია პირდაპირ 

ზემოქმედებას არ იქონიებს რომელიმე დაცულ ტერიტორიაზე. ქ/ს ტერიტორიის შერჩევის დროს ყურადღება 

გამახვილდა ზურმუხტის შრეზე და დადგინდა, რომ აღნიშნული პროექტი არ კვეთს ზურმუხტის ზონას. 

დაგეგმარების პროცესში მოხდა ალტერნატიული ვარიანტების განხილვა, წინასწარი დადგენით, 

ზემოთაღნიშნული ვარიანტი გარემოსდაცვითი და სოციალური თვალსაზრისით ყველაზე მიზანშეწონილად იქნა 

მიჩნეული. 

გარემოს ზოგადი მიმოხილვა: 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მთლიანად მაღალმთიანია. სიმაღლე ზღვის დონიდან 1700 მ-იდან 5000 მ-ის 

ფარგლებში იცვლება. შედარებით დაბალ ზონაში (1700 მ-ის ფარგლებში) ზომიერი ნოტიოა. ზამთარი ცივი და 

მშრალია, ხოლო ზაფხული — გრილი. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 4,9 °C-ია, ხოლო ნალექების 

საშუალო წლიური მოცულობა — 800 მმ. ზღვის დონიდან 1800-2000 მ-ის ფარგლებში ჰაერის 

საშუალო ტემპერატურა 3,5 °C-მდე ეცემა, ხოლო ნალექიანობა 1160 მმ-ს აღწევს. 3600 მ-ზე მაღლა ნივალური 

ზონაა გავრცელებული. 

ჰიდროგრაფიული ქსელი ხშირია. მუნიციპალიტეტი მდიდარია მდინარეებით, ტბებით, მყინვარებითა და 

მინერალური წყაროებით. მთავარი მდინარეა თერგი, რომლის სიგრძე მუნიციპალიტეტის ფარგლებში 85 კმ-მდეა. 

სათავეს იღებს ხოხის ქედის მყინვარებში. მუნიციპალიტეტი მდიდარია ტბებით. აღსანიშნავია ყელიცადის 

ტბა, არჩვების ტბა და სხვა. მუნიციპალიტეტში ფართოდაა წარმოდგენილი მყინვარებიც. ყველაზე ფართო 

გამყინვარებით ხასიათდება მყინვარწვერის მასივი (ფართობი დაახლოებით 80 კმ²). მყინვარწვერიდან ეშვება 

საკმაოდ ბევრი მყინვარი მ.შ. ყველაზე მნიშვნელოვანია გერგეტისა და დევდარაკის მყინვარები.[1] 

 

აღნიშნული პროექტისთვის ხორციელდება გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მომზადება, სადაც დეტალურად 

განხორციელდება გარემოს ფონური მდგომარეობის შესწავლა და იმ რეცეპტორების ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების დადგენა, რაზეც შესაძლოა გავლენა იქონიოს პროექტმა; ზემოქმედების მნიშვნელობისა და 

მახასიათებლების განსაზღვრა; იმ ღონისძიებების შემუშავება, რაც შეამცირებს და დააკომპენსირებს  ნეგატიურ 

ზემოქმედებებს; გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმების შემუშავება.  

 

პოტენციური ზემოქმედება და შემარბილებელი ზომები:  

ყველა შესაძლო ზემოქმედება დარეგულირდება შესაბამისი მართვით, შემარბილებელი ზომებით და 

მოსახლეობასთან სათანადო კომუნიკაციის გზით. დადებითი ზემოქმედება ადგილობრივ მოსახლეობაზე 

მოიაზრება დამატებითი სამუშაო ადგილების და ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივით, 

ელექტრომომარაგების გაუმჯობესების კონტექსტში.  

ზემოქმედება ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე:  
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პროექტის განხორციელების შედეგად ადგილობრივ ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებზე პირდაპირი სახის 

ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. მიწის სამუშაოების პროცესში განხორციელდება მუდმივი მონიტორინგი და 

რაიმე ძეგლის გამოვლენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ეცნობა შესაბამის სტრუქტურას.  

 

 

3. პროექტი „მარნეული-აირუმი“ 

 

წელი 
პროექტის 

ნომერი 
ელემენტი სიგრძე/სიმძლავრე 

2025 P.3.1 500 კვ ეგხ. „მარნეული-აირუმი“ 18.56 კმ 

 

გეოგრაფიული არეალი: 

2025 წლისთვის  დაგეგმილია 500 კვ ეგხ. „მარნეული-აირუმი“-ს პროექტის განხორციელება, აღნიშნული 

პროექტის განხორციელება დაგეგმილია მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული 500/220/110 კვ 

ქვესადგურიდან სომხეთის საზღვრამდე. პროექტის მთლიანი სიგრძეა 35 კმ, აქედან 17 კმ ქ/ს მარნეულიდან 

აშენებულია, ხოლო საქართველოს ტერიტორიაზე (სომხეთის საზღვრამდე) ასაშენებელია 18.56 კმ.. 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი მიეკუთვნება ქვემო ქართლის დაბლობის მარჯვენა სანაპიროს ნაწილს-მარნეულის 

დაბლობს. მარნეულის დაბლობი შედგება მდ. მტკვრის, ხრამის და ალგეთის ტერასებისგან. 

  

დაცული ტერიტორიები: 

სკრინინგის ეტაპზე დადგინდა, რომ პროექტისთვის განკუთვნილი საპროექტო ტერიტორია პირდაპირ 

ზემოქმედებას არ იქონიებს რომელიმე დაცულ ტერიტორიაზე. ეგხ. ტრასის შერჩევისას ყურადღება გამახვილდა 

ზურმუხტის შრეზე და დადგინდა, რომ აღნიშნული პროექტი არ კვეთს ზურმუხტის ზონას.  

დაგეგმარების პროცესში მოხდა ალტერნატიული ვარიანტების განხილვა, წინასწარი დადგენით, 

ზემოთაღნიშნული ვარიანტი გარემოსდაცვითი და სოციალური თვალსაზრისით ყველაზე მიზანშეწონილად იქნა 

მიჩნეული. 

 

გარემოს ზოგადი მიმოხილვა: 

გარემოს ფონური მდგომარეობა: 

საქართველოს ტერიტორიის ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების (ი. ბუაჩიძე, 1970წ.) მიხედვით საპროექტო ეგხ-

ეს ტერიტორია, საქართველოს ბელტის მარნეული-გარდაბნის ფოროვანი და ნაპრალოვანი არტეზიული აუზის 

(III12) შემადგენლობაში შედის. რაიონი შედგება ძველმეოთხეული ალუვიური ნალექების - კენჭნარის, 

კონგლომერატების, ქვიშების, ქვიშნარის, თიხნარის, აგრეთვე თანამედროვე ალუვიური წარმონაქმნების 

წყალშემცველი ჰორიზონტებისაგან. 

საპროექტო ეგხ-ეს ანძების განთავსების ადგილებზე გეოდინამიური პროცესები, რომელმაც შესაძლებელია ხელი 

შეუშალოს საყრდენი ანძების დამონტაჟებას დეტალურად იქნება შესწავლილი. 

ძირითადად საპროექტო ეგხ-ეს მიმდებარედ არსებული მცენარეული საფარი დაბალი  საკონსერვაციო 

ღირებულების ბოტანიკური ობიექტია. ზემოქმედება მცენარეულ საფარზე არ იქნება მნიშვნელოვანი. 

ეგხ-ს მშენებლობა გამოიწვევს ფაუნის დროებით შეშფოთებას და შესაძლო მიგრაციას პროექტის ზემოქმედების 

ტერიტორიიდან. სამშენებლო სამუშაოებმა შესაძლოა ნეგატიურად იმოქმედოს ცხოველთა 

ბიომრავალფეროვნებაზე.  

აღნიშნული პროექტისთვის განხორციელდება გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მომზადება, სადაც 

დეტალურად მოხდება გარემოს ფონური მდგომარეობის შესწავლა და იმ რეცეპტორების ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების დადგენა, რაზეც შესაძლოა გავლენა იქონიოს პროექტმა; ზემოქმედების მნიშვნელობისა და 

მახასიათებლების განსაზღვრა; იმ ღონისძიებების შემუშავება, რაც შეამცირებს და დააკომპენსირებს  ნეგატიურ 

ზემოქმედებებს; გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმების შემუშავება.  

პოტენციური ზემოქმედება და შემარბილებელი ზომები:  

საავტომობილო გზების ან მილსადენების პროექტებისგან განსხვავებით, ელექტროგადამცემი ხაზის 

მშენებლობისთვის მცირე მოცულობის გაწმენდითი სამუშაოებია საჭირო;  

ყველა შესაძლო ზემოქმედება დარეგულირდება შესაბამისი მართვით, შემარბილებელი ზომებით და 

მოსახლეობასთან სათანადო კომუნიკაციის გზით. დადებითი ზემოქმედება ადგილობრივ მოსახლეობაზე 
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მოიაზრება დამატებითი სამუშაო ადგილების და ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივით, 

ელექტრომომარაგების გაუმჯობესების კონტექსტში.  

ზემოქმედება ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე:  

პროექტის განხორციელების შედეგად ადგილობრივ ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებზე პირდაპირი სახის 

ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. მიწის სამუშაოების პროცესში განხორციელდება მუდმივი მონიტორინგი და 

რაიმე ძეგლის გამოვლენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ეცნობა შესაბამის სტრუქტურას. 

 

 

 

4. პროექტი „ჯვარი-წყალტუბო-ახალციხე“ 

 

წელი 
პროექტის 

ნომერი 
ელემენტი სიგრძე/სიმძლავრე 

2025 P.5.3 500კვ ეგხ. „ჯვარი-წყალტუბო“ 80 კმ 

 

გეოგრაფიული არეალი: 

2025 წლისთვის  დაგეგმილია 500კვ ეგხ. „ჯვარი-წყალტუბო“-ს პროექტის მშენებლობა. აღნიშნული პროექტის 

განხორციელებით დაგეგმილია საქართველოს ენერგოსისტემის მდგრადობისა და მიწოდების უსაფრთხოების 

ამაღლება - 500 კვ მაგისტრალის ენგური-ზესტაფონი-ახალციხე (ეგხ „იმერეთი“ და ეგხ „ზეკარი“) დარეზერვება; 

პროექტის განხორციელება დაგეგმილია სამეგრელოსა და იმერეთის რეგიონებში. 

 

 

დაცული ტერიტორიები: 

სკრინინგის ეტაპზე დადგინდა, რომ ქვესადგურისთვის განკუთვნილი საპროექტო ტერიტორია პირდაპირ 

ზემოქმედებას არ იქონიებს რომელიმე დაცულ ტერიტორიაზე. პროექტის განსაზღვრის დროს ყურადღება 

გამახვილდა ზურმუხტის შრეზე და დადგინდა, რომ აღნიშნული პროექტი არ კვეთს ზურმუხტის ზონას. 

დაგეგმარების პროცესში მოხდა ალტერნატიული ვარიანტების განხილვა, წინასწარი დადგენით, 

ზემოთაღნიშნული ვარიანტი გარემოსდაცვითი და სოციალური თვალსაზრისით ყველაზე მიზანშეწონილად იქნა 

მიჩნეული. 

 

გარემოს ზოგადი მიმოხილვა: 

საქართველოს გეოტექტონიკური დარაიონების მიხედვით პროექტის მოცულობის გარკვეული ნაწილი საკვლევი 

ტერიტორიის (მდ. რიონის აუზის ქვედა წელი) შედის ამიერკავკასიის მთათაშუა არის, დასავლეთი მოლასური 

დაძირვის ზონის (რიონის მთათაშუა როფი) ფარგლებში. პროექტის განხორციელებისთვის შესაძლო 

გამოსაყენებელი ტერიტორიის გრუნტები წარმოდგენილია თიხით, თიხნარით, თიხაქვიშით და ტუფოქვიშაქვით.  

საქმიანობის განხორციელების რაიონში სუბტროპიკული კლიმატია. ზამთარი ხანმოკლეა, ხოლო ზაფხული - 

ხანგრძლივი და ცხელი.  საშუალო წლიური ტემპერატურა 14,60C-ია, საშ. ფარდობითი ტენიანობა - 73%, 

ნალექების რაოდენობა - 1818 მმ/წელ. გაბატონებულია ჩრდილო-აღმოსავლეთის, აღმოსავლეთის და 

დასავლეთის ქარები.  

აღნიშნული პროექტისთვის ხორციელდება გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მომზადება, სადაც დეტალურად 

განხორციელდება გარემოს ფონური მდგომარეობის შესწავლა და იმ რეცეპტორების ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების დადგენა, რაზეც შესაძლოა გავლენა იქონიოს პროექტმა; ზემოქმედების მნიშვნელობისა და 

მახასიათებლების განსაზღვრა; იმ ღონისძიებების შემუშავება, რაც შეამცირებს და დააკომპენსირებს  ნეგატიურ 

ზემოქმედებებს; გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმების შემუშავება.  

 

პოტენციური ზემოქმედება და შემარბილებელი ზომები:  

საავტომობილო გზების ან მილსადენების პროექტებისგან განსხვავებით, ელექტროგადამცემი ხაზის 

მშენებლობისთვის მცირე მოცულობის გაწმენდითი სამუშაოებია საჭირო;  

ყველა შესაძლო ზემოქმედება დარეგულირდება შესაბამისი მართვით, შემარბილებელი ზომებით და 

მოსახლეობასთან სათანადო კომუნიკაციის გზით. დადებითი ზემოქმედება ადგილობრივ მოსახლეობაზე 

მოიაზრება დამატებითი სამუშაო ადგილების და ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივით, 

ელექტრომომარაგების გაუმჯობესების კონტექსტში.  
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ზემოქმედება ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე:  

პროექტის განხორციელების შედეგად ადგილობრივ ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებზე პირდაპირი სახის 

ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. მიწის სამუშაოების პროცესში განხორციელდება მუდმივი მონიტორინგი და 

რაიმე ძეგლის გამოვლენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ეცნობა შესაბამის სტრუქტურას. 

 

 

 

 

წელი 
პროექტის 

ნომერი 
ელემენტი სიგრძე/სიმძლავრე 

2025 P.5.4 
500 კვ ეგხ. „წყალტუბო-

ახალციხე“ 
104 კმ 

 

 

გეოგრაფიული არეალი: 

2025 წლისთვის  დაგეგმილია 500კვ ეგხ. „წყალტუბო-ახალციხე“-ს პროექტის მშენებლობა. აღნიშნული პროექტის 

განხორციელებით დაგეგმილია საქართველოს ენერგოსისტემის მდგრადობისა და მიწოდების უსაფრთხოების 

ამაღლება - 500 კვ მაგისტრალის ენგური-ზესტაფონი-ახალციხე (ეგხ „იმერეთი“ და ეგხ „ზეკარი“) დარეზერვება;  

პროექტი ,,ჯვარი-წყალტუბო-ახალციხე“ ენერგოსისტემისთვის ყველაზე აუცილებელი და სტრატეგიული 

მნიშვნელობის პროექტია. 

პროექტის განხორციელება დაგეგმილია იმერეთისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში. 

 

დაცული ტერიტორიები:  

სკრინინგის ეტაპზე დადგინდა, რომ ქვესადგურისთვის განკუთვნილი საპროექტო ტერიტორია პირდაპირ 

ზემოქმედებას არ იქონიებს რომელიმე დაცულ ტერიტორიაზე. პროექტის განსაზღვრის დროს ყურადღება 

გამახვილდა ზურმუხტის შრეზე და დადგინდა, რომ აღნიშნული პროექტი არ კვეთს ზურმუხტის ზონას. 

დაგეგმარების პროცესში მოხდა ალტერნატიული ვარიანტების განხილვა, წინასწარი დადგენით, 

ზემოთაღნიშნული ვარიანტი გარემოსდაცვითი და სოციალური თვალსაზრისით ყველაზე მიზანშეწონილად იქნა 

მიჩნეული. 

 

გარემოს ზოგადი მიმოხილვა: 

სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიის დიდი ნაწილი აგებულია ოლიგოცენური ასაკის ქვიშაქვებითა და 

თიხებით. ერუშეთის ქედის აგებულებაში მონაწილეობს ეოცენური ტუფ-ბრექჩიები, ტუფები, ანდეზიტები. 

მესამეული ვულკანოგენური წყებებითაა აგებული მესხეთის ქედის ის მონაკვეთი, რომელიც ახალციხის 

მუნიციპალიტეტში შედის. რელიეფი რთულია, გვხვდება მოვაკებული ტერასები, მერიდიანული ხეობები, მცირე 

ქვაბულები, გორაკ-ბორცვები და ვულკანური მთები. მესხეთის ქედის სამხრეთ კალთაზე ეროზიული მთა-ხეობათა 

რელიეფია. მუნიციპალიტეტი მდიდარია წიაღისეულით. მოიპოვება მურა ნახშირი, დიატომიტი, აქატი, თაბაშირი, 

საშენი მასალა.  

 

აღნიშნული პროექტისთვის ხორციელდება გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მომზადება, სადაც დეტალურად 

განხორციელდება გარემოს ფონური მდგომარეობის შესწავლა და იმ რეცეპტორების ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების დადგენა, რაზეც შესაძლოა გავლენა იქონიოს პროექტმა; ზემოქმედების მნიშვნელობისა და 

მახასიათებლების განსაზღვრა; იმ ღონისძიებების შემუშავება, რაც შეამცირებს და დააკომპენსირებს  ნეგატიურ 

ზემოქმედებებს; გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმების შემუშავება.  

 

პოტენციური ზემოქმედება და შემარბილებელი ზომები:  

საავტომობილო გზების ან მილსადენების პროექტებისგან განსხვავებით, ელექტროგადამცემი ხაზის 

მშენებლობისთვის მცირე მოცულობის გაწმენდითი სამუშაოებია საჭირო;  

ყველა შესაძლო ზემოქმედება დარეგულირდება შესაბამისი მართვით, შემარბილებელი ზომებით და 

მოსახლეობასთან სათანადო კომუნიკაციის გზით. დადებითი ზემოქმედება ადგილობრივ მოსახლეობაზე 

მოიაზრება დამატებითი სამუშაო ადგილების და ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივით, 

ელექტრომომარაგების გაუმჯობესების კონტექსტში.  

ზემოქმედება ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე:  
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ႢႠႫႭႥႪႤႬႨႪႨ ႮႰႭႤႵႲႤႡႨ ႣႠ ႨႬႴႰႠႱႲႰႳႵႲႳႰႨႱ ႢႠႱႠႻႪႨႤႰႤႡႪႠႣ ႱႠႽႨႰႭ 

ႨႬႥႤႱႲႨႺႨႤႡႨ 

პროექტის განხორციელების შედეგად ადგილობრივ ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებზე პირდაპირი სახის 

ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. მიწის სამუშაოების პროცესში განხორციელდება მუდმივი მონიტორინგი და 

რაიმე ძეგლის გამოვლენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ეცნობა შესაბამის სტრუქტურას. 

 

5. პროექტი „რაჭა და ნამახვანი“ 

 

წელი 
პროექტის 

ნომერი 
ელემენტი მოცულობა/სიმძლავრე 

2024 P.7.2 220/110 კვ ქ/ს „ლაჯანური“ 250 მგვა 

 

გეოგრაფიული არეალი: 

2024 წლისთვის  დაგეგმილია 220/110 კვ ქ/ს „ლაჯანური“-ს პროექტის მშენებლობა. პროექტის ძირითადი მიზანია 

რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში არსებული ჰესებიდან მიღებული სიმძლავრის საიმედო ინტეგრაცია ქსელში. 

აღნიშნული პროექტის განხორციელება დაგეგმილია რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში. 

 

დაცული ტერიტორიები: 

სკრინინგის ეტაპზე დადგინდა, რომ ქვესადგურისთვის განკუთვნილი საპროექტო ტერიტორია პირდაპირ 

ზემოქმედებას არ იქონიებს რომელიმე დაცულ ტერიტორიაზე. ქ/ს ტერიტორიის შერჩევის დროს ყურადღება 

გამახვილდა ზურმუხტის შრეზე და დადგინდა, რომ აღნიშნული პროექტი არ კვეთს ზურმუხტის ზონას. 

დაგეგმარების პროცესში მოხდა ალტერნატიული ვარიანტების განხილვა, წინასწარი დადგენით, 

ზემოთაღნიშნული ვარიანტი გარემოსდაცვითი და სოციალური თვალსაზრისით ყველაზე მიზანშეწონილად იქნა 

მიჩნეული. 

 

გარემოს ზოგადი მიმოხილვა: 

აღნიშნული პროექტისთვის ხორციელდება გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მომზადება, სადაც დეტალურად 

განხორციელდება გარემოს ფონური მდგომარეობის შესწავლა და იმ რეცეპტორების ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების დადგენა, რაზეც შესაძლოა გავლენა იქონიოს პროექტმა; ზემოქმედების მნიშვნელობისა და 

მახასიათებლების განსაზღვრა; იმ ღონისძიებების შემუშავება, რაც შეამცირებს და დააკომპენსირებს  ნეგატიურ 

ზემოქმედებებს; გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმების შემუშავება.  

საპროექტო ტერიტორია მიეკუთვნება კავკასიონის გეობოტანიკური ოლქის რაჭა-ლეჩხუმის გეობოტანიკურ 

რაიონს. ტერიტორიაზე ძირითადად წარმოდგენილია მურყანი, რომელიც მაღალი ღირებულებით არ 

გამოირჩევა. საქართველოს წითელი ნუსხის მცენარეების შესწავლა განხორციელდება გზშ-ს კვლევების დროს.  

პოტენციური ზემოქმედება და შემარბილებელი ზომები:  

ყველა შესაძლო ზემოქმედება დარეგულირდება შესაბამისი მართვით, შემარბილებელი ზომებით და 

მოსახლეობასთან სათანადო კომუნიკაციის გზით. დადებითი ზემოქმედება ადგილობრივ მოსახლეობაზე 

მოიაზრება დამატებითი სამუშაო ადგილების და ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივით, 

ელექტრომომარაგების გაუმჯობესების კონტექსტში.  

ზემოქმედება ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე:  

პროექტის განხორციელების შედეგად ადგილობრივ ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებზე პირდაპირი სახის 

ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. მიწის სამუშაოების პროცესში განხორციელდება მუდმივი მონიტორინგი და 

რაიმე ძეგლის გამოვლენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ეცნობა შესაბამის სტრუქტურას. 

 

 

წელი 
პროექტის 

ნომერი 
ელემენტი სიგრძე/სიმძლავრე 

2027 P.7.7 220 კვ ეგხ. „ონი-ლაჯანური“ 55 კმ 

 

გეოგრაფიული არეალი: 

2027 წლისთვის დაგეგმილია 220 კვ ეგხ. „ონი-ლაჯანური“-ს პროექტის მშენებლობა. აღნიშნული პროექტის 

განხორციელებით დაგეგმილია ჩრდილოეთ რგოლის გაძლიერება. პროექტ ონი ლაჯანურის ძირითად 

დანიშნულებას წარმოადგენს ჰესების ინტეგრაცია ქსელთან და აღნიშნული სიმძლავრის საიმედო გამოტანა.     

პროექტის განხორციელება დაგეგმილია რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებში. 
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ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႠႧႼႪႨႠႬႨ ႢႤႢႫႠ 2024-2034

 

 

 

 

დაცული ტერიტორიები: 

სკრინინგის ეტაპზე დადგინდა, რომ გადამცემი ხაზისთვის განკუთვნილი საპროექტო ტერიტორია პირდაპირ 

ზემოქმედებას არ იქონიებს რომელიმე დაცულ ტერიტორიაზე. პროექტის განსაზღვრის დროს ყურადღება 

გამახვილდა ზურმუხტის შრეზე და დადგინდა, რომ აღნიშნული პროექტი არ კვეთს ზურმუხტის ზონას. 

დაგეგმარების პროცესში მოხდა ალტერნატიული ვარიანტების განხილვა, წინასწარი დადგენით, 

ზემოთაღნიშნული ვარიანტი გარემოსდაცვითი და სოციალური თვალსაზრისით ყველაზე მიზანშეწონილად იქნა 

მიჩნეული. 

 

 

გარემოს ზოგადი მიმოხილვა: 

საქართველოს გეოტექტონიკური დარაიონების მიხედვით პროექტის მოცულობის გარკვეული ნაწილი საკვლევი 

ტერიტორიის (მდ. რიონის აუზის ქვედა წელი) შედის ამიერკავკასიის მთათაშუა არის, დასავლეთი მოლასური 

დაძირვის ზონის (რიონის მთათაშუა როფი) ფარგლებში. პროექტის განხორციელებისთვის შესაძლო 

გამოსაყენებელი ტერიტორიის გრუნტები წარმოდგენილია თიხით, თიხნარით, თიხაქვიშით და ტუფოქვიშაქვით.  

საპროექტო ტერიტორია მიეკუთვნება კავკასიონის გეობოტანიკური ოლქის რაჭა-ლეჩხუმის გეობოტანიკურ 

რაიონს. საქართველოს წითელი ნუსხის მცენარეების შესწავლა განხორციელდება გზშ-ს კვლევების დროს.  

აღნიშნული პროექტისთვის ხორციელდება გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მომზადება, სადაც დეტალურად 

განხორციელდება გარემოს ფონური მდგომარეობის შესწავლა და იმ რეცეპტორების ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების დადგენა, რაზეც შესაძლოა გავლენა იქონიოს პროექტმა; ზემოქმედების მნიშვნელობისა და 

მახასიათებლების განსაზღვრა; იმ ღონისძიებების შემუშავება, რაც შეამცირებს და დააკომპენსირებს  ნეგატიურ 

ზემოქმედებებს; გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმების შემუშავება.  

 

პოტენციური ზემოქმედება და შემარბილებელი ზომები:  

საავტომობილო გზების ან მილსადენების პროექტებისგან განსხვავებით, ელექტროგადამცემი ხაზის 

მშენებლობისთვის მცირე მოცულობის გაწმენდითი სამუშაოებია საჭირო;  

ყველა შესაძლო ზემოქმედება დარეგულირდება შესაბამისი მართვით, შემარბილებელი ზომებით და 

მოსახლეობასთან სათანადო კომუნიკაციის გზით. დადებითი ზემოქმედება ადგილობრივ მოსახლეობაზე 

მოიაზრება დამატებითი სამუშაო ადგილების და ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივით, 

ელექტრომომარაგების გაუმჯობესების კონტექსტში.  

ზემოქმედება ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე:  

პროექტის განხორციელების შედეგად ადგილობრივ ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებზე პირდაპირი სახის 

ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. მიწის სამუშაოების პროცესში განხორციელდება მუდმივი მონიტორინგი და 

რაიმე ძეგლის გამოვლენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ეცნობა შესაბამის სტრუქტურას.  

 

წელი 
პროექტის 

ნომერი 
ელემენტი სიგრძე/სიმძლავრე 

2025 P.7.4 
500 კვ ეგხ. „ლაჯანური-

წყალტუბო“ 
49 კმ 

 

გეოგრაფიული არეალი: 

2025 წლისთვის დაგეგმილია 500კვ ეგხ. „ლაჯანური-წყალტუბო“ პროექტის მშენებლობა. აღნიშნული პროექტის 

განხორციელებით დაგეგმილია რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის რეგიონებიდან  ელ. სიმძლავრეების გამოტანა 

სისტემაში. პროექტი ,,რაჭა-ნამახვანი“ (რომლის ელემენტს წარმოადგენს 500 კვ ეგხ. „ლაჯანური-წყალტუბო“) 

ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პროექტია. მისი დანიშნულებაა დაახლოებით 1132 მგვტ სიმძლავრის ჰესების 

ინტეგრაცია ქსელში და მათი სიმძლავრის საიმედო გამოტანა.  

პროექტის განხორციელება დაგეგმილია რაჭისა და იმერეთის რეგიონებში. 

 

დაცული ტერიტორიები: 
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ႢႠႫႭႥႪႤႬႨႪႨ ႮႰႭႤႵႲႤႡႨ ႣႠ ႨႬႴႰႠႱႲႰႳႵႲႳႰႨႱ ႢႠႱႠႻႪႨႤႰႤႡႪႠႣ ႱႠႽႨႰႭ 

ႨႬႥႤႱႲႨႺႨႤႡႨ 

სკრინინგის ეტაპზე დადგინდა, რომ ქვესადგურისთვის განკუთვნილი საპროექტო ტერიტორია პირდაპირ 

ზემოქმედებას არ იქონიებს რომელიმე დაცულ ტერიტორიაზე. პროექტის განსაზღვრის დროს ყურადღება 

გამახვილდა ზურმუხტის შრეზე და დადგინდა, რომ აღნიშნული პროექტი არ კვეთს ზურმუხტის ზონას. 

დაგეგმარების პროცესში მოხდა ალტერნატიული ვარიანტების განხილვა, წინასწარი დადგენით, 

ზემოთაღნიშნული ვარიანტი გარემოსდაცვითი და სოციალური თვალსაზრისით ყველაზე მიზანშეწონილად იქნა 

მიჩნეული. 

 

გარემოს ზოგადი მიმოხილვა: 

საქართველოს გეოტექტონიკური დარაიონების მიხედვით პროექტის მოცულობის გარკვეული ნაწილი საკვლევი 

ტერიტორიის (მდ. რიონის აუზის ქვედა წელი) შედის ამიერკავკასიის მთათაშუა არის, დასავლეთი მოლასური 

დაძირვის ზონის (რიონის მთათაშუა როფი) ფარგლებში. პროექტის განხორციელებისთვის შესაძლო 

გამოსაყენებელი ტერიტორიის გრუნტები წარმოდგენილია თიხით, თიხნარით, თიხაქვიშით და ტუფოქვიშაქვით.  

საპროექტო ტერიტორიის დანარჩენი ნაწილი კი მიეკუთვნება კავკასიონის გეობოტანიკური ოლქის რაჭა-ლეჩხუმის 

გეობოტანიკურ რაიონს.  

 

აღნიშნული პროექტისთვის ხორციელდება გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მომზადება, სადაც დეტალურად 

განხორციელდება გარემოს ფონური მდგომარეობის შესწავლა და იმ რეცეპტორების ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების დადგენა, რაზეც შესაძლოა გავლენა იქონიოს პროექტმა; ზემოქმედების მნიშვნელობისა და 

მახასიათებლების განსაზღვრა; იმ ღონისძიებების შემუშავება, რაც შეამცირებს და დააკომპენსირებს  ნეგატიურ 

ზემოქმედებებს; გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმების შემუშავება.  

 

პოტენციური ზემოქმედება და შემარბილებელი ზომები:  

საავტომობილო გზების ან მილსადენების პროექტებისგან განსხვავებით, ელექტროგადამცემი ხაზის 

მშენებლობისთვის მცირე მოცულობის გაწმენდითი სამუშაოებია საჭირო;  

ყველა შესაძლო ზემოქმედება დარეგულირდება შესაბამისი მართვით, შემარბილებელი ზომებით და 

მოსახლეობასთან სათანადო კომუნიკაციის გზით. დადებითი ზემოქმედება ადგილობრივ მოსახლეობაზე 

მოიაზრება დამატებითი სამუშაო ადგილების და ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივით, 

ელექტრომომარაგების გაუმჯობესების კონტექსტში.  

ზემოქმედება ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე:  

პროექტის განხორციელების შედეგად ადგილობრივ ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებზე პირდაპირი სახის 

ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. მიწის სამუშაოების პროცესში განხორციელდება მუდმივი მონიტორინგი და 

რაიმე ძეგლის გამოვლენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ეცნობა შესაბამის სტრუქტურას.  

 

6. პროექტი „სვანეთი“ 

 

 

წელი 
პროექტის 

ნომერი 
ელემენტი მოცულობა/სიმძლავრე 

2030 P.6.4 500/220 კვ ქ/ს „ნენსკრა“ 2x501 მგვა 

 

გეოგრაფიული არეალი: 

2030 წლისთვის დაგეგმილია 500/220 კვ ქ/ს „ნენსკრა“-ს პროექტის მშენებლობა. აღნიშნული პროექტის ძირითადი 

მიზანია “ნენსკრაჰესი“-დან მიღებული სიმძლავრის საიმედო ინტეგრაცია ქსელში. ფიზიკურ-გეოგრაფიული 

თვალსაზრისით პროექტის განხორციელება იგეგმება დასავლეთ კავკასიონის სამხრეთ ფერდის - კოდორის ქედის 

აღმოსავლეთ კალთაზე, სვანეთის ქვაბულის ფარგლებში. საპროექტო ტერიტორია ადმინისტრაციულად 

განეკუთვნება მესტიის მუნიციპალიტეტს, რომელიც თავის მხრივ სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში შედის. 

პროექტის განხორციელება დაგეგმილია სვანეთის რეგიონში. 

 

დაცული ტერიტორიები: 

სკრინინგის ეტაპზე დადგინდა, რომ ქვესადგურისთვის განკუთვნილი საპროექტო ტერიტორია პირდაპირ 

ზემოქმედებას არ იქონიებს რომელიმე დაცულ ტერიტორიაზე. საპროექტო დერეფანი საკმაოდ დიდი მანძილით 

არის დაშორებული ზემო სვანეთის გეგმარებითი დაცული ტერიტორიებიდან. ქ/ს ტერიტორიის შერჩევის დროს 
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ყურადღება გამახვილდა ზურმუხტის შრეზე და დადგინდა, რომ აღნიშნული პროექტი არ კვეთს ზურმუხტის ზონას. 

აღნიშნული პროექტი დაცული ტერიტორიების ბიოლოგიურ გარემოზე პირდაპირი ნეგატიური ზემოქმედებას არ 

იქონიებს. 

 

დაგეგმარების პროცესში მოხდა ალტერნატიული ვარიანტების განხილვა, წინასწარი დადგენით, 

ზემოთაღნიშნული ვარიანტი გარემოსდაცვითი და სოციალური თვალსაზრისით ყველაზე მიზანშეწონილად იქნა 

მიჩნეული. 

 

გარემოს ზოგადი მიმოხილვა: 

გარემოს ფონური მდგომარეობა:  

საპროექტო დერეფანი ძირითადად აგებულია ქვედა და შუა იურული ფიქლოვან- ქვიშაქვოვანი ფლიშური 

წყებებით. მდინარის ხეობები წარმოადგენს იურულ თიხაფიქლებსა და ქვიშაქვებში გამომუშავებულ გასწვრივ 

ხეობებს. ხეობებში გავრცელებულია მყინვარული და წყალ-მყინვარული ნალექები, რომლებითაც აგებულია 

მდინარეული ტერასები. 

ზემო სვანეთის ქვაბული მიეკუთვნება რთული მაღალმთიანი ქვაბულების ტიპს, დამახასიათებელი სხვადასხვა 

სახის ოროგრაფიული (გენეზისის მიხედვით ძირითადად ეროზიული) დანაწევრებით. ენდოგენური 

მორფოლოგიური კომპლექსებიდან, ზემო სვანეთის რელიეფში გამოიყოფა წყლოვან-ეროზიული, მყინვარული 

და სელექტურ-დენუდაციური ფორმები. მეზო და მიკრორელიეფის შექმნაში წამყვანი როლი ეკუთვნის წყლოვან 

ეროზიას. მყინვარული ფორმები დამახასიათებელია მდინარეთა ხეობების ზედა ნაწილებისათვის, ტროგების 

სახით ზღვის დონიდან 1200-1800 მ. სიმაღლის ინტერვალში, აგრეთვე 2200-2400 მ. სიმაღლეთა ინტერვალში 

ქედების ფერდობებზე განვითარებული ფორმები, მყინვარული ცირკებისა და კარების სახით. 

აღნიშნული პროექტისთვის განხორციელდება გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მომზადება, სადაც 

დეტალურად მოხდება გარემოს ფონური მდგომარეობის შესწავლა და იმ რეცეპტორების ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების დადგენა, რაზეც შესაძლოა გავლენა იქონიოს პროექტმა; ზემოქმედების მნიშვნელობისა და 

მახასიათებლების განსაზღვრა; იმ ღონისძიებების შემუშავება, რაც შეამცირებს და დააკომპენსირებს  ნეგატიურ 

ზემოქმედებებს; გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმების შემუშავება.  

პოტენციური ზემოქმედება და შემარბილებელი ზომები:  

ყველა ზემოქმედება დარეგულირდება შესაბამისი მართვით, შემარბილებელი ზომებით და მოსახლეობასთან 

სათანადო კომუნიკაციის გზით. დადებითი ზემოქმედება ადგილობრივ მოსახლეობაზე მოიაზრება დამატებითი 

სამუშაო ადგილების და ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივით, ელექტრომომარაგების გაუმჯობესების 

კონტექსტში.  

 

ზემოქმედება ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე:  

პროექტის განხორციელების შედეგად ადგილობრივ ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებზე პირდაპირი სახის 

ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. მიწის სამუშაოების პროცესში განხორციელდება მუდმივი მონიტორინგი და 

რაიმე ძეგლის გამოვლენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ეცნობა შესაბამის სტრუქტურას.  

 

წელი 
პროექტის 

ნომერი 
ელემენტი სიგრძე/სიმძლავრე 

2030 P.6.8 500 კვ ეგხ. „ნენსკრა-ჯვარი“ 47 კმ 

 

გეოგრაფიული არეალი: 

2030 წლისთვის დაგეგმილია 500კვ ეგხ. „ჯვარი-ნენსკრა“-ს პროექტის მშენებლობა. აღნიშნული პროექტის 

ძირითადი მიზანია “ნენსკრაჰესი“-დან მიღებული სიმძლავრის საიმედო ინტეგრაცია ქსელში. პროექტის 

განხორციელება დაგეგმილია სამეგრელოსა და სვანეთის რეგიონებში. 

 

დაცული ტერიტორიები: 

სკრინინგის ეტაპზე დადგინდა, რომ ქვესადგურისთვის განკუთვნილი საპროექტო ტერიტორია პირდაპირ 

ზემოქმედებას არ იქონიებს რომელიმე დაცულ ტერიტორიაზე. პროექტის განსაზღვრის დროს ყურადღება 

გამახვილდა ზურმუხტის შრეზე და დადგინდა, რომ აღნიშნული პროექტი არ კვეთს ზურმუხტის ზონას. 
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ႢႠႫႭႥႪႤႬႨႪႨ ႮႰႭႤႵႲႤႡႨ ႣႠ ႨႬႴႰႠႱႲႰႳႵႲႳႰႨႱ ႢႠႱႠႻႪႨႤႰႤႡႪႠႣ ႱႠႽႨႰႭ 

ႨႬႥႤႱႲႨႺႨႤႡႨ 

დაგეგმარების პროცესში მოხდა ალტერნატიული ვარიანტების განხილვა, წინასწარი დადგენით, 

ზემოთაღნიშნული ვარიანტი გარემოსდაცვითი და სოციალური თვალსაზრისით ყველაზე მიზანშეწონილად იქნა 

მიჩნეული. 

 

გარემოს ზოგადი მიმოხილვა: 

საპროექტო ეგხ-ს დერეფანი ძირითადად აგებულია ქვედა და შუა იურული ფიქლოვან- ქვიშაქვოვანი ფლიშური 

წყებებით. მდინარის ხეობები წარმოადგენს იურულ თიხაფიქლებსა და ქვიშაქვებში გამომუშავებულ გასწვრივ 

ხეობებს. ხეობებში გავრცელებულია მყინვარული და წყალ-მყინვარული ნალექები, რომლებითაც აგებულია 

მდინარეული ტერასები. 

 

ზემო სვანეთის ქვაბული მიეკუთვნება რთული მაღალმთიანი ქვაბულების ტიპს, დამახასიათებელი სხვადასხვა 

სახის ოროგრაფიული (გენეზისის მიხედვით ძირითადად ეროზიული) დანაწევრებით. ენდოგენური 

მორფოლოგიური კომპლექსებიდან, ზემო სვანეთის რელიეფში გამოიყოფა წყლოვან-ეროზიული, მყინვარული 

და სელექტურ-დენუდაციური ფორმები. მეზო და მიკრორელიეფის შექმნაში წამყვანი როლი ეკუთვნის წყლოვან 

ეროზიას. მყინვარული ფორმები დამახასიათებელია მდინარეთა ხეობების ზედა ნაწილებისათვის, ტროგების 

სახით ზღვის დონიდან 1200-1800 მ. სიმაღლის ინტერვალში, აგრეთვე 2200-2400 მ. სიმაღლეთა ინტერვალში 

ქედების ფერდობებზე განვითარებული ფორმები, მყინვარული ცირკებისა და კარების სახით. 

აღნიშნული პროექტისთვის ხორციელდება გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მომზადება, სადაც დეტალურად 

განხორციელდება გარემოს ფონური მდგომარეობის შესწავლა და იმ რეცეპტორების ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების დადგენა, რაზეც შესაძლოა გავლენა იქონიოს პროექტმა; ზემოქმედების მნიშვნელობისა და 

მახასიათებლების განსაზღვრა; იმ ღონისძიებების შემუშავება, რაც შეამცირებს და დააკომპენსირებს  ნეგატიურ 

ზემოქმედებებს; გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმების შემუშავება.  

 

 

პოტენციური ზემოქმედება და შემარბილებელი ზომები:  

საავტომობილო გზების ან მილსადენების პროექტებისგან განსხვავებით, ელექტროგადამცემი ხაზის 

მშენებლობისთვის მცირე მოცულობის გაწმენდითი სამუშაოებია საჭირო;  

ყველა შესაძლო ზემოქმედება დარეგულირდება შესაბამისი მართვით, შემარბილებელი ზომებით და 

მოსახლეობასთან სათანადო კომუნიკაციის გზით. დადებითი ზემოქმედება ადგილობრივ მოსახლეობაზე 

მოიაზრება დამატებითი სამუშაო ადგილების და ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივით, 

ელექტრომომარაგების გაუმჯობესების კონტექსტში.  

ზემოქმედება ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე:  

პროექტის განხორციელების შედეგად ადგილობრივ ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებზე პირდაპირი სახის 

ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. მიწის სამუშაოების პროცესში განხორციელდება მუდმივი მონიტორინგი და 

რაიმე ძეგლის გამოვლენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ეცნობა შესაბამის სტრუქტურას.   

 

წელი 
პროექტის 

ნომერი 
ელემენტი სიგრძე/სიმძლავრე 

2030 P.6.7 220 კვ ეგხ. „ნენსკრა-მესტია“ 57 კმ 

 

გეოგრაფიული არეალი: 

2030 წლისთვის დაგეგმილია 220 კვ ეგხ. „ნენსკრა-მესტია“-ს პროექტის მშენებლობა. აღნიშნული პროექტის 

ძირითადი მიზანია “დიზიჰესი“-დან მიღებული სიმძლავრის საიმედო ინტეგრაცია ქსელში. პროექტის 

განხორციელება დაგეგმილია სვანეთის რეგიონში. 

 

დაცული ტერიტორიები: 

სკრინინგის ეტაპზე დადგინდა, რომ ქვესადგურისთვის განკუთვნილი საპროექტო ტერიტორია პირდაპირ 

ზემოქმედებას არ იქონიებს რომელიმე დაცულ ტერიტორიაზე. პროექტის განსაზღვრის დროს ყურადღება 

გამახვილდა ზურმუხტის შრეზე და დადგინდა, რომ აღნიშნული პროექტი არ კვეთს ზურმუხტის ზონას. 

დაგეგმარების პროცესში მოხდა ალტერნატიული ვარიანტების განხილვა, წინასწარი დადგენით, 

ზემოთაღნიშნული ვარიანტი გარემოსდაცვითი და სოციალური თვალსაზრისით ყველაზე მიზანშეწონილად იქნა 

მიჩნეული. 
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ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ ႢႠႣႠႫႺႤႫႨ ႵႱႤႪႨႱ ႢႠႬႥႨႧႠႰႤႡႨႱ ႠႧႼႪႨႠႬႨ ႢႤႢႫႠ 2024-2034

 

 

გარემოს ზოგადი მიმოხილვა: 

ზემო სვანეთის ქვაბული მიეკუთვნება რთული მაღალმთიანი ქვაბულების ტიპს, დამახასიათებელი სხვადასხვა 

სახის ოროგრაფიული (გენეზისის მიხედვით ძირითადად ეროზიული) დანაწევრებით. ენდოგენური 

მორფოლოგიური კომპლექსებიდან, ზემო სვანეთის რელიეფში გამოიყოფა წყლოვან-ეროზიული, მყინვარული 

და სელექტურ-დენუდაციური ფორმები. მეზო და მიკრორელიეფის შექმნაში წამყვანი როლი ეკუთვნის წყლოვან 

ეროზიას. მყინვარული ფორმები დამახასიათებელია მდინარეთა ხეობების ზედა ნაწილებისათვის, ტროგების 

სახით ზღვის დონიდან 1200-1800 მ. სიმაღლის ინტერვალში, აგრეთვე 2200-2400 მ. სიმაღლეთა ინტერვალში 

ქედების ფერდობებზე განვითარებული ფორმები, მყინვარული ცირკებისა და კარების სახით. 

აღნიშნული პროექტისთვის ხორციელდება გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მომზადება, სადაც დეტალურად 

განხორციელდება გარემოს ფონური მდგომარეობის შესწავლა და იმ რეცეპტორების ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების დადგენა, რაზეც შესაძლოა გავლენა იქონიოს პროექტმა; ზემოქმედების მნიშვნელობისა და 

მახასიათებლების განსაზღვრა; იმ ღონისძიებების შემუშავება, რაც შეამცირებს და დააკომპენსირებს  ნეგატიურ 

ზემოქმედებებს; გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმების შემუშავება.  

 

პოტენციური ზემოქმედება და შემარბილებელი ზომები:  

საავტომობილო გზების ან მილსადენების პროექტებისგან განსხვავებით, ელექტროგადამცემი ხაზის 

მშენებლობისთვის მცირე მოცულობის გაწმენდითი სამუშაოებია საჭირო;  

ყველა შესაძლო ზემოქმედება დარეგულირდება შესაბამისი მართვით, შემარბილებელი ზომებით და 

მოსახლეობასთან სათანადო კომუნიკაციის გზით. დადებითი ზემოქმედება ადგილობრივ მოსახლეობაზე 

მოიაზრება დამატებითი სამუშაო ადგილების და ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივით, 

ელექტრომომარაგების გაუმჯობესების კონტექსტში.  

 

ზემოქმედება ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე:  

პროექტის განხორციელების შედეგად ადგილობრივ ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებზე პირდაპირი სახის 

ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. მიწის სამუშაოების პროცესში განხორციელდება მუდმივი მონიტორინგი და 

რაიმე ძეგლის გამოვლენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ეცნობა შესაბამის სტრუქტურას.  

 

6. პროექტი „გურია“ 

 

წელი 
პროექტის 

ნომერი 
ელემენტი მოცულობა/სიმძლავრე 

2024 P.8.1 220/110 კვ ქ/ს „ოზურგეთი“ 250 მგვა 

 

გეოგრაფიული არეალი: 

2024 წლისთვის დაგეგმილია 220/110 კვ ქ/ს „ოზურგეთი“-ს პროექტის მშენებლობა. პროექტის ძირითადი მიზანია 

გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება, ასევე გურიის და ბათუმის რეგიონების კვების 

საიმედოობის ამაღლება. 

აღნიშნული პროექტის განხორციელება დაგეგმილია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში. მუნიციპალიტეტი 

მდებარეობს მდინარეების ნატანებისა და სუფსის ხეობებში, დასავლეთიდან 20 კილომეტრის სიგრძის 

მანძილზე შავი ზღვა აკრავს, სამხრეთ-აღმოსავლეთით — მესხეთის ქედის ჩრდილო-აღმოსავლეთ კალთა, 

ხოლო ჩრდილოეთიდან ნასაკირალის სერი და მდინარე სუფსა. ტერიტორია შეადგენს 645 კმ 2, მათ შორის 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს უკავია 230 კმ 2. 

 

დაცული ტერიტორიები: 

სკრინინგის ეტაპზე დადგინდა, რომ ქვესადგურისთვის განკუთვნილი საპროექტო ტერიტორია პირდაპირ 

ზემოქმედებას არ იქონიებს რომელიმე დაცულ ტერიტორიაზე. ქ/ს ტერიტორიის შერჩევის დროს ყურადღება 

გამახვილდა ზურმუხტის შრეზე და დადგინდა, რომ აღნიშნული პროექტი არ კვეთს ზურმუხტის ზონას. 

დაგეგმარების პროცესში მოხდა ალტერნატიული ვარიანტების განხილვა, წინასწარი დადგენით, 

ზემოთაღნიშნული ვარიანტი გარემოსდაცვითი და სოციალური თვალსაზრისით ყველაზე მიზანშეწონილად იქნა 

მიჩნეული. 
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ႨႬႥႤႱႲႨႺႨႤႡႨ 

გარემოს ზოგადი მიმოხილვა: 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გავრცელებულია შავმიწა-ალუვიური ნიადაგები და ეწერმიწა ნიადაგები. 

მუნიციპალიტეტის გორაკ-ბორცვიან ზოლში გავრცელებულია ფწითელმიწა ნიადაგები. მდინარეების, ნატანებისა 

და ბჟუჟის ტერასებზე განვითარებულია ალუვიური მეორადი წარმოშობის წითელმიწა ნიადაგები, ხოლო 

ზღვისპირა ზოლში ჭაობიანი ეწერ-ლებიანი ნიადაგები. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტყეს უკავია 17021 ჰექტარი. მცენარეულ საფარს 

ქმნიან წაბლი, რცხილა, წიფელი, თხმელა, ქვეტყის სახით გვხვდება მოცვი, შქერი, წყავი. ბუნებრივი ტყეები 

შემორჩენილია მუნიციპალიტეტის სამხრეთ-აღმოსავლეთ მაღალმიან მხარეში. ზღვის დონიდან 700-1700 მეტრზე 

არის ფოთლოვანი ტყე (მურყანი, რცხილა, წიფელი), ხოლო 1700-2100 მეტრზე წიწვოვანი ტყე 

(ფიჭვი, სოჭი, ნაძვი). ტყეებში 

გავრცელებულია დათვი, შველი, კვერნა, ტურა, ფოცხვერი, ციყვი, მგელი, თხუნელა, ზღარბი, მაჩვი, კურდღელი,

 სინდიოფალა. გავრცელებულია ძერა, ყვავი, ორბი, შაშვი, ჩხართვი, გარეული იხვი, ჭაობის 

ქათამი, ნიბლია, კოდალა, თავშავა, გულწითელა, ქორი. გაზაფხულზე შემოდიან გადამფრენი ფრინველები:  

ღაჟო, იადონი, მწყერი, ოფოფი, გვრიტი, მწიფობელა (კვირკვილი). საქართველოს წითელი ნუსხის მცენარეების 

შესწავლა განხორციელდება გზშ-ს კვლევების დროს.  

აღნიშნული პროექტისთვის განხორციელდება გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მომზადება, სადაც 

დეტალურად მოხდება გარემოს ფონური მდგომარეობის შესწავლა და იმ რეცეპტორების ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების დადგენა, რაზეც შესაძლოა გავლენა იქონიოს პროექტმა; ზემოქმედების მნიშვნელობისა და 

მახასიათებლების განსაზღვრა; იმ ღონისძიებების შემუშავება, რაც შეამცირებს და დააკომპენსირებს  ნეგატიურ 

ზემოქმედებებს; გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმების შემუშავება.  

პოტენციური ზემოქმედება და შემარბილებელი ზომები:  

ყველა შესაძლო ზემოქმედება დარეგულირდება შესაბამისი მართვით, შემარბილებელი ზომებით და 

მოსახლეობასთან სათანადო კომუნიკაციის გზით. დადებითი ზემოქმედება ადგილობრივ მოსახლეობაზე 

მოიაზრება დამატებითი სამუშაო ადგილების და ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივით, 

ელექტრომომარაგების გაუმჯობესების კონტექსტში.  

ზემოქმედება ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე:  

პროექტის განხორციელების შედეგად ადგილობრივ ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებზე პირდაპირი სახის 

ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. მიწის სამუშაოების პროცესში განხორციელდება მუდმივი მონიტორინგი და 

რაიმე ძეგლის გამოვლენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ეცნობა შესაბამის სტრუქტურას.  

 

წელი 
პროექტის 

ნომერი 
ელემენტი სიგრძე/სიმძლავრე 

2025 P.8.3 
110 კვ-ეგხ. ოზურგეთი-

ზოტიჰესი 
47 კმ. 

 

გეოგრაფიული არეალი: 

2025 წლისთვის დაგეგმილია 110კვ ეგხ. „ოზურგეთი-ზოტიჰესის“ პროექტის განხორციელება, აღნიშნული 

პროექტის განხორციელება დაგეგმილია გურიაში, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში. 

პროექტის ძირითადი მიზანია გურიის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება; გურიის რეგიონის კვების 

საიმედოობის ამაღლება. 

 

დაცული ტერიტორიები: 

სკრინინგის ეტაპზე დადგინდა, რომ პროექტისთვის განკუთვნილი საპროექტო ტერიტორია პირდაპირ 

ზემოქმედებას არ იქონიებს რომელიმე დაცულ ტერიტორიაზე. ეგხ. ტრასის შერჩევისას ყურადღება გამახვილდა 

ზურმუხტის შრეზე და დადგინდა, რომ აღნიშნული პროექტი არ კვეთს ზურმუხტის ზონას.  

დაგეგმარების პროცესში მოხდა ალტერნატიული ვარიანტების განხილვა, წინასწარი დადგენით, 

ზემოთაღნიშნული ვარიანტი გარემოსდაცვითი და სოციალური თვალსაზრისით ყველაზე მიზანშეწონილად იქნა 

მიჩნეული. 

 

გარემოს ზოგადი მიმოხილვა: 
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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გავრცელებულია შავმიწა-ალუვიური ნიადაგები და ეწერმიწა 

ნიადაგები. მუნიციპალიტეტის გორაკ-ბორცვიან ზოლში გავრცელებულია ფწითელმიწა ნიადაგები. მდინარეების, 

ნატანებისა და ბჟუჟის ტერასებზე განვითარებულია ალუვიური მეორადი წარმოშობის წითელმიწა ნიადაგები, 

ხოლო ზღვისპირა ზოლში ჭაობიანი ეწერ-ლებიანი ნიადაგები. 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის დიდი ნაწილი მთაგორიანია. მთავარი ოროგრაფიული ერთეულებია მესხეთის 

ქედი და მისი შტოქედები. ძირითადი მდინარეა სუფსისა მისი შენაკადებით: ბარძიმისწყალი და გუბაზოული. 

გავრცელებულია წითელმიწა და ალუვიური ნიადაგები, ტერიტორია - 825 კვ.კმ. ტერიტორიის 60% ზეგნებსა და 

მთებს უკავია. ტყეებს 34772 ჰა უკავია. მწვერვალი მეფისწყარო მდებარეობს ზღვის დონიდან 2850 მეტრზე, 

კურორტი ბახმარო 1926 მეტრზე.  

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტიში მცენარეული საფარი სიმაღლებრივი ზონების სახითაა გავრცელებული. 

კოლხური ტიპის ტყეების დიდი ნაწილი ვაკესა და გორაკ-ბორცვებზე ამჟამად არ არსებობს. მთის კალტებზე ტყის 

შემქმნელი მთავარი ჯიშებია: წიფელი, მუხა, წაბლი, სოჭი, ჭადარი, რცხილა, თხემლა. ქვეტყის სახით 

გავრცელებულია შქერი, წყავი, ბზა, მოცვი, თხილი. 600-700 მეტრზე ზემოთ გაბატონებულია წიფელი, რომელსაც 

სიმაღლის მატებასთან ერთად ერევა სოჭი და ნაძვი. 1500-1600 მეტრიდან ჭარბობს ნაძვისა და სოჭის ტყეები. ტყის 

სარტყლის ზემოთ მდელოები და ბუჩქნარებია, რომლებსაც სათიბ-საძოვრებად იყენებენ. სოფელ ჩხაკოურის 

მიდამოებში რელიქტური პონტური მუხის კორომია.  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტყეს უკავია 17021 ჰექტარი. მცენარეულ საფარს 

ქმნიან წაბლი, რცხილა, წიფელი, თხმელა, ქვეტყის სახით გვხვდება მოცვი, შქერი, წყავი. ბუნებრივი ტყეები 

შემორჩენილია მუნიციპალიტეტის სამხრეთ-აღმოსავლეთ მაღალმთიან მხარეში. ზღვის დონიდან 700-1700 

მეტრზე არის ფოთლოვანი ტყე (მურყანი, რცხილა, წიფელი), ხოლო 1700-2100 მეტრზე წიწვოვანი ტყე 

(ფიჭვი, სოჭი, ნაძვი). ტყეებში 

გავრცელებულია დათვი, შველი, კვერნა, ტურა, ფოცხვერი, ციყვი, მგელი, თხუნელა, ზღარბი, მაჩვი, კურდღელი,

 სინდიოფალა. გავრცელებულია ძერა, ყვავი, ორბი, შაშვი, ჩხართვი, გარეული იხვი, ჭაობის 

ქათამი, ნიბლია, კოდალა, თავშავა, გულწითელა, ქორი. გაზაფხულზე შემოდიან გადამფრენი ფრინველები:  

ღაჟო, იადონი, მწყერი, ოფოფი, გვრიტი, მწიფობელა (კვირკვილი). 

საქართველოს წითელი ნუსხის მცენარეების შესწავლა განხორციელდება გზშ-ს კვლევების დროს.  

აღნიშნული პროექტისთვის განხორციელდება გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მომზადება, სადაც 

დეტალურად მოხდება გარემოს ფონური მდგომარეობის შესწავლა და იმ რეცეპტორების ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების დადგენა, რაზეც შესაძლოა გავლენა იქონიოს პროექტმა; ზემოქმედების მნიშვნელობისა და 

მახასიათებლების განსაზღვრა; იმ ღონისძიებების შემუშავება, რაც შეამცირებს და დააკომპენსირებს  ნეგატიურ 

ზემოქმედებებს; გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმების შემუშავება.  

 

პოტენციური ზემოქმედება და შემარბილებელი ზომები:  

საავტომობილო გზების ან მილსადენების პროექტებისგან განსხვავებით, ელექტროგადამცემი ხაზის 

მშენებლობისთვის მცირე მოცულობის გაწმენდითი სამუშაოებია საჭირო;  

ყველა შესაძლო ზემოქმედება დარეგულირდება შესაბამისი მართვით, შემარბილებელი ზომებით და 

მოსახლეობასთან სათანადო კომუნიკაციის გზით. დადებითი ზემოქმედება ადგილობრივ მოსახლეობაზე 

მოიაზრება დამატებითი სამუშაო ადგილების და ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივით, 

ელექტრომომარაგების გაუმჯობესების კონტექსტში.  

ზემოქმედება ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე:  

პროექტის განხორციელების შედეგად ადგილობრივ ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებზე პირდაპირი სახის 

ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. მიწის სამუშაოების პროცესში განხორციელდება მუდმივი მონიტორინგი და 

რაიმე ძეგლის გამოვლენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ეცნობა შესაბამის სტრუქტურას. 

 

 

 

7. პროექტი „ახალციხე-თორთუმი“ 

წელი 
პროექტის 

ნომერი 
ელემენტი სიგრძე/სიმძლავრე 

2025 P. 9.2 
400 კვ ეგხ. „ახალციხე-

თორთუმი“ 
150 კმ 
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ႨႬႥႤႱႲႨႺႨႤႡႨ 

გეოგრაფიული არეალი: 

2025 წლისთვის დაგეგმილია 400კვ ეგხ. „ახალციხე-თორთუმი“-ს პროექტის მშენებლობა. აღნიშნული პროექტის 

განხორციელებით საქართველოს ენერგოსისტემაში დიდი სიმძლავრის ჰესების ინტეგრირებაა 

გათვალისწინებული, რომელთა ჯამური სიმძლავრე და ენერგია აღემატება ქვეყნის მოხმარებას და მისი ზრდის 

მაჩვენებლებს. შესაბამისად, ამ სიმძლავრის ნაჭარბი უნდა გავიდეს ექსპორტზე. მეზობელი ქვეყნებიდან, ამ მხრივ, 

ყველაზე მიმზიდველია თურქეთი, რომლის მოთხოვნა ელექტროენერგიაზე ინტენსიურად მატულობს. პროექტის 

მთლიანი პროექტის სიგრძე შეადგენს 150 კმ, აქედან საქართველოს ტერიტორიაზე ასაშენებელი ეგხ. სიგრძე 

შეადგენს 33 კმ.  

პროექტის განხორციელება დაგეგმილია სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში. 

  

დაცული ტერიტორიები:  

სკრინინგის ეტაპზე დადგინდა, რომ ქვესადგურისთვის განკუთვნილი საპროექტო ტერიტორია პირდაპირ 

ზემოქმედებას არ იქონიებს რომელიმე დაცულ ტერიტორიაზე. პროექტის განსაზღვრის დროს ყურადღება 

გამახვილდა ზურმუხტის შრეზე და დადგინდა, რომ აღნიშნული პროექტი არ კვეთს ზურმუხტის ზონას. 

დაგეგმარების პროცესში მოხდა ალტერნატიული ვარიანტების განხილვა, წინასწარი დადგენით, 

ზემოთაღნიშნული ვარიანტი გარემოსდაცვითი და სოციალური თვალსაზრისით ყველაზე მიზანშეწონილად იქნა 

მიჩნეული. 

 

გარემოს ზოგადი მიმოხილვა: 

სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიის დიდი ნაწილი აგებულია ოლიგოცენური ასაკის ქვიშაქვებითა და 

თიხებით. ერუშეთის ქედის აგებულებაში მონაწილეობს ეოცენური ტუფ-ბრექჩიები, ტუფები, ანდეზიტები. 

მესამეული ვულკანოგენური წყებებითაა აგებული მესხეთის ქედის ის მონაკვეთი, რომელიც ახალციხის 

მუნიციპალიტეტში შედის. რელიეფი რთულია, გვხვდება მოვაკებული ტერასები, მერიდიანული ხეობები, მცირე 

ქვაბულები, გორაკ-ბორცვები და ვულკანური მთები. მესხეთის ქედის სამხრეთ კალთაზე ეროზიული მთა-ხეობათა 

რელიეფია. მუნიციპალიტეტი მდიდარია წიაღისეულით. მოიპოვება მურა ნახშირი, დიატომიტი, აქატი, თაბაშირი, 

საშენი მასალა.  

 

აღნიშნული პროექტისთვის ხორციელდება გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მომზადება, სადაც დეტალურად 

განხორციელდება გარემოს ფონური მდგომარეობის შესწავლა და იმ რეცეპტორების ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების დადგენა, რაზეც შესაძლოა გავლენა იქონიოს პროექტმა; ზემოქმედების მნიშვნელობისა და 

მახასიათებლების განსაზღვრა; იმ ღონისძიებების შემუშავება, რაც შეამცირებს და დააკომპენსირებს  ნეგატიურ 

ზემოქმედებებს; გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმების შემუშავება.  

 

პოტენციური ზემოქმედება და შემარბილებელი ზომები:  

საავტომობილო გზების ან მილსადენების პროექტებისგან განსხვავებით, ელექტროგადამცემი ხაზის 

მშენებლობისთვის მცირე მოცულობის გაწმენდითი სამუშაოებია საჭირო;  

ყველა შესაძლო ზემოქმედება დარეგულირდება შესაბამისი მართვით, შემარბილებელი ზომებით და 

მოსახლეობასთან სათანადო კომუნიკაციის გზით. დადებითი ზემოქმედება ადგილობრივ მოსახლეობაზე 

მოიაზრება დამატებითი სამუშაო ადგილების და ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივით, 

ელექტრომომარაგების გაუმჯობესების კონტექსტში.  

 

ზემოქმედება ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე:  

პროექტის განხორციელების შედეგად ადგილობრივ ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებზე პირდაპირი სახის 

ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. მიწის სამუშაოების პროცესში განხორციელდება მუდმივი მონიტორინგი და 

რაიმე ძეგლის გამოვლენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ეცნობა შესაბამის სტრუქტურას. 

 

 

8. პროექტი „კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება“ 

 

წელი 
პროექტის 

ნომერი 
ელემენტი სიგრძე/სიმძლავრე 
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2027 P.12.6 

ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ, ახალი 

თელავი - ახმეტა, ერთი ჯაჭვის 

დაკიდებით, 30 კმ 

30 კმ 

 

გეოგრაფიული არეალი: 

2027 წლისთვის დაგეგმილია 220 კვ ეგხ „ახალი თელავი-ახმეტა“-ს, პროექტის განხორციელება. აღნიშნული 

პროექტის განხორციელებით დაგეგმილია პროექტ „კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება“, პროექტის 

ძირითადი მიზანია კახეთის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება და კახეთისა და დუშეთის 

რეგიონების კვების საიმედოობის ამაღლება. 

პროექტის განხორციელება დაგეგმილია კახეთში. 

 

დაცული ტერიტორიები: 

სკრინინგის ეტაპზე დადგინდა, რომ საპროექტო ტერიტორია პირდაპირ ზემოქმედებას არ იქონიებს რომელიმე 

დაცულ ტერიტორიაზე. ელექტროგადამცემი ხაზის შერჩევის დროს ყურადღება გამახვილდა ზურმუხტის შრეზე და 

დადგინდა, რომ აღნიშნული პროექტი არ კვეთს ზურმუხტის ზონას. 

დაგეგმარების პროცესში მოხდა ალტერნატიული ვარიანტების განხილვა, წინასწარი დადგენით, 

ზემოთაღნიშნული ვარიანტი გარემოსდაცვითი და სოციალური თვალსაზრისით ყველაზე მიზანშეწონილად იქნა 

მიჩნეული. 

 

გარემოს ზოგადი მიმოხილვა: 

აღნიშნული პროექტისთვის ხორციელდება გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მომზადება, სადაც დეტალურად 

განხორციელდება გარემოს ფონური მდგომარეობის შესწავლა და იმ რეცეპტორების ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების დადგენა, რაზეც შესაძლოა გავლენა იქონიოს პროექტმა; ზემოქმედების მნიშვნელობისა და 

მახასიათებლების განსაზღვრა; იმ ღონისძიებების შემუშავება, რაც შეამცირებს და დააკომპენსირებს  ნეგატიურ 

ზემოქმედებებს; გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმების შემუშავება.  

საკვლევი რეგიონი მდებარეობს კავკასიონის სამხრეთი ფერდის აღმოსავლეთ ნაწილში და მოიცავს ალაზანგაღმა 

კახეთის მთიან ტერიტორიას. იგი ჩრდილოეთიდან შემოფარგლულია კავკასიონის მთავარი ქედის 

წყალგამყოფით, სამხრეთიდან - მდ. ალაზნის დეპრესიით, დასავლეთიდან   მდ. ილტოს  , ხოლო 

აღმოსავლეთიდან   მდ. მაზიმჩაის ხეობებით.  

საქართველოს ტერიტორიის ტექტონიკური დარაიონების სქემის (ე.გამყრელიძე, 2000წ) მიხედვით საკვლევი 

რაიონი მიეკუთვნება კავკასიონის ნაოჭა სისტემის ყაზბეგი-ლაგოდეხის ზონას, რომელიც სამხრეთიდან 

შემოფარგლულია მესტია-თიანეთის ზონის ზედაიურულ-ქვედაცარცული ტერიგენულ-კარბონატული ფლიშით, 

ჩრდილოეთით კი გადადის კავკასიონის მთავარი ქედის აღმოსავლური დაძირვის ზონაში. ეს უკანასკნელი 

საკვლევი რაიონის მომიჯნე სამხრეთ-აღმოსავლეთი თუშეთის ტერიტორიაზე გამოხატულია ბეჟტის გრაბენ-

სინკლინორიუმით.  

ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების მიხედვით საკვლევი ტერიტორია მიეკუთვნება კავკასიონის სამხრეთი 

ფერდობის ნაოჭა ზონის ჰიდროგეოლოგიური რაიონის აღმოსავლეთი დაძირვის ინტერმასივს. აღნიშნული 

ჰიდროგეოლოგიური რაიონი წარმოდგენილია საერთო კავკასიური მიმართულების განიერი ზოლის სახით. 

კომპლექსი აგებულია უპირატესად თიხა-ფიქლებითა და ნაწილობრივ ქვიშაქვებით.  

საპროექტო ეგხ-ეს ანძების განთავსების ადგილებზე გეოდინამიური პროცესები, რომელმაც შესაძლებელია ხელი 

შეუშალოს საყრდენი ანძების დამონტაჟებას დეტალურად იქნება შესწავლილი. 

ეგხ-ს მშენებლობა გამოიწვევს ფაუნის დროებით შეშფოთებას და შესაძლო მიგრაციას პროექტის ზემოქმედების 

ტერიტორიიდან. სამშენებლო სამუშაოებმა შესაძლოა ნეგატიურად იმოქმედოს ცხოველთა 

ბიომრავალფეროვნებაზე. 

 

პოტენციური ზემოქმედება და შემარბილებელი ზომები:  

საავტომობილო გზების ან მილსადენების პროექტებისგან განსხვავებით, ელექტროგადამცემი ხაზის 

მშენებლობისთვის მცირე მოცულობის გაწმენდითი სამუშაოებია საჭირო;  

ყველა შესაძლო ზემოქმედება დარეგულირდება შესაბამისი მართვით, შემარბილებელი ზომებით და 

მოსახლეობასთან სათანადო კომუნიკაციის გზით. დადებითი ზემოქმედება ადგილობრივ მოსახლეობაზე 
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მოიაზრება დამატებითი სამუშაო ადგილების და ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივით, 

ელექტრომომარაგების გაუმჯობესების კონტექსტში.  

ზემოქმედება ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე:  

პროექტის განხორციელების შედეგად ადგილობრივ ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებზე პირდაპირი სახის 

ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. მიწის სამუშაოების პროცესში განხორციელდება მუდმივი მონიტორინგი და 

რაიმე ძეგლის გამოვლენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ეცნობა შესაბამის სტრუქტურას.  

 

 

წელი 
პროექტის 

ნომერი 
ელემენტი სიგრძე/სიმძლავრე 

2027 P.12.5 

ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ, გურჯაანი - 

ახალი თელავი, ერთი ჯაჭვის 

დაკიდებით 

44.2 კმ 

 

გეოგრაფიული არეალი: 

2027 წლისთვის დაგეგმილია ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ, გურჯაანი - ახალი თელავი პროექტის განხორციელება. 

აღნიშნული პროექტის განხორციელებით დაგეგმილია პროექტ „კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება“, 

პროექტის ძირითადი მიზანია კახეთის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება და კახეთისა და 

დუშეთის რეგიონების კვების საიმედოობის ამაღლება. 

პროექტის განხორციელება დაგეგმილია კახეთში. 

 

დაცული ტერიტორიები: 

სკრინინგის ეტაპზე დადგინდა, რომ საპროექტო ტერიტორია პირდაპირ ზემოქმედებას არ იქონიებს რომელიმე 

დაცულ ტერიტორიაზე. ელექტროგადამცემი ხაზის შერჩევის დროს ყურადღება გამახვილდა ზურმუხტის შრეზე და 

დადგინდა, რომ აღნიშნული პროექტი არ კვეთს ზურმუხტის ზონას. 

დაგეგმარების პროცესში მოხდა ალტერნატიული ვარიანტების განხილვა, წინასწარი დადგენით, 

ზემოთაღნიშნული ვარიანტი გარემოსდაცვითი და სოციალური თვალსაზრისით ყველაზე მიზანშეწონილად იქნა 

მიჩნეული. 

 

გარემოს ზოგადი მიმოხილვა: 

აღნიშნული პროექტისთვის ხორციელდება გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მომზადება, სადაც დეტალურად 

განხორციელდება გარემოს ფონური მდგომარეობის შესწავლა და იმ რეცეპტორების ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების დადგენა, რაზეც შესაძლოა გავლენა იქონიოს პროექტმა; ზემოქმედების მნიშვნელობისა და 

მახასიათებლების განსაზღვრა; იმ ღონისძიებების შემუშავება, რაც შეამცირებს და დააკომპენსირებს  ნეგატიურ 

ზემოქმედებებს; გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმების შემუშავება.  

საკვლევი რეგიონი მდებარეობს კავკასიონის სამხრეთი ფერდის აღმოსავლეთ ნაწილში და მოიცავს ალაზანგაღმა 

კახეთის მთიან ტერიტორიას. იგი ჩრდილოეთიდან შემოფარგლულია კავკასიონის მთავარი ქედის 

წყალგამყოფით, სამხრეთიდან - მდ. ალაზნის დეპრესიით, დასავლეთიდან   მდ. ილტოს  , ხოლო 

აღმოსავლეთიდან   მდ. მაზიმჩაის ხეობებით.  

საქართველოს ტერიტორიის ტექტონიკური დარაიონების სქემის (ე.გამყრელიძე, 2000წ) მიხედვით საკვლევი 

რაიონი მიეკუთვნება კავკასიონის ნაოჭა სისტემის ყაზბეგი-ლაგოდეხის ზონას, რომელიც სამხრეთიდან 

შემოფარგლულია მესტია-თიანეთის ზონის ზედაიურულ-ქვედაცარცული ტერიგენულ-კარბონატული ფლიშით, 

ჩრდილოეთით კი გადადის კავკასიონის მთავარი ქედის აღმოსავლური დაძირვის ზონაში. ეს უკანასკნელი 

საკვლევი რაიონის მომიჯნე სამხრეთ-აღმოსავლეთი თუშეთის ტერიტორიაზე გამოხატულია ბეჟტის გრაბენ-

სინკლინორიუმით.  

ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების მიხედვით საკვლევი ტერიტორია მიეკუთვნება კავკასიონის სამხრეთი 

ფერდობის ნაოჭა ზონის ჰიდროგეოლოგიური რაიონის აღმოსავლეთი დაძირვის ინტერმასივს. აღნიშნული 

ჰიდროგეოლოგიური რაიონი წარმოდგენილია საერთო კავკასიური მიმართულების განიერი ზოლის სახით. 

კომპლექსი აგებულია უპირატესად თიხა-ფიქლებითა და ნაწილობრივ ქვიშაქვებით.  

საპროექტო ეგხ-ეს ანძების განთავსების ადგილებზე გეოდინამიური პროცესები, რომელმაც შესაძლებელია ხელი 

შეუშალოს საყრდენი ანძების დამონტაჟებას დეტალურად იქნება შესწავლილი. 


























































































































































































































































